Municipio de Santiago do Cacém

Laboratério de Aguas Municipal

Hac

w‘:é? LABAQUA

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de
Santiago do Cacém procedeu 4 verificagdo da qualidade da 3gua da rede publica através da realizagio de anélises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Controlo dekntna 1

Unid: |<i=.i.:

Escherichia coll (E.coll)
Bactérias Coliformes 1/100 miL 0 3 3 100 0 0 0 100%
Clora residual livre mg/Leh 0,206" 3 3 100 0,57 <0,10{l0) 0 "
Controla de Ratina 2
Azoto Amonfacal T 1 1 100 0
Ne de coldnias a 22 2C Nfml 3 222C sem alteragdo anarmal 1 1 100 1 1 0 100%
N2 de coldnias a 36 2C W/ml a362C sem alteragdo anormal 1 1 100 o o a 100%
Condutividade 5/tm 8 200C 2500 1 1 100 910 940 0 100%
Cor mg/LPCo 20 1 1 100 <5(a) <5(La) 0 100%
pH Unidades pH 2652595 1 1 100 8,3 (17,8 2C) | 8,3 (17,8 &) 0 100%
Manganés pe/LMn 50 1 1 100 <1510y <15 (LO) [} 100%
Nitratos & mg/LHO; 50 - - - B . -
Oxidabllidade mg/L O, 5.0 1 1 100 <10(0) <10{L0) 0 100%
Chelro* Factor diluicio 3 1 1 100 <1(10) <1(1Q) [ 100%
Sabor * Factor diluigio 3 1 1 100 <1(10) <1(1a) 0 100%
Turvagio UnT 4 11 100 <0200} | <0,20{1Q) 0 100%
Controle de Inspecsdo
Unidad
Aluminio * 1 1 <wqa) | 0
cl perfringens 1/100 mL 0 1 1 100 o 0 [ 100%
Ferra pefLFe 200 1 1 100 <30(L0) <30(La) 0 100%
Nitrltos mg/LHO; 0,50 1 1 100 <0,0033{La) | <0,0033{LQ} [ 100%
Snio® ¢ uefLSb 50 - - - = 5 - -
Arsénio * 2 /LA 10 - - - - - B -
Benzeno® ¢ HefL 10 = E : = 5 = -
) * e/t 0,010 1 1 100 <0,0050 (L0} | <0,0050 {LO} o 1003
Boro * ¢ mp/LB 10 B - = = 2 = =
Bromatos * & ve/LBra, 10 z - - + - £ 5
Cadmio * & pe/Lad 50 - - - - - - -
Cilcio mg/LCa 100" 1 1 100 15 0 -
Chumbo* ug/LPb 10 1 1 100 32 32 0 100%
Clanetos * ¢ pg/LCH 50 - - - - - . .
Cobre * mg/L Cu 2,0 1 1 100 <0,010{) | <0010{L0) 0 100%
Cromlo * pefLcr 50 - - - - - - .
1,2-Diclaroetano® @ pg/L 30 - - - - - - -
Dureza Total 1ngfL Caco, 150-500*" 1 1 100 2 92 a £
Enterococas /100 mL o 1 1 100 o o a 100%
Fluoretas* @ meg/LF 15 z = = = = - -
Magnésio mg/l Mg st 1 1 100 13 13 o -
Mercirio * 2 hg/LHg 1o . - - - - - -
Niquel* pefLNi 20 1 1 100 60 60 ] 1005
Peliciclicos (HAP)*d) e/l 0,10 1 L 100 <008(L0) | <003 (L0} 0 10034
i pg/L - 1 1 100 <0,020(LQ) | <0,020{LQ) o -
Benzo[k)lluoranteno® g/l - 1 1 100 <0,020(L0) | <0,020(LQ) 0 -
ileno * pg/L - 1 1 100 <0,020{L0) | <0,020(LQ) (1]
Indeno(1,2,3-c,d)pirena * pell - 1 1 100 <0,020(L0) | <0,020(LQ) 0
Pasticidas Totals * 2 ¢} d) pa/L 0,50 - - - - -
Alacloro* € [02(8 0,10 - - - - -
Bentazona * £ pgll 0,10 - - - - -
Desetilterbutilazina * pe/L 0,10 - - - - -
Diurdo* 2| pe/l 0,10 - - - - -
MCPA * 2 g/l 0,10 - - - - - -
Terbutilazina* 2 hglL 0,10 = - - - - -
Selénio * 2 ug/Lse 10 = - - - - - -
Cloretos® mg/LCl 250 - - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2d) el 10 - - - - - - -
Tetraclorogteno * 2 e/l = - - - - - - -
Triclor te e/l - - - R R . . R
Trihalomeatanos - total (THM)*d) e/l 100 1 1 100 085 0,285 ] 100%
Cloroférmio® pe/lL 2 1 1 100 <0,10(10) | <0,10{L0) 0 -
Bromaférmio * vE/L = 1 1 100 0,85 0,85 0 -
Dibromoclaremetang * veL - 1 1 100 <0,10(La) | <0,10{Lq) 0 -
Bromodic| * vE/L = 1 1 100 <0,10{la) | <o10(LQ) 0 -
Sadio * © me/Ltta 200 - - - - - - -
Sulfatos * mg/LSO, 250 - - 3 = - -
Radio* Ba/L 500 1 1 100 <10(La) <10{L0} 0 100%
Dose (DI)* ¢ msv 0,10 E - - - - B
a-total* @ Ba/L = - - - - -
p-total® ¢ Ba/L = E - - - - - -

] Parsmelro dknsado neste zona de Abast GHD

152/2017 de 7 de detembro) dezembro-Parte |, lle lll do anexa L.

b) Valores recomendades * Parametro subcontratado a um Laboratério Acreditado

cils-z'm-17 chymni: zana d (artiga 120 do 0L n® 306/2007 de 27 e Agosta alterado pefo DLne o o analisado pela Entidade Gestora em alta

d) Soma d dos if LEk- Limite de Quantificagdo

) Da acordo com a legislagio em viger (DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterada pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro - Parte IV da Anexo ), sendo o3 valores alfa aos nivels de i

recomendados (0,1 e 1,0 Ba/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (01) & inferior ao valor paramétrico de 0,10 mSv.

0 Vereador do Pelouro, (Albano Joaqui tre Perefra) Data: 23-02-2018
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Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto-lei n 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de
Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica através da realizagdo de andlises periddicas na torneira do,
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Colrn]o de Rotl'n 1

Unidades

Escherichia coli (E.col] H/100 L
Bactérias Califormes N/ 100 mb.
Cloro residual livie - _ maftch
Controle de Ratina 2 B . .
Azato Amoniacal me/LNH, 0,50 1 1 100 <004(1Q) | <004{Lq) 0 100%
N9 de coldnias @ 22 2C N/mLa22°C sem alteragdo anormal 1 1 100 1 1 0 100%
e de col NmLa36’C | semaheragio anormal 1 1 100 s s 0 100%
Condutividade B Ws/cm a 20°C 50 1 1 100 950 030 0 100%
lcor me/LPiCo 0 1 i 100 <5(1q) <s5qq) [ 100%
pH o B Unidades pH 2652595 1 i 100 8,2 (166 %) | 82 {166 70) [ 100%
Manganés B ) pe/LMn 50 1 i 100 <1stg) | <1s(a) 0 100%
Nitratos @ . il !’!Ig,'i. NO; 50 1 1 100 <03 <08 o 1008
Oxidabilidade r.ng,:L_D, . = 50 1 1 100 < 1,0(La) <10(La) o 100%
Chelro* | racer divigio 3 1 i 100 <1ila) <1{ta} 0 100%
Sabor * Fac!ordﬂ'ulﬁ; - -3 : 1 - 1 100 i (l{LQ:] N (m ] T__ o Tuu-%
Turvagio unt 4 1 1 00 020 020 K 100%
lo de Inspeccao
Auminio* ' I T T 200 1 1 <3u(l | <30 o 1003
i Clostridium perfringens N/10D mL o 1 1 . 100 o 0 [} 100%
Ferro . ug/LFe 200 1 1 100 50 50 o 1005
Mitritos  mgLno, 0,50 1 1 100 <0,0033(10) | <0,0033 (L) 0 100%
Snlo* & 1 penss 50 1 1 100 <05 <05 o 100%
Arsénio * 2 el As 0 1 1 100 25 25 o 100%
Benzeno® € it 10 o a1 100 <03 | <03 0 100%
Benzo(alpireno * et 0,010 1 1| o <0,0050(L0) | <0,0050 (LQ) 0 100%
Bora* e me/LB 10 1 1 100 05 05 o 100%
Bromatos*e VE/LERO; 10 1 1 100 <2 <2 0 100%
Cddmic * ® pe/Lcd 50 1 N 100 <15 <15 o 100%
cilda B me/LCa 100" 1 1 100 18 18 0 .
Chumbo* ) ug/LPb 10 i 1 100 61 51 0 100%
Cianetos * N . pe/LCH 50 1 1 100 <5 <5 o 100%
Cobre * me/Leu 20 1 1 100 <0,010(10) | <0010{LQ) ) 100%
Crémio * ¢ - O wha 0 1 1 <4 <4 0 1003%
1,2-Dicloroetano* gt 1 1 100 <01 <01 o wo%
Dureza Tatal . mglcaco, |  1s0s00® e 1 100 59 9 o B
Enterocacos /100 mL [} 1 1 00 0 o o 100%
Fluaretos® ¢ mefLE 15 e o o | 1s T 1 0%
é mi/L Mg 5o L 1 100 1 13 0 =
Mercirio * 2 el g 10 1 1 100 <1 < o 100
Niquel* wa/LNe 0 1 1 100 ceoq) | <6o(D) -0 1003
Hidroc tas Aromticas Paliciclicos (HAP)'d) el 010 1 1 100 <008(10) | <o0afa) [} 1005
[ 5 el - 1 1 100 <0020 (i0) | <000y 0 >
- - ( antena™ vell = 1 1 100 <0020(la) | <opa0(0) o -
. Benzo(ghiparilenc * el = 1 1 100 <0020(10) | <0020{L0) 0 z
Indeno(1,2,3-c,d]pireno * el - 1 1 100 <0,020{L0) | <0,020(L0) 0 =
Pesticidas Totais * 2 ¢} d) Heft 0,50 1 1 100 <0,10 «0,10 [} 1005
Alaclaro® & neft 0,10 T 1 100 <D,05 <0,05 a -
*9 nefL 0,10 1 1 100 <005 40,05 o =
tilterbuti g el 0,10 1 1 100 <005 <005 o =
" Diurso* e e/l 0,10 1 1 100 <005 <005 0 Z
MCPA* 2 pafL 0,10 £ ¢ 1 100 <005 <0,05 o -
Terbutilazina® 2 et 0,10 1 1 100 <005 <005 0 5
Selénlo * ¢ - e/l Se 10 1 1 100 <2 <2 0 1003
Cloretose B mg/Lal 250 1 1 100 166 166 o 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2d) pafL 10 1 1 100 <1 <1 0 1003
Tetrac *g Pt 3 1 1 100 <01 <01 0 -
Tric *g pgiL = 1 1 100 <1 <1 0 =
Trihal “total (THM)*d) it 100 [ 1 100 25 25 0 100%
 Cloroférmio®, ngft . 1 1 100 <o10{@) | <00 o N
; mia * el - 1 1 100 24 24 0 =
Dibromoclorometana * el = 1 1 100 o o1z o N
Bromodiclorometana * nefL = 1 1 100 <0,10({LQ) <0,10{LQ) o -
Sadio * @ 200 1 1 100 150 190 0 100%
Sulfatos * @ B 50 1 1 100 n n 0 100%
Radio® 500 2 2 100 <100q | <lopq 0 100%
Dose Indicativa [DI)* ¢ 0,10 1 1 100 <01 <0,1 0 100%
atotalte - 1 1 100 o0 009 [ -
B-total* 1 1 100 <01 <01 o -
) z0na de Abastecimento (artigo 139 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto ahierada pela DLn® ' VP - Valores paramétricas - DL 306/2007 de 27 de Agosta alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de.
152/2017 de 7 de dezembra) dezembro - Partel,  elli do anexo .
b) Valores recomendados . 4o a um Laboratdtio
tllslz,'mr d!?“duem;:;tawna-h {artigo 129 do DL 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL nt i ) ——— -
d) Soma das dos ificados LQ - Limite de Quantificagin
e} De acordo com alegislagdo em vigor (0L n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DLA® 152/2017 de 7 de dezembro - Parte IV do Anexo 1), sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferiores aos nivels de verificagio
recomendados (ﬂ,le,ﬂaru‘ i ee) ova!ul dlm!'lat fl ao valo mmems
r laa‘ i a0 d s?\ua;ﬁ dempuimom VP ttm rrewasl:smeuna Iel-a ﬂau bruta: Mrd-(onu-m- xe!kema
da tratamento para remogaa de fluoretos. Estd previsto no final de 2019 a mudanga de origem para a Albufeira do Roxo.
O Vereador do Pelouro, Data: 23-02-2018




