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221 ARAGUA

Em conformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de |
Santiago do Cacém procedeu 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através da realizagdo de andlises periddicas na torneira do
|consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Controlo de Rotina 1

Escherichia cali {E.cali]
Bactérias Coliformes /100 mL
Cloro residual livre me/Lcl,
Controlo de Rotina 2
Azoto Amonlacal L mghn, 0,50 1 1 100 <opa) | <oty 0 100%
N2 de colénlas a 22 2C NfmLa22°C sem alteragdo anormat 1 1 100 3 F 0 100%
W% de coldnfas a 36 2C N/mLa 36%C sem alteragdo anormal 1 1 100 ] 0 0 100%
& ividad uS/em a 20°C 2500 1 1 100 710 710 o 100%
Cor mg/LPtCo 0 1 1 100 <5(LQ) <5(lay o 1003 |
pH Unidades pH 26,5 9.5 1 1 100 7706 %C) | 7,7 (16 %) 0 10035
& pg/LMn 50 1 1 100 40 40 o 100%
Nitratos 2 mg/LNDy 50 1 1 100 0 0 [ 100%
o ma/L oy 5.0 1 1 100 <1,0(L0) <10(a) 0 1003
Chelro* Factor diluigio 3 1 1 100 <1(La) <1(La) 0 100%
Sabor * Factor dilui¢3o 3 1 1 100 <1(1a) <1(La) 0 1007 |
Turvagio unt 1 1 1 100 <0200t0) | <020 1Oy 0 1007 |
Controlo de Inspecgdo
Clostridium perfringens H/100 mL 0 v = B 2 =
Ferro ugfLFe 200 ¢ . o . X a,
Mitritas mgf/t Oy 0,50 - - - - = ~
Antirnénio® 2 pg/LSh 50 . . - - - -
Arsénio * 2 pgfL s 10 - - 2 B - = =
Benzeno® ¢ pfl 10 - - - - - - -
il pelL 0,010 - - % 5 B = E
Boro * ¢ mg/LB 10 - . " - . - =
{Bromatos * © pe/LBIO; 10 - = = = < 5 5
Cadmio * 2 pg/Lcd 50 = - - - - - -
Calcio me/LCa 100" - = - = i B ¥
Chumbo* pg/LPb 10 - - . - - . -
Cianetos * 2 pa/LCH 50 - = i - 3 = e
Cobre * mg/LCu 20 - - . - - R .
Crdmio * 8 pg/Ler 50 E - 2] = B = =
1,2 ‘e Bl 30 5 - N B - -
Dureza Total mg/L Caco, 150-500 % . - 2 “ E - 3
Enterococos 1100 mL 0 B - - - = - .
Fluoretas® @ mg/LF 15 - - - - - E =
é mp/l Mg 50" - - - - . < -
Mercirio * 2 pefLHg 10 - - - S B = 3
Nliquel® e/l 20 - - - x = o -
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP)*d) (078 0,10 - - = = 5 5 B
Benzo(b)fuoranteno * HEfL - = - = = e - -
) Pl s = . < = g B 3
hilperilzno * et : : . - B B ,
Indeno(l,2,3-c,d)pirenc * pefL - - - = = i = =
|Pesticidas Totals * 2 ¢} d) neft 0,50 - - - - - - -
Alacloro® 2 et 0,10 = - < = E 5 =
Bentazona * 2 peft 0,10 . ~ . B -
*2 s 0,10 - - - = - 5 =
Diurdo* 2| vl 0,10 - - ] . - " -
MCPA* 2 vefl 0,10 E B < = = 3 =
Terbutilazina® 2 peft 0,10 = = 5 - - - -
Selénio * 2 yig/Lse 10 - - - = E z =
Claratos? mp/LCl 250 - - - - . 5 -
Tetracloroetens e tric *ed) pefl 10 - - - < s = =
Tetracloroetena * 2 pgft - - . = = 5 - N
Tricloroetena * 2 178 - = - - - - = -
Trit - tatal (THM)*d) Hefl 100 - - - - - = -
c weft 3 = S = 5 E B z ]
Bromoférmio * ppft = B = s " = - R
Dibromoclorometano * (8 - - - = Al E = 5
Bromaodiclorometano * pefL < 3 = . . B - N
Sédio *© me/LNa 200 E B = p z 5 3
Sulfatos * @ mg/L SO, 250 E = - . - - R
Radao® HafL 500 - - = = = 5
Dose iva [DI}* ¢ msy 0,10 - - < - = - .
a-total* 2 Bafl = - - - - = . 3
B-total* 2 B/l - B - - » - - .
3 v 2 de Abastecimento {artigo 13¢ do L n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelaDLn®  *VP-Valores paraméteicos - DL n® 306/2007 de 27 de Agosta alterado pelo DL n? 152/2017de 7de
152/2017 de 7 de dezembro) dezembro - Partel, Il elll do anexo .
b) Valores recomendados *: b auml Acreditado
P i ta zonad ( 2 do DL e 0 alterado pelo DLn?
?s‘mmv s il 1onade 12 n? 306/2007 de 27 de Agoste pel analisado i
d) Soma das coes d 1Q - Uimite da Quantificacio
) De acordo com a legisiagdo em vigor (DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n# 152/2017 de 7 de dezembio - Parte IV do Anexo 1), sendo os valores da atr tolal e beta total inferios nives de a
recomendados (0,1 e 1,0 BafL, mpelivamcm. presume-se que o vbr de DII & inferior a0 ar eu,lu msy.
VP {causas e medidas corretivas):
! 0 Vereador do Pelouro, (Albano Joaqu re Pereira) Data: 28-05-2018
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CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consume Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de.
Santiago do Cacém procedeu i verificacdo da qualidade da 3gua da rede piblica através da realizagdo de analises periddicas na torneira do
consumidor, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Controlo de Rotinal

- ;m"::_:l LABAGDA

) s 2onade {artigo 132 do DL n? 306/2007 de 27 de Agasto aherada pelo DL n? VP - Vialores paramétricos - DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pela DL n? 152/2017 de 7 de.
152/2017 de 7 de derembic) dezembro - Parte 1, Il e 1l do aneso .
b) Valores recomendados * Pardmetio do a um Labaratdrio Acraditads
Pard i est d 128 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto altersdo pela DL n® o T —
152/2017 de 7 de dezembro)
d) Soma das d ificad Q- timite de Quantificagia

&} De acordo com a legislagdo em vigor (DL n? 306/2007 da 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro - Parte IV do Anexo I}, senda o5 valores da atividads alfatotal e beta total Infertores acs nivels de venficagio
recomendados (0,1 e 1,0 Ba/l, respetivamente), presume-se que o valor da dose Indicativa (DI) & inferior 3o valor paramétrico de 0,10 mSw..

relativa 3

205 VP {causas e medidas corretivas):

(Albano Jeaquim Mestre Pereira)

Escherichia coll (E.coli) 100
as C N/100 ML 0 El 3 100 0 0 0 1002
Cloro residual livre ' o megL 0.206" 2 3 T 030 <0,10(t0) o B
Controlo de Rotina 2
Azoto Amoniacal 0,50 1 1 0
N2 de coldniasa 22 2C sem alteragdo anormal 1 1 100 15 0 100%
N2 de colénlas a 36 °C sem alteragao anarmal 1 1 100 e o 100%
c ] T isfemazorc 2500 T i w0 10 0 100%
Cor mg/L P1Ca 20 1 1 100 <5{la) <5(La) o 1003
oH UnidadespH | 265 €05 1 1 100 7,6 (16 9C} | 7,6 (16 %) o T
pefl Ma 50 1 1 100 <15(L0) <15 (L0} 0 100%
Nitratos /L NO, 50 1 1 100 42 42 o 100%
o ) me/Lo; 50 NS 1 100 <10l | <Lofio) 0 100%
Cheira*® Factor diluigdo ——3 1 1 100 <1{La) <1(LQ) (] 100%
sabor * - Factor diluigdo. 3 i 1 w00 <1(10) <1(La) o 100%
Turvagio unT [ 1 1 100 <020(a) | <020{1) o 100%
Centrelo de Inspecgdo
-Arumlo'
Clostridium perfi /100 mL 0 | - B ’ R B A ] 5
Ferro pe/LFe 200 ; 3 = = a i - ==
Nitritos. mg/LNO, 0,50 - - - -
Antiménio® - pe/Lsb 50 5 - - g - E =
Arsénio * ~ Ear e/l As 10 - . - . e . g
Benzenao* pg/l 10 - - - = - o =
Benzola)pireno * S pe/L 0,010 - = 5 3 3 5
Boro * mg/t 10 = = E = = = =
Bromatos * Hg/LBIO, 10 B . 5 : = 7 =
Cadmio * pefLcd 50 - = E = = 3
Cilcio mg/LCa 100" = E - C_= E ] z
Chumbo* VE/LPb 10 = - = z = - R
Cianetos * pe/LCn - 7§ﬂ—_ - - = = - - % B
Cobre * ma/L Cu 20 - = = o . . .
Crdmio * o welLer sa - - - - - < =
1,2-Diclorogtano® B (s 30 e - . . - - -
Dureza Total ) mg/L €aC0, 150500 . z 2 = = A s
Enterococos Nf100 mL o0 - - R R NI
Fluoretos mg/LF 15 - = B - < o B
é me/L Mg 50" - - - - - - -
{Mercirio * [ Lo 5 5 E =
Nigquel® B ug/LHI 0 - - B 3
Hide Aromaticos Policiclicos (HAP)*d) ye/t 010 - E 2
Benzo(b)fluorantsno * pe/L . 3
Benzo{k)uoranteno® L - % v .
) 3 uefl = - 5 = =
Indzna(1,2,3-c,d)pireno * wel = = - B _ - N
Pesticidas Totais * ¢ d} e/t 0,50 3 = - =
Aladoro®|  ut o010 B . . . N B R
» e/t 0,10 - i Z i = 7 =
butitazina *| et 0,10 - - - L T N
Diurdo* el 0,10 = - i s z < 5
McPA * well 010 B . - R 2 g B
Terbutilazina® g/t 0,10 - - - - - = .
Selénio * T e 10 A 5 S : 7 T T
Cloretos mg/L Cl 250 - = = = = E
*d) L m ng/t 10 3 E i m ~ = :
7 7y wll - - F R v - R -
Tricloresteno * He/L - - - £ E S [5
~ total {THM)*d} = il 100 - - - B . . N
Cloroférmic® ng/l - - - - - - -
Br srmio * pg/L - = N - - -
gq!bkromudommeliﬂu i pefl - = - 5 = e
Sédio * g/l Na 200 B & = < z =
Sulfatos * /L S0, 50 - . 3 g % =
Raddo* o BafL 500 = - £ 5 R = o
Dose indicativa (DI)* msy 0,10 - - ®) o -
a-total* Ba/L - - S - =
B-total* Bafl B - = s E = o

H
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
Controlo da Qualidade da Aﬁ&m@o Dethldiddl 145 AdR7A de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municlpio de
Santiago dc Cacém procedeu 4 verificagio da qualidade da dgua da rede publica através da realizagio de andlises periédicas na torneira do
io o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR). T

Controlo de Rotina 1

Parametro.

Escherichia coli .coli)
{Bactérias Califc
Cloro residual livre
Contralo de Rotina 2
Azato ] mg/LNH, 050 1 1 100 <004(la) | <004(0) ) 100%
N de coléniasa 22 2C ) WmLaz2ic | semakeragio anormal | 1 00 81 51 [} 1003
N2 de colénias 3 36 °C . HfmLa3e'c | semalteragio anormal 1 1 wo | @ B 0 100%
Condutividade . wS/em a 20ic 2500 1 1 100 700 700 0 100%
cor wlLPCe 20 i 1 w0 cﬁiiqT <s{) P 100%
M E I.'nirhdu o | 265 95 1 1 w ?.s 16 ) 75 (16 %) 0 1003
pané wivn | w0 1 1 w | < | <o o 100%
Nitatoss melL O, ER i 2 100 v | u 0 o
o mafLo, 0 1 i 10| <lofq) | <lop o oo
Chelro® Factor diluigdo R 1 1 100 <ial <1 0 wos |
sabor * ) Factor diluico 3 T 1 100 <t <) 0 won |
Turvagio i unt 4 1 13 100 <020(L0) | <0,20(1Q) [ oo |
Contralo de Inspec¢do
Nidites 0% - 5 - : I =
| Antiménia® @ i 50 1 1 100 <10(Q) | <1o(a) B 100% |
Arsénia e ] T E < = E E : T
Bemienote o 10 L 1 100 <020(l0) | <0,20(t0) o | wew
a) . B 0,010 )| 3 . 5 E 5 ;
Boro * @ ) 10 = 1 4 100 <02500) | <0500 0 1003
re 10 1 1 100 <60(Q] | <60{Q) 0 wew |
Cadmio * - 50 T 1 | <Lopa) | <i00q) 0 005 |
cilcio L 100" < - - - f - £ |
Chumbo* LPb 10 - - . - - - - |
Clanatos * 2 gLt 50 1 - <12(a) <12(LQ) 0 ‘
Cobre * o 20 E - F - e . = |
Crémio * 2 L % & - - ¥ = - - |
1,2:Dicloroetana® ¢ 30 1 - <07500) | <0750 0
Dureza Total - ) 150_55)0_“_ b ol - - = e
Enterococos ) - - = = = -
|Fluoretos* 2 15 ! 1 <oro0q) | <otopa) | o S
& st - = 5 = E 7
Merctrfo * 2 10 . Ca - - - - - -
Niguel* B 0 w - 5 = B S
drocarb Aromaticos Policiclicos [HAP)*d) nl 0,10 - B 2 E B
| - B B T -
Indzno(i,‘!;j;gdipirenn 5 ngfl - - . - = - - =
pesticidas Totals * 2 ¢)d) B el 0,50 S 5 = E 5 1
Alacloro* 2 e/t 0,10 - B Z & 5 = =
tazona * ¢ veft 010 - = - = - >
g peft 0,10 < 3 2 E = =
Diurdo* ¢ g/t 0,10 = —= - = z =
 MepAte e/t 0,10 A 5 3 E z z
Terbutilazina® 2| ng/t 0,10 = - - = -
Selénio * 2 g/ se 1 1 1 100 <10{t0) | <100 o 100%
Cloretos? me/LCl 250 1 1 100 65 65 o 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * &d) wg/L 10 o - - < < -
Tetraclorostena * @ nglL - S - - - - - - T
Tricloroetena * @ o . 3 = o = = R
T -total [THM)*d) e/t o - - e - - T
C b ngll z z E B B
Bromofdrmio * nfl ) - = = 2 = R = -
Dibro > ng/L - . - = . -
Bromadiclorometano * pgfl - 5 = B = - =
Sédio * @ mafL 1 1 100 ) 4 o 100%
Sulfatos * @ ) me/L50, 1 1 100 6 s6 | o 100%
Radio* Baft - - - - - - -
Dose Indicativa (D1)* ¢ msv 2 = = F - | e
atorl's aaft I 1 1 100 <003l | <oosna) | o -
f-total* © N Ba/L R L 1 100 <010l | <ooqal 0 -
; rtigo 1% do DL n? 306/2007 de 27 de Agasto alterada pelo DLn® VP - Valares parsmélricos - DL nt 306/2007 de 27 de Agosta alierado pela DLn2 152/2017 de 7de.
152/2017 de 7 de dezembra) dezembro - Parte |, |l e i do anexo I
b} Valores recomendados * Pardmetro sub do a um Laboratd ditad
‘1)52,'101 ik ; b m;mm] oL LS e oL e B de2 e Ao DL & pardmetro conservativo analisado pels Entidade Gestora em aita
d) Soma das ¢ Ses dos LQ - Limite de Quantificagio
e} Deacorde com a legislagio em vigor (DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterade pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembira - Parte IV do Anexa 1), sendo o5 valores da atividade alfa total e beta total inferiores aos nivels de verificagdo
{recomendados (o.ln 1, oasu‘l, respemamente}  presume-se que ovalot da doee Indkativa tDIJ & Inferior a0 valor paramétrico de 0,10 msv.
/ O Vereadordo Pelouro, Data: 28-05-2018
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Em conformidade com o Decreto-lei ng 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de
Santiaga do Cacém procedeu i verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através da realizagdo de andlises periddicas na torneira do
cansumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela Autaridade Competente (ERSAR).

Controlo de Rotina 1
Parametro.

Escherichia coll (E.coll)

érias Coliformes
dloro resdual lvre
Controlo de Rotina 2

Azoto Amoniacal 1 B 050 4 2

ccoldniasazaec o HifmLa221C ‘sem alteracag anormal - - 5
N2 de coldnias 2 36 2C i Wmla3eC | sematersgioanomal | - = =
Condutividade - 15/cm 2207 2500 5 = 5
Cor B mg/L Ptlo 0 - - 5y
oH o Unidades pll 265 9,5 E = 5

& o e/t M 50 E = =

Nitratos T mgLlo, T = N
Oxid: me/L 0, 50| E 5
Cheiro* Factor diluicio ) 3 T =
Sabor* Factor diluigda 3 . S
Turvagio unt 4

Controlo de Inspecgio

umlla -

Clostrid  waoomt o - - - = | PR o .
Ferro e 200 e % e v | P | = T
Nitritos  maflno, s . " - - | | _ N

Antiménia* pe/L Sk 50 - - % 5 E | z
Arsénio * ne/LAs w . - - 5 = 4 N _
Benzeno* (U7 10 - i & E = ] < S
Penzofajpirens * it 0010 5 . . . LE B R
Boro * - ) mg/L e 10 - % | z =
Bromatos * o pg/L B0, 10 - = - | = -
Cddmio * — pefLcd 50 - 5 % | =
Célcio - B mefLCa 1004 = = = S | .
Chumbo* ~ patPb 10 = 2 = E E - 3
Cianetos * o pe/Lct | 50 - = - [ = E =
Cobre * mg/LCu 3 = = E = ™
Cromio * 3 pgfLCr - = - = - = s
1,2-Dic ¢ [ [ a - E E = > =
Dureza Total gt Caco, . = z E = . =
5 100 ml o i - 3 < = ] = = | =
Fluoretas mafLF 15 i Y = E . = E | B
: . el Mg sl : : z g O -
Mercario* ug/LHg 10 . = E B N | = =
Niguel® pefLNi 20 - - . E = - <
Aromiticos Peliciclicos (HAP)*d) et 0,10 % - . E = = =
o _ Benzo(b}fluoranteno * pefL = - . i - - | = =
Benzolk) pfL - - = . ¢ = | = .
 indeno(1,2,3-cdjpireno * yell - . - . E =1 . =
Pesticidas Totais *cjd) ) o g/l 0,50 - - = | 5 5
- Alaclero® pg/L 0,10 - = - | % 5

§ b e/l 0,10 - - - - < | =

 Desztiterbutilazina * e/l 0,10 = = P e = | .

o Diurdo* (U8 0,10 - - - - ; < | &
 merar el 0.0 = - = . | .
 Terbuti vall 0.10 - = | - =] = E
Selénio * - ng/Lse 10 z = E : = | . =
Cloretos ) mg/Lcl 250 - = E . = | z E
Tetracloroateno e t:ldwra:lel;:dlr yg/L 10 - - - - - = v
- Tetracloroeteno * pgfL - - - - I - 2 E =
. Tricloroeteno * pelL - - - . - e = E
i - total (THM)*d) Vel 100 - 2 E i 3 3] i E =
o Cloroférmio® ne/l - - x E - = = =
- Bromofdrmio * PRI B . . E = = - i E
Dibromoclorometano * (708 - - - - - = = =
. Bramodiclorometano * e/l . - E E - £ E i E
sédio* me/La 00 . . T = = ——1 o =
Sulfatos * /LSO, 20 3 I E = = . ==
Radio* Ba/l 500 B - - - = = = —
Dase indicativa (1) [ ol 2 E : o o E T
wtotal B/l = % - 5 = . = s
e = - J .

a) ig0 132 do DL n? 306/2007 de 27 de Agasto alterada pelo DL n® *VP - Valores paramétricos - DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de
152/2017 de 7 de dezembro) dezembro - Parte |, Il e 1l do anexo 1.
|bj Valores recomendados . 1 o Acrediad
. o .
¢) Pardmetro dispensado nesta zona de Abastecimento (artigo 129 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DLn i SR

152/2017 de 7 de dezembyro)
et dos. LQ - Limite de Quantificagio

) De acardo com a legislagdo em vigor (DLn? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro - Parte IV do Anexo 1), sendo os valores da atiidade alfa total e beta totalinferiores avs niveis de verificagio
recomendados (0,1 1,0 Ba/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (DI} & inferlor o valor pmétrkﬂ de 0,10 mSv,

205 VP {causas e

/ 0 Vereador do Pelouro, (Albano Joaqui ereira) Data: 28-05-2018




