o
Municipio de Santiago do Cacém
Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiage do Cacém procedeu & verificagde da qualidade da dgua da rede piblica através

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:

1° Trimestre de 2021

Abela - Ermidas Sado- Ermidas Edital 45/2021

da realizagio de andlises periédicas na torneira do consumidor, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela idade Ci (ERSAR].
S Viiiudee ‘ Valor ? S5 N2 Anlises PCQA g d.e 5"5‘"5‘55 _ \‘ra!qrgs.ﬂhtidns N2 Andlises | % Cumprimento
| VP . e l 1 Méximo Minimo | Superiores VP_ do VP
Escherichia coli (E.coli} /100 ml 0 g 3 3 100 [} o 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 [ | 3 ! 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre mg/l 3 3 100 0,71 0,50 0 -
Cheiro, a 25°C* Fator de diluicdo 3 1 1 100 <1(LQ) <1(Lq) 0 100%
Sabor,a25°C* Fator de diluigio 3 1 5 100 <1(La) <1(LQ) [1] 100%
pH Unidades pH 26,5€59,5 1' . 1 100 8,2 (18,7 2C) | 8,2 (18,7 2C) 0 100%
Condutividade pSfcma 20°C 2500 1 L 100 940 940 0 100%
Cor mg/| P1Co 20 1 1 100 <5(1Q) <5(LQ) 0 100%
Turvagdo UNT 4 1 1 100 <0,20 (LQ) <0,20 (LQ) 0 100%
Enterococos /100 ml 0 1 1 100 0 0 o 100%
N2 de colénias a 22 °C N/ml a 222C saa 1 1 100 0 (] 0 100%
N2 de colénias a 36 °C N/ml a 36°C saa 1 1 100 0 [1] 0 100%
Clostridium perfringens M/100 ml [} - - = - B . . o
Aluminio * ng/LAl 200 - - - - 2 B — &
Azoto Amoniacal mg/l NH, 0,50 - - - - - &
Antiménio * 2 g/l Sh 50 - - - - - = .
Arsénio *2 pg/l As 10 - R - . - -
Benzeno * 2 pe/l 1,0 - - | - - - & i
Benzo(a)pireno * ug/l 0,010 - - - = E n
Boro *2 mg/lB 1,0 = < = = o _
Bromatos * 2 - pg/l Brog N 10 - - - - = - -
Cédmio * ¢ paflcd 1 50 - " - - Z R 3
Cilcio mg/l Ca ] = = 5 3 % —— =
Cianetos * 2 pefi €N 50 - - - = = = =
Cloretos ¢ mg/icl 250 - - - - = -
Chumbo * ug/l Pb EL - . - - z E
Cobre * me/iCu 20 = B % SR = z i
Crémio * - peflcr 50 " = - - - = = =
1,2-Dicloroetano * ¢ - pedl 3,0 = = D - - N -
Dureza Total mg/l CaCOy - - - - - u - =
Ferro pg/l Fe L 200 - = B = 2 = =
(Fluoretos ® me/IF 15 - - - - - = 5
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) *a!  pg/l 0,10 - - - | - - - =
Benzo(bfluoranteno * ng/l - - = - - - B R
Benzo(k)fluoranteno * ngf! - - - = z = =] R
Benzolghi)perileno * ng/l - - - - - = S s
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * ugfi - = & = = = . P
Magnésio mg/l Mg - - . = - - - . R
Manganés g/l Mn 50 " - - E - = B
Nitratos 2 mg/l NOy 50 - - - - - = =
Nitritos me/l NO, 0,50 - - - > - = =
Mercirio * 2 uallHg o 1,0 - - - = " - -
Niquel * pgfl Ni 20 - - - - & z =
Oxidabilidade mg/l 0, ¥ 5.0 - = - - - - =
Pesticidas Tatais *a)b) 2 ng/l 0,50 - = - = - - _
N Alacloro * b) 2 uafl 0,10 - - - = - - _
Bentazona *b)? pa/l 0,10 - - - - - . 3
Desetilterbutilazina *b) 2 pg/l 0,10 - - - - = - =
Dimetoata * b) @ ng/l 0,10 - - - ¥ = = - -
Diurda *b) 2 pg/l 0,10 - - - - " . -
Imidaclopride * b) 2| ugfl 0,10 - - - - = : &
Linurdo * b)2 pg/l 010 - - - - = = E
MCPA * b)® g/l 010 - E B % 5 =
Mecoprape * b) 2 pgfl 0,10 - - - - - - -
Metalaxil * b) 2 gl 0,10 - - - = = E
Ometoato * b) ¢ pgfl 0,10 - - - = z - =
Oxadiazdo * b) @ g/l 0,10 - - - = - <
Tebuconazol * b) ¢ pgfl 0,10 - - - - X - -
Terbutilazina * b) ugfl 0,10 - - - - = - [
Selénio *¢ g/l se 10,00 + . 2 z = % =
Sédio @ mg/l Na 200 - B - - B =
Sulfatos 2 mg/150, 250 - - - - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno *a)2 pe/l 10 2 - - - - . z
Tetracloroeteno * pghl - - - = - = » =
Tricloroeteno * pg/l - % & S % = _
Trihalometanos - total (THM) * a) pa/l 100 = - - - - _
Clorofarmio * pefl - - - - - - E
Bromoférmio * pefl - - - = = = <
Dibromaclor * ugfl - 5 “ . =
Bromadiclorometano * pgfl - - - - - = -
Raddo * By/l 500 - - - z - £ N
Dose indicativa (DI) * & msv fid) 0,10 - - - - - = Z
a-total * 2 Ba/l - - - = = & = _
p-total * ¢ Bq/l - - - - - - - _
Legenda:

a) Soma das cancentragdes dos compostos espacificadas

b) Parémetro di: nesta zona de

¢ Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: (Identificar a EG em slta)

* Parimetro contratado a um Laboratério Acreditado

(artigo 122 do DL n? 306/2007 de 27 da Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)

LQ - Limite de Quantificagdo

$aa - sam alteracdo anormal

Informacdo complementar relativa 3 averiguacdo das situagdes de

did.

a0s VP (causas

0 Vereador do Pelouro,
{Albano Joaguim Mestre Pereira)

T
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Data de publicagao:

15/06/2021
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Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:

12 Trimestre de 2021

Ermidas Aldeia Edital 45/2021

Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através

da realizaco de analises periddicas na torneira do consumidor, segunda o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

i Ui Valor Ztrtco NeAndlisesPCOA s de I_Ané|ls'es Valores Obtidos N.2 Anlises ;-x Cumprimento |
ve | a lizadas | lizad Maxi Minimo Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coli) o N/100 mi 1] 1 100 0 0 1 0 ﬂ)& T
Bactérias Collfrmes N/100 mi [ 1 100 [ 0 0 100%
Cloro residual livre mgfl 1 1 00 | 0,59 0,59 o =
Cheiro,a 25°C* Fator de diluigdo 3 - - - = - -
Sabar,a 25°C* Fator de diluigio 3 - - - - E B -
pH Unidades pH 26,5e59,5 - - - < - T 5
Condutividade ps/cma 20eC 2500 5 - - - = = e
Cor mg/l PtCo 20 = - - = - - -
Turvagio UNT 0y 4 - ) : 2 p s N
Enterococos N/100 mi o - - - = E z z
Ne de coldnias a 22 2C N/mia22eC s = = s = = = -
N2 de coldnias a 36 2C N/mi a 368C @ N - - _ - n -
Clostridium perfringens N/100 mi B o - - - - - - -
Aluminio * - pg/LAI 200 . = = E - z :
Azoto Amoniacal mafl NH, 0,50 - < = E E = | = |
Antiménio * £ pg/isb 5.0 . N . B R
Arsénio * @ B pg/l As 10 I T T T - -
Benzeno*e g/l 1,0 ER - R A A e
Benzala)pireno * wefl 0,010 = D T . z = RE =
Baro *2 mg/l B 1,0 - - - & . = =
Bromatos * @ Hefl Broy 10 - - - - - - -
Cddmio *° pg/l Cd . 50 - - - - = = =
Cilcio mgAca | 5 z B B = = = s
Cianetos *¢ pg/lCN - 50 - - = s x - =
Cloretos 2 me/l cl 250 1 1 100 180 180 (] 100%
Chumbo * - g/l Po 10 i Z S = = - z
Cobre * o mg/l Cu 2,0 ([ - — g - = 4 = — ¢
Crémio * - nefl cr 50 - - 1 - < | ;7 - | =
1,2 Dicloroetano * 2 ne/l 30 - e - - ]
Dureza Total mg/l CaC0, - 5 e = : = B B
Ferro pe/l Fe 200 - - = [ = - = =
Fluoretos @ mg/lF 15 1 1 100 19 1,9 A 0%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) * nefl 0,10 - - - - - - -
B Benzob)fluaranteno * ngfl s - - = = C B _
o Benzo(k)fluaranteno * pgft s - - - = = = =
Benzolghi)perileno * pgfl NS S — - - = = = =
Indeno(1,2,3-cd)pireno * pefl 5L N [ - - = - -
Magnésio mg/l Mg - - - - - - - — 0
Manganés pgfi Mn 50 5
Nitratos @ mg/l NO; 50 —
Nitritos mg/l NO, 0,50 . . - - . = N
Merciirio * 2 e/iHg 1,0 - - - - - . .
Niguel * neft Ni 20 - - - L z EREAN E
Oxidabilidad, me/l 0, 5,0 E - ‘ P z = :
Pesticidas Totals * a) b) wefl 0,50 5 N . N N N N
Alaclore * b} @ peft 0,10 - - - - - N -
Bentazana *b)® pefl 0,10 - z B - 2 = =
Desetilterbutilazina * b)® pefl ) - - - = = = 5
_ Dimeteato *hj° pefl i 0,10 - - - = - x »
Diurdo *b)® pefl . o - - - - _ - ,
_Imidaclopride * b) ® pgfl G610 - - = = = & S
Linurdo * b)® pgfl 010 - = = = = = =
MCPA * b) 2 e/l 0,10 < 5 = R B N -
Mecoprope * b) 2 peft 0 - - = - - - _
Metalaxil * b) ¢ pgfl 0,10 - - = = A £ %
Ometoato * b) 2 pgfl 0,10 - - = 35 z z =
Oxadiazdo * b) 2 pgfl 0,10 - - = = " - =
Tebuconazol * b) ¢ pefl 010 - - - 2 - - _
Terbutilazina * b) | pgfl 0,10 - - = 3 = 2 =
Selénio * 2 pg/l Se 10,00 - - ] ] = = -
Sédio @ mg/l Na 200 1 1 100 190 190 0 100%
Sulfatos 2 mg/150, 250 - - - - - - -
Tetracloroeteno e tricloroetenc *a) 2 pefl 10 - - - = - = =
Tetracloroeteno * pefl - = = = = 5 = =
Tricloroeteno * pefl - - = - - 5 = =
Trihalometanos - total (THM) * a) pe/l 100 - - - - - - -
Clarofdrmio * pefl - - - - - i i =
Bromoférmio * pe/l - - - - - o = =
Dibromoclorometano * pefl = = = . N " . N
Bromodiclorometano * pefl = - - - - - - N
Rad3o * Ba/l 500 - - - < = = I
Dose indicativa (DI) * @ mSv 0,10 - - - - = z =
a-total * # Ba/l - - - - - . = N
p-total * 2 Ba/l - - - - - - - N
Legenda:
e Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: AgdA
a) Soma das Gas dos * Pard tada a um Labor LQ - Limite de Quantificagia saa- sem alteragdo anormal
b) dl do nesta zona da (artigo 122 da DL n® 306/2007 de 27 da Agoste alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)
Informag3o ! relativad 30 das st de incumpr 05 VP (causas e medidas corretivas): Causas: Qualidade da $gua bruta. Medidas Corretivas: N3o exlste slstema de remag3a de Fluaretos no subsistema em causa. A origem
deste subsistema ird ser alterada, este receberd agua provenlente da ETA do Roxo.
O Vereador do Pelouro, / / e 15/06/2021
(Albano Joaquim Mestre Pereira) M
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