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Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - Zona 1 Vale Rainha- Edital 62/2021

22 Trimestre de 2021

Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através

da realizagdo de andlises periddicas na tarneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap! do pela Autoridade Comp (ERSAR}.
Sigae  Unidades | ValorParamético  NeAnillsesPCOA  sidedndlises  Valores Obtidos | NaAndlises % Cumprlmento
ve Previstas Realizadas  Realzadas  miyimo Minlmo | Supsriores VP dovp
Escherichia coli E.cofi) B N/100 ml [ 1 100 0 E 100%
érias Coliformes i N/100 mi 0 1 100 0 0 0 100%
Cloro residual lvre  meh -+ B " 100 0,57 0,57 0 =
Cheiro, a 25°C * ) ) Fator de diluigdo 3 o - - = - s :
sabor, a 25°C * Fator de diluicio 3 0 e , - , —==
pH ) Unidades pH 265059,5 0 P , - , .
Condutividade - usfemazosc | 2500 o - = B E
Cor o mg/iftco | 20 0 - 777-77:7:7 = i n =
Turvagio - B UNT | 4 0 = o - - - - = T
Enterococos B Nfiooml | 0 o - _( - - _ o I
Enume‘ra.;io de microrganismos vidveis - niimero N/mi a 228C i o A A X } i B ) T
de coldnias a (2242)2C = — I S - e
Enume.raAgén de microrganismos vidveis - niimera N/ml 2 362C o i . } } ) A
de colénias a (3642)2C o . Sl i B I .
Clostridium perfringens — N/100 ml [ B 0 - - - = % —
Alumfnio * - rg/LAl 00 0 - - " = e _
:qutg Amoniacal — ma/l NH, 07,50“ 0 - - = | - B - E B
Antimonio * 50 0 - - - - - -
mn?a-' e 10 __ --_Flj.-_ - - - 1 = E
Benzeno e 10 . - - - - - =
Benzn(a)piﬂanu_; i 0,010 T o - - = E = -
Boro *2 - __ B 1,0 0 i - - - - - Z
Bromatos *2 o o 10 0 - :_ = 5 - = =
Cadmio * ¢ o 5,0 0 B a __—;— _—-— . - - e
Calcio - 0 - - T = | - N -
Cianetos * 2 B E 0 E T - 1 = - = [ = z
Cloretos @ B 250 0 - = F i I = |
Chumbo * o 10 0 - - = L« D
Cobre * - 20 | 0 . , P - .
o S0 T K i - - - i - =
1,2-Dicloroetano * 2 B 3,0 0 = = S b z £
Dureza Total o o - T -HV il 7; x ” = .
Ferro - 200 0 N . , B . 3
Fluoretos 2 15 0 I = % = = =
Hidrocarbonetos Ammét‘lcos- Péli&;ll:c;s (HAP)*a 0,10 (1] - - = B - e = =
i Benzo(b)fluoranteno * i [ L = = < “ =
I Benzo(k)flucranteno * ) - 0 - R . R R L
[ehilperileno * eI a 2 z N 5 % =
- Indeno(1,2,3-cd]pireno * = s 0 = = == e et ey
5 T - 3 —= | - I = ]
= s | o . = - .
Nitratos 2 : 50 1 1 100 u |
Nitritos 0,50 o E < i B 5
Mercdrio *2 - 1,0 ! o - = 5 = SR i =
iquel* 20 e - = - N N _
Oxidabilidade o 5,0 o - - - - = H
Pesticidas Totals *a)b)e 0,50 o - E E Z = =
~ Alcoro*b)? 0,10 o ) o= - = 2 =
Bentazona *b)e 0,10 0 . = - = a -
Desetilterbutilazina * b)e 0,10 0 - -___ - B 3 -
Dimetoato * b) @ 0,10 0 S 5 z f =
Diurdio * b) 2 0,10 0 =g = = = =
) Imidaclopride * b) ¢ 0,10 0 - . N - N
Linurio * b)e 0,10 [} = . - 5 & -
- ~ McPAb)e 0,10 0 < | - 1 = 2 . =
fgprope' b)e 0,10 0 - - ) ___? = = = =
~ Metalaxil * b)e 0,10 0 . - = u - N
i " Ometoato * b)2 0,10 0 - - - i P i
_ Oxadiazdo * b) 2 0,10 0 - - - e R =
Tebuconazol * b) 2 0,10 0 N - - - = =
Terbutilazina * b) 2 0,10 0 L. .= - - - = -
Selénio *2 o 10,00 o - - - - z Z
sadia 2 ) 200 o 5 5 E E 5 =
Sulfatos 2 o 250 [} i = = E =
Tetracloroeteno e tricloroetena * a)® 10 0 = = - = | .
o Tetraclorceteno * - o - - 5 B 2
o Triclorceteno * - e 0 - - e - g
Trihal - total (THM) * a) 100 0 E = z = ) = B
Cloroférmio * I 1] - - = . L
Bromofdrmio * T B 2 3 s | & i &
- Dibromoclorometano * ug/l o - - o 1 - —
T Bromodiclorometano * pg/l ) iy 0 - - =3 = = =
Raddo® Ba/l 500 0 = " o . B .
Dose indicativa (D) * @ msv " 0,10 0 z R - — % E S
a-total * ¢ Bq/l BRI 0 - z - R = z
ptotal *2 Ba/l i . 5 = — = B R =
Legenda: o . o ==_
2 Pardmetro conservative analisado pela Entidade Gestora em alta: AgdA
3) Soma das concentracdas d dr * Para auml & ditad LQ - Limite de Quantificagdo £33 - sem alteracdo anarmal
b) Pardmetro di do nesta zona de {artigo 122 do DL n2 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)
Informagio complementar relativa 3 avariguacio das situagBes de lncumplim%usas 2 medidas corretivas):
o .Vereadt?r do Pelouro, { / SE 1‘ 14/09/2021
{Albano Joaquim Mestre Pereira) / g :
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Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - Zona 2- Edital 62/2021

22 Trimestre de 2021

Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lef 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificagio da qualidade da dgua da rede publica através

da realizagio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap do pela Autoridade Comp (ERSAR).
i Uridies Valor Paramétrico Ne Anlises PCOA % deAndlises Valores Obtidos | NSAndllses % Cumprimento
ve Previstas | d lizadas axi Minime | Superiores VP da VP
Escherichia cal {E.col) - /100 ml 0 s 6 100 e | o 100%
Bactérias Coliformes - /100 ml [} 6 6 | 100 - 0 0 100%
Cloro residual livre . mg/l = 6 & 100 0,32 0 -
Cheiro, a 25°C * Fator de diluigio 3 2 2 100 < | o 100%
Sabor, a 25°C * Fator de diluigio 3 2 2 100 <l | o 100%
pH - _ UnidadespH | 265e595 2 2 100 7,3 (20,3 %) | 7,3 (203 %) o 100%
Condutividade psfemaz0ec 2 2 100 800 760 o 100%
cor mg/l PtCo 2 2 100 <5 (L) <5 (1) o 100%
Turvagie UNT 2 2 100 <020(1Q) | <0,20(LQ) o 100%
Enterococos Naoml | = 2 2 100 0 0 0 100%
Enume'ragio de microrganismos vidveis - nimere Njmla 225C - " 2 150 " o 0 _—
de coldnias a (22£2)°C o o . i
Enume’(a‘;io de microrganismos vidvels - niimero N/ml a 369C 5 2 2 100 i » a R
de colbnias a (3642)°C B . I R
lostidurn pecingens Wiooml | o0 I T N = : - -
Aluminio * o o ug/L AL 200 o | - | - - - - - i - ) E
Azoto Amoniacal R mg/l NH, 0,50 o ) - = - - = - E
Antiménio * @ | ng/l sb 5,0 e R -
Aosknio 2 , et 10 o R R I .
Benzeno - e/l 1,0 0 - R T NS
Benzo(a)pireno * Y 0,010 0 - E 2 - i
|Boro ¢ mgftB | 1,0 o ) " = - s .
Bromatos *2 10 o - : B - -
Cidmio * 50 0 = = - - = £
cildo - & ) g B £ : = B
Cianetos *2 - 50 I - s - - - w |
Cloretos B 250 0 - - - - - o
o ) 10 o B N 3 z 5 e
o mefl Cu 20 (I N [ T R :
Crtmio * ‘ wicr % 5 i PR | R BT e
1,2-Dicloroetanc * & e 30 0 . - - . I
Dureza Total | mg/l Caco, - 1] - - i z B -
Ferr0 i uefife | 200 0 = = z — . E 5
(Fluoretos? B mglF | 15 0 - - - - - =
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP) * a _E’Ef’l o 0,10 0 - - - - - ~
o 7wiBenzn[b]lIuorameno * ng/l B - N 0 - - - - - -
- banzo(k}fluorantena‘ ng/l - - 0 - - - - - -
N Vise;zro(ghi}perﬂeno ¥ pg/l B - .
In_d;;‘,‘,@gb{'d)pmm * pefl - B
-Magnésio S mg/l Mg "k
& B pg/l Mn 50
Nitratos © | mano, 50
tos | meAno, 0,50
|Mercirio *2 | meime 10
Niquel * pe/l Ni 20
Oxidabilidad C mello, 50
Pesticidas -'}:JGI::a) b)2 B N pefl 0,50
o Macloro*b)e] gl | 0,10
) Bentazona *b)e,  pgd | 010
Desetilterbutilazina * b) ¢ 0,10
- Dimetoato * b} 2| o010
- Diurdo * b) @ et | o0
B Imidaclopride * b ¢, _ wel | 010
Unurdo * bje pgfl ol
- ~ mcpatblel gl | 00
Mecoprope * b) @ pesl 0,10
- Metalaxil * b) @ T | o0
o Ometoato*bj2l g | 010
Oxadiazio * b) ¢ el o010
o Tebuconazol * b} 2 wel 0,10
T Terbutifazina * b} 2 el 0,10
Selénio * % ug/l Se 10,00
Sédio 2 mg/fl Na 200
Sulfatos 2 mg/1 50, 250
Tetracloroeteno e tricloraeteno * a)e B ug/ 10
Tetracloragteno *| pg/l -
. Triclorosteno * pg/l -
Trihalometanos - total {THM) * a) pg/l 100
o Cloroférmia * pg/l - i
o Bromoférmio * pg/l -
B Dibromoclorometana * pg/l Lnl
i Bromodiclorometane * pg/l - B
Radio * B Ba/l so0 |
Dose Indicativa (DI} * 2 = msv 0,10
a-total * 2 B Bq/l .0 W
p-total * @ Ba/l - - - - = - -
Legenda: - N — —- — .- AR | S - M. —
© parimelra conservativo analisado pela Entidade Gestora am alta: AzdA
32) Soma das Ges dos ificad * Parimetro c 2 um Lsboratérl 1 LQ.- Limite de Quantificagio saa - sem alteragdo anarmal
b) Para di do nesta 1ona de {artigo 122 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n2 152/2017 de 7 de dezembro)
3 relativa 3 30 das situagdes de Incumprimento aos VP lcausas e medidas corretivas):
0 Vereador do Pelouro, ‘ 14/09/2021

(Albano loaquim Mestre Pereira)

Data de publicagio:




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humanao nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Vale Seco- Edital 62/2021

=
Municipio de Santiago do Cacém
Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através

22 Trimestre de 2021

da realizagio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap! do pela Auteridade Comp (ERSAR).
Parametro | Unidades Valer Earamétrico Ha Ané“.“s PCQA_ ~ %deAnilises | L1 y_a!om_ﬂ'liilldl?s_ — 11 | N2 Analises % Cumprimento
ve Previstas | Realizadas Realizadas  maximo Minimeo Superiores VP | dovp
Escherichia coli {E.cofi) i Noom | o 2 | 2 | 0 0 o |
Bactérias Coliformes il i 0 2 2 wo | o o0 | o
Cloro residuail‘rweﬁ; - 2 2 100 0,34 0,28 0 o -
Cheiro,a25’c* P 1 1 100 <1(lq) <1{Lq) 0 100%
Sabor, a 25°C * - Fator de diluigio B 1 1 100 1 1 0 100%
pH - UnidadespH | 2650595 1 1 100 7,6 (169 °0) | 7,6 (169 °Q) o 100%
Condutividade - ps/em a 20 5 500 1 1 100 2600 2600 1 0%
Cor o mgAPtco | 20 1 1 100 <5(Lq) <5(L0) 0 100%
Turvagia - UNT & s 1 100 0,37 0,37 0 100%
Enterococos o N/100 mi o 1 1 100 0 0 0 100%
:ZT;‘;'::SSZ'{: g;‘:’c'g""'sm‘“ viduels -nmero | o 22ec saa 1 1 100 0 0 0 100%
s:'i’:l:‘*’ii:'::g;?c'ga“"m“ vidvels -nmero | et 3gac saa 1 1 100 1 1 0 100%
at;str!qum_perjr.'ngens B ~ N/1ooml 0 Il _0_ i __ "-: __ ___ = M < - T - N -
Aluminio * | pera 200 o - = T u s =
Azoto Am ~ mg/INH, 0,50 0 ) - B = — = — = = 1 =
Antiménio N 50 o | - = = 1. = 0 & I =
Arsénio * - 10 0 T o — .| . L
Benzeno * f__ - il 10 0 = 0 = 4 = q = 1 i T
Benzo(a)pireno * pgfl 0,010 0 . = = i = 2 1
Boro 1 mgs 0 0 " = - 5 = 0 = |
Bromates * weflBro, | E - - , , ‘ ,
| cadmio * ] - pefl cd 5.0 i o : B 5 E g 2
Calcio | mees i T E : Z p ,
Gianetos * | wehen 50 1 | - - - . . =
Cloretos | mena 0 1 1 1 | w0 | 660 1 o
Chumbo* ' ] RE 10 o B ; . R E R
Cobre * mg/icu 20 0 | - . z — E e
.Crbmio‘ S ) I ug,{l_C_r_ _“ S 50 0 = E - — — - T S -
12 Dicdorostano * w30 o - . = T -
Dureza Total o mg/l Cacb,_ iz 0 - - - EE D B n "
Ferro pgllFe 200 1 1 100 30 %0 0
Fluoretos o N} - mg/l F ' 15 0 - - - - - -
oc i pe/l 0,10 o = - . . —
ug/l o o - - - - -
| - waht = e z E E B z 7
T g/l = o o ER = —5 3 A =
- _weh 2 ) o i} . e
Magnésio - ) ~ mg/l Mg 7 - - o
Manganés ;‘_” ) - pgfiMn 1 N
Nitratos i o | L"E"ﬂ?i,f [
Nitritos - _mg/iNG, a
Mercidrio * pgft Mg” o [1]
Niquel * - - pg/l Ni 1]
Oxidabilidade - mef 0, | 0
Pesticidas Totais *a)b) o pgfl i N 0
i _ Alacloro * b) g/t | o
B Bentazona * b) pg/l 0 - = = - - =
= .l ) - 19 = - - . — 4 - e
e pe/! e B 2 s - - = e
ng/l o | , - " z - 2
- aclopride * b) o E s = = i
B - - Linurdo .-h_) (1] B s 3= - * * 5 —?‘ .
—— odlif o - - - : -
 E— — S o F7 - _ _ _ N - . N
Lo B e = = = ‘ = ] ]
(— - i = " = = ——
- o . = B .
e ?buconazcl *b) o j
T Terbutilazina * b) 0
Selénio * - 0
sédio o 1
Sulfatos 1
Tetracloroeteno e tricloroeteno *a) 0
_ Tetracloroeteno * 0
_ Tricloroeteno * 0
Trihalometanos - total (M_)__' a) 0
o Cloroférmio * 0
Bromoférmio * 0
" Dibromoclorometano * 0
" Bromodiclorometano * 0
Raddo * . al 0
Dose indicativa (DI) mvv | o0 0
a-total * ) o ] ) - 0 LA (N N N - -
B-total * - 0 - i - - - g :
Legenda: i T B
) soma da -3as dos compostos i * Pardmatro contratado a um Labaratério Acreditado LQ- Limite de Quantificagio 53z - sem alteragdo anormal
b) Par disp do nestazona de i (artigo 122 do DL n® 306/2C07 de 27 de Agasto alterado palo DL n2 152/2017 de 7 de dezembro)
¢) De acarda cam a legislag3o em vigor (Parte IV do Anexa | do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 d2 7 de endo o3 valt da atividade, alfa total e beta total, Inferiores 205 niveis de verificacio recomendados (0,1 &
1,0 Ba/L, respetivamenta), presume-se que o valor da dose Indfcativa (DI} € inferior aa valar paramétrico de 0,10 mSv
i 5 relativad ‘30 das situagdes de Incumprimento 203 VP (causas & madidas corretivas): Qualidade da dgua bruta; Medidas Carrativas: Nio existe sistema de remogdo de condutividada, Sédio e Cloretos no sistema em
causa. opale:erianlla'rin da idade de Salde, 7"7! os i /m-nqia nie 1 riscos para a saide d_os_cnnsumidnru
0 Vereador do Pelouro, : %ﬁ/ 3 TS
= 5 Data de publicacdo:
(Albano Joaguim Mestre Pereira)
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Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: S. Bartolomeu da Serra Edital 62/2021

22 Trimestre de 2021

Em confarmidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municlpio de Santiage do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através

da realizacdo de andlises periddicas na torneira d

idor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Pirtmatie | Unidades ValorParamétrico N2 Analises PCOA % de Andlises Valotes Obtidos e Anilises % Cumprimento
| ve Previstas lizad: lizad I Minima  Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coli] | njooml B by 1 1 100 0 0 0 " 100%
Bactérias Coliformes - N/100 ml = 1 1 100 1] o 0
Clora residual livre - mg/l B 1 100 035 0,35 0
Cheiro, a 25°C * | Fator dediluigio 8 1 100 <1(a) <1(La) 0
Sabor,a 25°C* i  Fator de diluigio B 1 100 <1(a} <1(10) 0
pH | Unidades pH 26,5¢29,5 1 1 100 7,7 (20,5 2C) | 7,7 (205 2C) 0
Condutividade o | mSfemaz0eC 2500 1 i 100 750 750 ]
Cor | mefimco 20 1 |1 | <5 (L) <50 0
Turvagio : 4 1 - 100 <020{la) | <oz20(0) 0
Enterococos — 0 1 G O [ T S, M &
Enumera.qin de microrganismos vidveis - nimero Njml a 228C <52 1 1 5 5 D
de colénias a (22£2)°C o . B o B
St vaingis. —waew | 8 T A : -2 :
Auminio* ng/LAl 200 0 - = P i
Azoto Amoniacal mg/l NH, ESO 0 - - - - P - =]
Antiménio*e o ugfl sb B 50 0 - . N R N
Arsénio * 2 - pefl As - T 0 = 2 : = = B
Benzeno * 2 B _:___ pafl = i_.ﬂ 0 - z = = = T -
Benzo(a)pireno * pefl a,niﬁ o » = . 5 - o
Bora *2 . - ~ mg/lB 1,0 0 j . . - - - i S
Bromatos *¢ Hg/I Bro; 10 3 0 - v % 3 % T
pg/l cd 5,0 - 0 : < = 5 SR
nglca o = e 0 = i . = i =
Cianetos *¢ o . IR T — .
Cloretos e D 0 - B R N —= -
Chumbo* - o - - = = .. = =
— - P - - : —_— ———
- === 5 . : - : - —
1,2-Dicloroetana * @ {_i - 0 - Z . - = . -
Dureza Total ) - - o = = = = = &
s — - : 100 w0 % T
Fluoretos® 1 o e ) s - - . ———
Hidrocarbonetos Aromiticos Policitlicos (HAP) * a 0 - - - - T ]
- Benlu(h}ﬂuurﬂntem;: ) - 0 _ : - ) __- B = | & ] = =
- . __ o Benzc[k)ﬂunrantenn’__ - 0 I S = N __ _-____ ____:T B T -
 cemolgilperino 9 2 - ¢+ - 1 - T - S B
B Indeno(1,2,3-¢,d)pirenc * a . ) - - - . -
- 0 - 5 s = ] =
Manganés B - 1 1 100 <1s5(l@) | <is(@ | o0 100%
Nitratos ¢ 0 a = - = = -
= ) 0 T B k= E = -
Meretirio *2 ) - __ 0 - = R B z S
Niguel * o 0 - E E u % =
Oxidabllidade - " . , , , =
Pesticidas Totals *a) b) 2 - - - _ _ .
- Desetilter ) — < B 5 2 = =
— Dimetoato * bié :_ - - - - - 77
T Diurfo * b} ¢| 2 E E ; B LT
) o Imidaclopride ‘bi__? ) s, - - - 2 ——= N
o . Linurdo * b) 2. E = = ~ =
- MCPA * b) 2 - R , B B -
- Mecoprope * b) ¢ - g 5 E B o z
N Metalaxil 'b);_ - 1 - - - = B ER
[ o “b)e . E B B R e
T Oxadiazdo * b) ¢ = - - - - N
L Tebuconazol * b) ¢ - = 5 % = & =
o Terbutilazina * b) @ ) - - - E & =
Selénio * @ ] 5 & ¥ e 5 N Fl
Sédio @ B 0 - - - - - -
Sulfatos ¢ -_:_ o 4] g g 5 i = F
Tetracloroeteno e tricloroeteno *a)2 0 = - - - - E —:
Tetracloroeteno * ) - - - - - 5
“Tricloroeteno * a - - - - - -
Trihalometanos - total tTH@ “a) a - - - - - B
o Cloroférmio * a - - -
Bromofdrmio * 0 - - =
Dibromoclorometano * [} - - - - ,
Bromodiclorometano * 0 - 2 G £
Radao * B s = . 4 . -
Dose indicativa (DI) *2 1] - T TR o - &
a-total * 2 0 - - [ T . R
B-total * 2 o - - — = i = = - E 1
Leganda:
2 Parimetro conservativo 2nalisada pela Entidade Gestora em alta:AgdA
a) Soma das concentrag@es dos compostas aspecificados * Parametro contratado a um Labaratério Acreditado LQ - Limite de Quantificagdo s3a- sem slteragio anormal
b) Parametro dispensada nesta 2ona de Abastecimento (art/go 122 do DL n2 306/2007 de 27 de Agosto alterada pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro)
Infermagio complementar relativa 3 avarguacZo d3s situacBes de incumprimento acs VP (causas @ medidas corretivas):
0 Vereador do Pelouro, ol Repinliee 14/09/2021

(Albano loaquim Mestre Pereira)
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Municipio de Santiago do Cacém

Contralo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Ademas Edital 62/2021

22 Trimestre de 2021

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificag3o da qualidade da dgua da rede priblica através

da realizacio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Parametro : Unidades YalarRatamdtiico % d’_f"é!“é’ i 4 \_ra_lnru.s th!.dus N.2 Andlises % Cumprimento
| VP Maxi Minlmo  Superiores VP doVP
Escherichia coli (E.coli) N/10Dml Jo 100 [ 0 0 100%
Bactérias Coliformes - N/100 ml g ol o 100 0 o o 100%
Cloro residual livre mg/fl - 100 0,53 0,49 0 .
cheiro,azs'cr i 3 100 <1(LQ) <1(LQ) 0 100%
Sabor,a25°C* | Fatordedilvigin 3 100 <1(10) <1(L0) 0
pH - Unidades pH 36,58 <9,5 100 7.7 (21,8 ) | 7.7 (21,8 ) o | 100%
Condutividade | wSfemazoec 2500 100 760 760 ) 00%
Cor o me/l Ptco 20 00 | <s(@) <5{L0)
Turvagio |t a 100 <020(0) | <o020(L0)
Enterococos k;"_ 3 N/100 ml /] | ‘100 o | 0o
Ei o de micr vidveis
de colonias a (2242]2C N/mla 222C saa 1 1 100 4 4
Enurne.ra.;iu de micrarganismos vidveis - nimero N/ml a 36°C SR 1 " 100 2% 2% o 100%
de colonias a (36+2)2C | e b = -
Clastridium perfringens o 0 - - - - g I
Aluminio * 0 - - F SR = =
Azoto Amoniacal B 0 - - - - . =
Antiménio * 0 - E 3 E ; .
L 5 : - : = - -
‘B;;o(a];‘)i;ﬂo . B 0 - - o = i = =
Boro * S ma/l B - _B_ _'__'_ R . _ N - A
Bromatos * - - g/l Bro, o i A E = =z I = ¢
Célcio B | mgfica % 0 - e e :: D
Cianetas * pefich 50 0 - - - - - o -
Cloretos I C R 250 0 - - B & TR E
Chumbo * ue/iPb 10 o B - T = B 5
T - T Lo . 1 : - : : g : :
Crémio o weficr 50 N [ - - Z B B B
1,2 - uefl - 30 | o : B = = E 3
Dureza Total i i mgfl Caco; - - L i (R - = = = R C z
Ferro T -_ _:_ pg/l Fe 00 "o - s 71 77 - - 22 z R
Fluaretos o ) _ ] mg/l F 1,5 o0 - - - - L L B
Hidracarbanetos Arométicos Policclicos (HAP) * el 0,10 o 1 - 3 - =
Benzo(b)ﬂuoran{;u M - (i) B - - - - a — s
Benzolk)fluoranteno * el - 0 T - o ) ] ;: — .; j ——= j o :
o Benzo(ghi)perileno * = 0 - " 3 - - P
Indeno(1,2,3-¢,d)pireno * - 0 - = = A = | - E
gagngsio 3 E mm 1] - - - o - =
Manganés N so | o z = = = : =
Nitratos - o | o = - - . _ _
- o050 o - - ) - i 5
10 e | - 2 2 E 3 -
20 o | - : = 5 = 5
Oxidabilidade 50 B - _ .
Pesticidas Totais i 050 - - - -
" Aladloro * b) 0,10 5 = = =
‘Bentazona * b) 010 - = = s
Desetiltert *b) 0,10 B - - N
" Dimetoato * b} 0,10 - - S i
" Diurdo * b) 0,10 < z z =
imidaclopride * b)| 0,10 5 = = =
Linurdo * 0,10 - n - ]
MCPA * b) 0,10 - ! T I T
Memp‘mpe * b} B 0,10 - - = =
Metalaxil * b) 0,10 5 = = = |
Ometoato * b) 0,10 N B . .
Oxadiazdo * b) 0,10 - - - -
Tebuconazol * hi pg/l 0,10 = = = =
Terbutilazina * b) ug/l 0,10 = = = =
Selénio * g/l se 10,00 N . . N
Sédio mg/l Na 200 I o - - - < = N
Sulfatos T mg/l S0, % | o g = = z E =
Tetracloroeteno e iri(lur;aEJ:a) nghl 10 .0__-____ - = = - = 5
Tetracloroeteno * pefl 0 " = - - - N
T Tricloroeteno * pefl o - - F P A 3
anos - total {THM) * a) g/l ° = E = = : :
- - Cloraférmio * ugft 0 = s = = z = =
= B Bromoférmio * pefl . "] - - s - - .
Dibromoclorametano * wefl ; - 0 - - z A % =
o Bromadiclorometano * e/l - 0 - = = = z T
Radio * Bafl 500 o = z S
Dose indicativa (1) * ¢) mSv 0,10 0 " - e . N R
atotal* Ba/l - 0 = B = 1 =z 1 =z 1 =z
ol sl o) i : = 5 i S S IS R N Wil
Legenda: T -
a) 5 d; ges dos especificados * Pardmetra do a um Lab ditads LQ - Limite de Quantificagao 532 - sem alteragda anormal
b} Pari dispensada nesta zona de Ab {artigo 122 do DL n& 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro)

), P

indicath

{01) & Inferlar ao valor paramétrica de 0,10 msv

1,08a/L, que o valrda d

¢} De acardo com a legislagdo em viger (Parte IV do Anexo | do DL n2 306/2007 de 27 de Agosto zlterado pelo DL n2 152/2017 de 7 de dezsmbra), sendo os valores da atividade, alfa total e beta total, Inferiores aos niveis de varificacdo recomendados (0,1 &

c relativa &

30 das situactes de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas):

0 Vereador do Pelouro, {
(Albano Joaquim Mestre Perelra)

Data de publicagdo:

14/05/2021




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Fontandrio do Paiol Edital 62/2021

Rl
Municipio de Santiago do Cacém
Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, ¢ Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificag3o da qualidade da dgua da rede piblica através

22 Trimestre de 2021

da realizagdo de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap do pela Autaridade C (ERSAR).
s \ Uida e Valor Paramétrico NE Andlises PCOA % de Anilises fateets Valores Obtidos | N2 Andlises % Cumprimento
ve Previstas  Realizadas Realizadas | mMaximo Minimo  Superiores VP do VP
Escherichia col (E.coli) L T 1 100 0 o | o | ioo%
Bactérias Coliformes | NiOml | 0 1 1 100 ] 0 o | 10%
Clororesidualfivie L meh i _z ! 1 100 0,15 o -
Cheiro,a25°C* - ) Fator de diluigio 3 1 1 100 <) 0 100% |
5 - ator do | 3 1 1 100 <1(lq) o 100%
v UnidadespH |  26,5e<9,5 1 1 100 7,0 (207 2¢) | 7,0 (20,7 2€) 0 100%
Condutividade - pS/em a 20 2C - 2500 1 1 100 890 " 890 0 0%
B mg/I PtCo 20 1 1 100  <s5ylaq) | <s(q) 0
) UNT 4 1 1 w00 | 12 12 0 N
Enterococos . # N/100 mi 0 1 1 | 100 - - 4] ] B
e e e N I N
5’:‘:;::;‘:2‘:; a':;] o el N/ml a 365C saa 1 1 100 0 0 0 100%
Clostridium perfringens N/100 ml 0 o | - o - = - %
Aluminio * pg/LAl 200 0 : = = - & I =
Azoto Amaniacal 0,50 D o - = . A
Antiménio * 8 50 0 ~ : T s - . - _
Arsénio * o 10 o - & = = = =
Benzeno * ———F 1,0 T o - = = T =
Benza(a)pirena * - ) T o010 o | - - - o + =
Boro* S mgis 1,0 o . B - D .
Bromatos * -  ug/ino, T 0 - 2 = S - g
Cadmi - o ne/l cd 5,0 o - : o = 3 s
cilio me/l ca = 0 . . o N B —
Cianetos * pg/lCN 50 0 . - B - _ I P
Cloretos maf ¢l 250 1 1 00 | 200 200
Chumbo * pe/l Pb N b LU o - - = < o
oobre* | mstow | 20 E = : S -
cbmio*  wenr o e f - > - . S
L2Ddowostano* | weh | s [ e | - - - . -
Dureza Total | meicaco, S T - = S T
Feeo L ugfiFe | 200 1 1 100 190 190 - B
Fluoretos V V - R mg,n'l F - Vﬂi,s ] ) - ~- o — _- - -
rocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) * a 0,10 o = i 2 T % A . =
Benzo(b)fluoranteno * - 0 ‘ R i T ] = = = )
Benzo(k)fluorantenc * = 0 “ = = z = s
[ Benzo(ghi)perileno * - 0 i = - T = - - ) P
Indeno(1,2,3-¢,d}pireno * £ 0 z B Z = - ]
Magnésio = o s ) z = = s R
Manganés e B . L 77 i 71’ 100 80 a0 —— &
0 - - - - N

|e
v
'
'
'

i

o|olo|lo|o|e|eje|e|e|e|e|a|e|e|e|o|o|o|a|lo|e|ele
i
'
'

Oxidabilidade -
as Totais *a)b)

Alacloro * b)|

~ Bentazona * b)
" Desetilterbutilazina * b)
"~ Dimetoato * b)
Diurdo * b)

Imidaclopride * b)

Linurdo * b}

MCPA * b)

Mecoprope * b}

Metalaxil * b}

Ometoato * b)

Oxadiazio * b)

Tebuconazol * b)

erbutilazina * b)

Selénio
Saodio

Sulfatos
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a)

Tetracloroeteno *

Tricloroeteno *| Mg/l | - - - - - - -
Trihalometanos - total (THM) * a) T o = = = R
Cloroférmio * pefl i = E = -
Bromofdrmio * T Lgﬂi a - N -
B Dibromaclorometano * pedl E N - = |
Bromodiclorometano * ugfl = = = A R
Raddo * Bg/l - - =
Dose indicativa (D1} * ¢) mSv - - - 5
a-total * Ba/l - e - B . = - .
Btotal* T T z — = B = = %
Legenda: o = — e ——
a) Soma d Ges dos especificados * Paramaty doaum Lab Srio A LQ - Limite de Quantificacio 533 - sem alteragdo anarmal
b) Pardmetro dis do nesta 2ona de Ab (artigo 122 do DL n2 306/2007 de 27 de Agoste alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro)

<) De acorda com 2 legislagio em vigar (Parte IV do Anexo | do DL n% 306/2007 de 27 de Agosta zlterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembral, sendo os valores da atividade, alfa total e bata total, inferiores aos nivels de verificag3o recomendados (0,1 &
1,0 Ba/L, respetivamente), prasume-se que o valor da dase indicativa (DI} & inferiar 30 valor paramétrico de 0,10 msy

relativad das situzgBes de Incumprimento aos VP {causas e medidas corretivas):

B ol | o |
0 Vereador do Pelouro, ! / 14/09/2021
(Albano Joaguim Mestre Pereira) %/ - Data de publicagdo: ;




