Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abasteci de: Santiago do Cacém - Zona 2 / Santa Cruz Edital 102/2023

- R 22 Trimestre de 2023
Municipio de Santiago do Cacém
Em conformidade cam o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu averificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através
da realizagio de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR),

T e
et Fi Valor P:ra.mélrh:n _ il Ne jniljses PCOA ~ %.de Andlise l_ E N.2 Andlises I'%G.lrilp!'l.n"lentn
2k goss VP e Realizadas Realizadas | Superiores VP da VP
Escherichia coli (£.coli) /100 ml o 7 ) 7 100 ) 0 0 | 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 7 7 100 o 0 o 100%
Cloro residual livre ma/l 7 7 100 0,60 0,26 0 -
Cheiro, a 25°C * Fator de diluicio i 4 4 100 <1(La) <1(La) 0 100%
Sabor,a25'C* Fator de diluigio 3 4 4 100 <1(LQ) <1(La) 0 100%
pH - Unidades pH 26,5 9,5 4 4 100 7,6 (21,4 °C) | 7,5 (21,0 %¢) 0 100%
Condutividade pSfcma 20 2C 2500 4 4 100 790 730 0 100%
Cor mg/l PtCo B 20 4 4 100 <5(La) <5 (La) 0 100%
Turvagdo UNT 4 4 4 100 0,29 <0,20 (LQ) 0 100%
Enterococos N/100 ml 0 4 4 100 [ 0 0 100%
E g0 de microrganismos vidveis -nimera{  N/mla22ec | saa 4 4 100 | 0 0 0 100%
Enumeragdo de vidvels-nimero  Njmla36sc | saa 4 4 w00 | a4 0 0 100%
Clostridium perfringens N/100 ml i 0 0 e - = N . .
Aluminio * ) pg/LAl 200 0 - - - - - - =
Azoto Amoniacal mafl NH; 050 0 = . F —
Antiménio * 2 g/l sb 5,0 0 E E S P = — =
Arsénio * ¢ He/l As 10 0 - - - v - .
0 peft 1,0 0 - — = - 5 5
Benzo(a)pireno * pefl o010 | 0 - - - R = =
Bora *° mg/I B 1,0 I 0 B F. = = — = =
Bromatos * 2 pg/l BrO, 10 B 0 - - = = = =
Cadmio * 2 pgficd 50 [ - - N N N .
Calcio meg/l Ca 1] = o - - S - N g =
Cianetos * ¢ pg/lcN il 50 0 - - - = 4 =
Cloretos ® me/icl 250 0 - - = = - T
| Chumbo * pg/i Pb 10 0 . . . N R A
Cobre * B me/l Cu 2 o - B E 3 g = |
Crémio * _meficr 50 0 - - - 5 = =
1,2-Dicloroetano * @ g/l 3,0 Lin} 0 - = - = = .
Dureza Total - mg/l CaCO; - 0 - L= = = - -
Ferro pg/l Fe 200 0 - - - g & 5
Fluoretos & . mg/lF L1 15 0 - - E = = =
Hidrocarbenetos Aromaticos Policlclicos (HAP) * a pg/l 610 [ - RN E = E =
Benzo{b)flucrantenc * pe/l - 0 - = - - . .
Benzo(k)fl 4 ng/t - 0 - 2 - - BN 3
Benzo(gh,ijperilens *|  pgfl d 0 - 5 e = = 1 =
Indeno{1,2,3-c,d)pireno * pgfl - 0 = = & = = =
ésio mg/l Mg - (1] — & 5 = = - .

e g/l Mn so | 0 o | - - . = =
Nitratos ) mg/l NO, 50 4 4 100 El u 0 100%
Nitritos mg/l NO; 0,50 0 - - 5 - z =
Mercirio * wgilg 1,0 0 S z + - - _

Niquel * g/l Ni ] 20 0 - - - - - -
Oxidabilidad; me/l0, i 50 0 - - E E & =
Pesticidas Totais *a)b) ¢ nefl 050 0 - E 5 B ~ : %
2,4-D%b)¢ nehl 010 o | = E = - . _
Bentazona *b) 2 pefi = 0,10 o - - - = - N -
Desetilterbutilazina * b) 2 nghl o010 0 N P e P E f
Dimetoato * b) 2 g/l o0 o E 5 5 = E st
o Diurdo *b) 2 pe/l 0,10 0 - = = = . I
N Imidaclopride * b) 2 g/l 0,10 o . . . , N A
) Linurdo * b2 pefl 010 o - - E = B
MCPA * b)2 el 010 o = E g - 3 =
Macoprope * b)2,  pg/l 010 o F E S = N N
T Metalaxil * b) @ /i 010 0 e - I . z S
- Ometoato * b) 2 g/l 010 [ - - F z 5 =
Oxadiazdo * b) ¢ ne/l 010 ; 0 - - - - = R
Tebucanazol * b) 2 pa/l 0,10 0 - - - e = =
o Terbutilazina * b) 2 e/l 010 0 - - . . . N
Selénio *2 pg/fl se 10,00 1] - = E E - a
Sédio 2 mg/l Na 200 0 - - - g E =
Sulfates 2 me/l SO, 250 0 E E E I = , .
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a)e pe/l 10 o] - - - . - -
Tetracloroeteno * we/l - o - E 5 E E P
Triclorocteno * pgfl S L] - - - - - <
Trihalometanos - total (THM} * a) gl 100 0 - - - % = 5
Cloroférmio * pe/l = 0 N = . _ . - ]
Bromoférmio * g/l - 0 - - - E E =
Dibromoclorametano * g/l = 0 - - = = 2 =
Bromodiclorametano * pg/l Iz 0 - - = = - -
Raddo* Ba/l 500 0 B B B N B B
Dose indicativa (DI) * 2 mSv 0,10 0 - - - = E o
a-total * 2 Bg/l L 0 - - - & - 5
B-total * 2 Ba/l - - - - - - <
Legenda: )
2 Parametro canservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: AgdA
a) Ssoma das Ges dos e: d * Parametro do a um Laboratéri de LQ - Limite de Quantificacio 533 - sem alteragdo anormal
b) do nesta zona de Ab i (artigo 122 do DL n? 306/2007 de 27 da Agosto alterade pelo DL n2 152/2017 de 7 de. dezembro)
3 relativaa 30 das situagdes de i aos VP (causas emegldascurrellvnsl:
0 Vereador do Pelourg, : /
(Albano Joaquim Mestre Pereira) &




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

7ona de Abastecimento de:  Santiago do Cacém - Zona 1 Vale Rainha Edital 102/2023

?\ﬁ!ﬂ.‘é‘
Municipio de Santiago do Cacém
Em canformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lel 152/2017 de 7 de dezembro, o Munidipic de Santiago do Cacém pracedeu a verificagio da qualidade da 3gua da rede publica através

22 Trimestre de 2023

da realizagio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) ap! do pela Autoridade C {ERSAR).
Parametro Unidades Valor Paramétrico N’}ﬁ"seim % de Andlises _!a“’_"“ ?’?""‘?5 J! N.2 Anélises % Cumprimento
: ve Previstas | Realizadas Realizadas. Maximo Minimo | Superiores VP | do VP
Escherichia coll (E.coli} Mom | O T 1 100 o 0 0 T 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml [} 1 1 100 ) 0 [} o | 100%
Cloro residual livre mg/l - 1 1 100 o | 02 0 -
Cheiro,a 25°C* Fator de diluicio 3 1]
sabor, 2 25°C * Fator de diluiio 3 [} i
pH Unidades pH 26,5e59,5 0
Condutividade uS/em a 202C 2500 0 B
cor B mgllPtCo | 20 0 |
Turvagio UNT 4 0 B T ==
Enterococos N/100 ml 0 0 —
Enumeracio de microrganismos vidvels - nimero N/ml a 222C saa 0 ) ) K
Enumeragdo de microrganismos vidveis - namero N/l a 362C saa 0 =
Clostridium perfringens N/100 m| 0 0 | *
Alumfnio * pg/LAl - 200 a
Azoto Amoniacal g/l NH, 050 0 N
Antiménio * ® - pgfi sb 50 1 1 100 <15 <5 0 100%
Arsénio * 2 pefl As 10 1 1 100 <0,500 <0,500 o 100%
Benzeno * 2 pg/l 1,0 = 1 1 100 <0,30 <0,30 ) o 100%
( * ) na/l ) 0,010 0 - = = = . ,
Bora *o  mg/e 10 1 1 100 o0 | oo 0  100%
Bromatos *2 g/l BrO, 10 Al 1 100 <2,00 <2,00 0 100%
Cadmio *2 pgficd 5,0 1 1 100 <15 <1,5 0 100%
Célcio mg/l Ca - 0 - - - : = - -
Cianetos *2 g/l CN 50 1 1 100 <5,00 5,00 0 1w00%
Cloretas ¢ mg/ICl 250 1 1 100 67 67 o 100%
Chumbo * pafl Pb 10 0 - - - = = =
Cobre * mg/l Cu 20 [} - 3 - = E _
Crémia * ug/lcr T, 250 0 - - -
1,2-Diclaroetano * 2 ug/l T | 3,0 1 1 100 <0,10 <0,10 (1] 100%
Dureza Total ) mg/l CaCo; - Al e - - - - 5 =
Ferro ) g/l Fe 200 [} = | 2 = g — N
Fluoretos 2 mg/I F H5E S 1 1 100 0,1 o1 0 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP} * a pefi B 0,10 0 - - « B B z
Benzo(b]fl ¥ e/l | - 0 - - - - - =
Benzo[k)fluoranteno * pefl - - a - - - - - .
Benzolgh,ijperileno * wefl = 0 B = E = R -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * pg/l = 0 E - - - - - - = :
Magnésio mg/l Mg D5 o - - - ~E - B =
" g/l Mo | 5o [ B
Nitratos 2 mg/l NOy 50 1 1 100 % 26 0 T 100%
Nitritos mg/fl NO, 0,50 ! 0 . - - - - - 2
Mercirio *2 g/l Hg 1,0 1 1 100 ~ <0,200 0,200 0 100%
Niquel * - welI Ni 20 0 - B i E = =
[ ilidad melo; | 5,0 0 = | B : = . N
Pesticidas Totais = a)b) 2 peh 0,50 1 1 100 <003 | <003 0 100% |
24-D*b)e vl | o0 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Bentazona *b)e ngfl 0,10 1 1 100 <0,03 <00 [ 100%
Desetil flazina *b)® ngfl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Dimetoato * b) 2 pel | 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 00% |
B Diurdo * b) 2 el s | 1 1 100 <0,03 T <003 0 100%
B Imidaclopride * b) & wg/l 010 3 1 00 <0,03 <0,03 0 100%
Linurdo * b)e ugh 0,10 1 1 100 <0,03 w00 0 100%
- MCPA * b)®2 pe/l 0,10 1 i ioo I <0,03 <0,03 0 100%
[ — Mecoprope * b) 2 pefl 0,10 1 1 100 ] <0,03 <0,03 0 100%
B Metribuzina * b) ¢ pasl 0,10 1 1 100 <003 <0,03 0 1
laxil * b) @ ne/l 0,10 1 1 100 <0,03 003 | 0 100%
Ometoato*b)2| pafl B 010 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Oxadiazdo *b) ¢ gl I 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 (1] 100%
Tebuconazol * b) @ g/ 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Terbutilazina * b) & pg/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 o 100%
Selénio * ¢ wgfl se 10,00 1 1 100 <2,00 <2,00 0 100%
Sédio 2 mg/l Na 200 1 1 100 a4 44 0 100%
Sulfatas @ mg/l 50, 250 66 66 100 32 32 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno *a) 2 pefl 10 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
B Tetracloroeteno * pgfl - 1 1 100 <0,10 <0,10 0 100%
Tricloroeteno * g/l - 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
Trihalometanos - total (THM) * a) pgfl 100 0 - - E & =
Cloroférmio * pefl - 0 - - - - - -
Bromoférmio * pgfl - 0 - - - - - z
Dibromoclorometano * pefl - [} - - = J - =
Bromodiclorometano * pgfl - 0 - - B - - -
B Radio * B/l 500 0 - - P - . .
Dose indicativa (DI) * ¢ msv 0 1 1 100 <0,10 <0,10 Q 1
a-total * 2 Ba/l - 0 - - N z = =
B p-total * 2 Ba/l - - R s - 5 =
Legenda:
° Pari con ivo analisado pela Entidad em aita: AgdA =
3) Soma das entracdes dos pi de * Pardmetro contratado a um Laboratdrio Acreditado LQ - Limite de Quantificagan saa- sem alteragdo anormal
b) Pardmetra do nesta zona de {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n2 152/2017 de 7 de dezembro}
3 relativa & i 3o das situag@es de i aos VP [causas & medidas corrativas):
o _ —
0 Vereador do Peloura, | ,}
(Albano Joaguim Mestre Pereira) | ‘%
R 3 A I




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: S3o Bartolomeu da Serra Edital 102/2023

G 2 2° Trimestre de 2023
Municipio de Santiago do Cacém

Em conformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagio da gualidade da dgua da rede piblica através
da realizago de anélises periédicas na torneira do consumidar, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Ty Unidades Valor Paramétrico. N2 AnilisesPCOA | side An#fl{es g Valores ‘1-“{"?5 ‘ N.2 Andlises %cump.rlrnento
ve " Previstas Al lizada lizadas  Maxime Minimo Superiores VP do VP
Escherichia cali E.col) ) ~ Nj1ooml 0 2 2 100 0 [ o 100%
Bactérias Coliformes B N/100 ml 0 2 2 100 0 0 [ 100%
Cloro residual livre me/l St 2 2 100 050 | oa9 0 5
Cheiro,a25°C* Fator de diluigio 3 1 1 100 <1(LQ) <1(LQ) o 100%
Sabor,a 25°C* ) Fator de diluigdo 3 1 1 100 <1{LQ) <1(La) o0 100%
pH Unidades pH >6,58<9,5 1 1 100 8,0 (22,4 °C) | 8,0 (22,4 %) [ 100%
Condutividad ) ySfem a 20 °C 2500 1 1 100 830 830 0 100%
Cor mg/i PtCo ST 1 1 100 <5(LQ) <5 (La) [} 100%
Turvagio ) uNT 4 1 1 00 | <020(Q) | <020(Q) 0 100%
Enterococos /100 mi 0 1 1 100 0 0 [) 100%
Enumeragdo de microrganismos vidveis - nimero N/mla 222C saa 1 1 100 3 3 N ] 100%
Enumeracio de microrganismos vidveis - nimero N/mla3seC | saa Il 1 _ 1 00 10 10 i 0 100%
Clostridium perfringens B N/100 ml E 0 ) 5 = —— E = z
Aluminio * pe/LAl 20 i) - = > - . -
Azoto Amoniacal  mg/iNH, L 0,50 0 -0 - < - - -
Antiménio * ¢ ug/lsh 50 1 1 | w0 <15 <15 o | 100%
Arsénio *2 pa/l As 10 1 1 w0 0,62 0,62 0 | 100%
Benzeno * g 10 1 1 100 <0,30 <0,30 0 ~ 100%
Benzola)pireno * nefl 0,010 0 y - - i - R R
Boro * ¢ o - me/l B 10 1 1 100 <0030 | <0030 0 100%
Bromatos * 2 g/l Bro; 10 1 1 100 <2,00 <200 | [ 100%
|cadmio * 2 g/l cd 50 1 1 100 <15 <5 0 100%
Célcio mg/l Ca - 1. 0 - - - - - -
Cianetos * e i pa/lCN 50 1 1 100 <5,00 <5,00 [ - 100%
Cloretos mefcl 250 1 1 100 120 120 o 100%
Chumbo * . _ kg/irb 10 0 - - B - - -
Cabre * meg/i Cu 20 o - - - - - -
Crémio * ] pgh cr 50 o - - - R z
1,2-Dicloroetano *& ™ 30 1 1 100 <0,10 <0,10 o 100%
Dureza Total - mg/l Caco, =00 0 = - = — = = =
Ferro i pg/i Fe 00 1 1 100 s0 50 [} 100%
Fluoretos ¢ mg/lF 15 1 1 100 | oz 0,28 0 100%
Hidrocarbonetos Araméticos Policiclicos {HAP) * a wei - 0,10 0 - - - - - -
Benzo(b}flucranteno * peft B - | 0 - - - - - -
(ki ¢ v/l EEE __©® - 5 - - - -
I - Benzo(gh ijperileno * pefl L. - 0 - - - - B -
- Indeno(1,2,3-c,d)pireno * ng/l - 0 - | - - - il -
Magnésio mg/l Mg 7 0 - - - ! - - -
Manganés pe/l Mn 50 . 1 100 <15 (LD,T 5 <15 (L) 0 100%
Nitratos . N me/I NO, 50 1 P 1 100 <08 <08 [ T 100%
Nitritos ) mg/INO, 0,50 0 - - 3 5 E ERR
Merctrio * 2 pefl Hg 10 1 1 100 <0,200 w220 | . o 100%
Niquel * pg/l Ni | 20 i 0 .= - B - - - -
Oxidabilidade i mg/l0; i 5,0 ] i 0 - - - - -
Pesticidas Totais * a) b) 2 g/l 0,50 il 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
24D%b)e g/l 0,10 1 1 100 <003 <0,03 0 100%
= Bentazona *b) 2 ughl I 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Desetilterbutilazina * b) 2 ng/l 010 1 1 100 <0,03 <0,03 [ 100%
Dimetoato * b} 2 ng/l 00 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
- Diurio * b) 2 ug/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Imidadopride * b) 2 g/l om0 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Linurdo * b)e g/l o0 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
B o MCPA * b)e e/l ) e 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
‘7 Mecoprope * b) e e/l T 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
- Metribuzina * b) 2 T 010 1 1 100 <0,03 <0,03 [ 100%
Metalaxil * b) e/l 010 1 1 100 <0,03 <0,03 [ 100%
I Ometoato * b) ¢ wefl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Oxadiazio * b) 2 ne/l 0,10 i 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
[ Tebuconazol *b)2|  pefl 010 1 1 100 <0,03 0,03 0 100%
Terbutilazina * b) 2 ™ 010 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Selénio *2 g/l se 10,00 1 1 100 <2,00 <2,00 [ 100%
sadio @ ) mg/I Na 200 1 1 100 110 110 0 100%
Sulfatos me/l S0, 250 66 66 100 0,8 <0,8 [ 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno *a) ¢ pg/l =L 10 1 1 100 <1,0 <10 ] 100%
Tetracloroeteno * pg/l - 1 1 100 <0,10 <0,10 0 100%
Tricloroeteno * ngfl - 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
Trihalometanos - total (THM} * a) pe/l 100 0 - - - - - -
Cloroférmio * pg/l o - o - - - - ] - -
Bromaférmio * pefl - 0 - - - - u
Dibromoclorometano * pefl = 1= 0 - - B - - - E
Bromodiclorometano *| pe/l 1 = a - - - - - -
Raddo * Ba/l 500 0 - - - - - -
Dose indicativa {DI) * 2 msv 0,10 1 1 100 <0,10 <0,10 0 100%
a-total * 2 Ba/fl - 0 - - - - - =
B-total * 2 B/l = & = - s - =
Legenda: .
2 Pard analisado pela Entldad, tora em alta: AgdA
a) Soma das Ses dos ificado: * Pardmatro do 3 um | 8 ditad LQ - Limite de Quantificagio 533 - sem alteracio anarmal
b) Pard do nestazona de Ab i (artigo 122 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pela DL n¥ 152/2017 de 7 de dezembro)
relativa 3 guagdo das situacies de 305 VP (causas e medidas corretivas):
— . T —
0 Vereador do Peloure, | /
(Albano Joaguim Mestre Pereira) |




Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Ademas Edital 102/2023

22 Trimestre de 2023

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através

a) Sama das concentragies das compostos especificados

b) Par nesta zona de

auml

drio Acreditado

{artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n 152/2017 de 7 de dezembro)
¢) De acorde cam a legislag3o em viger (Parte IV do Anexo | do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembra), sendo os valores da atividade, alfa total ¢ beta total, inferiores aos nivels de verificag3o recomendados (0,1 e
1,0 Ba/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (D1) & inferior a0 valor paramétrica de 0,10 mSv

LQ - Limite de Quantificagdo

da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Ce (ERSAR).
i Unidades. ValorParamético  N® 'Ai'ﬁ"fﬁ_ PCaA % de Anilises | Valores Obtidos N.2 Andlises '96 Cumprimento
> VP Previstas Realizadas Realizadas Maximo Minimo | Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coll) N/00ml | 0 2 2 100 o [ o 100%
Bactérias Coliformes. wiooml o 2 2 100 [} 0 0 100%
Cloraresiduallve me/l =il 2 2 100 058 030 0 5
Cheiro,a 25°C * Fator de diluigio il 10 1 ¥ 100 <1(Lq) <1(LQ) o 100%
Sabor, a 25°C* Fator de diluicao 3 1 1 100 <1(LQ) <1(LQ) o 100%
pH Unidades pH 26,5 959,5_‘ 1 £ 100 78 (22,1 2C) | 7.8 (22,1 2C) (1] 100%
Condutividade pS/cma 202C 2500 1 1 100 750 750 0 100%
Cor mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(L0) <5(LQ) 0 100%
Turvagdo UNT 4 - 1 100 <0,20 [LQY) <0,20 (LQ) 0 100%
Enterococos N/100 ml a 1 1 100 0 0 o 100%
Enumeragdo de micror vidveis - nimero N/ml a 222C a3 1 1 100 2 2 [} 100% |
Enumeragio de microrganismos vidveis - nimero N/mla 362C saa 1 1 100 L 0 o 100%
Clostridium perfringens N/100 ml 0 0 . - = = =
Aluminio * ug/LAl 200 o N - T | . N N
Azato Amoniacal mg/INH, 0,50 0 s F z — e | £ 1 =
Antiménio * - ug/l Sb 5,0 ] = - - - - =
Arsénio * - ugfi As 10 0 = = 5 = = =
Benzeno * o pe/l 10 0 - - - = - -
Benzo(a)pireno * pefl o010 0 - - E E - -
Boro * mg/l B 10 ] - = E = = =
{Bromatos * B pgfl Bro, 10 o | - - - z = <
Cadmio * pg/lcd 5.0 Q - - - - = >
Clcio mg/l Ca - 0 - - - - - P
Cianetos * pg/lCN 50 0
Cloretos mg/l <l 250 1] - - - = E =
Chumbo* 1EA Pb 10 0 - : - - - B
Cobre * ) mefl Cu T 0 N - z N . N
Crémio * o pg/l Cr 50 0 - = = - = &
1,2-Dicloroetano * o pe/fl 30 o - - = Ex = =
Dureza Total B mg/l Caco, -= 0 - - - % = -
Ferro pg/l Fe 200 1 0 - - o - - - ]
Fluoretos i mg/I F 1,5 o - B - E E: - 3 [
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) *a] g/l 0,10 0 2 I — B : = = " — = |
- Benzo{b)fluoranteno * well g 0 = T = = L - =
Benzo(k)fluoranteno * ne/l » 0 - - o - T
Benza(g.h,l)perileno * ugh 3 'Rl )] 2 - z = B —
_Indenotl,z,S—c,d}pireno * ug/l r e [1] = - = N 2 B
Magnésio mg/l Mg L8| e 0 - - - = - =
8 pg/l Mn 50 0 - - - . N _
Nitratos mg/l NO, s0 o - B . . z .
Nitritos mg/l NO, 0,50 0 - - - = = -
Mercdrio * ug/l Hg 1,0 0 - - = = = T
Niquel * P/l Ni 20 0 . | . . - - N
Oxidabilidade mg/l 0, 50 0 - - T s . N
Pesticidas Totais * a) b) e/l 0,50 0 - - : B = = =
- 2,4-D*b) et 0,10 0 5 5 - T B = E
o Bentazona * b) el 0,10 0 - . N —H :
Desetilterbutilazina * b) pefl N 0,10 0 - - - -
_ Dimetoato * b) pefl 010 0 - - - - 5 =
Diurda * b) pgfl 0,10 0 - - - - N i
E Imidaclopride * b) pgfl ] - - - N = -
B Linurdo * b) nehl 0 B N R R N -
B MCPA * b) el 0 : = = 5 z =
Mecoprope * b) ugfl 0 2 - E = = B
Metalaxil * b} pgfl 0 - - - = - -
[ Ometoato * b) pefl 0 < - - - . ,
Oxadiazio * b) pgfl 0 - = = = z =
" Tebuconazol * b} pgfl el 0 - = = % = =
Terbutilazina * b) pgfl LT 0 - = - = - _
Selénio * - ugd se 10,00 0 - N R N R ,
sadio g/l Na 200 i 0 z = 5 Z N =
Sulfatos mg/150, .50 0 - - - - = -
Tetracloroeteno e tricloroeteno *a) pgfl = 10 0 - - - - o =
Tetracloroeteno * pefl = Uis 0 - - - - . -
Tricloroeteno * pgfl - 0 - - - Z z z
Trihalometanos - total (THM) * a) pefl S o 100 1] - - - = o :
Cloroférmio * pgfl - 0 - - - - - =
Bromafdérmio * pefl s - 0 - - - - - .
Dibromoclorometano * pefl - a - - - = 5 z
Bromodiclorometano * pefl ] = ] - - - 2 & =
Raddo * Ba/l 500 0 2 = . " - -
Dose indicativa (DI} * c) mSv 0,10 0 - - - - - -
a-total * Bg/l - [¢] - - - n = B
p-total * Ba/l - 0 - z B i = =
Legenda:

saz2 - sem alterago normal

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas):

0 Vereador do Pelouro,
(Albano Joaquim Mestre Pereira)

7 %




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:  Fontandrio do Paiol Edital 102/2023

. . 2° Trimestre de 2023
Municipio de Santiago do Cacém

Em conformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificagio da qualidade da dgua da rede pablica através
da realizagio de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Pragrama de Cantralo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

By Oadota Valor Paramétrico NeAndlisesPCOA  sideAndlises  ValoresObtidos e Andlises % Cumprimento
ve Previstas  Realizadas  Realizadas Méximo Minimo  Superiores VP doVP
Escherichiacoli (Ecol) noom | [} 2 2 100 | o | o 0  100%
Bactérias Coliformes N/100 mi T 2 2 w00 0 ) (1] (1] T 100%
Claro residual livre mg/l Sl 2 2 100 0,54 0,29 (1] Z
Cheiro, a 25°C * | Fator dediluigio CHELIN A 1 1 100 <1(La) <1(LQ) o 100%
Sabor,a25°C * Fater de diluigdo 3 1 1 100 <1(La) <1(LQ) 0 100%
pH Unidades pH 65e595 | 1 1 100 7,3 (224 2] | 7.3 (22,4 %) 0 100%
condutividade us/em 2 20 2 2500 ! 1 100 880 880 0 100%
Cor mg/l PtCo 20 [ - 1 100 <5 (La) <5(La) 0 100%
Turvagso UNT 4 1 1 100 0,64 0,64 0 100%
Enterococos N/100mI 0 i | & 100 0 0 0 100%
Enumeragdo de microrganismos vidveis - nimero N/mia22¢C saa 1 1 100 ] o o 100%
Enumerag3o de microrganismos vidveis - nimero N/ml a 362C saa 1 L, 100 o 0 0 100%
Clostridium perfringens o N/100 ml 0 0 - - - = s =
Aluminio * N pgfLAl | 200 0 - - - - - -
Azato Amoniacal - mg/INH, 0,50 ] - 5 = E
Antiménio * o pg/l sh 50 ] - - - =
Arsénio * - ugfl As ERieNi=10 0 - " - N R B
Benzeno * ugfl ; 1,0 0 - - - P P N
Benzo(a)pireno * g/l 0,010 0 = z i E i = z
Boro * T mg/lB 1,0 - 0 - = - = % =
Bromatos * _ ne/lBro, 10 0 - - - - = =
Cadmio * pg/l cd 50 o - - B B A B
calcio - mg/I Ca J o o 3 % = = z
Cianetos * o nug/ICN 0 - - - % ) & =
Cloretos - mgcl | 1 1 100 1% 190 0 100%
Chumbo * ngfi Pb 9 = = . & 2 -
Cabre * mg/l Cu L 0 - - E Z -7 - B s =
Crémio * - paflcr = 0 = . : — = B =
1,2-Dicloroetano * N ng/l 0 - m = = 3 =
DurezaTotal mg/l CaC0; = I L - - - - - -
Ferro - g/l Fe 200 R 100 100 100 0 100%
Fluoretos T mgAf 15 0 - = - = =
Hidrocarbanetos Aromaticos Policiclicos (HAP) *a p.gﬂ_i ol . 0,10 0 - - - - = =
Benzo(b)flucranteno * ngfl D= o - - - i n - P
£ Benzo(k)fluoranteno * pgfl al - 0 - - - - - .
Benzo(g,h,ijperileno * pg/l e 0 - - - - = — = ]
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * ngfl 1 - 1] - - & B 2 __ w0 =
Magnésio mg/l Mg = 0 B = = = = 1 -
Mangands | pg/ivn 50 1 | 100 2 2 | o 100%
Nitratos | me/ino, 50 o | E E = B e =
Mitritos - mg/I N, 050 o = E = = Z =
Mercirio * ug/l Hg 1,0 o - - - = - =
Niquel * B ug/INi 0 = = = = - -
Oxidabilidade . mg/l 0, 0 - 2 £ g # =
Pesticidas Totais * a)b) ne/l 0 - E B & = =
. 24D *b) g/ i 0 = s F . N =
o Bentazona *b) pe/l 0 - - - & = - o
I Desetilterbutilazina * b} ng/l i ] - - - - E s ]
- Di *b) g/l o E - = s P =
iy Diurdo * b) g 0 g p S R N =
Iimidaclopride * b) ug/l i ] - - - - = -
Linurdo * b) pg/l 0 - - El = E =
- MCPA * b) ngfl [ E 5 E g i =
o Mecoprope * b) ug/l 0 - - - i F =
- Metalaxil * b) ng/l o = - - e T - -
) 0 *b) ug/l 0 - E E B E Z
Oxadiazio * b) g/l [ E - E 5 E 2
- Tebuconazol * b) ug/l 4 = - - - i E =
Terbutilazina * b) pg/l 1] - - - - - -
Selénio * g/l se [ - E E B : — 2
Sédio mg/l Na [} - - - 5 s 2
Sulfatos | mg/l SO, 0 - E : = 5 z
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) ng/l 1] - - - T o -
Tetraclorceteno * pg/l o (IS | [} - - — [ E B =
Tricleroeteno * pa/fl - V] kS - 5 E N =
Trihal - total (THM) * a) ug/l 100 [} - - - - = =
Cloroférmio * pe/l -_ - o - - - B . - T
Bromoférmio * pg/l {is P e 0 : E B & 5 =
R Dibromoclorometano * pe/l i - 4] - El - _— 5 S
B i ¢ ug/! - 0 = S 5 B B .
Radso * Bafl I 500 [ - - - - , .
Dose indicativa (D1} * ¢} mSsv o010 4] - - - & g B
a-total * B Bq/l iy aid 0 B a - 2 = =
B-total * Ba/l - o - - - g - = =
Legenda:
3} Sama das concentragdes dos compostas especificades * Parametro contratade a um Laboratdrie Acreditado L@ - Limite de Quantiflcacio 533 - sem alterac3o anormal
b) Par3metro dispensado nesta zona de Abastecimenta (artigo 122 do DL n2 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembra)
<) De acordo com 2 leglslacio em vigar (Parte IV do Anexo | da DL n# 305/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 da dezembro), sando os valores da stividsds, slfa total e bats tota), Inferiores 205 nivais de varificagia recomendados (0,1 e
1,0 B/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (DI) é inferior 3 valar paramétrica de 0,10 mSw
Informags: relativa 3 averiguagdo das situagBes de d a0s VP {causas e medidas corrativas):
Informac 5 { ) _—
0 Vereador do Pelouro, /
(Albano Joaquim Mestre Pereira) M

Tv/l




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Vale Seco Edital 102/2023

22 Trimestre de 2023
Municipio de Santiago do Cacém "

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificagio da qualidade da dgua da rede publica através
da realizagio de anilises periédicas na torneira do consumidor, seaundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

arimetro i i Valor Paramétrico N2 Andlises PCOA % deAnilises ~ Valores Obtidos | Ne Jlnéiklfsas % Cumprimento
| ve Previstas  Realizadas Realizadas Méximo Minlmo | Superiores VP davp
Escherichia coli (E.coll) N/100 ml 0 2 2 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml Al ;3 2 2 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre T mel : Ti== 2 2 100 | 056 <0,10 (LQ) 0 -
Cheiro, a 25°C * Fator de diluigio 3 1 1 100 <1({La) <1(LQ) o B 100%
Sabor, 8 25°C * Fator de diluicio 3 1 1 100 2 2 o 100%
PH i Unidades pH 265595 1 1 100 77 (1972 | 77 (197°) | o 100%
Condutividade o pS/cma 20 8C 2500 1 1 100 2700 2700 1 0%
Cor mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(Lq) <5{LQ) 0 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100 <0,20 (LQ) <0,20(LQ) 0 100%
Enterococos /100 mi 0 1 |1 100 0 0 0 100%
Enumeragio de micro: i vidveis - ndmero Nfmla 22eC saa 1; 1 100 0 0 0 100%
Enumeragio de microrganismos viveis - nimero{  N/mla 362C saa 1 1 100 0 o 0 100%
Clostridium perfringens N/100 mi 0 0 - - - - i
Aluminio * ng/LAl 200 0 - - . = " 5
Azoto Amoniacal ma/l NH, 050 | o B - - - .
Antiménio * pgfi sb — 50 | o = = | = = =
Arsénio * pg/l As i R i 0 - - ) - = % x
_Benzeno ¥ pgfl = _1,_0 0 - - " = = =
Benzo(a)pireno * — pefl B 0,010 0 - - - " u =
Boro * il mg/l B 10 0 - - B 5 . -
Bromatos * g/l Bro, 10 0 - T = = - - z
Cadmio * N pe/i cd 50 0 - - - - . _
Cilcio me/l Ca = 0 i - - - - - -
Clanetos * B e/l CN 50 o - - B El 5 -
Cloretos meficl 250 1 1 100 720 720 1 % |
Chumbo * g/l Pb 10 ) . 2 = = = —
Cobre * mg/l Cu 30 0 - - - = - [ .,
Crﬂmiu * MHT =En ?- 0 - - — F - - - .
1,2-Dicloroetano * o e/l i 3,0 0 = 2 7 = = =
Dureza Total mg/l Caco, - 0 = I E = = = = =
Ferro o i g/l Fe 200 1 1 100 34 34 o 100%
Fluoretos mg/lF 1,5 o I - - - - - <
Hidrocarbenetos Aromaticos Policiclicos (HAP) * a pefl 0,10 0 - = 3] j__ = = 5 =
B Benzo(b)fluorantenc * pe/l - 0 = Z = _-: __ . = - = |
e Benza(k)fluorantena * pg/l - o - - . = = = =
o Benzo(gh,ijperilenc * wa - T W o - - | . - - -
Indeno{1,2,3-c,d)pirenc * ugh S 0 = T L = = R
Magnésio mg/l Mg = 0 = R 5 n =
Manganés peian | s0 1 1 100 <15 (L) <15(Lq) o | 1o0%
Nitratos ] mg/l NOy 50 0 - e - - - - -
Niteitos - me/I NO, 0,50 0 - - B G T N
Mercirio * nell Heg 1,0 0 - = = R = = |
Nique! * e/ Ni 2 [ - - = = = =
Oxidabilidade mg/l 0, 50 0 i - - - - R I
Pesticidas Totais * a) b) g/l 050 | o - E E E : o
o 24-D* b) e/l 0,10 o E z p z z = |
Bentazona * b} pg/l o100 0 - - - - = ]
Desetilterbutilazina * b) g/l o010 0 - - e - = -
Dimetoato * b) nefl RS o - - - g 2 - -
Diurdo * b) nefl o0 [ = E C E & = F %
Imidaclopride * b) ne/l Y 6,1f| o a - - - = E =
tnurio *b)|  peA 1 o a - - - . = .
MCPA *b) ne/l 0,10 0 % B E E R N
Mecoprope * b) pg/l 0,10 (1] - R - E S L
Metalaxil * b)| g/l 0,10 0 - = = B E =
Ometoato * b) ‘ g/l 0,10 0 - - - - o =
Oxadiazio * b) wefl B IET 0 % = | = 3 B .
Tebuconazol * b) g/l ! 0,10 o - e = - = c =
Terbutilazina * b) ug/l | e 0 % - - L = 7
Selénio * vgfise [ 10,00 0 R - . - - .
sédio 1 mghina | 200 1 1 100 450 450 1 0%
Sulfatos mglso, | 250 1 1 100 240 240 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pe/l | 10 0 - - - = = E
Tetracloroeteno * ne/l | _7 _7_ - T 0 - - o - - N
Tricloroetena * nefl - 0 - z - = -
Trihalometanos - total (THM]) * a) ng/l ; i 0 - - - = E 5
Cloroférmio * ng/l il (g o - - = = = u
Bromoférmio * ngft LIS R0 0 - - = = = «
Dibromaclorometano * g/l - ) [+ - - 5 - = -
Bromodiclorometano * g/l - 0 - = - = = =
Radio * Ba/l so0 | o N - = | = = S
Dose indicativa (DI} * c) mSy 0,10 0 - - o - " B
a-total * Ba/l R TI] 0 % = = = = N
p-total * Ba/l il Tae 1 0 = = SR £ E
Legenda:
a) Soma di Bes di il * Pardmetro contratado a um Laboratdrio Acreditado L@ - Limite de Quantificas3o 5aa - sem alteragdo anormal
b) Parii d do nesta tana de Ab {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosta alterado pelo DL n2 152/2017 de 7 de dezembro)

€) De acordo com a legislac3a em viger (Parte IV do Anexo | do DL 12 306/2007 de 27 da Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro), sendo os valoras da atividade, alfa total e beta total, Inferiores aos niveis de verificagio recomendados (0,1 e
1,0 8q/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa {D1) & inferier ao valor paramétrico de 0,10 mSv

Informacio complementar relativa & averizuacio das situacdes de incumprimento 20s VP (causas e medidas ). 0 imentos aos pards Sddio, C: i e Cloratos, d a5 i naturais da dgua de captagdo
subterrdnea e &5 limitagdes do sistema de tratamento para a corregio dos mesmos. Contudo, esta situagio fol comunicada 3 Autoridade de Saide e 3 ERSAR (Entidade Reguladora de Aguas e Resfduos) de acorde com o Decreto Lei 306/2007 de 27 de
Agoslo, alterado pelo Decreto-lel 152/2017 de 7 de dezembro . O parecer sanitdrio da Autoridade de Salde, considera que os inc &m causa n3o api ris¢os para a salde dos consumidares.
O Vereador do Pelouro, | (}
(Albano Joaquim Mestre Pereira)




