Municipio de Santiago do Cacém

Cantrolo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:

Cercal do Alentejo

Edital 104/2019 - 32 Trimestre de 2019

acreditagdo
piveciagto

e 5 LABAGUA

Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede piblica através

da realizacio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segun

do o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela Autaridade Competente (ERSAR).

@ pardmetro canservative analisado pela Entidade Gestora em alta: AgdA

Pata e Valor Paramétrico e Anélises PCOA | % de Andlises ValoresObtidos | g Andlises % Cumprimento
i Previ lizadas | Realizad Bl Minimo | Superlores Ve dovp
|Escherichia coli (£.coli) o /100 ml =0 3 3 100 0 0 o 100%
Bactérias Coliformes - N/100 ml ] 3| 3 100 o | 0 0  100%
Cloro residual livre - mg/l = 3 3 100 1,3 . 047 0 -
Cheiro, a 25°C* Fator de diluigio 3 1 1 100 <1(La) <1(L0) 0 100% |
sabor, a 25°C* - Fator de diluigio 3 4 1 100 <1(L0) <1(LQ) [ 100%
oH } . Unidades pH 26,5595 1 1 100 7,6 (22,7 °C) | 7,6 (22,7 ) 0 100%
Condutividade psfema 20 6C 2500 1 ! 100 420 420 0 100%
Cor mg/l PiCo 20 1 B! 100 <5(LQ) <5 (L) 0 100%
Turvagio UNT £ - 1 1 100 <0,20 (LQ) <0,20(LQ) 0 100%
Enteracocos /100 ml 0 1 1 w0 | o o 0 100%
Ne de coldnias a 22 °C N/mla22¢C saa 1 1 100 1 _1 0 100%
Ne de caldnias a 36 °C N/mla 362C saa 1 1 100 0 0 (1] 100%
Clostridium perfrii N/goml | ] - - - 2 5 =
Aluminio* - pe/LAl 200 = - - - - -
Azoto Amoniacal mg/l NH, 0,50 - - - 3 =
Antiménio®® pgfisb 5 50 1 1 100 <2,00 200 0 100%
Arsénio * 2 ng/l As 10 1 1 100 <3,00 <3,00 0 100%
Benzeno* @ e/l 1,0 i 1 1 100 <0,30 <0,30 0 100%
Benzo{a)pireno * wg/l I 0,010 - 0
Boro * ¢ mg/lB 1,0 1 1 100 <0,030 0,030 [ 100%
Bromatos * @ g/l Broy 10 1 1 100 200 | <300 [} 100%
Cadmio * g/l cd 50 1 1 100 <15 <15 0 00% |
Calcio o N mg:fI_Ca B - z - - - B - - -
Cianetos * ¢ B pe/fiCN 50 1 1 100 <5,00 <5,00 0 100%
Cloretos® - mgAicl %0 1 1 00 55 55 0 100% |
Chumbo* ug/l Po a0 = = = = - - -
Cobre * mg/l Cu 2,0 = » - - - B
Crémio * 2 paficr g 50 1 - - = - = 5 =
'1,2-Dicloroetano® ¢ - ug/! 30 — 1 | 00 <0,10 w010 100%
DurezaTotal mgicaco, | - - - - - - - .
Ferro ~ pgflFe 200 - - | - - - - -
Fluaretos? mg/IF - i 1 100 <0,050 0,050  100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)* a) pgfl 0,10 - - - - - R -
Benzo(b}il . gl - - = - - - = -
Benza(k)fluoranteno® pgfl - - - s - B - - o
Benzo(ghi)perileno * pe/l - - - = - - - -
indeno(1,2,3c,dJpireno * ve A - - - = e |
N ési mg/l Mg S = = = = - - - __
™ pedivn 0 = E N . B N
[Nitratose i mg/l NO, 50 1 1 100 1 4 ) 100%
Nitritos me/l NO, 0,50 ] ) 0
Mercirio * 2 ~ pefite I 1,0 1 1 100 <0200 <0,200 0 00%
Niquel* pg/l Ni 20 - - - - = - _
Oxidabilidad mz/l 0, = 5D | - . - : - =
Pesticidas Totals * 2a) el o050 I 1 100 <0,03 0,03 T
Alaclara® pefl Q0,10 e 1 I 100 <0,03 <0,03 0 100%
Bentazona * pefi 610 4 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Desetilterbutilazina * nefl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
D * ne/t 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 o 100%
Diurio* neht 0,10 1 1 " 100 <0,03 0,03 To 100%
o imidaclopride® e/l 0,10 1 1 100 <003 <0,03 [ 100%
Linurdo * ue/l o0 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
MCPA * pg/l 0,10 1| 1 100 <0,03 <0,03 o | 1o00%
Mecoprape® ug/l " o010 1 1 100 <0,03 0,03 o 100%
Metalaxil* pg/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 o 100%
Ométoato™ g/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Oxadiazio® g/l 0,10 1 1 100 <0,03 0,03 [} 100%
Tebucanazal* pghl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
butilazina®|  pgfl 0,10 1 1 100 <0,03 0,03 0 100%
Selénio * ¢ g/l se 10,00 1 1 100 <0,4 0,4 0 100%
sédio * @ mg/l Na 200 i 1 100 30 20 0 100%
sulfatos * @ mz/l 50, 250 1 1 100 9 B [} 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * © a) pg/l 10 L 1 A 100 <1,0 <1,0 0 100%
Tetracloraeteno * 2 pefl 5 1 1 100 <0,10 <0,10 0 -
Triclaroeteno * 2 pg/l = . 1 1 100 <1,0 <1,0 0 -
Trihalometanos - total (THM)* a) pgfl 100 - - - - -
Cloroférmio* pefl - - - - - - - =
Bromoférmio * pg/l =l ) - - - - = -
Dibromoclorometano +| pgfl B T - - - - - - -
Bromodiclarometano * ugfl - - - - - - - -
Raddo* B/l 500 1 1 100 118 118 [} 100%
Dose indicativa (DI)* 2 msv 0,10 1 1 100 <0,10 <010 [ 100%
a-total* 2 Bo/l 7 1 & 100 0,14 0,14 0 -
B-total* @ Ba/l ] 1 "1 100 20,10 <0,10 0 -
Legenda:
a) Soma das concentracd p pecificada * Parametro contratada a um Laberatdrio Acreditado LQ - Limite de Quantificag3o 533 - sem alteragdo anormal

Informag3o complementar relativa & averiguacio das situagdes da incumprimento 205 VP (causas e medidas corrativas):

0 Vereador do Pelouro
(Albano Joaquim Mestre Pereira)

Y

Data de publicacdo:

05/12/2019




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Pouca Farinha

- Edital 104/2019 - 3¢ Trimestre de 201
Municipio de Santiago do Cacém / fime 2019

acreditagao
o=

| el
"] LABAGUA
Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificago da qualidade da dgua da rede puiblica através

da realizagio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCOA] aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

parametro l e g st 0 e g g IOL e B
: { VP Previstas  Realizadas Realizadas  Maximo Minimo | Superiores VP doVP
| Escherichia coli (E.coli) nooml | o 2 2 100 0 0 0 100%
Bactérias Califormes N/100 mi - Wi 2 2 100 0 0 0 w00% |
Cloro residual livre mg/l 2 2 100 0,22 <oao0(lq) | 0 i =
Cheiro, a 25°C° Fator de diluigio | 3 - : S = = i ,
Sabor,a 25°C* Fator de diluigio 3 i E = = = N N -
pH Unidades pH b5e<95 S = , N N B =
Condutividad | usfomaz02c 2500 = B - Z z T g
Cor i mg/l PtCo ) 20 - z = = < = -
Turvagdo UNT 4 ) - T - - - = - -
Enterococos N/100 ml o - - = = - - =
Ne de colénias a 22 2C N/mla 22eC saa - - - - 3 % E;
N2 de colénias a 36 2C N/ml a 36°C 523 - - = 3 < = -
Clostridium perfringens N/100 ml o — % = > - = - .
Alumfnio* pafLAl 200 - - - - - - - z
Azoto Amoniacal mg/l NH4 0,50 - - - - E - =
Antiménio® g/l sb 5,0 - - N e E : =
Arsénio * weflAs 10 7] = s = = R I
Benzeno* - pefl E - — = " - N = |
| Benzo(a)pireno * ) wg/l N 0 = = - - z = = |
Boro * mg/l B 10 - - e i 2 5 = |
Bromatos * ng/l Bro3 1 10 N - E = = - = |
Cadmio * ug/i cd ] 50 - - 5 - _ , ]
Cilcio mg/l Ca Z g - . - . _ , =
Cianetos * ug/lCN 50 - - 2 - Z T B 7 =
Claretos - mgd 250 - - = = 3 o A -
Chumbo®  pgltPb 10 = 3 ] S o B . .
Cobre * mgficu 2,0 - i s - = . Z B
Cromio* B _ g 50 - I = T 5 . . =
11,2-Dicloroetano* B —_ I ot 3,0 . e = = i = R
DurezaTotal ' ) meg/l Caco3 A —= = 5 T - P
Ferro g/l Fe 200 - = - - - . TR
Fluoretos N ) - me/lF T 15 - . - : = _ ==
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP)* a) ne/l 0,10 - = - 5 S = = |
Benzo[b)fluoranteno * peft ) o - = - - 5 = -
Benzo(k)fluoranteno * g/l = < : o - - - z
Benza(ghi)perileno * ng/l = F = " - : 2 = i =
3 Indeno(3,2,3-c,d)pireno * pg/l - - . - - —__ = ’ = = -
Magnésio ma/l Mg ks - - L = = » - N
Manganés - pg/l Mn 50 - - - = - - =
Nitratos B mg/l NO3 50 - - = - - o= -
Nitritos me/l NOZ 0,50 - o R 2 = = =
Mercurio * B pe/l Hg n 10 - - - ~ = < -
Niguel* pefl Ni 20 - - - - - - B
Oxidabilidade - mg/l 02 - 5,0 - - - - - - -
Pesticidas Totais * a) b) pgfl 0,50 - - - - 5 i B
Alacloro® wefl i 0,10 : z B = — N N
Bentazona * ng/l 51 0,10 - - - - . - = |
Desetilterbutilazina * pg/l lif 0,0 - - - - H = B
Di . ug/l 0,10 - R E 5 R = =
B Diurdo* e/l 1 010 - = : - = N N
Imidaclopride* ugfl 0,10 = - 5 R o N z
Linurdo * pg/fl 0,10 i - - - - A 2 5
T Mceat g/l 0,10 - - = z = = —
Mecoprope* pefl 0,10 - - - - = - -
B " Metalaxil* g/l T = e ) N . . R
§ Ometoato* pefl 0,10 - - - - 5 = z
Oxadiazdo* pefl 0,10 - - - - = = B
Tebuconazol* ng/l 0,10 - - - - i« = N
Terbutilazina* pg/l 0,10 - - - & - E
Selénio * N Mg/l Se 10,00 - - - - - = E
Sédio * mg/l Na : 200 - - B - = 3 B
Sulfatos * mg/l S04 250 - - = - . -
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pgfl 10 - - -+ - - &
Tetracloroeteno * ugfl - & E - - e 5 =
Tricloroeteno * pefl - - - - - S =
Trihalometanos - total (THM)* a) pefl 100 - - = E = - -
Cloroférmic* ne/l i - - - - . - 5
Bromoférmio * ng/l - - - B = B 3 ¢
Dibromaclorometano * pg/l - - 3 B = E = -
Bromodi - el ¥ i 5 E = . : B i
Rado* Ba/l 500 5 E - . R _ -
Dose indicativa (DI)* mSv 010 = - - = = = -
a-total* Bq/l - - Z e = - = _
B-total* Bq/l - = T = = - R _
Legenda:
2) Soma das concentragdes dos compostos especificados * par3metra cantratado a um Laboratério Acreditado LQ - Limite de Quantificacio saa - sem alterag3o anormal
b) para d| do nestazana de {artigo 122 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro}
) De acordo com a leglslacio em viger (Parte IV do Anexo | do DL n® 306/2007 de 27 de Agasto alterado pelo DL n® 152/2017 da 7 de dezembro), senda o5 vlores da atividade, alfa total e beta tetal, Inferloras aos niveis de verificagio recomendados (0,1
1,0 Bg/L, respetivamante), presume-se que o valor da dose indicativa (DI) & infarfar 20 valor paramétrico da 0,10 mSv
fi 3 P relativa & 50 das sltuacdes de rit 203 VP [causas e madidas corretivas):
0 Vereador do Pelouro, ) ; =2 05/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) }Z & Usladeiibliaen




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

., o acreditagdo

Zona de Abastecimento de:  Silveiras [ ——

j 1SONEC ‘I.;I&l}

| Emaion

Edital 104/2019 - 32 Trimestre de 2019 m‘iﬁm
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lai ne 306/2007 de 27 de agosta, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica através
da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contrelo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

R i Unldasies ValorParemético  NeAnalises PCOA % de Andlises Valores Obtidos. | Ntewn‘aias‘.g % Cumprlmento,
VP ' Previstas Realizadas Realizadas  mMaxime Minlmo | Superiores VP do VP
Escherichia coli (Ecoll) - N/100 mi 0 7| 2 100 0 0 ) 100%
Bactérias Coliformes o __N/100ml 0 ) 2 2 100 0 0 o 100%
Cloro residual livre ma/l - 2 ; 2 100 <0,10 (LA} <0,10 (LQ) 0 R
Cheiro, 3 25°C* Fator de diluicio 3 | = ] e ) = = 5 T = =
Sabor, a 25°C* Fator de diluigio 3 2 = == = B g - L
pH Unidades pH 265e595 | - - - - - - S
| Condutividade Ws/cm a 20 °C 2500 - . . - z = N
cor ) mg/l PtCo 20 - 3 z - = 5 =
Turvagio UNT 4 =] o = = - . - N
Enterococos M/100 ml 0 = = - - - - =
Ne de coldnias a 22 °C N/ml a 22°C saa - e - = % = = i
N de colénias a 36 2C N/ml a 362C saa . 3 o = = = = =
Clostridium perfringens | N/100 mi 4l - - - = § 2 - -
Aluminio* ) ) ug/LAl 200 - E = - - - Z
Azoto Amoniacal mg/l NH4 0,50 ” ” - _ 27 3 =
énio* 5 wefisb | 50 - z = = = = =
Arsénio * wgllas B 10 z - - = = = . -
Benzeno*® ughl B 10 = = = - R P -
Benzo{a)pireno * - ngfl . 0,010 = - - - B = z
Boro * mg/l B | 1,0 Il - ) S N = = = = =
Bromatos* - ) g/l Bro3 T E : = = = = N A
Cadmio * ) e cd 50 = = — = . . N N
cildio ) mgfl Ca - - = . - - = b
Cianetos * o pgflCN 50 I - - Z = = = -
Cloretos ) mg/flcl 250 = = - = T - - =
Chumbo* - ngfiPb 10 = ~ = S - I N - PR
Cobre * - - mg/l Cu 2;0_ - = - - - T - E =
Crémio * - ~mgller o - - - = = = E
1,2-Dicloroetana® - ) T R 30 - z ' N — = == B
Dureza Total T I _mg,l'l cacoz - i - = 1 = I y T - ,
Ferro i ngfl Fe = 200 i - = ) - = - = B
Fluoretos me/l F 15 = 1 - - = 2 = T =
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP)* a) we/l 010 } - i = = R = = —
Benzo(b)fluorantena * Hefl - - — = = = = - - . T
N Benzo(k]fluorantenc * pefl - - - - - - - =
o Benzo(ghi)perilenc * pefl - - - - = | 3 h = =
Indeno{1,2,3-c,d)pirenc * ngfl . - = = = = = 5 7
fsio ) mg/l Mg - - - = E i = - NN
Mangangs L ug/IMn 50 i w - o s - - Z
Hitratos B mg/iNO3 50 = = X - % = z
Nitritos i mg/iINOZ 0,50 - S = = — < z z
Mercdrio * o pg/l Hg | 1,0 - - = - B — . ~
Niquel* pgflNi 20 = = - - - - - - N
Oxidabllidade B mghoz | 50 = | » - T = = =
Pesticidas Totais * a) b) pg/ 0,50 I - . = % = = = =
— Alacloro* ng/l 010 - ) - - = - = -
Bentazona * ngl 030 i i - N - - = - P -
e Desetilterbutilazina * efl 010 - - - - = = =
T Dimetoato* pefl N 0,10 - - % = = = 7
i~ Diurfia* ngfi 010 ' = = = = = " R
—— Imidaclopride* ne/t 0,10 Z - — . o A N
Lnurdo * ned o | - T - - - = = —
= ) B MCPA * e/l T 7 - = = = 5 =
e Mecoprope* ug/l 010 . < B = o = = _ L
Metalaxil* g/ 0,10 2 = - : . R R |
Ometoato* ugfl 010 . = o . = = i
Oxadiazio® e/l 0,10 - - L z B » T 3
— - Tebuconazol* g/l 010 il - - - - - - 5
Terbutilazina* ngh N = B : . o ‘ .
Selénio * g/l se 1000 " E D - . TR i =
sadio * - - mg/l Na i 0 = z E = = e =
sulfatos * megfisod | 250 - - = = s . .
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) ueft ] TR = B E = - . R N
Tetracloroeteno * pe/l - 2 - - - z = =
Triclorosteno * pafl - il - & E 7 = = =
| Trihalometanos - total (THM)* a) pg/l 100 - - - = - . -
Cloroférmio* pa/l = - - - - - " - %
B Bromoférmio *| we/l - - - - K ~ ~Z =
Dibromoclorometano * pgfl - - Z = i E = = =
Bromodiclorometano * ugfl E - = Z E _ - N
|Rad3o® Bafl 500 - = - . , _ P
Dose indicativa (DI)* msv 0,10 _ = - - - = - =
a-total* Ba/l E - "z 2 E 1T = - =
B-total* Ba/l - - = = = , - P
Legenda:
a) Soma da Bes dos pecificad * Pard aumlLak drio Acreditado LQ - Limite de Quantificacio 5232 - sem alteragdo anermal
b) Para nestazona de A i {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosta alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezambro)
¢) De acorda com a legislagio em wigor (Parte IV do Anexo | do DL n? 306/2007 de 27 de Agoste alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezambro), sendo os valores da atividade, ifa total e beta total, inferiores aos niveis de verificago recomendados (0,1 e
1,0 BafL, respetivamente), presume-se que o valor da dose Indlcativa [DI) & infariar ao valor A:Ieo,lﬂ msv
relativa 3 3o das situagdes de in d aos VP [:auia_se medidas corretivas):
.
0 Vereador do Pelouro, Data de publicagio: 05/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) |




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concetho

de Santiago do Cacém
acreditagdo
g J Zona de Abastecimento de: Vale Manhds/Sonega - zona 1 p S
i H L0813,
i etk LABKGUA
Edital 104/2019 - 32 Trimestre de 2019 Tty
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal
Em conformidade cam o Decreto-lel n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade da agua da rede piblica através
da realizagio de andlises periddicas na tarneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela Autoridade Comp (ERSAR).
T Ulandas : Valor Paramétrico _m."“"i.t."”. "_CQA ' % de Analises { - _}'31'3' es Obtidos N2 Andlises % Cumprimento
’ ve Previstas Realizadas |~ Reslizadas | maximo Minimo | Superiores VP | doVP
Escherichia coll (E.coli] )  N/ooml 0 2 2 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes B ~ npooml | 0 2 2 100 0 ] 0 100%
Clora residual livre mg/l | - o 2 | 2 100 < 0,10 (LO) <0,10{LQ) ) 0 -
Cheiro,a25°C* Fator de diluigio 3 = ~ - - - - -
Sabor, a 25°C* Fator de diluicio | 3 B - 3 z - - - - B
pH Unidades pH 2650595 - - - % 3 = =
Condutividade pSfcma 20 °C 500 - 3 5 S = = <
Cor mg/l PtCo N ] < % - - 5 - B
Turvagdo UNT i . 4 = < " = - . ~
Enterocacos N/100 ml (1] - ] - - - = - E
MN? de coléniasa 22 2C M/mla 229C B saa - - - - = = 2
N2 de coldnias a 36 2C M/mila362C _ sa 3 = - E - - - =
Clostridium perfringens /100 ml 0 - - - - : - - -
Aluminio® ) ] ng/LAl 200 . - - A = . T =
Azoto Amoniacal i mg/l NH, 0,50 - = - 5 5 E -
Antiménio* ug/i sb 50 1 1 100 <« < 0  100%
Arsénio * 2 B ug/i As 10 1 17 _ 100 <1 < 0 100%
Benzeno® ¢ pg/l 1,0 1 1 w0 | <03 <03 o 100% |
(a) . we/l 0,010 - s ) 1 - ST B o
Bora * ¢ meiB | 10 1 1 | 100 <003 0,03 0 100%
Bromatos * ¢ g/l BrO, 10 1 1 100 <5 s 0 100%
Cadmio *2 ) i pgficd 50 t 1 100 a5 a5 0 100%
Cilcio mgfl Ca I & | ) 3 - _ﬂ - - - — =
Cianetos * 2 o ne/ficN : 50 1 4 100 s <5 0 100%
Cloretos? ) mg/icl 250 i 1 1 100 B0 | 130 0 100%
Chumbo* ) ye/i Ph T - - - - i E E
Cobre * o mg/l Cu 20 - - z ] Z = S
Crémio * 2 o - ugfiCr 50 I = : = = Ik 2
J,ZfDicIeLn-)__ ;ano' e - - B ng/l 30 p ) 100 <0,1 ) <0,1 0 100% |
Dureza Total | mgficaco, - : - N - . - = —= |
Ferro B - pgafl Fe 200 = - Il - - - N - B T
Fluoretos® mgfl F 15 1 1 100 0,13 0,13 i 0 100%
Hidrocarbanetos Aromaticos Policiclicos (HAP)* a) pefl 010 - - [ E_ - . - - |
Benzo(bjfluoranteno * pefl = - _ - [ - - - - gl = =
Benzolk)fluoranteno® pefl = - = i - < o - - -
I Benzo(ghi)perileno * pefl - ! | - I B - - - - _ - =
‘W Indeno{1,2,3-c,d)pireno * pefl .7 = A - - - - . = & -
Magnésio mg/l Mg s - . - & - - . o - -
Manganés N ) pg/l Mn 50 - - z - = - -
Nitratos? mg/l NO, 50 1 1 00 <08 <08 o 100%
Nitritos mg/i NO, 0,50 z : - z = . =
Mercirio * ¢ ng/l Hg 1,0 1 1 0 | <2 0,2 o 100%
Niquel* ) ug/I i 20 - . - - - - i -
Oxidabi - mg/l 0, 50 - : = - = zZ 5
Pesticidas Totais * 23) g/l 0,50 1 1 100 0,03 <0,03 [ T 100%
Alacloro* vl 0,10 1 1 100 <00 <0,03 0 100%
1 ughl | 0,10 1 1 100 0,03 0,03 0 100%
I butilazina *,  pgl 0,10 1 i w0 0,03 w003 0 100%
_ Dimetoato* g/l R T 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
B Diurio* g 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
T i imidaclopride* pghl 010 1 1 100 0,03 0,03 0 100%
- Linurdo * pefl 3 0,10 L 1 100 <0,03 0,03 0 100% |
MCPA*L  pefl ) 0,10 1 1 - 100 <003 <0,03 0 100%
| Mecoprope* pg/l | om 1 1 100 0,03 <0,03 0 100%
T i Metalaxil* e/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
u Ometoato” gl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
A Oxadiazio” g/t 0,10 1 1 100 0,03 <0,03 0 100%
Tebuconazol* g/t 3 010 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
| Terbutilazina* pg/l 0,10 1 1 100 <0,03 0,03 0 100%
Selénio * © ugfl Se 10,00 1 1 100 <0,4 <0,4 ] 100%
sédio * 2 mg/l Na 200 1 1 100 110 110 [ 100%
Sulfatos * 2 mg/t S0, 250 1 1 100 18 18 ] 100%
Tetracloroeteno e triclaroeteno * 2 a) ugfl 10 1 i 100 <1,0 <1,0 0 100%
Tetracloroeteno * ¢ ugfl - 1 1 100 20,10 <0,10 0 -
Tricloroeteno * ¢ pgfl 2 1 1 100 <1,0 <1,0 0 -
Trihal 05 - total [THM)* a) g/l 100 = = - - y - -
Cloroférmio* pg/l - - - - - - - -
Bromofdrmio * pe/l - - - - - - -
Dibromoclorometano * pefl - - - - - - - -
Bromodiclorometano * pe/fl - - - - - - - -
Radio* B/l 500 1 1 100 <10,0 <10,0 0 100%
Dose indicativa (DI)* ¢ msy 0,10 ik 1 1 100 <0,1 <0,1 0 100%
a-total* 2 Ba/l - 1 1 100 0,06 0,06 0 n
p-total* 2 Ba/l - 1 1 100 <0,1 [ 0,1 0 -
Legenda:
a) Soma das cont dos ificad * pardmetro ¢ auml Grio A L@- Limite de Quantificacio saa - sem alteragdo anormal
2 Parametro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: AgdA
Informagdo complementar relativa & averiguagio das situacdes de Incumprimenta ao0s VP |causas e medidas correlivas):
=10 Vereador do Pelouro = i / ,/ i Dta d6 b Blcecio: 05/12/2019
(Albano Joaguim Mestre Pareira) 3 I :




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

de Santiago do Cacém
acreditagdo

| L0823
{ ISOMEC 17025
- Edital 104/2019 - 32 Trimestre de 2019 4“”‘ LABAGUA
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém pracedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através
da realizagio de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Azua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Zona de Abastecimento de: Catifarras

A mele ! Ordades Valor Paramétrico e Andlises PCQA % de Anlises ~ ValoresObtidos .o Analises % Cumprimento
; VP Previstas Realizadas - Realizadas Méximo Minimo Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.col)  N/1ooml B 0 2 2 100 0 o 0 100%
Bactérias Coliformes B N/100 ml 0 2 2 100 . 0 o I o 1o
Cloro residual livre ~ meg/l S 2 2 ‘IG? o 0,25 0,31__ I =
Chein;, az2s°ct Fator de diluiggo 3 - 2 - = = 5 i < =
sabor, a 25°C* Fator de diluigio 3 - T E - N R R N
PH Unidades pH 26,5059,5 - - =9 ‘ A . 3
Condutividade WSfema 20 °C 2500 - - - s = z =
Ccor mg/l PtCo 20 E = e 2 A = T =
Turvacio UNT 4 7: - = = = = _ T -
Enterococos N/100 ml 1] = = - o = - . ~
Ne de colénias a 22 °C N/mla 225C saa - - - E a E =
Ne de colénias a 36 °C N/mla 36°C sma | - i = I = i
Clostridium perfringens - N/100 mi 0 | - - Z = " ” -
Aluminio® - ug/LAl 200 | - = R R R T R
Azoto Amoniacal mg/INHE 0,50 - - - O i TR =
Antiménio* o ugisb | 50 - E = I = = T -
Arsénio * ] peflAs 10 : - E B = S = R L
Benzeno* i ug/l 1,0 - - T - - D - - -
Benzo(a)pireno * i ught 0,010 - R - P = z
Boro * - mg/l B i . - e = o . =
Bromatas * ~ pg/lero3 10 - E = 7 : - R
Cadmio * ) peficd 50 E: o . o B P
Célcio o ) B mgfl Ca - - 1T - T - @ D 3 =
Cianetos * B  pefien 50 3 R = | = = = =
Cloretos mg/l Cl 250 = — - I - 5 -
Chumbo* B g/l Pb w | E - 2 - N R ,
Cobre * ,7,, mg/l Cu 20 1 - - - ”.____ - - T | =
Crémio * ) B peflcr 50 - Eia E - - = =
1,2-Dicloroetano® - ) ng/l 3,0 B E - = ; ) _- = % e |
Dureza Total ) me/l Caco3 i - & = ) = - - - L
Ferro 3 g/l Fe - 200 - P . - . N — =,
Fluoretos me/l F B 15 - - - = = T
Hidrocarbonetos Aramaticos Policiclicos (HAP)* a). wefl - 0,10 = - - E i . = - =
Benzo(b)fluoranteno * e IS E - E = - - N
Benzo(k)fluoranteno * ngfl - - ) - - I - - -
Benzo(ghi)perileno * ng/l 7 Wl - N - F: T = = = =
" Indeno(1,2,3-c,d)pirena * nest a0 | E . - = vt j E & =
Magnésio - __ mg/l Mg == E - E :; = I N
Mangangs i B ng/l Mn 50 | - - B ) o N D m _
Nitratos B mg/i NO3 50 N - . CRN = : =
Nitritos mg/iNOZ 0,50 - - E = | - -0 =
Mercirio * ) F__ ug/l Hg il 1,0 - - = 1 = = === - R
Nigquel* B | pefl Ni ‘ 20 - 5 I . PR B N
Oridabilidade . mgho2 > 5,0 N - - = S , =
Pesticidas Totals * a) b) g/l 050 - E - T Ea z =T
Alacloro*] gl g0 - E - = e y T
o Bentazona * pefl o = - N . , A
Desetilterbutilazina * ng/l 010 - | - A E = z
) 0| * pefl B0 I il = i B e
B Diurdo* ng/l 010 = | - Ziia & = , A
- imidaclopride*|  pg/l 010 - — = p - o - ‘
) Linurio * el 0,10 = i B - - RN 5 = i
B MCPA * ua/! 010 - |- - = 1 - E
Mecoprope* i ug/l 0,10 R o - = - = & -
Metalaxil* pafl 0,10 - | - - = - - -
Ometoato* g/l 010 - - - - R D 5 N
Oxadiazdo* e/l 0,10 B |- E T o p 5
o Tebuconazal* pg/l 010 SR - 5 ) = E = R N
o Terbutilazina* ugfl 010 = P - B . , A
Selénio * e/l se 10,00 - - Pl g - G 5
sédio * ma/l Na 200 = w - B Z E .""
Sulfatos * - mg/l S04 i :_ 250 B s = = | _ = |
Tetradoroeteno e tricloroeteno * a) pg/l 5 10 5 - - . - - N
Tetracloraeteno *| pg/l - - - - B —& = T
Tricloroeteno * pgfl i - i - - |- - 1 E & -
Trihalometanos - total {THM)* a) pg/t 100 — = = = = = R T
Cloraférmio*® ng/l - i - - - . . - -
Bromofdrmio * ugfl - = | - — = | = B 1 =
i Dibromoclorometano * ugl B N = = = 1 - z 5
Bromaodiclorometano * el | - = = = = ~ - -
Radio* Bq/l 500 = " = R B - - -
Dose indicativa (DI}* msv 0,10 - - - = 5 E z
a-total* Ba/fl - - - = - = = =
B-tatal® Ba/fl - - - E - = = -
Legenda: =
a) Somadas Bes dos comp: pecificad L do 3 um Lab ério Acreditado LQ - Limite de Quantificacao sa3 - sem alteracdo anormal
b} parai do nesta zona de Al {artigo 122 da DL n? 305/2007 de 27 de Agasta slterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembra)

€) De acordo com a legislacio em viger (Parte IV do Anexo | do DL n? 306/2007 da 27 de Agasta alterado pelo DL n 152/2017 de 7 de dezembro), senda os valares da atividade, alfa total e beta total, inferfores aos nivels de verificagdo recomendados (0,1 &
1,0 Ba/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose Indicativa (DI) & infarior a2 valor paramétrico d2 0,10 mSv

Informagao complementar relativa & averiguagao das situagdes de IncumpﬁmM}s_\y_{_:iusas & medidas corretivas):

Q Vereador do Pelouro; : / 05/12/2019
Pl ‘ Data de publicagio:
(Albano Joaquim Mestre Pereira) 3 ata de publicagdo:




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

) acreditagdo
Zona de Abastecimento de:  Areal T
Loy
| isongc 17025
Ensaios
. - Edital 104/2019 - 32 Trimestre de 2019 e LABK.G!JA
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal
Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lel 152/2017 de 7 de dezembro, 0 Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica através
da realizac3o de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR]).

Parametro ! Unidades VAlCPRETSmAtta NE‘MHI?“ECVQE — S ARAlEeE P Ml Ouldgs | N2 Andlises % Cumprimento|
| ve Previstas  Realizadas Realizadas | pMiximo Minimo  Superiores VP doVp
Escherichia coli £.coli) ~ N/100 ml 0 g 2 100 | o 0 o 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml o 2 2 100 o 0 T
Ciorﬂres_{dual livre ‘ - mg/l 2 2 100 6,46 0,26 T T
Chelro, a 25°C* Fator de diluigdo 3 1 E 100 <1(L0) <1(la) o | 100% |
Sabor, a 25°C* - Fator de diluigdo 3 1 1 100 <1{La) <1(l) 0 100%
pH Unidades pH 26,5e<9,5 1 1 100 7.2 (22,8 2C) | 7,2 (22,8 2C) 0 100%
Condutividade ps/em a 20 2C 2500 i 1 100 600 | 2600 1 0%
Cor o mgfiPtCo | 20 1 : T 100 <5{La) ~ <5{La) 0 100%
Turvagio B UNT 4 1 | 100 16 16 0 100%
Enterococos - N/iooml i) 1 1 100 0 [} 0 100%
N2 de coldnias a 22 °C B M/mla 222C saa 1 1 100 0 0 0 100%
Ne de colénias a 36 2C N/mla 362C saa 1 1 100 3 3 0 100%
Clostridium perfringens N/100 mi 0 1 1 L 100 ] 0 0 100%
Aluminio® o wg/lAl | 200 1 1| 100 <30(19) <30(L0) 0 100%
Azoto Amoniacal - mg/I NH4 050 1 1 0 <004(l0) | <0,04(L0) 0 100%
Antiménio® B B g/l sb 50 1 1 100 <35 (L) <35 (1Q) [ 100%
Arsénio * - ugfl As 10 1 1 100 <3(L0) <3(lQ) [ 100%
Benzeno B pai 10 1 1 00 | <03(0) <0,3(L0) 0 100%
Benzo(a)pireno * e 0,010 | 1 100 <0,005(L0) | <0,005 (L) 0 100%
Boro * me/I B 10 1 |1 100 <03 (L0) <03 (L) 0 .
Bromatos * g/l BrO3 EC 1 I 100 <5 (1Q) <5 (1) o
Cadmio * ) peficd 50 1 1 100 C <1() <1(1) o -
Calcio - “megfl Ca = 0 1 100 a3 49 o I -
Cianetos * - ng/lCN 50 1 1 100 <15 (L) <15 (LQ) 0 100%
Cloretos B ) me/i CI 250 1 1 100 680 | 680 1 0%
Chumbo* - - peiPe |10 1 1 | 100 <1(La) <1(0) 0 100%
Cobre * ) ] mgficu |20 1 1 | 100 0,003 0,003 0 100%
Crémio * - B pe/i cr 50 1 1 w0 | <20 <2(lQ) 0 100%
1,2-Dicloroetano* e 30 1 1 100 | <o03(q) <03(a) | 0 100%
Dureza Total -  mg/icacos | : 1 1 “w0 | sa0 .0 | o =
[Ferro B  elife 200 1 a1 00 | 220 220 1 0%
Fluaretos - me/l F 15 1 1 w0 | 030 0,30 [ 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)® al el 0,10 1 1 100 <opto(la) | <ogto(a) | o |  1o00%
Benzo(bjfluorantena * well - 1 1 100 <o0lo(q) | <0010 ; o | -
Benzo(kjfluoranteno * s R 1 1 100 <0010(10) | <0,010(Lq) o | -
- Benzo{ghi)perilena * el = 1 1 1 100 <0010(1Q) | <0,010(Q) ¢ | -
Indenol(1,2,3-c.d)pireno * ugfl | - 1 1 | e <0010(la) | <0010(La) [} -
Magnésio o - mg/l Mg il i - 1 1 100 100 100 0 -
Manganés B ng/l Mn B 1 1 N 100 <15(LQ) <15 (LQ) 0 100%
Nitratos B | mgiwoz | 50 I 1 100 <3,1(Lq) <3,1(L) [} 100%
Nitritos B mg/l NO2 050 1 1 100 <0,0033(L0) | <0,0033(L0) 0 100%
Mercirio * g/l He 10 1 1 100 | <o20(Q) | <020(l0) 0 100%
Niguel® e/ N 20 1| 100 8 8 [) 100%
Oxidabilidade o ma/l 02 50 1 1 100 2,7 2,7 0 100%
Pesticidas Totals * a) b) g 0,50 : = - e - . - ‘
B Alacloro® pe/l 0,16_ = ) - - - - - =
= = S Al = s . — e V-
T Desetilterbutilazina * .,J&ﬁ 0,10 - = - - - R | o
) Dimetoato® ef 0,10 - — = - . 2
N  Durde*|  pgh 010 - . - - 3 B
Imidaclopride® pg/l 0,10 - = - - - 7: = — =
B Linurdo * pgfl 010 - .= = L - s | =
B  MCPA® g/l 0,10 E — = " 5 - - .
— Mecoprope* pgsl g1 = - - - - __E -
Metalaxil* pesl (L2 E I - 7 = - - - - | R
Ometoate* net 010 = — = = £ = = T
o Oxadiazdo* nefl 010 - . - - - - -
Tebuconazol* pefl 0,10 - _ @ - - - - B
Terbutilazina* pefl 0,10 - = - . - - - -
Selénio * pgfl Se 10,00 1 . ; 100 <2(La) <2{La) 0 100%
Sédio * mgfl Na 200 1 ! 100 50 450 1 0%
sufatest o mg/i 504 250 1 1 100 250 250 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pgfl 10 1 1 1 100 <0,5(L0) <0,5(La) 0 100%
Tetracloroeteno * ug/! = A= i 100 <0,5(La) <0,5 (La) 0 -
Triclaroeteno * pe/l - 1 } 1 100 <0,5(La) <0,5(La) 0 -
Trihalometanos - total {THM)* a) we/ Y 100 1| 1 100 25 25 0 100%
Cloroférmio* ug/l [T 1 1 10 11 1,1 0 -
- Bromoférmio *| paft e - 1 10 23 3 0 .
E‘iibromuﬂummetanu i pefl P - 1 1 o 100 1 1 0 -
Bromodiclorometano * ug/l AN [ 1 1 | i <o0s5(la) | <05(L0) 0 -
Raddo* ) Ba/l 500 1 1 | 1w <100{Q) | <10,0(0) 0 100%
Dose indicativa (DI)* ¢} msv 0,10 1 1 100 <oi0{@) | <0,10(LqQ) 0 100%
a-total® a Bq/l - 1 1 100 <0,010 (LQ) <0,010(LQ) 0 -
-total* i Ba/l IS 1 1 100 <0,020(lQ) | <0,020(LQ) 0 Z
Legenda: - T
3) Soma das dos o Ificad * pardmetro contratado a um Laberatério Acreditado LQ - Limite de Quantificacdo saa - sem slteragdo anormal
b) para da nestazona de A {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pela DL n2 152/2017 de 7 de dezembra)
) De acordoe com a legislacio em viger (Parte IV do Anexe | do DL 2 306/2007 de 27 de Agoste alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro), sendo os valares da atividade, alfa total e bata total, Inferiores 205 nivels de verificacio recomzndados (0,1 e
1,0 BqfL, respetivamente), presume-se que o valor da dose Indicativa (1) € inferior ac valor pa@mélri:a de 0,10 msv
Informagdo complementar relativa & averiguagio das situzgdes de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas): Condutividade, Cloretos, sédio e Ferro-Caracteristicas naturais da dgua bruta, Medidas corractivas- O parecer sanitério da Autoridade
de Satide, considera que o5 Incumprimentos em causa, nda apresentam risco para 3 satide dos cansumidares.
0 Vereador do Pelouro, : =S | 05/12/2019
Data de publicagdo:
(Albano Joaquim Mestre Pereira)




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

acreditagao

el L anfguA

Laboratério de Aguas Municipal

= Zona de Abastecimento de:  Aldeia do Cano
g

Municipio de Santiage do Cacém
Em conformidade com o Decreto-lei ne 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, @ Municipia de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através

Edital 104/2019 - 32 Trimestre de 2019

da realizagdo de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap. do pela idade Comp! (ERSAR).
Paramstra Unidades ValorParamétrica | NeAnalisesPCOA  gidenslises  ValoresObtidos . N2 Anélises % Cumprimento|
Ve Previstas Realizadas Realizadas Maximo Minimo Superiores VP do VP
Escherichia coll (E.coli} N/100 ml 0 7 2 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes B 1/100 ml 0 2 2 100 0 0 o 100%
Cloro residual livre mefl 2 2 100 | <010{0) | <010(0) 0 -
Cheiro, a 25°C* - Fator de diluigio 3 = - - - B = Z
Sabor, a 25°C* Fator de diluigio 3 : z Z = z = z
pH Unidades pH 26,5e195 - - S % : z -
Condutividade psfcm a 20 2C 2500 - | - s - B N B
Cor mg/l PtCo 20 - - = - - 3 =
Turvagao UNT 4 - - £ R =) i =
Enterococos N/100 ml 0 - - - - - = -
Ne de coldnias a 22 2C N/ml a 222C saa = - - - - = -
Ne de coldnias a 36 ¢C N/ml a 362C saa - 5 - - - = = |
Clostridium perfringens N/100 ml 0 3 - T 3 = z 5 =
Aluminio* pgfLAl 200 - - 2 = = = = =
Azoto Amoniacal mg/l NHA 0,50 - - - - a - -
Antiménio*® g/l Sh 5,0 = - - - = - -
Arsénio * g/l As 10 - s z = a = =
Benzeno* pefl 1,0 - = = = 2 5 -
Benzo(a)pirenc * o pefl 0,010 - - - < " = _
Boro * mg/lB 1,0 - = . B - - N
Bromatos * pgfl Bro3 10 = - - g - = -
Cadmio * pgfi cd 50 - = 2 B = = E
calcio mg/I Ca i - - = 2 , N N
Cianetos * Mg/l CN 50 - B - = = - - -
Cloretos mg/icl 250 - - - S = N e
Chumbo* ug/IPb a0 - - = = z = = .
Cobre * mgfl Cu 2,0 ml = i B = = ” -
Crémio * N wgficr 50 : = - n - T . - - =
1,2-Diloreetanc® ug/l i 3,0 - - 1 - - N B = N
Dureza Total mg/l caco3 j i} H % = B z s — | = 5;
Ferro pg/l Fe 200 - - - - = = =
Fluoretos mg/iF zl 15 = ~ - - - ” -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)* a) g/l 0,10 = z . - A = =
Benzo(b)fl % pefl - - - - - = = =
Benzo(k)fluoranteno * pefl - - - T = 5 = 5 -
Benzo(ghi)perilenc * pg/l S - - " = - - .
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * e i = - - - - CE N =
Magnésio meg/l Mg - 7_ - - - & B = = B
Manganés pe/l Mn 50 B - - = - = = =
Nitratos mg/INO3 50 - - - - - = -
Nitritos mg/l NO2 0,50 - - - - - 5 =
Mercirio * pg/lHg = 1,0 - - - B T w = =
Niquel* . pg/l Ni 20 - - E = = = =
Oxidabilidade ) ~ mefioz o 50 s = = R B - N
Pesticidas Totais * a] b) ne/l ) 0,50 = - . - - N =
Alacloro* pg/l 1l 0,10 - - - = B 5 =
* _kefl 0,10 - - - = = = =
Desetilterbutilazina * g/l 0,10 = ) 5 - - B B Z
- Dimetoato® pefl ) . - 5 N N N =
Diurdo* g/l 0,10 - R Z —”# 3 . - =
Imidaclopride® pgfl i 0,10 - - - - - = =
| Linurdo * ug/l 0,10 - - - - & B! = -
MCPA * ug/l 0,10 . R - - - . N
Mecoprope® ug/l 0,10 - - - s - 7 z =
Metalaxil® ug/l 0,10 B E = = = = =
Ometoato® gl 0,10 - - - = = . -
Oxadiazio® g/l 0,10 - - - = - - =
Tebuconazol* g/l 0,10 - - z = = S =
Terbutilazina® pefl 0,10 - - 2 = = = =
Selénio * ng/l Se 10,00 - = 2 . - . P
Sodio * mg/l Na 200 = - . R . N g
Sulfatos * mg/l S04 250 - - - = - = =
Tetracloroeteno e tricloroetenc * a) pefl 1 10 - = = = s = =
Tetracloroeteno * pg/l - - - - - - - -
Tricloroeteno * pefl - ) = = - N - s Z
Trihalometanos - total (THM)* a) pe/l 0 = - - - - i Z
Cloroférmio* pefl - :_ - - - - - = -
Bromofdrmio * pgfl - = = = & - N |
Dibromoclorometanc * pe/! = = - - - - Z 2
Bromadiclorometano * pgft 0 = ) - = = = =
Radio* Bq/i 500 = - - - = = 3
Dose indicativa (DI)* msy 0,10 - - - - = - -
a-total* Bg/l - - - - - e = =
p-total* Bq/l - = 3 ! % a = : =
[Legenda:
a3) Soma das concentragdes d fcad * Parii do aum Lab drio Acredil LQ - Limite de Quantificagio saa - sem alteragdo anormal
b} para d| do nesta zana de {artigo 122 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DLn¢ 152/2017 de 7 de dezembro)

¢) De acardo com a legislagio em vigor (Parte IV do Anexa | da DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterada pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro), sendo os valares da atividade, alfa total e beta total, inferiares aos niveis de verificagio recomendados (0,1 ¢
1,0 Bg/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (DI) € inferior 20 valar paramétrico de 0,10 mSv.

Informag3o relativa 3 30 das situagdes de i i VP (causas e medidas carrativas):
] /__ﬂi ™ =
0 Vereador do Pelouro, 1 ) Dits dapiiblkacist 05/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) 1 ZE 2




