hord

Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - zona 1- Vale Rainha

Edital 107/2019 - 32 Trimestre

de 2019

acreditagdo
dtpeugeo

i8] L ABAGUA

Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agasto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiage do Cacém procedeu 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica através

da realizagio de anilises periddicas na torneira do consumidor, segu

ndo o Programa de Cantrole da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

N.2 Anilises

% Cumprimento

— Valor Paramétrico | Ne Anjlises PCOA | % de Anglises Valores Obtidos. |
Parametro Unidades | —_— 1 g it 1
vp Previstas lizad: | Realizad, Aéxi | Minimo  Superiores VP do VP
Escherichia coll (E.coli) noom | o ST w0 | o 0 0
Bactérias Coliformes | npoom o 1 1 w0 o 0 o i
Cloro residual livre a mgfl - 1 o 1 100 I 10 1,0 0 -
Cheiro, a 25°C* o Fator de diluicio 3 - P = - — - - -
Sabor, a 25°C* B Fator de diluigio L3 - i = = il = 5 5
lpH | Unidades pH 2650595 - T - P R .
Condutividad i WSfem a 20°°C 2500 R - N = 5 = E
Cor ) ma/I PtCo 20 3 — = e > = T
Turvagso } UNT 4 = - = - B - =
Enterococos ~ N/100ml 0. - - - - - . -
Ne de colénias a 22 °C N/ml a 222C saa - - - P E 2 2
Ne de coldnias a 36 °C N/ml a 365C saa 3 - E = o 5 5
Clostridium perfringens ) B N/100 ml 0 - - - - - -
Aluminio* —. lg_zwg[LA] 200 - - ] - - - - -
Azoto Amoniacal mg/fl NH, 0,50 L= - - - - =
Antiménio* 2 o ug/isb 5,0 1 1 100 < o | 0 100%
Arsénio * 2 pellAs 10 1 1 100 <1 | 0 100%
Benzeno* ¢ wel 10 1 1 100 <03 w3 | 0 100%
Benzo(a)pireno * pghl 0,010 . - - - k= - ﬁ - “E
Boro * 2 ) mg/l B i 10 1 1 w0 | <0038 <0,038 o | ox
Bromatos = @ B g/l Bro, 10  _ 1 100 | <2,0 <2,0 o 100%
Cédmio * ¢ - pgfl cd 50 1 1 100 s <5 o | 1o0%
Cildio mefl Ca - - = - N - P =
Cianetos * @ B g/l e 50 1 1 100 <500 <500 0 100%
Cloretos® me/i €l 50 1 1 100 0 | 90 [) 100%
Chumbo* T g/l Pb 10 i : . p ;. _ .
Cobre * o mefl Cu 2,0 - N - - . N .
Crémio * @ B pgflCr 50 = - & - = = -
1,2-Dicloroetanc* ¢ - wgfl 3,0 1 1 100 | <00 <0,10 o 100%
I_Jureu Total B mafl CaCOj_ iy - - - = L s . s F =
Ferro o [ pg/l Fe 200 - - - - - - N =
Fluoretos? | menr 15 1 | 00 | 013 0,13 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiciicos (HAP)* 3) 010 - - - - B - T
Benzofbll * v - - = = I = . P -
Benza(k)fluoranteno® B - - - - - - - -
Ben;o(ghllperirenn‘ e — - ____ - = - - - -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * - - - - - — = - =
Magnésio T - i - - - - - - =
a ==t 50 2 o - - - o g .
Nitratos? o 50 4. E 1 100 27 7 o 100%
Nitritas 0,50 - = i - - 2 =
Mercirio * - 1,0 1 1 100 <0,2 <0,2 0 100%
Niquel* 20 - = = - - - -
Oxidabilidad, 5,0 - - - E R 3 B =
Pesticidas Totais * 22) 0,50 1 1 100 o <0,03 o | 1o0%
Alacloro* 010 1 1 100 0,03 o | 100%
Bentazona * _[-P,_ID 1 i 1 100 <0,03 0 100%
Desetilterbutilazina * ngh 0,10 1 1 100 <0,03 o | 100%
~ Dimetoato* pg/! 0,10 1 o 100 <0,03 0 100%
Diurdo* g/l 010 1 1 100 0,03 0 100%
Imidaclopride* pg/l 0,10 1 1 100 <0,03 o 100%
Linurdo * g/l 0,10 1 1 100 <0,03 o | 1o00%
MCPAT| ugh 0,10 1 1 100 0,03 0 100%
Mecoprope* pe/l 0,10 1 1 100 B <0,03 0 100%
Metalaxil* gl 0,10 1 1 100 <0,03 o | 100w
Ometoato® e/l 0,10 1 1 100 <0,03 o | 100%
Oxadiazio* nefl 010 1 1 100 <0,03 0 100%
Tebuconazol* pefl 010 1 1 100 <0,03 0 100%
Terbutilazina* pefl 0,10 I 1 100 <0,03 0 100%
Selénio * ¢ g/l se 10,00 1 1 100 <05 0 100%
Sédio * @ me/l Na 200 1 1 100 16 [ 100%
Sulfatos * mg/I S0, T 1 1 100 45 15 [ 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2 a) ughl 10 1 1 100 <1,0 <1 [} 100%
Tetracloroateno * ¢ ngfl ! L 1 1 100 <0,10 20,10 o z
Tricloroeteno * ¢ pg/l Al - 1 [ 1 100 <1,0 <1 0 -
T ~total (THM)* a) e/l 100 : s - - < == 5
Cloroférmio* pefl i - - - - - - - -
Bromoformio * pe/l - - - - - - - =
Dibromoclorometano * pgll - - - - - - - 3
Bromadiclorometano * pg/l - - = - - - - 5
Radio* Ba/l 500 T 1 100 <10 <10 [) 100%
Dose indicativa (DI)* 2 msy 0,10 i 1 100 <01 <01 o 100%
a-total* 2 Ba/l R 1 1 100 <0,04 <0,04 o -
B-total* Ba/l E 1 1 100 <01 <01 [ "
Legenda: -
a) di Ges dos ificad * Parimetro contratado a um Laboratérie Acreditado LQ - Limite de Quantificagdo 5aa - sem alterac3o anarmal
2 Pardmetro o iva analisado pela Entidads tora em alta: AgdA

Informagdo complementar relativa  averiguag3o das situagdes de incumprimenta aos VP {causas e medidas corretivas):

0 Vereador do Pelouro
(Albano Joaquim Mestre Pereira)

Data de publicacdo:

05/12/2019

%




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

de Santiago do Cacém
acreditagdo
Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - zona 2 i -
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Edital 107/2019 - 32 Trimestre de 2019

Municipio de Santiago do Cacém

Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agoslo, alterado pelo Decreta-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através
da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autaridade Competente (ERSAR).

Valores Obtidos.

| N.2Andlises % Cumprimento|

Pariret Uniiades | Valor Paramétrico Nlﬁﬁﬁlisqs'PCm - % de Andlises I »
. 3 | raietas ol S | lizad: Maxl f Minime  Superiores VP | doVp
Escherichia coli (Ecal) D — N/oml 0 1 6 100 o | o 0 100%
Bactérias Califormes . N/100 ml (1] 6 6 100 0 __ (1] 0 100%
Cloro residual livre mefl 6 [5 100 0,86 <0,10{L0) 0 =
Cheiro, a 25°C* Fator de diluigio R & 3 3 100 <1(LQ) <1(LQ) 0 100%
Sabor, a 25°C* _ Fator de diluicdo - 3 3 3 100 <1(LQ) <1(La) [1] 100%
pH B Unidades pH T »65e%95 3 3 100 | 7.5 (22,7 20) | 7.4 (21,2 %) 0 100%
Condutividade o uSfema 20 °C i 2500 3 ] 3 100 770 710 0 100%
Car mg/l PtCa 20 3 i 3 100 <5(LQ) <5(LQ) 0 100%
Turvacio UNT 4 3 3 100 05 <oz0(@) | o 100%
Enteracocos B n/100 ml [ 3 3 100 ) 0 0 100%
Ne de colénias a 22 °C B N/mla 22:C saa 3 R wo |7 o | 0 100%
Ne de colénias a 36 2C N/mia36°C sz;i o 3 i3 100 191 8 0 100%
Clostridium perfringens i N/100 ml o - - - - - - -
Aluminio® - pg/LAl 200 T - - - - - -
Azoto Amoniacal mg/l NH, 0,50 - - - . 2 =
Antiménio* 2 - ng/l Sh 5,0 1 1 100 <2 <2
Arsénio * @ g/l As 10 1 1 100 4,3 43
Benzeno®* 2 — gl 1,0 1 1 100 <0,3 <0,3
Benzo(a)pireno * B ug/l B 0,010 - - | - Bk -
Boro * ¢ B mgflB 1,0 1 1 100 0,044 0,044
Bromatos * 2 -  pghBro, - 10 1 1 100 <20 2,0
Cadmio * 2 i wg/icd A 5,0 1 1 100 <15 <15
cildo ) - - = - - z
Cianetos * @ e/l cN . 1 1 100 5,00 <5,00
Cloretos® - - mg/lCl 1 1 100 80 80
Chumbo* pe/l Pb - & - - -
Cobre * N mg/l Cu - - -0 - -
Crémio * @ - pgficr - £ - - -
1,2-Dicloroetano* 2 - el 1 1 100 01 <01
Dureza Total o mg/l CaCO, = - = - o - . = -
Ferro pe/l Fe = 200 - - - - = = = T
Fluoretos? ma/flF T 1 1 100 0,17 0,17 0 100%
Hidrocarbonetos Ar Policiclicos (HAP)* a), pgfl B 0,10 - - - B E = =
Benzo{b)fluoranteno * pg/l = - - = - = - =
Benzo{k)fluoranteno® pafl ) - = - . - - - -
= Benzofghi)perileno * ugfl - - - B - - = - — 3 -
o Indeno(1,2,3-c,d)pireno * g/l 5 - - - - - - - -
Magnésio T mg/l Mg T - _E - — - - - s
Mang pgfiMn 50 5 % e B B - . -
Nitratos? mg/lND, 50 1 1 100 28 8 o | 100w
Nitritos mg/INO, 0,50 - - - - - R
Mercirio * ¢ ug/i He 1,0 1 1 100 w02 | <02 0 100%
Niquel* ng/I Ni 20 = = = - - 2 -
Oxidabilidad mg/l 0, - = - E z - -
Pesticidas Totals * 2 a) g/l 1 1 100 <0,03 w08 0 100%
B Alacloro® g/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
) Bentazona * pgA 1 1 100 <0,03 <0,03 [} 100%
o Desetilterbutilazina * g/l 1 1 100 <0,03 T <003 0 100%
Dimetoato® g/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
- Diuréo* pgh i | 1 100 0,03 <0,03 0 100%
- Imidaclopride* ™ 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
B - Linurio * g/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
MCPA * e/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Mecoprope® ne/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
B Metalaxil* e/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Ometoato® ne/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
| Oxadiazio® e/l 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Tebuconazol* ~pen 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Terbutilazina* pefl i 1 100 <0,03 <0,03 1] 100%
selénio * © ng/ise 1 1 100 1,3 13 0 100%
sédio * @ mgfl Na 1 1 100 42 42 0 100%
Sulfatos *© mg/l S0, 1 1 100 10 10 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 23) ngh 10 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
Tetracloroeteno * 2 pefl - 1 1 100 <0,10 <0,10 0 -
Tricloroeteno * ¢ pafl - 1 1 | 100 <1,0 <1,0 (] -
Trihalometanos - total (THM)* a) v/l 100 E - E = . . =
Cleroférmio* ugfl - - - - - - - - 1
Bromoférmio * ugll - T - - - - B
Dibromacloremetano * g/l 1 - i :7 - - - - - - -
Bromodiclorometano * ugfl - £ - - - - - - -
Raddo* 8q/l so0 1 1 100 <10 <10 [ 100%
Dose indicativa (DI)* 2 msv 0,10 1 1 100 <0,1 w1l | o 100%
a-total* 2 Ba/l R 1 1 100 <0,04 <0,04 0 =
P-total* @ Bq/l i 1 1 100 <0,1 <0,1 0 =
Legenda: - )
a) Soma das concentragdes dos compostas especificados * Pard « auml LQ - Limite de Quantificacia 533 - sem 2lteracdo anarmal
2 Parimetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta:AgdA
Infarmagio complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas):
—— _
f Y Vereador it PE‘OL!ID ) : Data de publicacdo: whep
{Albano Joaquim Mestre Pereira) A | :




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém |
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Zona de Abastecimento de:  Vale Seco | = .
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Edital 107/2019 - 3 Trimestre de 2019 i) LABAGUA

Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lef n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lai 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificagio da qualidade da dgua da rede piblica através
da realizagio de anlises periédicas na lorneira do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

i i‘ Y Valor Parsmétiico N2 Andlises PCAA % de Andlises Valores Obtidos Neandlises % Cumprimento|
Ve Previstas lizadas lizad, axl Minimo | Superlores VP do VP
Escherichia coll (Ecoli) B /100 mi [} i 2 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes | woom 0 2 2 100 o | o o 100%
Cloro residual livre - mg/l 2 2 100 01t | o1 ' ,
Cheiro, a 25°C* | Fator dediuigio 3 5 N N N I - =
Sabor, a 25°C* - | Fator de diluigio 3 - N T | = Fa = C =
pH Unidades pH 265095 T = ER 5 = 5 =
Condutividad o psfemaz0sc 2500 5 = = N B S
Cor B mg/lPtCo 20 . - P B N N —
Turvagio 7 UNT 4 - - - l - - - =
Enterococos N/100 ml 0 - - - : - T il 5 =
Ne de colénias a 22 2C  Nfmlamec | saa 1 - = = . " R _
N2 de colénias a 36 ¢C B N/mla 36eC _-_ saa - - - o - - -
Clostridium perfringens N/100 ml 0 - -_ - & L a = =
Aluminio® -  pgtAl 200 - - ¥ = 2 - =
Atoto Amoniacal B " me/INH4 0,50 E - 5 = N N N
snio* pgfl sb 50 E - - . _ - =z
Arsénio * g/l As 10 - R N Z 2 —= =
Benzeno* ) e/l 10 N - - - = z = =
Benzo(a)pireno * i pesl 0,010 ) - = 1T - = ¥ o -
Boro * mg/l B 1,0 - = - « - B N N
Bromatos * : i g/l Bro3 10 . = L - T = o -
Cadmio * B peficd 50 - 2 = % 3 e 5
cildo B ; mgfica | E " E ] - = = — N T =
Cianetos * - ) B pgfleN | 50 | - - - = . - -
Cloretas . mg/l Cl Il %0 _ = _= - - - z 3
Chumbo® 1g/l Pb 10 N = i E 5 7
Cobre * - ~ mgficu 20 - : E = = . PR
~ ) ugflce 50 - - - - - = -
i : e/ ~ w» : S - - — =
i mg/l Cac03 4 - s & T z = ===
Ferro ue/IFe 200 - = E z = ,
Fluoretos o mg/iF 15 - _ - - PO - B
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP)* a) pefi | 0,10 - 1 - - - - A =
Benzo(b]lluoranlenov; pefl ue i 3 - = 3 < il = = 52
Benzo(k)fluoranteno * pefi | N nl E - - - gl 5 —
B Benzo(ghi)perileno * uaft E 1 = - S 2 L - N
i Indeno(1,2,3-c.djpireno*i  pg/l M % ) R N -___ < g - . - — =
Magnésio . - me/l Mg - - B i : 3 R = =
Manganés pg/l Mn 50 - = — = = ¢ = =
Nitratos “mg/INO3 50 2 = = = = 0l = N
Nitritos - mg/fl NO2 0,50 = " - B N T o SR
Mercirio * ug/l Hg 10 - - - = = = = ¥
Niquel* - /I Ni 20 2 = = — = ) ——
Oxidabilidade B mg/i 02 5,0 - = — = = B T -
Pesticidas Totais * a} b) g/l 0,50 - 5 T . N T =
Alacioro® pg/l 0,10 il - - - : g 5 = -
o Bentazona * gl 0,10 | 3 - =S| c T =
) Desetilter * el 010 i B i = = = N B
) Dimematui g/l B 0,16 ; - i - = - B - . =
] - Diurdo* nedl ol0 N E . o = = 1 =
B Imidaclopride* pe/l 77 010 i - T - A Z = = =
B B Linurdo . pg/l - 0,10 ) | - - = T = - -
il MCPA * g/l o 0,10 B = - R i = N R
o - — Mecoprope: pe/l 0,10 - - - = s = =
faxil® wel 010 - = = = = =l =
Ometoato* e 0,10 = = T z = = o -
Oxadiazio® wed | 010 = = - - - - -
[ Tebuconazol*| ngfl 010 - BE - - z M = = =
Terbutilazina* ne/l 0,10 A ' 3 = z == 5 =
Selénio * pefl Se 10,00 = = - - = = -
Sodio * mgfiNa 200 - = = - - - - -
Sulfatos = mg/l 504 250 - - - = 5 . =
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pgll 10 5 - - - ~ - =
Tetracloroeteno * pgfl =) - - - - - - -
Tricloroeteno * ugfl - - - = . - - =
Trihal - total (THM)* a) ne/l 100 - - - ) ) o= z
Cloroférmio* g/l s - - T - - - * =
~ Bromoférmio * el — - = = ~= R § N .
Dibremaclorometano * pefl - - - - - - - =
Bromodicl i nefl - - - __ - - - Tl = -
Radio* Ba/l ~ sm — 3 = = " 5 = =
Dose indicativa (DI)* ~ msv B 0,10 - - - - - - -
a-total* N Bq/l B - - - - = - Z T
B-total* B/l - T - < 3 SR = 7 Z
Legenda: )
a) Soma das ;des dos compostes ificad * Paré 2 um Laboratéri ditad L - Limite de Quantificagio saa - sem alteragdo anormal
b) pars Jo nestazona de A {srtigo 122 do DL n° 305/2007 de 27 dz Agosto alterado pelo DL ne 152/2017 de 7 de dezambra)
€) De acordo com 2 legislagio em vigor (Parte IV do Anexo | do DLn2 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro), senda os valores da atividade, alfa total ¢ beta tatal, inferiores aos nivels de verificagio recomendados (0,1 &
1,0 Ba/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (DI) € inferfor a0 valor peramétrica de 0,10 mSy
Informagio complementar relativa 3 averiguacio das situagdes de incumprimento aos VP {causas e_medeas corrativas):
N\
0 Vereador do Pelouro, ,‘) Data e publicaszo: 05/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) { Y 37




Controla da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

acreditogdo
Zona de Abastecimento de: S3o Bartolomeu da Serra R
e P
Edital 107/2019 - 32 Trimestre de 2019 - =) LABAGUA
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal
Em conformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu i verificagio da qualidade da dgua da rede puiblica através
da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) ap do pela idade C te (ERSAR).
s Unidades | ValorParamétrico | NeAndlisesPCOA  side Andlises ~ Valores abiidas | NeAndlises % Cumprimento
VP vistas | lizad! lizad: Adxi Minimo Superiores VP do VP
Escherichia coll (E.coli) ~ N/100m! TG 3 2 w0 | o o | 100%
Bactérias Coliformes - N/200 ml o 2 2 100 [) 0 100%
Cloro residual livre mg/l ) i 2 2 N 100 0,20 <0,10 (LQ) N -
Cheiro, a 25°C* Fator de diluicio 3 R L 100 <1(LQ) <1(La) 3 100%
Sabor, a 25°C* ) Fatar de diluicio 3 i 1 100 <1(l) <1(Lq) 100%
pH Unidades pH 26,5595 ) 1 100 7.7 (22,9 %Q) | 7,7 (229 °Q) 100%
Condutividade uS/cma 202C 2500 1 1 100 760 760 100%
cor ) mg/l PtCo 20 1 1 100 <s(@) | <s(q) 100%
Turvagio B UNT 4 1 1 100 <020(10) | <020(L0) o 100%
Enterococos - i N/100 ml 0 1 1 100 o 0 0 100%
Nede coléniasa228C N/mia 220C saa 1 | 1 100 1 1 o | 1o00%
Ne de colénias a 36 ¢C ) N/mia36eC saa 1 1 100 3 3 o | 100%
Clostridium pecfingens ) N/100 mi o 1 - a 100 o | 0 0| 100%
Aluminio* ) i pefLal 200 1 1 100 <30(la) | <30(Lq) 0 100%
Azoto Amoniacal B me/l NH, 0,50 1 1 100 <004(LQ) | <0,04(L0) 0 100% |
Antiménio® ¢ B i wgfisb | 50 1 1 100 <20 20 0  100%
Arsénio * 2 ”77 o pe/fl As ) i 10 ) 1 1 100 | <1,0 51,0_ 0 "~ 100%
Benzeno*® C peh Y 1 1 00 <03 <03 0 “100%
lapireno * ] gl 0,010 1 1 100 ~ <0005(La) | <0,005(La) 0 100%
Boro * 2 ) mg/l B T ! W w0 | <003 <003 0 100%
Bromatos * ¢ ) e/l Bro; RIiE [ __a 100 <2 <2 0 100%
- peficd 50 1 1| <15 s | o 100%
B mg/l Ca - 1 1 10 3 b 0 -
|Cianetos * B ) pe/lcn 50 1 1 100 s 5 0 100%
Cloretost B mg/I €I 250 1 1 100 40 | 140 o | 100%
Chumbo* ] e/iPb w 1 | 100 2 2 o | 100%
Cobre* ) ] mef Cu 2,0 1 1 100 0,070 0070 o | 100%
Crémio *2 | wne | s 1 1 00 | <209 <2010 0  100%
1,2-Dicloroetano® 2 uefl 20 1 1 wo | <1 | <01 | 0o 00%
DurezaTotal  mgdcaco; | - — 4 1, w0 | 160 160 0 I
Ferro B uefiFe w0 |1 A 00 | 140 140 0 00%
Fluoretos? ) mg/lF 5 1 1| 100 0z 027 0 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP)® a) ug 0,10 i i 100 <0010{10) | <0,010(iq) 0 100%
) " Benzo(b)fluoranteno * gl A5 1 1 100 <o010(lQ) | <0pl0() | O c
- Benzo(K)fluoranteno® el : 1 1 100 <0010(LQ) | <0010(lq) 0 -
Benzo(ghi) . wel it} i 1 100 <0p10(lQ) | <0010(0) ) =
N Indeno(1,2,3-c,d)pirena * g/t = 1 1 T 100 <0p010(lQ) | <oolof) | © B
Magnésio - B mg/iMg o Mae il 1 1 100 3 23 o -
Manganés - | wemn 0 1 o 100 <isla) | <15(1Q) o 100%
Nitratose mgfiNDs | 50 = = = B = T | -
Nitritos  mgiNo, | 050 & " 100 | <0,0033(LQ) | <0,0033(La) 0 - 100%
Mercdrio * @ - Ha/l Hg A 1,0 & 1 w00 <0,2 <0,2 0 100%
Niquel* - gl T 20 1 1 100 <5 (1) <5(La) 0 100%
Oxidabilidad - - mg/l 0, L 50 1 1 100  <10(q) <1,0(.0) 0 100%
Pesticidas Totais * 2a) ) pg/l 0,50 1 1 00 | <03 <0,03 0 100%
Alacloro* pg/l 0,10 1 1 100 w0 <003 ] C100%
L Bentazona * pe/l 010 1 1 | oo <003 003 0 ~100%
S " Desetilterbutilazina * we/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
N Dimetoato® wefl 0,10 1 1 100 <003 <003 0 100%
i Diurio* ug/l 010 EN 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
B Imidaclopride* g 0,10 1 1 100 <0,03 0,03 0 100%
- Linuréio * pg 010 T 3 100 <0,03 w003 | 0 100%
MCPA * g/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 1003
i Mecoprope* ne/l 0,10 L . 1 100 <0,03 <0,03 - o 100%
Metalaxil* e/l 0,10 1 1 100 0,03 <003 o 100%
N o . g/l o010 1 1 100 0,03 0,03 o 100%
Oxadiazio® g/l o0 1 1 100 <003 <0,03 0 100%
T Tebuconazol* e/l 0,10 A 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Terbutilazina* g/l 0w 1 1 100 0,03 <0,03 0 100%
Selénio * 2 pgfl se 1000 1 1 w0 | <04 0,4 o 100%
Sédio - 2 ~ mgfiNa 200 1 1 100 120 120 0 100%
Sulfatos * me/I S0, ) 250 1 1 100 90 50 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2 a) ug/l 10 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
Tetracloroeteno * 2 wa/l il - B 1 1 100 <0,10 <0,10 0 3 B
B Tricloroetena * 2| pg/l - 2 1 1 100 <1,0 <1,0 0 E
Trihalometanos - total (THM)* a) ugfl 100 1 1 100 15 15 0 o 100%
Cloraférmio® pgfl - iy 1 1 100 <0,4 (LQ) | <04 (La) 0 -
. ‘Bromoformio * ug/l - 1 100 15 15 0 B
Dibromoclarometana *| g/l 4 1 1 100 <05 (L) <0,5(LQ) 0 B
Bromodiclorometano * pe/l Sl 1 1 100 <0,5 (La) <0,5 (La) 0 -
Radio* Bafl 500 2 2 100 <100(Q) | <100(0) 0 100%
Dose indicativa (01)* 2 msv 0,10 1 1 100 01 01 0 100%
a-total* @ Bg/l - 1 1 100 <0,04 <0,04 ] E
p-total* @ Ba/l 5 1 1 100 <0,1 <0,1 0 E
Legenda: o
2} Soma das Bes do: d + Pardmetro contratado a um Laboratério Acreditado L@ - Limite de Quantificacao 523 - sem altaracio anormal
© parimatro consarvativo analisado pela Entidada Gestora em alta: AgdA
i 3 relativa & o das situagdes da incumprimanta aos VP (causas e rr!edrdas corretivas):
0 Vereador do Pelouro | / Data de publicaao: 05/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) £t i




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

" acreditacdo

Zona de Abastecimento de:  Santa Cruz S —

Los23

1500EC 17025

voaios| AR

o Edital 107/2019 - 32 Trimestre de 2019 — Aua

Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade cam o Decreto-lei ne 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificacio da qualidade da dgua da rede publica através
da realizagio de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Paramatie | R Valor Paramétrico Ne Analises PCOA %deAnilises  Valores Obtidos - N2 Anéllses % Cumprimento
- ve Previstas. lizad Realizad: 5 Minima  Superiores VP do VP
Escherichia coli {E.col) o ~ N/100ml K : |2 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes - N/100 mi o 2 2 100 ) 0 0 0 100%
Claro residual livre - mg/l =) 2 2 100 0s0 | o047 o -
Cheiro, a 25°C* ) Fator de diluigio 3 1 1 100 <1(la) | <1 0
Sabor,a25'C* B Fator de dilulgzo i 1 1 100 <1 | <1 o
oH o - Unidades pH 36,56<9,5 1 1 100 7,6 (22,8 °C) | 7.6 (22,8 2C) o
Condutividade B psfemaz0%C | 2500 1 1 | 100 760 | 760 0
cor - - mg/l PiCo 20 1 1 100 <s(l) | <5(q) 0
Turvagio UNT | 4 ! 1 | 1o <020(l0) | <0,20(LQ) 0
Enterocacos | maooml 0 1 1 100 o o
N2 de coldnias 2 22 %C ) N/mlazasc | sas o 1 | 100 o 0
Ne de coldnias 2 36 %C | nmiazesc saa 1 1 " 100 0 0
Clostridium perfringens N/100 ml _ 0 1 1 ) 100 o 0 0
Aluminio® Al | w0 1 1 100 38 8 0
Aoto Amoniacal - mginHe | 0,50 1 1 100 <0p4la) | <o0d(lg) | o
Antiménio® o 1 gise 58 S 1 <35 (10) <35() | o
Arsénio * )  pelias 10 1 1 3 3 o
Benzeno® - e 10 1 1 10 | <03() <03(@) | o
Banzo(a)pireno * g/ 0,010 1 1 100 | <0005(l@) | <0005(@) | 0 100%
Boro* - me/I B 1,0 1 1 100 <03 (L) <0,3(L0) 0 100%
- 0 s02{ta): - —
Bromatos * - pe/I Bro3 10 1 R 100 | <s5(@) [ <s(a) o | 100%
Cidmio* ‘ peficd 50 1 1| w0 | <iqa) <11q) 0 100% |
Calcio B - mgCa - 1 1 100 @ | & [ 2
Cianetos * ) pefich | 50 1 1 100 <1s(@) | <15(a) 0 C100%
Cloretos - - meficl | 250 1 1 100 70 m [ T 00%
Chumbo* ) _ g/l Pb 10 1 1 100 <ifa) | <1(@) 0 100%
Cobre * - ~ mghcw | 20 1 w00 | oo 0013 0 100%
Crémio * B o 50 L 1 100 <200 <2 @ | o 100% |
|1,2 Dicloroetano* - e 30 1 1 100 | <03(Q) <03 (L) o 100%
|Dureza Total -1 mghcacos | - 1 | 100 350 350 o B
Fero B ue/l Fe I 1 1 w0 | 3 31 0 100%
Fluoretos - mefl F 15 1 1 100 0,21 021 0 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP)* a) ngfl 010 1 1 100 <oo10(la) | <o010{LQ) o | 100%
Benzo(b)fluorantena * wel | 2 1 1 | we <0,010(L0) | <o0010{LQ) 0 -
Benzo(k)fluorantena * et . ) 1 1 100 <0010(la) | <o0l0{LQ) o | -
Benza(ghi)perileno * g - 1 1 100 <0010(l0) | <0,010{0) 0 o
"~ Indeno(3,2,3-c,d)pireno * wel 5 1 1 100 <0,010{lQ) | <0,010{LC) 0 P
Magnésio o  mgiMg | - 1 1 100 38 E 0 I
Manganés i - ugimn 50 B 1 100 <15 (1) <15(L0) 0 100%
Nitratos i  mgNO3 | 50 1 1 100 2 24 0 00%
Nitritos - me/t NO2 050 1 1 100 | <0,0033{0) | <0,0033(10) 0 100%
Mercirio * e/l Hg 10 1 1 100 | <020(lQ) | <020(a) 0 100%
Niquel* o g/l N 0 1 1 100 | <5(Q) <s (L) 0 100%
Oxidabilidade mg/| 02 50 1 1 100 | <104l | <ief@) | o 100%
Pesticidas Totais * a) b) - eh 0,50 = - E = = = .
Alacloro* pg/ 010 - = - - . -
o Bentazona * ngfl 010 - 2 - - - B -
o Desetilterbutilazina * ne/l L5 - - - —__-___ - e -
i Dimetoato® pel 010 = = - e = - :
0 ) Diurdo* pet 010 - B . - - - -
o Imidaclopride*® pg/l 3,10 a4l - - | - . i - - -
" i Linurdo * e/l TR - — = [ = N o =
B MCPA* wel 010 - B - - E : | .
T o Mecoprope* pgfl 010 | - - - - - - -
B Metalaxil* e/l a0 | - - - - E £
o Ometoato* nefl 010 - E - : - -
o Oxadiazdo* ng/t 010 - - - - - -
Tebuconazol* ne/l 0,10 - - e - - -
Terbutilazina* p;ﬂ 010 - . - = - - -
Selénio * sl Se 1000 1 1 100 <2(L0) <2(q) o 100%
sédio * - me/l Na 200 1 1 100 1 0 ) 100%
sulfatos * mg/l 504 250 1 1 00 | 72 72 [ 100%
Tetracloroetena e triclaraeteno * a) e/l 10 1 | 1 w0 | <os5(l@) <0,5(L0) ) 100%
Tetraclorceteno * ugfl iz 1 1 100 <0,5(LQ) <0,5 (La) ) -
Tricloroeteno * pgfl - 1 I - 100 <0,5(LQ) <0,5(La) 0 -
Trihalometanos - total (THM)* ) pg/l 100 1 1 100 94 5.4 [} 100%
Cloroférmio® pg/l - 1 1 00 0,56 056 0 -
Bromoférmio * hg/! Wl 1 1 100 58 58 0 -
T Dibromoclorometano *| ugfl 3 = 1 1 100 2,5 25 0 -
Bromodiclorometano * ng/l = Z 1 1 100 0,55 0,55 0 -
|Radao* Ba/l 500 1 1 100 <100() | <10,0(L0) 0 100%
Dose indicativa (D1)* c) msv 0,10 1 1 100 <00(a) | <0,10(L0) 0 100%
a-total* ] T 1 1 100 0,045 0,045 0 -
p-total* B s 1 1 100 | <0020(Q) | <0,020(L0) 0 -
Legendar - o
3} Soma das concentragdes dos compostos especificados * Pardmetro contratado a um Laboratdrio Acreditado L@ - Limite de Quantificzg3a 533~ sem alteragdo anormal
b)F di do nesta zona de {artizo 122 do DL n? 305/2007 de 27 de Agosta altarado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro}
€) be acordo com a leglslacio em vigar (Parte IV do Anexo | do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto slterada pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro}, sendo os valores da atividade, alfa total e beta total, inferiores aos nivels de verificacio recomendados (0,1 &
1,0 Ba/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indlcativa (D) & inferior ao valer paramétrico de 0,10 mSv.
|informagio relativa 3 averiguacdo das situasdes de a cidas carrativas):
— /7 - = - - -
0 Vereador do Pelouro, / / o T 05/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) i




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém - C

Zona de Abastecimento de: Fontandrio do Paiol
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; ' Edital 107/2019 - 32 Trimestre de 2019 | o] LABAGUA
Minicipdo:de Santiago do Cacem Lahoratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decrato-lel n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através
da reali: za;én de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Cnntmlu da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

et ; oides valor Pﬂmmémn’ - NR Anilises PCOA s de ?ni!lses b Vah:res Obtidos. | N‘p_'\r.ﬁ":es % cumprimento
ve Previstas ealizad: | 4xii anlmo Superiores VP doVP
Escherichia coll {E.coli - H/100 ml [ 2 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 Y 2 100 0 0o 0 100%
Clororesidual lvie mg/l L — 3 2 100 0,20 <o) | o FI
Cheiro, 2 25°C* i Fator de diluigio 3 1 1 100 <1{Lq) <1(LQ) ) 100% |
Sabor, a 25°C* B Fator de dilulgdo 3 1 1 oo <1{LQ) <1i(La) o 100%
pH - i Unidades pH 2652595 1 1 | 0 69 (22,9 %) | 69 (229 2} 0 100%
Condutividade - ps/em a 20 2C 2500 Ar 1 100 810 810 0 100%
Cor - - mg/l Pico 20 1 1 10 <5(la) <5(10) o 100%
Turvagio B UNT 4 1. 1 100 26 26 0 100%
Enterococos N | N/100 ml o 1 | 1 100 0 1) 0 100%
M2 de coléniasa 22 9C N/ml a 228C saa 1 1 oo 0 (1] 0 100%
Ne de colénias 2 36 2C i | njmiazezc saa 1 1 100 s | 9 o | 100%
Clostridium perfringens N/100 ml Bl 1 |1 100 0 e 0o 100%
Aluminio* B pg/LAl 200 1 1 100 7 o on 0 100%
Atoto Amoniacal - mg/l NHA 0,50 1 B 100 <00a(lo) | <004(la) 0 100%
Antiménio® B gfish 50 ! 1 100 | <35(0) <35(La) 0 100%
Arsénio * - pgfl As 10 | 1 1 w00 | <3(q) <3(La) 0 100%
Benzeno® B -  w T ! 1 100 | <030Q) <0;3(10) [ 100%
Benzo(a)pireno * B e - 0010 1 1 100 <0,005(LQ) | <0,005(La) o | 100%
Boro * B - “mg/lB 10 ! 1 100 <03(L0) <03 (L) 0 100%
Bromatos * ] e/l 8103 T ! 1 | 10 <5(Lq) <5{L0) 0 00%
Cadmio * B pe/l cd 50 1 i 100 <1(Lq) < | e 100%
Cilcio - - mg/l Ca 1 1 | 100 a9 49 0 -
Cianetos * - ug/iCN 50 1 1 100 <15(1a) <) | o 100%
Cloretos ) =~ mg/icl 250 i 1 100 wo | 10 K 100%
Chumbo* ug/l b 10 1 1 100 <iig) | <1 o 100%
Cobre® - mg/l Cu ] 0 1 1 100 0146 | 046 o 100%
crémio * B T s0 1 1 10 | <2@ | <2{q) o | 100%
1,2-Dicloroetano* ] el 30 1 1 00 | <03(Q) o | o0
burezaTotel - mg/l CaCO3 e 1 Y 100 | 280 0 Enlll
Ferro - - yef Fe 200 1 1 | we | a0 1 o%
Fluoretos - mg/lF 15 1 1 100 032 032 0 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP)* a) pgfl 010 1 i 100 < 0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 0 100%
Benzo[b)fluoranteno * ugfl 2 e - 1 100 < 0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 0 -
B Benzo(k)fiucranteno * pel E 1 1 100 <o0i0(la) | <opio(a) | 0 -
Benza(ghijperilenc * vefl - 1 1 100 <ool0(a) | <o0to(@) | 0 = 4
Indeno(1,2,3-c,d)pireno .. ugfl - i 1 ) 1 100 <0,010(L0) | <0,010 (La) 1] -
ési ) | meiMe - 1 A 100 0 | 40 0 =
& - TIC s0 1 1 00 260 260 ET 0%
Nitratos B - mefiNO3 | s0 1 1 100 | <31(@) | <3100 o | 100%
Nitritos ] mg/l NO2 0550 1 1 100 | <0,0033(la) | <0,0033 (L0) 0 100%
Mercdrio *  pefiHg ) 10 1 1 100 | <o020(@) | <0200Q) 0o 100%
Niquel* i ) e/l Ni " 1 1 100 9 9 o | 100%
Oxidabilidad B mg/l 02 50 1 1 10 | <1000 <1,0(L0) 0 | 100%
Pesticidas Totais * a) b) ne/l 0,50 i = - __ = - - -
Alaclora® pafl 0,10 s - - - - N = =
Bentazona * g/t 0,10 e = = . = - -
Desetilterbutilazina * we/! 0,10 - - 5 - - - e
Dimetoato* pefl 0,10 = - - ] - - - - - —E ]
o Diurdo* nefl 0,10 - - = = = | < S
Imidaclopride® neht T 010 5 = ) = = = = e
o Gnurdo * g/l 0,10 =) = | = e R N o
MCPA * ng/l 010 . - | - o = : i
o Mecoprope* ng/l 0,’107 = - T = S - - 5
- Metalaxil* e 010 - = = = = - o
o Ometoato* g,(gﬂ_ 0,167 - = - T - - - S
Oxadiazio® ug/l 0,10 " - - - = | S =,
Tebuconazal® e 0,10 - s = B Shaa 5 z
Terbutilazina® g/l 0,10 B = T T = - -
Selénio * ne/lse 10,00 1 1 100 <2(L0) <2(Lq) 0 100%
sédio * mg/l Ma 200 1 1 w73 7 0 100%
. mg/I 504 250 1 1 10 | 54 54| 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pefl 7 10 1 1 100 <05 (La) <0,5 (LQ) 0 100%
Tetradoroetena * e/l I 1 1 100 <05 (La) <05 (1) 0 -
Tricloroeteno * pe/l : = 1 1 w00 <05 (La} <0,5(LQ) (] -
Trinalometanos - total (THMJ* a) ve/l 100 1 1 00 74| 14 0 100%
Cloroférmio* pgfl lin =3 1 1 100 1,7 17 0 -
Bromoférmio*| g/l - 1 1 100 s0 | 50 o -
T Dibramoclorometana * pg/l T 1 1 100 os8 | o8 0 z
I Bromodiclorometano * pg/l = g 1 ) 1 100 <0,5(LQ) <0,5(La) "] -
Raddo® Bg/l J 500 1 1 100 <10,0 (1Q) <10,0(LQ) 0 100%
Dose Indicativa (DI)* ) msv 0,10 1 1 100 <0i0(Q) | <010(10) 0 100%
a-total* Bg/l = il 1 1 100 <0,010 (La) < 0,010 (LQ) 0 -
B-total* ] Bq/l I - 1 1 100 | <0p020(0) | <0,020(Q) 0 E
Legenda:
a) Soma das Bes dos ificad * Pard I doa um Laboratdrio Acreditado 1LQ - Limite de Quantificacio 532 - sem alteracao anormal

b) Pardmetra dispensado nesta 20na de Abastecimento (artigo 12¢ do DL n® 306/2007 de 27 d Agosto alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)
) De acordo com a legislago em vigor [Parte IV do Anexo | do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n 152/2017 de 7 de dezembro), sendo os valares da atividade, alfa total e beta total, inferiores aos nivels de verificag3o recomendados (0,1 e
1,0 Bq,fl. rup!hvamen!el, presume-se que o valcr da dose indicativa {D1} & inferior 30 valor paramétrico da 0,10 mSw

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento aos VP |causase medidas corretivas): Causas Ferro eManganes— Caracteristicas naturals da 3gua bruta. Medidas correctivas- O paracer sanitériuda Autoridade de Sadde,
cansidera que osincumpnmemns &m causa, nao anresenlam risco pzra a sadde dos conss

O Vereador do Pelouro, 05/12/2019

Data de publicagdo:
(Albano Joaquim Mestre Pereira) ta de publicagdo:




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

de Santiago do Cacém

acreditocdo

Zona de Abastecimento de:  Ademas acreeiiogde
150NEC ‘I.ic:ﬁ

Edital 107/2019 - 32 Trimestre de 2019 A mﬂﬁm
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal
Em canformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da 4gua da rede piblica através
da realizacdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

o TH TS Valor Paramétrico - N2 Anilises PCOA SdeAndlises  ValoresObtidos. | Ni#Andlises % Cumprimento
Uk Previstas alizadas lizad iximo Minimo | Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coll) B ~ N/100 ml 0 1 1 100 0o 0 0 - 100% |
Bactérias Coliformes N/100 m 0 1 1 100 0 o o | 100%
Claro residual livre me/l - 1 1 100 030 | 030 0 -
Cheiro, a 25°C* Fator de diluigio 3 - - o 5 = 2 =
Sabor, a 25"C* o Fator de diluigio 3 : - ~E = = = - =
pH Unidades pH 26,5295 ER - B = 5 - R
Condutividade JS/cm a 20 2C 2500 - < . N o , N
Cor mg/l PiCo 20 . - I D - 5 z 5
Turvagdo UNT 4 z = E il = = = =
Enterococos N/100ml | (i - : - - - = . -
Ne de coldniasa 22 2C M/mla 22¢C saa = - - - - - _
Ne de colénias a 36 °C N/ml a36eC saa - - - - “ = z
Clostridium perfringens N/100 ml 0 - 3] 3 o2 3 S =
Aluminio* R ug/L AL } B 200 - - = A = = =
Azoto Amoniacal mg/l NH4 0,50 - - &= - = - -
Antiménio* pa/l Sb 5,0 - - - - z 2 =
Arsénio * g/l As ) 10 = N B = - — -
Benzeno* pafl ] 1,0 B - s 5 : = =z =
Benzo(a)pireno * pg/l 0,010 = - - - - o -
Baro* mg/l B 1,0 - = - - R - B = |
Bromatos * g/l BrO3 10 - - % 7 EE - .
Cadmio * g/t cd 50 - = = 5 s = N
Cilcio o mgfica E = = — , B N e
Cianetes * . pg/lCN 50 - = o - . - = -
Cloretos mg/icl 250 - - 2 = AR 5 B
Chumbo* g/l Pb 10 P i 3] = " = i =
Cobre * ma/l Cu 20 = fi = = —— = N .
Crémio * ) ug/lcr 5 50 - - - . - - -
1,2-Dicloroctana* o a pgfl ; 3,0 =T g - - T s i - =
Dureza Total o " mg/ICaco3 ' __- SiE E = = = % ) o
Ferro nefl Fe 200 - - | - - = - -
Fluoretos mg/l F _ 15 - - - - = - I R
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)* a) nefl 0,10 - - - 3 z = - |
Benzo(b)fluoranteno * pefl =t - - I = ) = - 2
Benzo(k)fluoranteno * pe/l - - | - - = % w -
Benzo{ghi)perileno * ngh g N s " - . B T T
| Indeno(1,2,3-c,d)pireno * pedl - - - - i T ) = =]
Magnésio mg/l Mg - 1l - = 2 = 5 = ,

& pg/l Mn 50 ] - - = = = - -
Nitratos mall NO3 50 = = N T _ E -
Nitritos - ma/l No2 0,50 - - - R Z R B =
Mercrio * pg/l He 1 10 i - - - e - = =
Niguel* wefl Ni 20 - - = B = = -
Oxidabilidade mg/l 02 50 = - % N | Z - B
Pesticidas Totals * a} b) wefl 0,50 - N . P _ =

Alaclora® pgft 0,10 - < ) T = 5 i 2
Bentazona * nefl 0,10 - - = - T = < =
- Desetilterbutilazina * pgft 010 == - 2 - - - - -
- Dimetoato® ng/l 0,10 " - - - - T = |
o Diurdo® g/l 0,10 . - e 2 = T =
. Imidaclopride® pg/t 0,10 - = = - I = 4 =
B Linurdo * g/l 0,10 i = = « - - Al -
o MCPA * g/l 0,10 " - . A . P =
[——— Mecoprope* ugfl 0,10 - B BE = - B R 5
I Metalaxil* ngh T 010 2 = : = — % = =
T o Ometoato* ugh 0,10 Z 5 — 5 T N )
) ) Oxadiazio® ngfl 0,10 — - T - R FR =
Tebuconazol® pgfl 0,10 - - - - | - A s
— Terbutilazina® ngh 0,10 = = B = z = =
Selénio * g/l Se 10,00 = - : - - - - -
sodio * mg/l Na 200 - - . - - 2 -
Sulfatos * mg/l S04 250 = - » - - - - 2
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pe/l 10 - - - - 5 - =
Tetracloroeteno * pefl o - - - - - = - _
Tricloroeteno * pefl - L= - - = i =
Trihal 105 - total (THM)* a) pgfl 100 - 5 = - 2 5 =
i Cloroférmio® pefl 0 - - - - - = s ~
Bromoférmio *| pe/! B = = = 2 v - _ N
Dibromaclorometano * ne/l - - - - - "B R =
Bromodiclerometano * ng/l bl —_ ] - - - - 2 ] = =
Raddo* B/l 500 - - - - = s o
Dase indicativa (DI)* mSv 010 - - - - - - -
a-total* Bq/l - - o - - = = = ]
B-total® Bq/l - - X3 - - = - =
Legenda:
a) Soma das Ges dos di * Pard doaum Grio Acreditado LQ - Limite de Quantificagdo <aa - sem alteracio anormal
b) Parametra di nesta zona de (artigo 122 do DL n? 306/2007 da 27 de Agosta alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)
c) De acorda com a leglslzgdo em vigor (Parte IV do Anexa | do DL n® 206/2007 de 27 de Agosta alterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro), sendo os valores da atividade, alfa total e beta total, inferiores aos nivals de verificat3a recomendades {0,1 &
1,0 Bg/L, respetivamente), presume-s¢ que o valar da dose Tndlcativa (D1} & inferior 20 valar paramétrico de 0,10 mSw
30 ¢ relativa a i das situacdes de i to aos VP (:ausa_s e medidas corretivas):
A\
0 Vereador da Pelouro, / Dt e bl \cacks: o5/12/2019
(Albano Joaquim Mestre Pereira) 2




