Municipio de Santiago do Cacém

LAk

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Em conformidade com o Decreto Lei n® 306/2007, de 27 de Agosto, o io de Santiago do Cacém pi 4 verificacdo da qualidad Faital n#: 107
da dgua da rede pblica através da realizacdo de andlises periédicas na torneira do idor, segundo o Programa de Controlo da 3¢ Trimestre de 2016
Qualidade da Agua (PCOA) pela dade C: {ERSAR). 0T MR an 0 e
Zona de Abastecimento de: Vale de Eguas
Controlo de Rotina 1
Parimetro Unidades Valor va:vétvko - Ne Andlises PCQA % .d' 'Anijus.. Valores Determinados .2 Anslises % Anlises que
VP \g i Méximo Minimo  Sup.ac VP cumpremo VP
Escherichia coli {E.coli) N/100 mt. [ 2 2 100 [ [ o 100%
Bactérias Coliformes N/100 mL g 2 2 100 0 o 0 100%
Cloro residual livre mg/LCly 0,2-0,6" 2 2 100 0,11 0,10 o
Controlo de Rotina 2
Parbiiotro Unidades Valor Pmn:\ﬂrico - N® Anélises PCOA % :9. f"‘) Valores Determinados N2 Andlises % Andlises que
vP dad: Méximo Minimo  Sup.ac VP cumprem o VP
Azoto Amoniacal mg/L NH, 0,50 ¢ 1 100 <0,039(LQ) <0,039(LQ) [} 100%
N2 de colénias a 22 8C N/mb sem akterac3o anormal 1 1 100 0 0 [} 100%
Ne de colénias a 36 2C N/mlL sem alteragdo anormal 1 1 100 1 1 o 100%
Condutividade us/em a 208C 2500 1 1 100 400 400 0 100%
Cor mg/L PtCo 20 1 1 100 <5(1Q) <5{LQ) [ 100%
pH Unidades pH 265 29,0 1 1 100 74 (21,3 2C0) 7.4 (21,3 2C) 0 100%
Manganés ug/l Mn 50 1 1 100 17 17 o 100%
Nitratos ‘mg/L NO, 50 1 1 100 8 3 o 100%
Oxidabilidade mg/L O, 5 1 1 100 <1,0(Q) <1,0(LQ) 0 100%
Cheiro* Factor diluiglio 3 1 1 100 4 4 1 0%
Sabor * Factor diluigio 3 1 1 100 <1{Q) <1{La) o 100%
Turvagdo UNT 4 1 1 100 0,50 0,50 ] 100%
Controlo de Inspecgio
Paikiastre Unidades  Valor hm:nmico - N®AnélisesPCOA  %de Anéjkes Valores Determinados .2 Andlises % Andlises que
vp Agendad: i Reall Méximo  Minimo  Sup.aoVP  cumpremo VP
Aluminio* ne/LAl 200 o . N .
Clostridium perfringens N/100 mlL o E % -
Ferro ug/LFe 200
Nitritos mg/L NO, 0,5 - - - *
Antiménio* g/t Sb 50 = s = -
Arsénio * g/l As 10 - 2 < z
Benzeno* e/l 1,0 3 - -
Benzo(a)pireno * ug/L 0,010
Boro * mg/LB 1.0 -
Bromatos * ug/L Bro, 10 - -
Cédmio * pg/Lcd 50 - - E
Céicio mg/LCa 100" - - - 5
Chumbo* He/t Pb 10 - - - . -
Clanetos * ng/LeN S0 - - =
Cobre * mg/L Cu 2,0 - - » %
Crémio * we/tcr 50 - -
1,2-Dicloroetano* /L 30 - - &
Dureza Total mg/L CaCcOy 150-500 - - - = = ”
Enterococos N/100 mL 0 - - 5 -
Fluoretos mg/LF 15 - - s =
Magnésio mg/L Mg s0® - “ -
Mercirio * Hg/LHg 1 - = E 2
Niquel* ug/L Ni 20 - - = “
(HAP)*d) e/t 0,10 - ] 3 - -
Benzo{b)fluoranteno * ng/l . - - - - -
Benzo(k)fluoranteno* neg/t & 2 -
Benzo(ghi)perileno * ug/t - - -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * e/t - - -
Pesticidas Totais * c) d) ng/t 0,50 - - - - »
Alacloro* ng/t 0,10 - “ 2 -
Atrazina* na/t 0,10 - - -
Bentazona * e/l 0,10 - < i -
Desetilatrazina* ne/L 0,10
Desetilterbutilazina * ug/t 0,10 - x *
Diurdo* (8 0,10 E - :
Linurio * ng/t 0,10 - - - 5
Terbutilazina* [ 0,10 - -
Selénio * ug/L Se 10 - » E g N
Cloretos mg/L Cl 250 - - - %
Tetracloroeteno e tricloroeteno *d) ne/t 10 - = - . %
Tetracloroeteno * ne/t - = “
Tricloroeteno * gL . “ % - - -
Trihalometanos - total (THM)*d) g/l 100 - “
Cloroférmio* ng/t - - &
Bromofdrmio * ua/t - - - -
Dibromoclorometano * ng/t - -
Bromodiclorometano * e/t - -
Sédio * mg/L Na 200 - g = -
Sulfatos * mg/L SO, 250 - - = 2 E
Radéo* Ba/L 500 - - " - .
Dose indicativa* mSy - e) e - -
a-total* Ba/L 01 - - - - = ¥
B-total® Ba/t 10 - B -
a) Pardmet neste zona de i (artigo 130 do DL n2306/2007 de 27 de Agosto) ' VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte , it e Hll do anexo .

b) Valores recomendados

<) Parametro dispensado nesta zona de Abastecimenta (artigo 129 do DL n#306/2007 de 27 de Agosto)

€) De acordo com a legisiago em vigor, sendo os valores da atividade affa total e beta total inferlores aos niveis d

d) Soma das dos
a0 valor paramétrico de 0,10 msv.
relativa 3

haver risco para a saude (parecer da AS

O Vereador do Pelouro,

* Pards

um Laboratério

@ Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta

LQ- Limite de Quantificagio

(0.1e1,08q/L,

(Albano Joaquim Mestre Pereira)

qt valor da dose indicativa (D1) & inferior

das situagdes de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas):0 Incumprimento ao parametro cheiro, tratou-se de um caso pontual. Nao foram tomadas medidas por niio

Data: 28-11-2016



