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Municipio de Santiago do Cacém

Contralo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:

Edital 109/2019 - 32 Trimestre de 2019
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Laboratério de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piblica através
darealizagio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

2 pardmetro conservativa analisado pela Entidade Gestora em alta: (Identificar 2 EG em alta)

e A ValorParamético  NeAndlisesPCOA | % deAndllses | Valores Obtidas; | N#Andlises % Cumprimento
ve | previstas | Realizadas Maximo | Minimo | Superlores VP do VP
Escherichia coli (E.cofi) Naooml | o 3 100 0 K 0 100%
Bactérias Coliformes N/100mI 0 3 w | o 0 0 ~ 100%
Cloro residual livre mg/l e i 3 100 034 <0,10 (LQ) o | -
Cheiro, 2 25°C* B Fator de diluigio | 3 1 100 <1(L0) <1(lQ) o 100%
|sabor, a 25°C* Fatordediliigia | 3 1 100 <1(L0) <1(Lq) 0 100%
oH Unidades pH 2650595 1 100 75 (213 %) | 75 (2L3 %) | ) 1w00%
Condutividade ps/ema 202C 2500 1 100 640 640 0 100%
Cor B ‘mg/I PLCo 2 1 100 <5(L0) s | o 100%
Turvagdo UNT L% - 100 <0,20 {LQ) <0,20{LQ) o 100%
Enterococos N/100 ml 0 1 100 (1] 0 4] 100%
Ne de colénias a 22 2C B N/ml a 229C _sm 1 100 a3 a | o 100%
N2 de colénias 2 36 °C - #/mia 362C saa 1 100 29 2 o 100%
Clostridium perfringens B N/100 ml 0 - = - - - -
Aluminio* /LAl 200 - - - = - - -
Azoto Amoniacal B B me/l NH, 0,50 = - - - 2 = -
Antiménio* 2 i ) ue/i sb 50 1 |1 100 20 <20
Arsénia* 2 B pefihs 10 1 —_a 100 a0 | <10
I wel 10 1 1 100 <03 <03
(a)pireno* - el | 0010 - - - - 5
Boro * ¢ " mefl B 10 1 . 00 | <003 <0,03
|Bromatos * @  ueflEo, 10 I 1 A w | < 2
Cadmia * ¢ B ~ pgicd 50 1 1 we | < a5
cilio — mgfica | - - - - - -
Cianetos * 2 - ug/i CN 50 1 | 100 <5 < =
Cloretos? me/i Cl 50 1 1 100 67 67 )
Chumbo* ) ue/I Pb 10 = 1 - o _ B ,
Cobre * mgficu 2,0 - = = - ) - T = E
Crémia * @ ) - wgficr | 50 - - - = | = - E
1,2-Dicloroetano® © B wghl = 1 3 100 <01 <01 o 100%
DurezaTotal mg/ICacO; EIEI = = - N - A N
Ferro ) ) pgfiFe 3 200 1 & w0 | &0 60 o | 1o0%
Fluoretos® mg/l F s A 1 100 o028 0,28 1
Hidroc;;bonelus Aromatices Policiclicos (HAP)* a), pefl 1 0,10 | - - - - - -
Benzo(b)fl T e - - - = i - - -
o Benzalk)fl * pefl - — = - - N N
- " Benzo(ghi)p * pel - = - i - - - B - R
indenof1,2,3-c,d)pireno * peft - - - - 5 - - - - |
Magnésio B mg/l Mg = - - B - - | - B - -
Iy 2 } g/l Mn 50 1 1 100 <15(1) <15 (1) o 100%
Nitratos? 3 | meano, | so 1 1 100 w08 <08 o 100%
Nitritos mg/l NO; . 050 - ) - - = - -
Merciirio * ¢ B pefiHg w0 1 1 00 | <02 <02 o 100%
Niquel* pe/l Ni & 20 - = - . - - - -
Oridabilidade B ma/lo; e | - - - - : - -
Pesticidas Totals * 2a) T as0 1 1 w0 0,03 <0,03 o 100%
Alacloro®| pe/l - 010 | 1 w0 | <003 <0,03 0 100%
Bentazena* g/l e, o | 4 1 10 | 00 <0,03 o | 1%
o Desetilterbutilazina*|  pgfl 0,10 ;A T 100 <0,03 0,03 o | 1o00%
B i Dimetoato®| g/l 0,10 @ £ 00 | <003 <0,03 0 100%
piurdo®|  pail 010 1 . 100 | <003 0,03 0 ~ 100%
imidaclopride®| g/l 0,10 i 1 E 100 <003 0,03 0 | 100%
o ) lnurgo | pgfl 0,10 1 1 100 YT 0,03 0 T 100%
mcPat| oyl 0,10 e 1 100 0,03 0,03 0 100%
e - Mecoprope™|  pg/l 0,10 1 1 100 <0,03 0,03 0 100%
) Metalaxi®|  pgd 0,10 1 1 100 0,03 0,03 [} 100%
Ometosta* pefl 0,10 1 1 100 0,03 0,03 [} ~ 100%
Oxadiazao® e/l LY T670 1 1 100 <0,03 0,08 0 100%
Tebuconazol* ve 010 o 1 | 100 <0,03 0,03 0 ~00% |
T Terbutilazina* pgfl L 0,10 ___ ¥ 1 100 <0,03 <0,03 o 100%
Selénio * 2 pefl se 10,00 1 1 100 <04 <0,4 0 100%
sodio * mg/l Na F00 1 a3 w0 | s1 51 0 100%
Sulfatos * ¢ me/1 0, 250 1 1 100 9% 20 [} 100%
Tetracloroetena e triclorosteno * © ) e N 10 i 1 1 w0 | <1,0 <1,0 o | 100%
Tetracloroeteno * 2 pefl - 1 1 100 <0,10 <0,10 0 -
Tricloroeteno * 2 g/l = N 1 1 100 <1,0 <1,0 o -
Trihalometanos - total (THM)* a) pg/l 100 - - - - - - -
Claroférmio* pgfl - - - - - - - -
Bromaférmio * pesl Zal - = - - < - =
Dibromoclorametano * pefl - - - - - a - - =
Bromodiclorametano * pefl S - - - - - - -
Raddo* Ba/l 500 1 1 100 <10,0 <10,0 0 100%
Dose indicativa (DI)* ¢ msv 0,10 1 1 100 <0,1 <0,1 0 100%
a-total* @ Ba/l - 1 1 100 <0,04 <0,04 o =
B-total* 2 Bqg/fl - 1 1 100 <0,1 <0,1 0 -
Legenda: B )
2) 5 d. c3es dos d * Parametro contratado a um Laboratdrio Acreditado LQ - Limite de Quantificacio 533 - sem alteragao anormal

o relativa 3 e das

de inc 20% VP (causas e medidas corretivas):
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