Ry

Municipio de Santiago do Cacém

Em confarmidade com o Decreto-lei n? 69/2023 de 21 de agasto, o Municipio de Santiago do Cacém pracedeu 4 verifica3o da qualidade da dgua da rede publica através da

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Vale de Agua - Edital 13/2025

42 Trimestre de 2024

aum Laboratério

de analises |

acreditado para o efeito) periddicas na terneira do consumider, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

i Uhtities Valor Paramétrico 7 Ne Analises PCOA % de Andlises | Vafores m’,ﬂ‘,‘"s, N.2 Andlises % Cumprimento
VP Previstas Realizadas Realizadas Maximo Minimo Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coli) ) N/100 mi 0 1 1 100 0 ] 0 100%
Bactérias Coliformeas N/100 ml 0 1 1 100 0 0 Q 100%
Cloro residual livre mg/l 5 1 1 100 0,60 o0 | o =
Cheiro, a 25°C Fator de diluigio 3 1 1 100 <1{LQ) <1{LQ) 0 100%
Sabor, a25°C Fator de diluigdo 3 1. 1 i 100 <1{LQ) <1{Lq) 0 100%
PH Unidades pH 265595 1 1 100 7.3 (17,5 °0) | 7,3 (17,5 %) 0 100%
Condutividade uSfcm a 209C 2500 1 1 100 860 860 Q 100%
Cor mg/l PtCo 20 i 1 100 <5(LQ) <5(LQ) 0 100%
Turvagio UNT il 1 1 100 <020(0) | <020(lQ) [ 100%
Enterocacos N/100 ml 1] 1 1 100 a o 0 0 100%
Enumerago de microrganismos vidveis - nimero N/ml a222C saa 1 1 100 0 ] 0 100%
Clostridium perfringens {incluindo esporos) N/100 ml 0 [1] = -
Aluminio ug/LAI 200 0 B
Azoto Amoniacal mg/l NH, 0,50 0
énio pefl sh 10 o -
|Arsénio ¢ ue/l As 10 0
Benzeno @ - g/l 1,0 0 =
Benzo(a)pirena ngfl 0,010 0 - ]
Boro 2 ) mg/I B 15 [ B
Bromatos 2 pg/l BrOy 10 0
Cadmio @ g/l cd 5,0 0 I
Célcio me/l Ca il 0 | -
Cianetos @ Hefl CN 50 o 0 —
Cloretos # ) mg/icl 250 o R
Cloritos meg/l 0,70 0
Cloratos me/l 0,70 0
Chumbo - vg/l Pb 10 ) B
Cobre mg/l Cu 2,0 o
Crémio pe/l cr 50 o
1,2-Dicloroetano o vell 3,0 [ -
Dureza Total mg/l CaCO, - 0 } ]
Fero b pz/l Fe 200 1 1 100 31 31 ] 100%
Fluoretos ¢ o me/l F 15 0 — = ——
Hidrocarbonetas Aromaticos Paliciclicos (HAP) a) el 010 0 )
Benzo{b)flucranteno ne/l - o | e
Ik ug/! - 0 -
Benzo(g,h,i)perileno ue/l - [
Indena(1,2,3-c,d)pirenc ne/l - (1] -
Magnésio mg/l Mg - (1] i i)
P g/l Mn 50 1 T 100 <15 (L0) <15 (L0} [ 100%
Merciirio @ o ug/l Hg 1 1,0 (1] B ]
Nitratos B mgfl NOy 50 0 o o -
Nitritos me/l NO, 050 I . T D T e
Niquel ne/l Ni 20 0 R
Onidabilidade mg/l 0, 50 o etk
Potdssio me/l K saa [1] T
Pesticidas Totais a) b) 2 ng/l 0,50 0 B -
24-0b)2 ug/l 0,10 0 ) T 7
Bentazona b) 2 pefl 0,10 0
Dimetoato b) ¢ pefl 0,10 0
o b)¢| g/l 0,10 "o T
Diurdo b) @ g/l 0,10 0 o
Di ida-P b) 2 g/l 0,10 a
MB56PHOS1 b) 2 ug/l 010 0 -
Imidaclopride b) ¢ pe/l 0,10 o
Linurdo b) 2 pefl ! 0,10 e §
Macoprope b) © uefl 0,10 o
o MCPA b) e vg/l 0,10 o
Metalaxil b) pefl 0,10 0
Metribuzina b) @ yg/l 0,10 o -
) Tebuconazol b) @ el 0,10 o )
Terbutilazina b) 2 pefl 0,10 o |
" Desetilterhutilazina b) ¢ ug/l 0,10 0 i
Oxadiazio b) @ pefl 0,10 '
Selénio © e/l Se 20 0
Sddio 2 mg/l Na - 200 [}
Sulfatos 2 ma/l S0, 250 ) 0 T
Tetracloroeteno e tricloreeteno a) 2 ng/l 10 0
Tetracl : pe/l z "o 5 B T
Tricloroeteno 2 pg;'lr - 0 & o I
Trihalometanos - tetal (THM) a) ng/l 100 1]
Cloroférmio pe/l - 0 )
* Bromoférmio pg/l i [} -
Dibromacl ng/l £ 0
Bromodiclorometano ue/l - 0
Dose indicativa (D) msv 0,10 0 B I
a-total @ Ba/l = Q s
B-total @ Bg/l - 0 | |
Radio ) Ba/l 500 o —
Legenda:
2 Par3metro conservativo anzlisado pela Entidade Gestora em afta: AgdA
a) Soma das e Bes de ificad LQ - Limite de Quantificagio saa - sem alteragio anarmal
L do nesta zona de {srtigo 182 do DL n® 63/2023 de 21 de Agosto
informac3o relativa 30 das situacdes d imento acs VP (causas & medidas carretivas):
s =
0 Vereador do Pelouro, X /4
{Albano Joaquim Mestre Pereira) Dals depublicacany /Z p l }jl
: 2 A S - iR # e




Municipio de Santlago do Cacém

42 Trimestre de 2024

Em conformidade com o Dacreto-lei n® 69/2023 de 21 de agosto, o Municipio de Santiage do Cacém p deu a verificagdo da
acreditado para o efeito) periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA)

d {ad

pela

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Vale de Eguas - Edital 13/2025

lidade da dgua da rede piblica através da realizagio de analises (contratadas a um Laboratério
fe {ERSAR).

Parimetro Unldades Valor Paramético | Nefndlises PCOA % de Anilises Valgcss ObNidoss N2 Andlises | % Cumprimento
ve | ista Realizad: Realizad: Méximo Minimo Superiores VP | do VP
Escherichia coli (E.coli) N/100 ml ' 1 1 100 0 0 ) 100%
Bactérias Coliformes N/100 mi 1 b3 100 0 1] [} 100%
Cloro residual livre me/l A 1 100 021 021 0 E
Cheiro, 2 25°C ) Fator de diluigio ) 1 1 100 <1(1Q) <1(La) 0 100%
Sabor, 2 25°C Fator de diluigio 3 1 1 100 <1(1Q) <1(La) 0 100%
pH - Unidades pH 26,5049,5 1 1 100 7,0 (183 ¢) | 7,0 (18,3 ) 0 100%
Condutividade ps/cma20eC 2500 1 1 w0 | a0 410 0 100%
Cor mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(LQ) <5 (LQ} o 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100 <0,20(LQ) <0,20 (LQ) 0 100%
Enterococos N/100 mi 0 1 1 100 o | o | o | 0%
Enumeragao de mic vidveis - niimero N/ml a229C saa 1 1 100 3 3 0 100%
Clostridium perfringens (incluindo esperos) N/100 ml 0 0 - |
Aluminio o pg/LA TR 200 (1] o R ) T
Azoto Amoniacal me/l NH, 0,50 (1]
Antiménio ug/I Sb 10 0 N 3
Arsénio vg/lAs 10 0
Benzeno = pefl 1,0 0
Benzo(a)pireno B ug/l o,dio 0
Boro mg/I B 15 0
{Bromatos pg/l Bro; 10 0
Cadmio T e/l cd 50 0
caldio me/i Ca - 0 ) )
Cianetos mg/l CN 50 0
Cloretos o meg/icl 250 1]
Cloritos meft 0,70 ) B i e i i =
Cloratos mgfi 0,70 [1]
Chumbo ) g/l Pb 10 0 -
Cobre mg/l Cu 2,0 0
Crémio pgfl Cr 50 0
1,2-Dicloroetano el 3,0 0
Dureza Total mg/l CaCo, - 0 i
Ferro o pg/l Fe 200 0
Fluoratos mefl F 1,5 0
Hidrocarbonetos Aromticos Policiclicas (HAP) a) e/l 0,10 0 I i
Benzo(b)fluoranteno pe/fl - 0
Benzo(k)fluoranteno pe/l e LU S 1] D __ -
Benzolg,h,ilperileno ug/l ' B 0 - —
Indeno(1,2,3-c,d)pireno pe/l - e 0
mgnésia mg/l Mg o . 1] 0 D T
Manganés He/l Mn 50 E I
Merciirio pg/l Hg 1,0 0
Nitratos o = mg/l NO, 50 0 i
Nitritos mg/I NO, 0,50 o B
Niguel ng/l Ni 20 0
Oxidabili me/l O, 5,0 0
Potdssio mg/lK saa ] ) |
Pesticidas Totais a) b) pe/l 0,50 0
| ~240Db) g/l o1 0 =
| Bentazona b) el o010 & t [ v I -
Dimetoato b) ue/l 0,10 0
Ometoato b) pe/l 7 0,10 0 ==
Diurdo b) wefl 0,10 0 N T
Dimetenamida-P b) Hg/l 0,10 0
MES6PHO51 b) ne/l 0,10 o | =
lmidatlopr{de b) pe/l D,E"“ i} - R Tl
Linurdo b) Hg/l o0 0
) Mecoprape b) pg/l O,IDA 0
MCPA b} e/l 010 [ . — [ 0
Metalaxil b) ng/l 0,10 4]
Metribuzina b} vefl 0,10 0 i ) -
Tebuconazol b) pe/l 0,10- 0 i D
ina b) pe/l 0,10 0
Doseliterbutiazina b) e/l 010 0
Oxadiazio b) e/l 010 0 B - B
Selénio pg/l Se 20 0
sédio mg/l Na 200 0
Sulfatos mg/1 50, 250 [
Tetracloroetena e tricloraeteno a) Hefl 10 0
Tetracloro ne/l s 0 -
Tricloroeteno ue/l - 1]
Trihalometanos - total (THM) a) pefl 100 0
Cloroférmio pefl - 1]
e Bromoférmio e/l - "] T
Dibromoclorometana pefl - 0
Bromodiclo g/l = [ n
| Dose indicativa (1) ¢} msv 010 o o
a-total Ba/l - 0
p-total Bg/l - ]
Radio Ba/fl 500 [
Legenda:
a) Soma d Bes dos LQ - Limite de Quantificado 533 - sem sheragdo anarmal
b) P do nesta zona de At {artigo 182 do DL n® 69/2023 de 21 da Agosta)
) De acordo com a legislagio em vigor (Parte C do Anexo | do DL n? 69/2023 da 21 de Agosto), sendo osvalares da atividade, alfa total e beta total, inferiar fvals ds dados (0,12 1,0 BafL, i ), pi que ovaler
da dose indicativa (D) & inferior a6 valor paramétrico de 0,10 mSv
formagi relativa 3 averiguag3 = 05 VP {causas e medidas corretivas):
© Vereador do Pelouro, E
(i o i Me i Peveine) ) i Data de publicacio: Y ; % f/7 X {‘5/
it L e N A i/ . /N, o i g — 1




Municlplo de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:

S3o Domingos - Edital 13/2025

42 Trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-lei n® 69/2023 de 21 de agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através da dod dlises (ci dasa um Lab io
acreditado para o efeito} periddicas na terneira do idor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Auteridade Competente {ERSAR).
Paeitire Unidades JT Valor Paramétrico | Jilg !‘5 Aﬂé_"_’f‘ PCQA_ i | ‘% de Andlises ! Valores Oh‘iﬂﬂirk ! N.2 Andlises % Cumprimento |
ve Previstas Realizadas | Realizadas Méximo Minfmo  Superiores VP doVp
Escherichio coli (E.coli) N/100 ml 0 1 1 100 0 0 0 100%
Bactérias Califormes N/100 ml 0 1 1 100 0 1] o 100%
Cloro residual livre mg/l = 1 1 100 0,60 0,60 0 -
Cheiro, a 25°C B Fator de diluigda 3 o 3 1 100 <1(La) <1{LQ) [] " 100%
Sabor, 2 25°C Fator de diluigio 3 1 1 100 <1(LQ) <1(LQ) 0 100%
pH idad. pH_ i=p 26,5e<9,5 1 1 100 7,6 (17,5 °C) | 7,6 (17,5 °C) 0 100%
Condutividade psfem az20eC 2500 1 1 100 1070 1070 a 100%
Cor mg/l PtCo 20 T 1 100 <5 (La) <5 (La} o 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100  <020(LQ) <0,20(LQ) 0 100%
Enterococos 1/100 ml o 1 1 100 0 o 0 100%
Enumeragdo de microrganismos vidveis - ndmero N/ml a 228C saa 1 1 100 5 5 0 100%
Clostridium perfringens (incluindo esporos}) N/100 ml i 0 I _ - -
Aluminio ug/LAl 200 [ i
Azoto Amoniacal me/l NH, 0,50 0
Antiménio ® B ug/isb T 0 —
Arsénio ® g/l As 10 [ I
Benzeno ¢ pg/l 1,0 0
Benzofa)pireno T pgfl 0,010 1]
Boro © - me/I B 15 []
Bromatos 2 pg/l Bro, 10 [i]
Cédmio 2 pg/lcd 5,0 0
calcio  mgfics ! 0 )
Cianetos 2 neg/lCN 50 0
Cloretos me/l i 250 0
Cloritos me/l 0,70 0 — | S
Cloratos. meg/l 070 1}
Chumbo ue/i Pb 10 [} =i -
Cobre B mg/fl Cu 2,0 0 B o
Crémio pg/lCr 50 o
1,2-Dicloroetano ¢ ug/l 3,0 [ i
Dureza Total mg/i CaCO; - o
Ferro pg/l Fe 200 1 1 100 34 34 0 100%
Fluoretos @ mg/IF 1,5 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP) a) e/l 0,10 0 -
_ Benzo(b)fluoranteno pefl = 1 0 . - I IR I N
Benza(k)fl g/l z 0
Benzﬁ(g.h,ilperileno pefl - 0 o 1
Indeno(1,2,3-¢,d)pirenc pefl - o | -
Magnésio - mg/l Mg - 0 (| S L
Manganés e/l Mn 50 X 1 100 16 16 0 100%
Mercirio 2 we/l Hg 1,0 0
Nitratos ¢ me/l NO, 50 0
Nitritos mg/l NO; 0,50 0
Niquel pe/l Ni A 20 a
Oxidabilidade mg/l 0 50 0 |
Potissio mg/l K saa [ =
Pesticidas Totais a) b) @ ue/l 050 0
i 2,40b)2 yell 0 o |
" Bentazona b e pe/l 0,10 0 = B
Dimetoato b) 2 g/l 010 | o |
Ometoato b) @ el 0,10 o T B
Diurso b) @ e/l 0,10 o o B
Di ida-P b) ¢ pe/l 0,10 0 B
ME56PHO51 b) 2 ng/l 0,10 ¥ 0 B
Imidaclopride b) @ pe/l 0,10 0 o - =
Linurdo b) 2 ng/l 0,10 o N R A
Mecoprope b) 2 ugfl 0,10 o N i e o ]
MCPA b e/l 0,10 0 - ) ) e i
Metalaxil b) 2 ng/l 0,10 1] S
Metribuzina b) ¢ ug/l 0,10 o - g o =
Tebuconazol b) @ pg/l 0,10 0 - - =
butilazina b) ¢ e/l 010 0 .
- iterbutilazina b) 2 ug/l 010 o e o
i Oxadizzio b) ne/l 0,10 0
Selénio ¢ g/l se At R ] o
Sédio ® i me/l Na 00 o |
{sulfatos me/1 50, 250 0 ]
Tetracloroateno e tricloroeteno a) 2 pe/l - 10 0
Tetracloroeteno 2 pe/l = o
Tricloroeteno ¢ ne/l - o i
Trihal, - total (THM) a) pg/l 3 100 o
Cloroférmio pe/l = - 0
= Bromoférmio ng/l S - o
Dibromeclorometana ngfl - o
‘Bramodiclorometano pe/l = - 0
Dose indicativa (DI) 2 msv 010 o =
a-tatal @ Ba/l - o
B-total 2 Ba/l = 1]
Raddo Ba/l 500 0 )
{Legenda:
2 Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: AdgA
) soma d d i LQ- Limite de Quantificaca saa -sem alteragio anormal
b) Paré nestazona de Abastecimento (artiga 182 da DL n2 9/2023 de 21 de Agosto
Informag3o complementar relativa 3 averiguagia das sitvagdes de Incumprimento aos VP (causas e medidas corrativas):
e = e ‘
0 Vereador do Pelouro, | ” )
{Albano Joaquim Mestre Pereira) ) Data de publicagdo: )/é/ ’/;/




Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Foros do Corujo - Edital 13/2025

42 Trimestre de 2024

Em conformidade com o Decreto-lei n® 69/2023 de 21 de agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através da realizag3o de anilises {contratadas a um Laboratério

acreditado para o efeito) periédicss na torneira d , segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Comp (ERSAR).
e T Valor Paramétrico N2AndllsesPCQA | % deAndlises |  ValoresObtidos 7' N# Andlises % Cumprimento
VP Previst: lizad Realizad: Méximo Minfmo | Supediores VP do VP
Escherichia coli (E.coli) N/100 ml 0 2 2 100 0 o 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 2 2 100 0 [ Q 100%
Cloro residual livre mg/l o = 2 2 100 0,35 0,20 0 -
Cheiro, a 25°C Fator de diluigdo 3 1 1 100 <1(L0) <1(La) 0 100%
Sabor, a 25°C Fator de diluicao DJI=ERS: 1 1 100 <1(LQ) <1(LQ) 0 100%
pH Unidades pH 26,5 es_9,5 - 1 i 1 . 1_09 7,3 (20,3 eC} | 7,3 (20,3 2C) 0 100%
Condutividade ps/cm 2 202C 2500 1 1 00 s 570 o 100%
cor me/l Ptco S i 1 100 <5 (La) <5(L0) 0 100%
Turvacdo B UNT 4 1 1 100 <0,20(1Q) so20(lQ) | 0O 100%
Enterocacos N/100 ml 0 e 1 | 1w | o | o i 0 100%
Enumera¢3o de microrganismos vidveis - niimero N/mla222C saa 1 e 100 56 56 [+] 100%
Clostridium perfringens (incluindo esporos) N/100 ml 0 0 D E D
Aluminio pg/LAl 200 0
Azato Amoniacal . mg/I NH, 0,50 0
Antiménio ug/l sb 10 0
Arsénio ) B ug/l As 10 [
Benzeno pg/l 1,0 0
Benzo(a)pirena pe/l 0,010 0
Boro mg/lB 15 0
Bromatos g/l Bro, = 10 0
Cidmio e/l cd 50 0
Cilcio mg/l Ca - o
Cianetos ug/lcN s | o
Cloretos ma/lcl D 0 o - T i
Cloritos mg/l 0,70 o o 0 } __ )
Cloratos mgfl 0,70 0
Chumbo B . ugheb 10 0 N
Cobre mg/l Cu 2,0 0
Crémio peflCr 50 0
1,2-Dicloroetano | pe/l 3,0 0
Dureza Total meg/l Caco, c 0 o
Ferro o pe/l Fe 200 L] i 1 100 70 70 ] 100%
Fluoretos me/l F i? o ] B, Rl R
Hidrocarbonetos Aromiticos Paliciclicos (HAP) a) g/l 0,10 0 I I
Benzo(b)fluoranteno ne/l - 0 - =
Benzo(k)fl ne/l > 0 = .. b ==
Benzo{g,h,i)perileno He/l - 0
Indenof1,2,3-cdpireno | pg/l - o
Magnésio me/l Mg s o
i g/l Mn 50 1 1 100 <15(LQ) <15(10) 0 100%
Mereiirio pg/l Heg 1,0 0
Nitratos - me/I NO, 50 0
Nitritos me/I NO, 050 0
Nique! g/l Ni dne ] @
Oxidabilidade me/10, 50 | o T
Potassio me/l K saa [ I
Pesticidas Totais a) b) pefl 0,50 1]
2,4Db) ng/l 0,10 0 ) Fe=— o — 1
Bentazona b) e/l 0,10 0 T o
Dimetoato b) wefl 0,10 [1]
Ometoatob)| g/l 0,10 0 3 [Dilenie iy )
Diurdo b) g/l 0,10 0 . R
Dimetenamida-P b) wgfl 0,10 0
- M6SEPHOS1 b) g/l 0,10 0 DR
Imidaclopride b) N e/t 0,10 0
Linurdo b) wgfl 0,10 0
- Mecaprope b)| ue/l 0,10 0 e i )
MCPA b) peh 0,10 0
laxil b) wgfl 0,10 0
Metribuzina b) wg/l 0,10 0 e )
Tebuconazol b) pefl 0,10 0 =
Terbutilazina b) el 0,10 0
Desetilterbutif b) pgfl 0,10 o
Oxadiazdo b) pg/t 0,10 0 o N o
Selénio pg/l Se 20 0
sédio mg/iNa 200 0 = I
Sulfatos B me/l 50, 250 0 I — ]
Tetracloroeteno e tricloroeteno a) e/l 10 1]
Tetracloroeteno pg/l - o -
Tricloroetene - ne/l 3 a
Trihalometanas - total (THM) a) wg/l 2005000 0
" Cloroférmio e/l Wi LI
T L Ll!"l _- . 0
Dibromaclorometano pe/l - 0
Bmmndic!_:_bmmetano pe/l = o
Dose indicativa (D1) ¢} msv 010 [}
a-total 8a/l R e Q
P-total o 8/l E 0
Raddo - B/l 500 | o
Legenda:
) Soma da: Bes d L@ - Limite de Quantificagas saa-sem alteragio anormal
b) Parimetro dispensado nesta zana d (artigo 182 do DL n? 69/2023 d2 21 de Agosto)
¢) D2 acorda com 3 leglslacio em vigor (Parte C da Anexa | do DL n? 69/2023 de 21 de Agosto), sendo osvalores da atividade, 3lfa total e beta total, inferiores 2os nivels 3 dados (0,1 e LOBa/L ), que o valor
d dicativa (D1) & inferior ac valor de 0,10msv
H relativa dodas s 205 VP {causas @ medidas carretivas):
" s S e — F —
0 Vereador do Pelouro, | ; I
(Albano Jn:qnlm'Mesllre'Pe_'rei'ra) / /ﬂ_") | Patadepubicaco. 0’ j/ﬁw J
U= e Lol 77— L13. 7 =




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Alvalade / Foros do Locdrio - Edital 13/2025

42 Tri tre de 2024
Municiplo de Santiago do Cacém rimestre de

Em conformidade com o Decreto-lei n? 69/2023 de 21 de agosto, o Municipio de Santlago do Cacém procedeu a verificac@o da qualidade da dgua da rede piblica através da realizagio de andlises (contratadas a um Laberatério

acreditado para o efelto) periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) do pela fade Comp. (ERSAR),
i AL ValorParamétrico  NPAndlisesPCOA | sdepnilises  Valores Obtidos N.2 Andlises % Cumprimento
< ve Previstas Realizadas Realizadas  psyime Minimo Superiares VP | do VP
Escherichia call (E.cofi) Niom | 0 3 3 | 0 0 [) 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml a 3 3 100 0 o 0 100%
Cloro residual livre mg/l - 3 3 100 0,53 <0,10 (LQ} [1] -
Cheiro, a 25°C Fator de dilui¢do &) 1 1 100 <1(La) <1(La) 1] 100%
Sabor, a 25°C Fator de diluigdo 3 1 T 100 <1(La) <1{LQ) 0 100%
pH Unidades pH 26,5€39,5 1 1 100 7,7 (196 °) | 7,7 (19,6 °c) 0 100%
Condutividade 1S/cm a 20 8C 2500 1 1 100 920 920 0 100% |
Cor mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(La} <5 (La) o 100%
Turvagao UNT 4 1 1 100 <0,20(10) | <020(lQ) 0 100%
Enteracocos N/100 mi 0 1 1 100 o 0 0 00% |
Enumeragio de mi i vidveis - nimero N/ml a22eC saa 1 1 100 51 51 ] 100%
Clostridium periringens {incluindo esporos) | N/16Oml 0 1 1 100 o | o 0 100%
Aluminio ug/LAl 200 1 1 100 | <300(tQ) | <30,0(Q) 0 100%
Azoto Amoniacal mg/l NH 0,50 0
Antiménio ® T ughse el i 0 — -
Arsénio ® nellAs 10 [
Benzeno 2 pefl a2 T ] D N () |
Bznzo(a)pireno uefl 0,010 0 |
Boro ¢ mg/l B 15 o
Bromatos ¢ g/l BrO, 10 0
Cadmio ¢ nefi cd 50 [} 0
Calcio mefl Ca = 1 7 100 48 a8 ) 2
Cianetos ¢ Hef/lCN 50 (i}
Cloretos ¢ ) - mg/l Cl 250 0 ) - |
Cloritos mz/l 0,70 i) A —
Cloratos mgfl 0,70 i}
Chumbo T e 10 o o N
Cobre mg/l cu [ [ -
Crémio peflcr 50 0
1,2-Dicloroetano 2 e/l 3,0 ]
Dureza Total mg/fl CaCo, = 1 1 100 230 230 B 1] -
Ferro pg/l Fe 200 [}
Fluaretos @ B mg/l 15 0 B 5
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) a) ue/l 0,10 0 o
Eenzo(b)ﬂuuragt_eﬂo_ B - 1] |
Benzo(k)fluorantena L= 1o I N | =
Benzo(g,h,i)perileno - (1] o
Indeno(1,2,3-¢,d)pirenc =lls . R - SRR P
Magnésio - 1 1 100 26 26 0 —
Manganés 50 1 1 100 <15(la) <15(10) 0 " 100%
Mercirio 2 1,0 1]
Nitratos 2 o 50 Q
Nitritos 0,50 o
Niquel 20 0
Oxidabilidade - 50 0 - 1
Potdssio saa o
Peslicidas Totais a) b) @ 0,50 0 ——
2,4Db)e 010 0 | =
Bentazona b} 2 0,10 0 0
Dimetoato b) @ e 0,10 (1] | - ) — .-
Ometoato b) 0,10 [ B o il i =
Diurdo b) EET [ - B
Dimetenamida-P b) 2 p,lu Il o i — -
MBSEPHOS1 b) ¢ 010 0 T
Imidaclopride b) 2 0,10 0 g B ]
linurdo b)° 010 | 0 E—— Ul
o Mecoprope b) 2 i 03.0 = ﬁ‘ﬁ il i T T
MCPA b) 2 o0 | o | B 1
Metalaxil b) & 010 0 e
Metribuzina b) 2 010 0 i [ =
o Tebuconazol b) 2, E 0,10 70 I W
Terbutilazina b) & 0,10 (1]
Desetilterbutilazina b) ¢ 0,10 0 R '_
Oxadiazdo b) o1 0 }
Selénio ¢ 20 0
Sodio @ 200 0 -
Sulfatos @ 250 0 . o
Tetracloroetena e tricloraetena a) ® 10 0
Tetracloroeteno ¢ = 0 o
Tricloroeteno ¢ B = 0 L
Trihalometanos - tatal (THM) a) 100 0
Cloroférmio] 3 0 o
Bromoférmio - 0
Dibromoclorometano ng/l - ]
Bromodiclorometano | pe/l - (1]
Dose indicativa (D) 2 msv 0,10 0
a-total Bq/l = 0
B-total 2 _ Bqfl - 0 i
Raddo - Ba/l 500 0
{Legenda:
£ Parimetro iva analisado pela dad, a em alta: AgdA
2} Soma dos ificad La-Limite de Quantificagio 522 -sem akteragio anormal
) Paré i o nesta zana de Ab {artigo 182 do DL n 69/2023 de 21 e Agosto
30 compk relativa 3 das siuagdes de 305 VP (causss @ medidas corretivas):
(s} Ve.readn_r d_o__ Pn_alourt_), Data de publicagzo: ) / / =
(Albano Joaguim Mestre Pereira) ¥ y / /




