Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - Zona 2 - Edital 130/2025
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g 32 Trimestre de 2025
Munlcipio de Santiago do Cacém

£m conformidada com o Decreto-lei n2 63/2023 de 21 de agosta, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu A verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através da realizagio de andlises (contratadas a um Laboratdrio

acraditado para o efeita) pariddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Cantrolo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

(o Tl | Unidades | Valor Paramétrico = f’ﬂ'}i’f" PCoA | e Andlise -L = Valorai Ollidns N.2 Andlises E%G&mpri’menlo
VP | rad: | lizad: 1 M3ximo Minimo Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coli} o 1 wwom | o | & | & 100 o | o 0 100%
Bactérias Coliformes ) }/100 ml S T 6 5 100 0 [} [} 100%
Cloro residual livre me/l = 3 6 100 0,56 0,25 = <
Chelro, a 25°C Fator de diluicio 3 2 2 100 <1(lq) <1(LQ) 0 100%
Sabor, 2 25°C | Fator de diluiio 3 2 2 100 <1fl) | <i(q 0 100%
oH Unidades pH 365e<95 | 2 2 100 74 (196 %) | 7,3 (21,8 °Q) o 100%
Condutividade pSfema202C 2500 2 2 100 770 760 0 100%
lcor me/i PiCo 20 2 7 100 <5(10) <5(q) 0 100%
Turvacao UNT 2 2 100 <020(l0) | <020(LQ) [ 100%
Enterococos N/160 ml _— Wit 2 2 B 100 0 0 o 100%
E ¢3o de microrganismos vidvels - numero ¢ N/mla 22°C saa 2 2 100 0 0 0 00%
Clostridium perfringens (incluindo esporos) /100 mi [ 1 1 100 0 0 [} 100%
Aluminio we/LAl 200 1 1 100 <2,0<10' (1Q) | <2,0%10' (LQ) 0 ~ 1o0%
Atoto Amaniacal me/l N, 0,50 1 1 100 <004{ta) | <0,04(l0) 0 100%
Antiménio @ g/l Sb 10 0
Arsénlo 2 g/l As 10 [ ”
. . ] el 1,0 0 ) =
Benzolalpireno vl 0,010 1 1 100 <0,0030(LQ) | <0,0030(LQ) 0 100% |
Boro ? i ~ mehe 15 o
Bromatos 2 B 7“}1%,7 10 V] o R
Cadmio ° ve/l Cd 50 [) - '_
Calcia me/l Ca . 1 1 100 0 | 80 = 2
Canetos = weflch | 50 0 )
Cloretos 2 megfl Cl 250 0
Cloritos ma 070 P 1 1 100 | <7,5x107 (1) | <75x107 (L0) o | wn
Clorates - B mgh | 070 1 1 100 sez | 87e2 | 0 100%
Chumbo 4/ Pb 10 1 1 100 <10(L0) <10(lQ) [ — 100%
Cobre - me/l Cu 20 1 1 100 [ 177e2 17,7e2 o | 100%
Crémio T o 50 1 1 100 <a0(l@) | <400 o 100% |
1,2-Dicloroetano ¢ - e i) pgfl__ N 3,0 [} 4
Dureza Total mg/fl CaCOy e 1 1 100 380 380 - -
feo veli Fe W 1 1 100 <30(LQ) <30 (La) 0 — 100%
|Fluoretas 2 - . mg/l F 0 B
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (iiAr; ) | well v <0,0200{10) | <0,0200(LQ) [} 100%
[t K <0,0200(1Q) | <0,0200 (L) = -
(k) i <0,0200(LQ) | <0,0200 (LQ) - -
Benzolg,h,iJperilenc N | <0,0200(1Q) | <0,0200(LQ) - CER
tndenol(1,2,3-c,d)pirena 1 20,0200 {19) | <0,0200 (10} A
| Magnésio B 1 3 | T T
@ 1 00 | <15(Q) <15(LQ) o | 1wo% |
Mercario ¢ 0 A 7 G |
Hitrates ¢ — 2 i 100 u_ | = 0 100%
Nitritos 1 1 | <OFUIA0) | <0o0A3 (L) 0 100%
Niguel 1 1 0o R 58 1 0%
Oxidabilidade 1 1 100 | <1o0@ | <1o0Q | 0 100%
Potdssio 1 1 100 o 0 100%
Pesticidas Totais a) b} 2 1 1 100 ] 100%
24Db)¢ 1 i 100 0,03 o 100%
T ~ ampab)e| 0 R . B
Bentazona b) e} 0 T
Desetilterbutilazina b)2| o ] B
""" Dimetenamida-P b)® 1 | 1 100 0,03 003 | o | 100% |
Dimetoato b} @ 0 S o
Diurdo b) ® 0
B ~ Glifosstob)® 0 N
| - Imidaclopride b) 1] B |
Linurdo b)2 0 o
T  M6S6PHO51 b) 2 1 ! 100 <0,03 <0,03 0| 100%
- MCPA b) 2 o N
Mecoprope b) 2 0 o
B - laxil b) ¢ [ -
Metribuzina b) 2 1] - - R
) Ometoatab] 2 0 -
-  Oxadiaziob)® o | - O
- ) Tebuconazol b) @ ] | i
S b)® 0 -
Selénio 2 B ] 0 N -
sadio 2 me/l N 200 [ —
Sulfatos ® mg/1S0; 250 o - I e
Tetracloroeteno & tricloroetena a) 2 g/l N 10 . - - — e
Tetracloroeteno 2 ~ pe/ = 0 77
Tricloroeteno £ o _M_,-,,, & s At 0 I S I e
Trihalomatanos - total (THM) a) e/l 100 1 100 574 5,74
Bromodiclorometano pe/fl - 1 1 100 0,15 0,15 - -
I Bramoférmio vl | - 1 1 100 a3 am E -
- Cloroférmio pefl e A 1 wo | o1 o016 | - .
Dibromoclorometano | pg/l 5 1 1 | w0 105 1,05 - :
Dose indicativa (DI) ¢ - S B mSv - B Q A I ) N | o
a-total 2 - Ba/l [} - o
pB-total @ B ] Ba/l 0. - 0 |
Radio Ba/l 500 1 1 100 <100{LQ) | <100(LQ) 0 100%
Legenda: ) - T o
¢ Pardmetio conservativa analisada pela Entidade Gestora em alta: (Idantificar a EG emaalta)
a) Soma das concentragdes dos compostos especificados LQ - Limite de Quantificagao 523 - sem alteragdo ancimal
b) Parsmetro dispensado nesta tona de Abastecimenta (artigo 18¢ do DL n¥ 63/2023 de 21 de Agosto
infor relativa b averlguagdo das sktuagdes de 205 VP foawsas o medidas corpetivask Incumprimenta de Riquel impitada a red precial do panta de colheita, andles postetiores o se verficou Mcumpimentode.
Niguel no ponto em questdo quer em outras locas.
OVere.ador do Pleluuro, Data de publicacio:
{Francisco Maria Carrajola de Sousa)
EREE meaer o s — s e i
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Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de At

Zona de Abastecimento de:

Santiago do Cacém - Zona 1 - Edital 130/2025

32 Trimestre de 2025

imento do C lho de iago do Cacém

Em confarmidade com o Decreto-lal n2 69/2023 de 21 de agosto, o Municiplo de Santiago do Cacém procedeu & verlficagdo da qualidade da dgua da rede publica através da realizagio de anilises (contratadas a um Laboratério
acreditado para o efeito] periddicas na tornelra do consumidar, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCOA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

oyt f Unidades | Valor Paramétrico L e N”“‘ﬂ;‘fs PCOA s Kdeenélhes 7u¥l"_’_|"_rﬁj_°_!fﬂd“' | N.2 Andlises Iﬂ- Cumprimento
VP  Previstas Realizadas Realizadas Maximo | Superiores VP | do VP

Escherichio coli (E.col) wiom | o | 3 | 3 100 o | o | o | w0
Bactérias Coliformes N/100 ml - 0 3 3 100 ] 1 o 0 - 100%
Cloro residual livre mg/l - 3 3 100 0,60 0,54 - =
Cheiro, a 25°C Fator de diluigio 3 SR, | 1 100 <1(La) <1(La) 0 100%
Sabor, 3 25°C Fator de diluigia I 1 1 100 <1(lo) <1(lq) 0 100%
pH Unidades pH 265295 111 100 7,6 (22,2 %0) | 756 (22,2 %) o s
Condutividade us/em a 20 2C 2500 [ ! 100 680 680 [ 100%
Cor me/l PtCo 20 1 1 100 <5(Q) <5 (Lq) 0 100%
Turvagho UNT 4 1 |1 100 <020(L0) | <020(LQ) 0 100%
Enterocacos ) N/100 n}l _ 0 1 | N 100 0 o (1] 100%
Enumeragdo de micm}ganlsmos vidveis - nimero N/mla229C saa 1 1 100 0 0 - -
(al] ! perfringens (incluindo esporos) N/100 ml 0 0
Aluminio Ha/LAl 200 0 I .
Azoto Amoniacal mg/l NH, 0,50 0 o )
Antiménia @ g/l Sb 10 0
Arsénlo 9 g/l As 10 [} — - I

¢ - B pell R 1,0 0 B B o
Benzo(a)pireno uefl 0,010 0
Boro 2 me/l B LI [ 3
| Bromatos ¢ g/l BrO; 10 o = B )

Cadmio * e/l cd 50 [
Célcio meg/l Ca - 0 -
Cianetos © - ng.fl CH 50 0
Cloretos ® mg/lCl 250 0 -
Cloritos me/l 0,70 0 B o
Cloratos mg/l 0,70 0 -
Chumbo pz/l Pb 10 0
Cobre B me/l Cu 20 0 - | ]
Crémio pe/lcr 50 0
1,2-Dicloroetano pafl 3,0 0
Dureza Total B mg/fl CaCO; - 0 e
Ferro B pe/l Fe 200 0 =
Fluoratos mg/l F 15 L K A o - |
idrocarbonetas Aromiticos Policiclicos (HAP) a) uefl 0,10 o e
Benzo(b)fl pa/l I - 0
Benza(k)fluoranteno pefl - Lo} 0
Benzo(g h,i}perilenc pe/l i 0 B B —
Indeno(1,2,3-c,d)pirena e/l e 0 B i
Magnésio me/l Mg - o | .

e vefl Mn 50 o | [
Mercurio 2 e/l He 10 o . =
Nitratos & me/I NO, e 1 1 100 23 23 0 100%
Nitritos ) mg/I ND; 0,50 ° ) 1
Niquel pefl Ni 20 o
Onidablidade meg/l 0, B8 [ I I
Potdssio ) mg/lK saa o B
Pesticidas Totais a) b) ¢ pe/l 050 o

240b)2 uafl 010 o -
- RCTL - T — e ;
Bentazona b) 2 pefl 0,10 (]
Desetilterbutilazina b) 2 ng// 0,10 o -
[ Dimetenamida-P b) 2 e 0,10 o I R
Dimetoato b) pe/t 0,10 0 - )
L ~ Diurdob)® wfl | o1 0 i )
- Glifosato b) ¢ e/l I 0,10 0 R __ ____ ___ “
Imidaclopride b) ¢ e/l 0,10 0 )
Linurde b) 2 ue/l 1] o
- MGS6PHOS1 b) 2 e/ [} - R P
MCPA b) 2 e/l 0 RN )
- Mecoprope b) 2 B g/l i1k o N
= Metalaxil b) 2 g/l 0,10 [ i - i —i
Metribuzina b) 2 pell 0,10 0 -
Ometoato b) 2| e/l 0,10 o ey oo
Oxadiazdo b) g/l 0,10 0
T Ib)2 vell o010 0 o T
- Terbutilazina b} ¢ ue/l 0,10 0 -
Selénio ug/lse 20 0 I
Sédio © mg/l Na 200 0 i |
Sulfatos @ mg/l 50, C sl Q I R i 4
Tetraclaroeteno e tricloroeteno a) 2 - ue/l 10 0 - B i
Tetracloroeteno @ pgfl - a
Tr 2 vefl G 0 AA_____ PR SRR | E——
Trihalometanos - tetal (THM) a) . pafl 100 o -
) Bromodiclorometano el o b o -
Bromoférmia ugfl e T . I b Y L B
B - Cloroférmio ns/l i o | i T
Dibromocloremetano nefl i - 0 -
Dose indicativa (DI) mSy 0l o | S I I R N P
a-total 2 B o Ba/l - 0 - o
B-total ® Ba/l = 0 o
Raddo By/l 500 0
Legenda: -

a) Soma das concentragdes dos compostos especificados

b) Par di il de. (artigo 189 do DL n® 63/2023 de 21 de Agosto

2 Pardmetro consefvativo analisado pela Entidade Gestora em alta: (Identificar 2 EG em alta)

L0 - Limite de Quantificagio

a0s VP {causas e medidas corretivash:

s33-sem alteragia anarmal

0 Vereador do Pelouro,
(Francisco Marla Carrajola de Sousa)

Data de publicagio:
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Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abasteci do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Fontandrio do Paiol - Edital 130/2025

32 Trimestre de 2025

Em conformidada com o Decrato-lei n2 69/2023 de 21 de agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualldade da dgua da rede pdblica através da realizagdo de andlises {contratadas a um Laboratdrio

acreditado para o efelto) periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) ap pela idade C (ERSAR).
Pardmetro i Unidades } alor ¢ gy M5 Aallsss RCOR \ % de Andlises |- YalorErobtidos | Ne Andlises | % Cumprimento
ve Previstas Realizadas ~ Realiadas Maximo Minimo  Superiores VP dovp
Escherichia coli (E.coli) 1/100 mi T R 100 [ 0 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml [ 2 2 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre me/l 2 2 100 0,89 0,52 - -
Cheiro, 3 25°C o Fator de diluiggo 3 | o
Sabor, a 25°C Fator de diluigdo a0 o
pH Unidades pH 26,5 e 29,5 [+]
Condutividade | isfmaz0sc 2500 o |
cor ) mgAl Pico 0 o |
Turvagio UNT CHE RS 0
Enterocacos  N/100ml 0 [ i i
Enumeragdo de microrganismos vidveis - niimers N/mla 22¢C saa 0 B
Clostridium perfringens {incluindo esporos) N/100 ml ] 0 |
Aluminio pg/LAl 200 [) - B
| Azoto Amoniacal meg/l NH; 0,50 1] ) .
Antiménio pe/l Sh o
Arsénio o nafl As 10 4] -
Benzeno ne/l 1,0 0 i =
(a)pi ugll 0,010 0
Boro mg/l B 15 0
Bromates pg/l BrOy 10 ]
Cadmio pgflcd 1]
Célcio me/l Ca 0
Cianetos B ) ue/l CN o |
Cloretos mefl I il o i
Cloritos o o ;'“;Ir - o T _‘_—-_
Cloratos mg/l o )
Chumbo e/l Pb [
Cobre mg/fl Cu 1] I
Crémio ) e/l Cr T 0 B -
1,2-Dicloroetanc peft 0 s
Dureza Total - meg/fl CaCO; - 1] . T
Ferra e/l Fe 200 [
Fluoretos mg/fl F 15 T o 1
HEdmcarbcuetosArGé}‘rcus Policiclicos (HAP) a) pefl _:' 0,10 [} D
Sl ol : 7
Benzo(k)fluoranteno pefl E = 0
[ Benzo(g,h,ilperileno ng/l FE o Y N ‘T" I
| indeno(1,2,3-c,d)pireno el = 0 I | T
Magnésio mg/fl Mg T i ol
Manginés S i i.l,gflMl’l 50 “_6 o e N - R
Mercirio  ugliMg 1 - 0 I i o
Nitratos me/I NO, “s0 [ B I
Nitritos - me/iNG, 0,50 [ - T
Niguel vefl Ni [ o
Oxi mg/10, 0 I
Potissio - mefl K o I
Pesticidas Totals a) b) v/l 0 B
2,4-Db) pefl N a
. AMPABI  uefl ) D T
b) 0 -
Desetill il b} - 0 -
~ Dim ida-? b) — - C’l””i | - [
Dimetoato b} 2] . |
Diurdo b) o | o
- " Glifosata b) 0o T E B
~ Imidaclopride b} vell o _ i
Linurdo b) g/l 0
e ~ MBS6PHOS1 b) uefl 0 D T R
. faxil b) nefl 0 T
Metribuzina b il 0
- Ometoato b) vafl 0 = N
| ibuzina b} e/l o
Ometoato b) pefl 0
I Oxadiazdo b) v/l [) I 1 I
T Tebucanazol b) pafl ) 1] i 3
Terbutilazina b) e/l 0 =
Selenio ugfi Se o o R
Sédio me/l Na 200 0 — = S—
Sulfatos B mg/l S0y @0 0 N | |
Tetracloroeteno e tricloroeteno 3) pefl 10 o . =
Tetracloroeteno pe/l - 0 = o
Tricloroeteno ] e/l | - o | . S B T — -
Trinalometanos - total (THM)a) ug/l 100 0 [ - ————r
T - Bromodiclorometano pell - 0 o B )
Bromoférmio pefl SRR 0 T L
I _ Cloroférmio ue/l (e g2 o i I
| DWhmrﬁoclornmehna pe/l ) - a o
Dose indicativa (D) ¢} 3 msv. ! 0,10 o i 1 S R S SRR |
a-total Ba/l 4 0 o
ptotal } B/t - 0 i )
Raddo Bafl 500 0
Legenda: ' B T
a) Soma das concentragies dos compostos especificados LG - Limite de Quantificagdo saa -sem alteragao anormal
b) i nesta 2ona de Abastech {artigo 182 do DL n® 69/2023 de 21 de Agosto)
) Do acordo com a legislagda em wigor [Parte € do Anexo | do DL n® 63/2023 de 21 de Agosto), sendo os valores da atividade, alfa total e beta total, inferiores aos niveis de L& 1,0Ba/l, i pr que o valor
ua dose Indicativa (DI} & inferfor a0 valor paramétrico de 0,10 msv
Informagio relativa 2 o das stuagdes i 205 VP (causas e medidas corretivas):
0 Vereador do Pelouro, i
(Albano loaquim Mestre Perelra) Datidie putlicaszc:
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Municipio de Santiago do Cacém

Contralo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:  Vale Seco - Edital 130/2025

32 Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decrato-lai n? 69/2023 de 21 de agosto, o Munlciplo de Santfago do Cacém procedeu & verificag3o da quslidade da dgua da rede publica através da realizagio de analises (contratadas a um Laboratério

acreditado para o efeite) periddicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela Autoridade Competente [ERSAR).

XL s | VrPmitico | TOMBOROA  denihes | ValoesObides | Wasitss | cumprinent
e st s Realizac Maximo Minimo | Superiores VP do VP
Escherichio col (E.coli) 1 wawom | o T 1 | e | 0o o [ o | wex
Bactérias Coliformes - N/100 ml ° 1 1 100 0 0 0 wo
Cloro residual livre mg/l - 1 1 100 <0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) - -
Cheira, a 25°C Fator de diluigda S 0 o
Sabor, a 25°C Fator de diluigio 3 0 E r
pH Unidades pH 26,5e59,5 0
C pS/em 2 20°C 2500 0
Cor me/i PiCo 20 [
Turvagio UNT 4 1]
Enterococos N/100 ml 0 0
Enumerac3o de vidveis - nimero W/mla 22¢C saa o
4 fium perfringens {incluindo esporos) N/100 ml o [+]
Aluminio pe/LAl 200 1]
Azoto Amoniacal mg/l NH; 0,50 0
Sni e 10 0
Arsénio g/l As 10 0 -
Benzeno HEN 10 0
( T nefl 0,010 0
Boro mg/l B 15 0 B
 Bromatos g/l BrOy 10 o 1 o o
Cidmio we/l Cd 50 o
Calcio me/l Ca - [] 77
Cianetos vefich 50 0 .
Cloretos R mg/I Ci 250 0
Claritos - ) mg/l 0,70 5 0 o
Cloratos B mg/l 070 0 T
Chumbo ng/l Pb 10 0
Cobre me/l Cu 20 0
CTm.nlu ug/l Cr 50 o 3
1,2-Dicloroetano pg/l 30 (1]
Dureza Total mg/l CaCo, - Q K
Ferro pe/l Fe 200 1]
Fluoretos meh F 15 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (Hl_\PI a) pe/l 0,10 o
Benza(b)fi nefl - 0 0
Benzo(k)fluoranteno pe/l - 0
Benzo(g,h,ijperileno wefl z 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno pe/t - 0
Magnésio mg/l Mg - ]
[ & y pg/l Min s0 [ ol
| Mercirio pe/l Hg 1,0 o
Nitratos o mg/l NOy 50 i o
Nitritos me/l NO, 050 0 = RS
Niquel B e/l Ni 20 ) B
Oxidabilidad mg/l O, 50 [+ R
| Potdssio me/I K saa o B -
Pesticidas Totais a) b} vefl 0,50 0 B
2,4-Db) well o0 | 0
) AMPA) wel | 0,10 0 R
Bentazona b) pefl 0,10 o |
Desetilterbutilazina b) e/l 0,10 0
| i ida-P b) vl | 010 0 3
N Dimetoato b) wafl 0,10 0 —
Diurdo b) pefl 010 [1]
o Glifosato b) vefl 0,10 0 i
Imidaclopride b) wefl 0,10 [ )
Linurdo b) pe/l 0,10 . - N O
M6S6PHO5L b) ve/! ol | o ) =i
- faxil b) ug/l fi 0,10 0 B
Metribuzina b} pefi 010 | (1] - I
N Omztoim—h) e pefl 0,10 Tl o ) R B R
b) g/l 010 0
Ometoato b} we/l 0,10 o )
Oxadiazio b) He/l 0,10 L (i}
Tebuconazol b} el 010 [ B
Terbutilazina b) pefl 0,10 Q 3
Selénio pg/l Se 20 1 o
sédio - me/I Na 200 [ — —
Sulfatos me/1 50, % | e B - 1
Tetracloroeteno e tricloroeteno a) g/l 10 o =
Tatracloroetene pg/l * 0
Tricloraeteno pell - o
Trihalomatanos - total (THM) a) we/l 100 0 ]
Bromodiclarometano e/l 0 o =]
Bromoférmio g/l - Ll 1] I N
Cloroférmio uafl L Ea i 0
Dibromoclorometano pefl - 0 o
Daose indicativa (DI} ¢} Lo mSv. 0,10 o B o .
a-total N o Bq/l i - o ) . )
B-total Bq/l * 0 -
Raddo Ba/l 500 0 B
Legenda:
a) Soma das ¢ dos 1Q - Limite de Quantificagio saa-sem alteragdo anermal
) tazana de Ab, (artigo 189 do DL n? 69/2023 de 21 de Agosta)
¢) De acordo com a legislagio em vigor (Parte Cdo Anexo | do DLn? 69/2023 de 21 de Agosta), senda o5 valores da atividade, alfa total e beta total, Infariores feels de verificagda 10,1 & 1,0 Ba/fL, resp ), se que o valor
da duse Indlcativa {01) & inferior aa valor paramétrico de 0,10 mSv
Informagdo complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de incumprimenta aos VP (causas e medidas corretivas):
_ = I S SR -
0 Vereador do Pelouro, : iy
(Francisce Maria Carrajola de Sousa) Dalsdepitlicacacs i




Contralo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Ab; i de: Sdo I da Serra - Edital 130/2025

i o 3° Trimestre de 2025
Municipio de Santiago do Cacém

Em conformidade com o Decreto-lei n® 63/2023 de 21 de agosto, o Municiplo de Santiage do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através da realizagdo de andlises (contratadas a um Labaratério
acreditado para o efeito) periddicas na torneira do consumidor, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

SEN | i Valor étrl _ NeandlisesPCOA | wdeAnallies | ValorerObtidos | NeAndlises %#.ﬂ:fnpdmémo
vp Previstas Realizadas ~ Realizadas Maximo ! i Superiores VP do VP
Escherichia coli (E.coli) | mpom | 0 2 2 | wo [ o 1 o | oo
Bactérias Coliformes N/100 ml ) 2 N 100 0 0 0 0%
Cloro residual livre meg/l - 2 2 100 0,60 0,13 - -
Cheiro, a 25°C | Fatorde diluigdo 3 0 -
Sabor, 2 25°C Fator de diluigio 3 0 B I
pH Unidades pH 265e59,5 0
Condutividade pfemazosc | 2500 0
Cor mg/l PtCo ) 20 [
Turvagio UNT ;e Ul g 0
Enterococos /100 ml T 0
Enumeragio de microrganismos vidveis - numero < Njmla 226C  saa 0
Clostridium perfringens (incluindo esporos) N/100 ml o (1] =
Aluminio ug/LAl 0w | 0
Azoto Amoniacal mg/I NH; 050 0
Antiménio ® pe/l Sb 10 (1]
Arsénio ¢ I hel As 10 0
Benzeno ® pg/l 10 0
Benzofa)pireno pefl 0,010 ]
Boro ® mg/IB 15 0 N _ B -
Bromatos 2 ug/l BrOy 10 o | o
Cidmio ¢ wgficd | 50 o
Célcio mg/l Ca T 0 I
Cianetos 2 vefien 50 [} N O )
Cloretos # N mg/l Cl 250 0
Cloritos - o mell | o, ,-?0_ TRUT .D_—_—_
Cloratos me/l 0,70 )
Chumbo pefl Pb 10 1]
| Cobre o mefi Cu 2,0 i} B ___-_-__
Crémio | mener 50 [
1,2-Dicloroetano 2 ue/l 30 o _ I B o B
Dureza Total - me/l Caco, = 0 I N R
Ferro ) e/l Fe 200 0 o
Fluoretos 2 megfl F 1,5 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos HAP) a) e/l X T
Benzo(b}fluorantenn nal B
Benzo(k]fl yafl s [
o Benuo[g h,ilperileno T R
[ Indenol1,2,3-cd)pireno g 5 o
Magnésio mg/l Mg () =0 [i] o B i, o
Manganés o - pg/l Mn J il -_5_0__ o o - i T
Mercirio 2 B we/itg 10 0 }
Nitratos @ - o mgfl NOy . 50 L R S I P I
Nitritos me/l NO, 0,50 0
Niguel ) e/l Ni ! 0 =
Oxidabilidade | meflo, 50 I S
Potdssio me/l K saa 0 .
Pesticidas Totais a) b) @ e/ 0,50 1 1 100 <0,03 <0,03 o 100%
240b)8 well | 010 0 B - ]
AMPAb) ® vl | 010 o R [
Benlazona b)2 el 0,10 o
Desetilterbutilazina b) © pefl " o0 . 0 ey
i Dimelenamida-P b) 2 e/l om0 1 1 100 0,03 <003 0 100%
Dimetoato b) & e/l ol 0 o
Diurdo b) © pefl 0,10 i 1] - S| B -
P " Glifosato b) ® e/l T 0 - ]
B Imidaclopride b) ¢ wefl 0,10 0 kS
linurde b)2; el 0,10 0 . I B
T ME56PHOS L b) ¢ vefl o0 | 1 1 100 003 | <003 o 100%
B MCPA b) 2 e/l 0,10 0 ) )
Mecoprope b 2 pe/ft 0,10 0
_ O e e e s
Metalaxil b) 2 e/l 0,10 0
) Metribuzinab) 2| pa/l I 0 B
Ometoato b) 2 pafl 0,10 o | |
- Oxadiazdo b) 2 uefl 0,10 0 i —
) Tebuconazal b) 2 vl 010 0
Terbutilazina b) 2 el 0,10 [ L !
Selénio 2 pg/l Se 20 o _
Sédio @ B me/I Na 00 0 B
Sulfatos 2 me/150, 250 i
Tetracloroeteno e tricloroeteno a) 2 T He/l 10 4] )
Tetracloroeteno 2 we/l 3 0
Triclorosteno N pzfl Nt o NG -
Trihalometanos - tatal (THM) a) g/l g o ~
o Bromadiclorometano g/l 5 I 0
Bromoférmio | pefl - - [} R
B Claroférmio uefl Ty o I
T Dihmmoclbmmelann wgfl D O 0 B
Dose indicativa [DI) £ i msw | ot0 | o - B B i
a-total B Ba/l Sinwdlor] o
piotal? B Ba/l 2 o e —
Rad3o Bo/l 500 0 B
Legenda: - '
@ pardmetio conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: (Identificar a EG em alta)
a) Soma das concentragdes dos compostos especificados. LQ - Limite de Quantificagdo saa-sem alteragdo anormal
b dispensado nesta tona de A {artigo 18% do DL n? 69/2023 de 21 do Agosta
Informagao i i 3o das situagdes de it 208 VP {causas e medidas corretivas):
O Vereador do Pelouro, 3 Data de publicasdo:
{Francisco Marla Carrajola de Sousa)




-

Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Ademas - Edital 130/2025

32 Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-lei n? 69/2023 de 21 de agosto, o Municiplo de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através da realizagdo de anilises (contratadas a um Laboratério

acreditado para o efeito) periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Centralo da Qualidade da Agua (PCOA) aproy pela Autoridade C {ERSAR).
R | ildstes Valor Pa : étrico | Ne Andlises PCOA _i %deAndlises | Valores Obtidos ‘ N.2 Andlises | % Cumprimento
| VP iista Realizad: lizad Méximo. Mini  Superlares VP do VP
Escherichia col ) /100 ml 0 1 1 100 o [} ) 00% |
Bactérias Colifarm N/100 ml 0 1 1 100 1] 0 0 100%
Cloro residual livre mg/l g 1 1 100 0,70 0,70 - -
Cheiro, a 25°C Fator de diluiggo B [
Sabor, a 25°C o Fator de diluigio 3 0 N
pH Unidades pH 26,5e%29,5 0
Condutividade pSfema 20 2C 2500 0
Cor me/l PtCo T 0
Turvagao UNT 4 Q
Enterococos N/100 ml [} W i 4] B |
Enumeragdo de microrganismos vidveis - nimero N/mla229C saa 0 i
[« perfringens {incduindo esporos) Nf100 ml o 0
Aluminio vg/LAl 200 0 - B
Azoto Amoniacal ma/l NH,y 0,50 ) I [ T ED
Antiménio 1e/i sh 740 [}
Arsénio ugfl As 10 (1]
Benzeno pe/l 1,0 0 I - S
B:mota)_pTrenn pefl 0,010 0
Boro - me/l B 15 [
Bromatos B 12/l BrO, 10 [
Cadmio pgflcd 5,0 0
Cilcio | meca e [} =
Cianetos wgficN 50 0 T
Cloretos mg/fl €l 250 [1] . R
Cloritos i mefl 0,70 0 - | il
Cloratos mg/l 0,70 0 — - B
Chumbo pe/l Pb 10 0 T
Cobre me/l Cu 20 [ ] -
Crémio - vefl r 50 [ T
1,2-Dicloroetano uefl 3,0 0
Dureza Total mg/l CaCO, - - 2 0 |
Ferro pe/l Fe fi 200 0
Fluoretos - me/IF 15 [) N
Hidrocarbonetos Aromticos Policiclicos (HAP) a) g/l 0,10 0 I —
e Benzo[b)flueranteno He/l - e - o
Benzo(k)fluoranteno| ngfl s o
o Benzo{g.h,i}perilenc pefl - 0 T - T B
Indenc(L,2,3-¢,d)pireno e/l ¥ 0 | ) o
Magnésio | meAMe | - b a
Mangané pg/l Mn 50 0
| Mercario ueflHg | 10 [}
Nitratos mg/l NO, st - =< ] I T T
HNitrilos - 0,50 o
Niquel 20 0
Oxidabilidad 50 0 )
| Potéssio T saa o | MT r o
Pesticidas Totais a)b) o 0,50 0 o |
2,4-Db) 0,10 0 -
| AMPA b) 0,10 0 - ]
__' b) 0,10 o« | 1 o
Desetilterbutilazina b) 0,10 0
= ida-? b} B o — 1T
Dimetoato b} 0,10 0 e T
- Diurgo b} 0,10 ) ) )
g - Glifasato b) e/l U oo w
Imidacloprida b} pefl 0,10 0 o
Linurdo b} pefl 0,10 Q
MBS6PHOS1 b} i 0w | o
~ Metaaxil b) ugfl 0,10 o ]
Metribuzina b} ve/l 3 0 o
"~ Ometoatab) el 0,10 o |
Metribuzina b) pafl 0,10 0
Ometoato b} nefl 0,10 0
Oxadiazio b) e/l 0,10 0 -
Tebuconazol b) pafl 0,10 il 0
Terbutilazina b) pefl 0,10 Q
Selénio pe/i se zo o
Sédio N me/l N2 Al 200 ]
sulfatos ) - me/150, 250 [ T
Tetracloroeteno e tricloroeteno a) pe/l 1(? i 0
Tetracloroeteno ] ngh - 0
Triclorostena (17| D | u ;. S SRR N i
Trihalometanos - total {THM) a) uefl 100 0 = o
] Bromodiclerometano pe/l - 0 .
Bromoférmio ugh -
T T Cloroférmic uefl - T o L
Dibromoclorometano He/l 5 - o0 o
Dose indicativa [DI) ¢} P mSv. o T R
atotal Ba/l =iy - B
B-total Bg/l - 0 o
Radio Ba/l 500 o
Legenda: S )
3) Soma das concentragies dos compostes especificados LQ - Limite de Quantificagio s5a3-sem alteragdo anormal
b) dis| do nesta zona de (artigo 182 da DL n® 69/2023 da 21 de Agosto)
¢} De acarda com a legislago em vigar (Parte C do Anexo | do DL n® §9/2023 da 21 de Agosto), sendo os valores da atividade, alfa total e beta total, Inferiores aos nivels dados {0,1e 1L0Ba/L, pr queavalor
da dose indicativa (D1 &inferior a0 valor paramétrico de 0,10 mSv
3 relativa 3 0 das situagdes de nto 308 VP (causas e medidas corretivas):
e} V‘emador_ do Pe!_quro, ! Data de publicagao: |
{Francisco Maria Carrajola de Sousa) |




