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Municipio de Santiage do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - zona 2 / Santa Cruz Edital 148/2023

32 Trimestre de 2023

Em conformidada com o Dacreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Dacreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica através
da realizagdo de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovada pela Autoridade Competente (ERSAR).

Faramatie | Unidades Valor Paramétrico Ne Anélises PCOA % de Analises Valares Obtidos N.2 Andlises % Cumprimento
| Ve Previstas Realizadas Realizadas Miximo Minimo Superiores VP doVvp
Niooml | 0 6 6 100 o o o0 | 100w
Bactérias Coliformes - N/100 ml 0 6 s 100 0 0 o | 10%
Cloro residual livre meg/l 1 6 6 100 0,66 0,41 0 -
Cheiro,a 25°C* Fator de diluigio 3 3 E 100 <1{L0) <1(1q) 0 100%
Sabor,a 25°C* | Fator de diluicio 3 3 3 100 <1(La) <1(Lq) o 100%
pH Unidades pH 265595 3 E T 7,7 (206 °C) | 7,4 (21,8 ) 0 100%
Condutividade ps/em 3 20 °C 2500 3 3 100 770 730 o 100%
Cor mg/l PtCo 20 3 3 100 <5(LQ) <5(L0) [ 100%
Turvagdo UNT 4 3 3 _ loo 19 <0,20 (LO) o 100%
Enterococos /100 ml 0 3 3 100 0 0 0 100%
Enumeragdo de micr os viaveis - nimero N/mla 22°C " saa 3 3 100 18 0 0 100%
Enumeragdo de micr vidveis - nimero N/mla36°C saa 3 3 100 4 0 (1] 100%
Clostridium perfringens N/100 ml ] 1 1 100 0 L 0 0 100%
Aluminio * pe/LAl 200 1 1 100 | <50{L0) <50(LQ) 0 100%
Azoto Amoniacal  mg/INH, 0,50 1 1 100 <004(l) | <0,04{LQ) 0 100%
Antiménio * ¢ L_ugfl Sh 5,0 e 1 1 100 <1,5 <1,5 0 100%
Arsénio * 2 g/l As T 1 1 100 3,82 3,82 0 100%
Benzeno* e pe/l 1,0 E 1 100 <0,30 <0,30 [ 100%
(alpireno * ng/t 0,010 1 1 100 <0,003 (L) | <0,003(LQ) 0 100%
Boro *2 B mghE | 1,0 £ 1 100 0,041 0,041 0 100%
Bromatos *2 g/l Bro, 10 1 1 100 <20 <20 0 100%
Cidmio *® pa/icd 50 1 1 | 100 <15 <15 0 C100%
cilcio B mg/l Ca Sl 1 1 100 7 7 o g
Cianctos *2 o uafi CN 50 1 1 100 <0 <0 0 100%
Cloretos ¢ ~ mghdl 750, 1 1 100 70 70 [ 100%
Chumbo * g/l Pb 10 1 1 100 <3,0(LQ) <3,0(1Q) [ 100%
Cobre * mg/i Cu 20 1 1 100 T <03(Q) <0,3(LQ) 0 100%
Crémio * pgflcr 50 1 1 100 <2,0(lQ) <2,0(LQ) ) 100%
1,2-Dicloroetano * ¢ pe/l 3,0 i 1 1 100 <0,10 0,10 0 100%
Dureza Total N mg/lCaCo; | - 1 1 100 340 340 1] =
Ferro - pefife 200 1 |1 100 160 160 0 100%
Fluoretos ® - mg/l F i 15 1 D 100 0,1 0,1 0 100%
Hidrocarbonetos Amn;a‘ticus Paliciclicos (HAP) * a pg/l 0,10 1 1 | 100 <0,010 (L) < 0,010 (LQ) 0 100%
Benzo(b)flueranteno * pg/l - 1 3 | 100 <0,010(LQ) | <0,010(LQ) 0 -
I Benzo[k)flucranteno * afl o 1 1 100 | <0010(1q) | <0,010(l0) o -
I Benzolgh,ilperileno <] pg/l S 1 1 100 <0,010(LQ) | <0,010(L0) 0 T
Indeno(1,2,3-c,d)pirenc * pg/fl - = 1 1 100 < 0,010 (LQ) <0,010(LQ) 0 -
Magnésio B me/l Mg - 1 1 w0 |37 37 0 2
A B g/l Mn 50 |1 1 100 <15(@) | <15() 0 100%
Nitratos 2 mgANO, 50 i 2 2 100 35 29 0 100%
Nitritos mg/l NO, 0,50 1 1 100 <0,0033 (L) | <0,0033(LQ) 0
Merctrio * 2 B ugfi Hg 1,0 1 1 100 <0,200 <0,200 ]
Niguel * B g/l Ni 20 1 1 100 <s(La) <5 (1) 0
Oxidabilidade mgfi 0, sy, 1 1 100 <10(q) <1,0(Lq) o
Pesticidas Totais *a)b) 2 pg/l 0,50 i 1 100 <0,03 <0,03 0
24D b)2 g/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0
T *h)e ugfl 0,10 1 1| 100 <0,03 008 | 0
| Desetilterbutilazina * b) ¢ g/t 0,10 1 1 100 0,03 <0,03 e
- Dil *b)e g/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 a
Diurdo * b) ¢ gl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 o
- Imidaclopride * b) wg/ 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 )
[— Linurdo * b)e ugh 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 o
B MCPA * b2 g 010 1 1 100 <0,03 <0,03 o | 100%
Mecoprope * b) % pefl 010 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Metalaxil * b) ¢ e/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
i Ometoato * b) ¢ e/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 [ 100%
Oxadiazio * b) 2 e/t 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 [ 100%
Tebuconazal * b) ® pgfl 0,10 1 1 T 100 <0,03 <0,03 0 100%
Terbutilazina * b) ¢ pefl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Di a- P * b) 2") ug/l 0,10 2 2 100 <0,03 <0,03 0 100%
Metrubuzina * b) 2") pafl 010 1 1 i 100 <0,03 <0,03 0 100%
Selénio * 2 pg/l se 1000 1 1 100 <3,0 <30 [} 100%
Sodio » mgfNa 200 1 1 100 39 39 0 100%
Sulfatos ¢ me/l S0, R 1 1 100 80 80 0 100%
Tetracloroetenao e tricloroeteno *a) ¢ pg/l 10 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
o Tetracloroeteno * pefl - 1 1 100 <0,10 <0,10 0 100%
Tricloroeteno * g/l 2 1 1 100 <1,0 <1,0 0 100%
Trihalometanos - total (THM) * a) ugfl 100 1 1 100 <3{La) <3(La) 0 100%
Cloroférmio * gl > 1 1 100 <3(La) <3(LQ) [ =
B Bromoférmio * ng/l = 1 1 100 <3 (L) <3{LQ) 0 -
i Dibromoclorometano * e 3 1| 1 100 <3(La) <3(Lq) 0 -
Bromodiclorometana * g : 1 1 100 <3(Q) <31 0 =
Raddio * Bq/l 500 1 1 100 <100(la) | <10,0(tQ) [ 100%
Dose indicativa (DI) * 2 mS5v 0,10 1 1 100 <0,10 <0,10 0 100%
a-total * 2 Bg/l - - - - - - - -
etotal * 2 Bq/l z 2 - < = = =
Legenda:
2 pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: AgdA
a) Soma das dos ficad: * Pardm aum Lat di LQ - Limite de Quantificagdo s3a - sem alteragdo anormal
) Pari do nesta zona de {artigo 122 do DL ne 306/2007 da 27 de Agosto alterado pela DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)

relativa 3

30 das situag@es de incumprimento aos VP (causas e medidas carretivas):

O Vereador do Pelouro,

(Albano Joaquim Mestre Pereira) |
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Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Vale Seco Edital 148/2023

. b 32 Trimestre de 2023
Municipio de Santiago do Cacém
Em conformidade com o Decreto-lai n? 306/2007 de 27 de agasto, 2lterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu A verificagio da qualidade da dgua da rede piblica através
da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

ParaTTewn \Inidades Valor Paramétrico _ NeAndlisesPCOA 5 de Andlise: | Valores Obtidos N2 Anilises 5 Cumprimento
ve Previstas Realizadas Realizadas  miximo Minimo  Superiores VP do VP
Escherichia col (£.coll) ' N/100ml 0 1 1 100 0o 0 [ 100%
Bactérias Colifarmes M/100 ml 0 1 1 100 o 0 i 0 100%
Cloro residual livre mg/l - 1 1 100 0,50 0,50 (1] =
Cheiro, 2 25°C * Fator de diluigao 3 - = - " - - &
Sabor,a 25°C* Fator de diluigdo 3 = . - = i = E
pH Unidades pH 26,5e<9,5 - - - - I = =
Condutividade pS/cma 20 °C 2500 - - - = - - .
Cor mg/l PtCo 1 20 - - - - - - E
Turvagdo UNT 4 - - - - Z = I
Enteracocos N/100 ml 1] - - £ i = = =
Ei ¢do de microrganismos vidvels - nimero N/mla 22:C saa - - - - = - -
E 3o de microrganismos vidveis - nimero N/mla 36°C saa - - = - - . =
[« fium perfringens N/100 ml 0 - - - - Z X =
Aluminio * ng/LAl 200 - - - - - = -
Azoto Amoniacal mg/l NH, 0,50 - - = fiEE % . - i
Antiménio * ngllso 50 = - = 8 . B T i
Arsénio * pg/l As 10 - - - - - s Z
Benzeno * pefl 1,0 - - - = % i =
Benzo(a) * pg/t 0,010 2 - - - - - =
Boro * mg/i B 1,0 - - - = = - -
Bromatos * pg/l Bro, 10 - - - - 5 E
Cédmio * ne/icd 5,0 = - 5 = = S
Célcio mg/lCa | 4 - - = - = - T
Cianetos * peflCN S0 - = = 5 R - .
Cloretos mg/l Cl 250 - - - = - s =
Chumbo * ugfl Pb 10 - - - Z Z . =
Cobre * mg/l Cu 2,0 - ‘ 2 : = = P
Crémio * pg/l Cr 50 - - - - - - -
1,2-Dicloroetano * pgfl 3,0 - - - " - z =
Dureza Total - mg/l CaCOy - = - - : = = -
Ferro pg/l Fe 200 - - - = 5 = "
Fluoretos mg/IF 15 - - = - u; = -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP) * a ug/l 0,16 - - - - - = g
(b)flucranteno * ug/l - - - - - B E =
1 Benza(k)fluoranteno * g/l - - . = = E = .
Benzofg,h,ijperileno * g/l 1] = - - -y - e .
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * pe/l ) =G - - - < - - =
Magnésio mg/i Mg - - o = - 5 E n
Manganés ug/l Mn 50 - - - - E E .
Nitratos mg/1 NO; 50 B - E E E R R |
Nitritos mg/i ND, 0,50 - - - B - - = |
Merctrio * wallHg 1,0 E - . - E A 5 N
Niquel * ug/I Ni 20 - - 5 B = E =
Oxidabilidad B mg/lo; 50 - B B = = , N
Pesticidas Totais *a)b) pgfl 0,50 - = - = & N
24-D*b) pgfl 0,10 z < = - - O N
* b} e/l 1] 0,10 - - P B £ T
Deselilterbutilazina * b) ngfl 0,10 - g z - = -
B Dimetoato * b) e/l 0,10 B 5 = " _ _
Diurdo *b) pefl 810 = = = - = =
Imidaclopride * b) pefl 0,10 - - - = = =
Linurdo *b) g/l 0,10 - 5 = i , 5 n
MCPA * b) g/l 0,10 E 3 % 4 R , N
Mecoprope * b) ng/l 0,10 - 3 - - - B 5 — =
Metalaxil * b} ng/l 0,10 = - - 5 T = r =
Ometoato * b} ngdl 0,10 - - = S = = -
Oxadiazdo * b) nefl 0,10 - - - = - - -
Tebuconazal * b) pefl 0,10 - - - = = % -
Terbutilazina * b) pgfl 0,10 - - < = = z =
Selénio * pgfl Se 10,00 - ] = s = " -
Sédio mg/l Na 200 - - = A - - -
Sulfatos mg/l S0, 250 - - - - H z =
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) g/l 10 - - - - = Z =
Tetracloroeteno * pg - - z =z = Z - -
I Tricloreeteno * e/t - = = z - - N 2
Trihalometanos - total (THM] * a) pefl 100 - = - - z z =
Cloroférmio * pgfl - - - - - - = =
Bromoférmio * naft 2 - - - - 7 " R
Dibromoclorometano * pefl - = e = 5 - . T
Bromodiclerometano * ugfl - = - o - B z =
(Raddo * 8a/l 500 - - B Z = = _
Dose indicativa (DI} * ¢} msv 0,10 - - = z - o R
a-total * Ba/l - = - i = . . B
f-total * Ba/l - - - - - i 2 =
Legenda: -
a) Soma das concentragdes dos compostos especificados. * parametro contratada a um Labaratdrio Acreditada LQ - Limite de Quantificagde s53a-sem zltaragdo anormal
b) Paré It do nesta 1ona de Al to (artigo 12¢ do DL n¥ 306/2007 de 27 de Agosto alterada pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro)
¢) De acordo com a legistag3o em vigor (Parte IV do Anexa | do DL n? 306/2007 de 27 de Agosta alterado pelo DL n@ 152/2017 de 7 de dezembro), sendo os valoras da atividade, alfa total e beta total, inferiares aos nivels de verificac3o recomendados (0,1 e
1,0 Bg/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose Indicativa (DI é Inferior ao valor paramétrico de 0,10 mSv
Infarmagao relativa a 30 das situagies de d 203 VP [causas & medidas carretivas):
0 Vereador do Pelouro, | p) | / g
(Albano Joaquim Mestre Pereira) i . .20 / / ﬂ%
L / y




Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:

Sdo Bartolomeu de Serra Edital 148/2023

3¢ Trimestre de 2023

Em canformidade com o Dacreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através

da realizag3o de andlises periddicas na torneira do consum

or, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

o it Valor Paramétrico  NeAndlises PCOA %deAnglses ~ ValoresOblidos  neAndlises % Cumprimento
ve Previstas lizad adas | Maxi Minimo  Superiores VP dovp
Escherichia coli (E.coli) /100 ml 0 2 2 10 0 0 o | 100% |
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 2 2 100 0 [ 0 100%
Clora residual livre mg/l 2 2 100 0,45 0,27 0 Z
Cheiro, a 25°C* Fator de diluigdo 3 - - - - 3 = =
Sabor,a 25°C* Fator de dilui¢do 3 - = - = o - -
pH Unidades pH 26,52%9,5 - - - I - B B
Condutividade HS/ema 20 2C 2500 - - - - = = =
Cor mg/1 PtCo 20 - = = = B = =
Turvagdo UNT 4 - - - - - _
Enterococos N/100 mi 0 - - - - - - =
Enumerag3o de vidvels - nimero N/mla 222C saa - 1 = = - = ) = m
Enumeragdo de vidveis - nimero Nfml a 362C s3a = - - - - = =
Clostridium perfringens N/100 ml 0 - - - = = - -
Aluminio * pa/LAl 200 - - - - - - -
Azoto Amoniacal ma/l NHy 0,50 s = = = ~ o = =
Antiménio * @ g/l sb 50 - - - £ = = =
Arsénio * 2 pg/l As 10 - - - - = . -
e el o il = N . N , - N
Benzo(a)pireno * pg/l 0,010 - - Z £ = = =
Boro *° mg/l B 1,0 = = = 3 = = -
Bromatos *© g/l Bro, 10 - - - = = = -
Cddmioc *° peflcd 5,0 - - - o - - -
Céicio mefl Ca Il - - = 3 = B = = i
Cianetos * ¢ pgf/ICN 1l 50 - - - - = B g
Cloretos 2 mg/lcl 250 - - = = z - -
Chumbo * g/l Pb 10 - . = R B N N
Cabre * mg/l Cu _2,0 - - - = = 3 &
Crémio * _weficr SO - = = = = = E
1,2-Dicloroetano * 2 ng/l ol ]| 3 z = = = = B
Dureza Total mg/i CaC0, - - - - . - . ~
Ferro pgfl Fe 200 - - - - e = E
Fluoretos & mg/lF 1,5 = = = N = = =
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliclclicos (HAP) * a pg/l 0,10 - - - e = = =
TN Benzo(b)fluoranteno * pefl - = 5 - . - - .
Benzo(k)fluoranteno . pg/l L= - - " - - . = E —
Benzo(g,h,i)perileno * pahl JEE - 9 S 2 L E 5 P
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * pa/l - = = = ] 7 = =
ésii mg/l Mg L=l - 5 = = " = P
Manganés g/l Mn 50 - - - - - - -
Nitratos © mg/l NO, 50 - : e 3 = s :
| Nitritos mg/INO, 0,50 - : 5 = = = 3
Mercirio *2 B ng/l Hg 1,0 L = 2 = % N T N
Niquel * g/l Ni 20 - - - = - N -
Oxidabilidade me/l 0, 5,0 - = 3 3 = = 5
Pesticidas Totais *a)b)¢ ugfl 0,50 1 1 100 <0,03 <0,03 o 100%
2,4-D*b)® g/l 0,10 . - - - = - .
Bentazona *b)® g/l 0,10 - - - - - - -
Desetilterbutilazina * b} 2| pefl 0,10 - - : 5 3 z Z
Di *b)e pgfl 0,10 - - - - 5 - -
Diurdo *b) 2 pg/l 0,10 - - - - = - N
Imidaclopride * b) 2 pgfl 0,10 - - - - - N .
Linurdo * b2 pg/l 0,10 - - - B 5 - =
MCPA * b)? g/l 0,10 =1 | = = 3 < 5 5
Mecoprope * b) 2 pg/l 0,10 - - = % = = .
Metalaxil * b) 2 nehl TRRDRO A0 - . z N . N N
[0 »*b) 2 pefl 0,10 - - - = B . =
Oxadiazdo *b) 2 pe/l 0,10 - - = 2 = = -
Tebuconazol * b) 2 pg/l 0,10 - - - - < s "
Terbutilazina * b) 2 pafl 0,10 - - - - - U -
Dimr ida-P* b) 2 pgfl 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
Selénio =2 g/l se 1000 E = = = = Z =
Sédio 2 mg/l Na 200 - - - = = - -
Sulfatos & mgfl SO, 250 - - - - - - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) 2 pefl 10 - B = = = 2 =
Tetracloroeteno * peft - - = E = < = <
Tricloroetenc * pg/l - - - - 5 = - -
Trihalometanos - total (THM) * a) pg/l 100 I - - - - - - -
Cloroférmio * ugfl £ - - - = = g =
Bromoférmic * ugfl = = B - 2 = - - = =
Dibremoclarometano * pg/l = | - - - = = = -
Bromodiclorometano * ugfl - - - = - - . - N
Raddo * Bgfl 500 - - % e = = =
Dose indicativa (DI} * ¢ msv 0,10 - - - - > < =
a-total * ¢ Ba/l = - - - + = = -
B-total * ¢ Ba/l - . - - - R N .
Legenda:
2 pardmetra conservativo analisado pela Entidade Gestara em alta: AgdA
3) Soma d: dos Ificad: . doauml dri ditad 10 - Limite de Quantificacio saa - sem alteracio anormal
b) Parimi i o nesta zona de Ab (artigo 122 do DL n? 306/2007 dz 27 de Agosto 2lterada pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembra)

relativa &

30 das situagdes de incumprimento aos VP {causas e medidas corretivas):

0 Vereador do Pelourg,
(Albano Joaquim Mestre Pereira)

il
—rf/’

/(///V o S
=¥




o

Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Santiago do Cacém - zona 1 Vale Rainha Edital 148/2023

32 Trimestre de 2023

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agesto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagio da qualidade da dgua da rede publica através

da realizagdo de andlises perl

icas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

(Albano Joaquim Mestre Pereira)

parimeteo s AP | MR POR - wdsarilur | SRAENRE ) Masndi oyt
ve Previstas  Realizad, lizad: 5 Minlmo | Superiores VP doVPp
Escherichia coli (E.coli) B N/100 ml 0 B 2__ — 100 0 0 Q 100%
Bactérias Coliformes “N/100miI 0 2 2w 0 0 0 00%
Cloro residual livre mg/l + 2 2 100 0,70 <0,10(LQ) 0 |
Cheiro, a 25°C * Fator de diluicio 3 a ¢ 1 100 <1{LQ) <1(LQ) 0 100%
sabor, a 25°C * Fator de diluicdo 3 1 21 100 <1{Lq) <1(LQ) 0 100% |
pH UnidadespH | 265es9,5 1 1 100 7,4 (20,9 =) | 7,4 (21,9 2C) 0 100%
Condutividad: uSfem a 20 9C 2500 1 T 100 640 640 0 100%
Cor mg/l PtCo e 20 1 1 100 <5{La) <5(La) 0 100%
Turvacdo UNT 4 1 : 100 <0,20 (LQ) <0,20(LQ) 0 100%
Enteracocos N/100 ml g 1 1 100 0 (4] 0 100%
Ef o de micr i vidveis - nimero N/ml a 22°C saa 1 1 100 18 18 0 100%
Ei 3o de micr i vidveis - nid N/ml a 36°C saa 1 1 100 44 44 0 100%
Clostridium perfringens o N/100 ml 0 - - = - S = =
Aluminio * pg/LAl 20011 - % E = = = E
Aot Amoniacal me/I NH, 0,50 = o . e R R ,
Antiménio * 2 pg/l Sh 5,0 - = - - - - -
Arsénio * @ na/l As 10 i = 2 5 = = = =
Benzeno * pefl 1,0 - - E = = = =
Benzo{a)pireno * ng/l 0,010 - = = - o _ =
Boro *2 mg/l B 1,0 - - - . . - -
Bromatos *° g/l Bro, 10 P & | Z % % 5 z
Cadmio * ¢ pg/l cd 5,0 = = = = 5 L il
Célcio mg/l Ca I - = = = F % = = =]
Cianetos *2 g/l CN = - - - - - - .
Cloretos 2 mg/icl 250 - - - 5 B i E
Chumbo * pg/l Pb T - - = - & = =
Cobre * mg/l Cu 2,0 (21| = = = = = =
Crémio * pefi Cr 50 B - - - - - - -
1,2-Dicloroetano * 2 peft 3,0 - - - = 2 - _
Dureza Total mg/l CaC0, = - - - 3 - ER B
Ferro nefl Fe 200 - - - - = = B
Fluoretos ¢ mg/IF 15 - - - - = = -
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP) * a pg/t 0,10 - - - - - - -
Benzo(b)fluoranteno * ngfl 2 3 = a T = Z = =
B Benzo(k)fluorantena * pgfl - - = - = 5 -
Benzo(g,h,ijperileno * pgfl Sl - = s = . - .
Indeno{1,2,3-c,d)pireno * pafl Il - - - - - z -
Magnésio ma/l Mg E 3 3 = = SRR T -
Manganés pefl Mn S0 - < = 3 = = %
Mitratos ¢ mg/l NO; 50 - - = N - =
Nitritos mg/l NO; 0,50 = = - - N - ~
Mercirio * ¢ pgfiHg 1,0 - ] 3] B - - z
Niquel * pg/l Ni 20 - - - = = = =
Oxidabilidade mglo, | 50 5 5 5 : N B =
Pesticidas Totais *a)b) 2 pgfl 0,50 1 1 100 <0,03 <0,03 0 100%
2,4-D*b)2 g/l 0,10 - - - - Z = 5
Bentazona *b)2 ngfi ] 0,10 - - e - = -
Desetilterbutilazina * b) 2 nght 0,10 = = T i n - =
Dimetoato * b) 2 pefl 0,10 - - - - - - .
Diurso * b) 2 wgh | 0,10 B z T " . - Z =
\midaclopride * b) @ wgh ) z = = 5 % = N
Linurdo * b)e pgfl T 5 T = 2 B N =
MCPA * b)e ugf 0,10 = - - - - - .
Mecoprope * b) 2 peft 4 " 0,10 - - - - 2 - =
Metalaxil * b) 2 g/t 0,10 < 5 a | % B
Ometoato * b) ¢ pgft i 0,10 - =] - = = = =
Oxadiazdo * b) 2 gt 0,10 x - . - - - 3
Tebuconazol * b) 2 pe/t [ 0,10 - - - s i 3 = |
Terbutilazina * b) @ gt " o1 z T E . = o 5
Dimr ida- P* b) 2 g/l 0,10 1 1 100 <0,03 <0,03 ] 100%
Selénio *2 pg/l Se 10,00 - - - » - - .
Sédio 2 mg/l Na 200 - - - - & 2 =
Sulfatos @ mg/l S0, 250 - - - = = z =
Tetracloroeteno e tricloroeteno *aj)® pefl 10 - - - - % x F
Tetraclorceteno * pe/l - - - - - - - -
Tricloreeteno * pe/t - - - - 5 ) & =
Trihalometanos - total (THM) * a} ug/l 100 - - - - = 2 @
Cloraférmio * pg/l - - - = = = = -
Bromofdrmio * pg/l - - - - - - . -
Dibromoclorometano * ug/l - - - T = = = 2
Bromodiclorometano * ug/l = - - S = - = =
Raddo * Bq/l 500 - - - - = = -
Dose indicativa (DI) * @ mSy 0,10 - - = = - - -
a-total * ¢ Bq/l - - 3 % = = g =
B-total * ¢ B/l - 3 = i - = = =
Legenda:
2 Pardmetro i lisado pela Entidade Gest alta: AgdA
a) Soma das Ges dos il * Parimatra contratado a um Laboratério Acreditado LA - Limite de Quantificaca saa - sem alteragdo anormal
b) Parbmetr nesta zona de Al (rtige 122 do DL n? 306/2007 de 27 de Agosta lterado pelo DL n? 152/2017 da 7 de dezembra)
Infarmagio compl: relativad das situagdes d 305 VP (causas e medidas corrativas):
0 Vereador do Palouro, |

%)
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Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Fontandrio do Palol Edital 148/2023

i 32 Trimestre de 2023
Municipio de Santiago do Cacém imestre de

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lai 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através
da realizagdo de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR),

" Valores Obtidas

N.2 A_{ii]l:e;

Parimtio Unidades  VolorParamético  NeAniliesPCOA g de Andlises \
ve Provistas  Realizadas  Realizadas | maimo. Minimo  Superiares Vi
Escherichia coli (E.coli) N/100 ml 0 2 2 | w0 | o | o | o |
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 2 2 100 0 ) o0
Cloro residual livre mg/l = 2 2 100 0,82 0,14 0 ~
Cheiro,a 25°C * Fator de diluicio 3 - - - - - - -
Sabor,a 25°C* Fator de dilui¢do 3 - = - - = = o
pH UnidadespH 26,5595 & = = = = = =
Condutividade pS/cm a 20 2C 2500 . s - ‘ ‘ . N
Car mg/l PtCo 3| 20 - - - - - - N
Turvagdo UNT Ik 4 23 Z = = = 2 o
Enteracocos N/100 ml [} (LT = = 5 = = = =
Enumeragdo de microrganismos vidvels - nimero N/mla 229C saa - - - - - - a
Enumeragdo de microrganismos vidveis - nlimero N/mla 369C SV - - - - N _
Clostridivm perfringens ) N/100 mi 0 ”7 A T = = = = = = E
Aluminio * ng/LAl e [ g z T = = =
Azoto Amoniacal mg/fl NH, 050 ] - = = - = &
Antiménio * g/l sb 5,0 - - o - - - B
Arsénio * ) g/l As 10 z. 3 3 3 = B :
Benzeno * ng/l 1,0 - - - - & & =
Benzo(a)pirenc * pg/l 0,010 - - - 5 2 N B
Boro * mg/l B 1,0 9 = = - = - 3
Bromatos * Wg/l Bro, 10 B = 2 NN I S = EE—
Cédmio * pg/lcd 50 ) i 3 - = I F 5
Célcio mg/l Ca - - - - - = = &
Cianetos * pgflCN 50 = = = . N - N
Cloretos mg/iCi @m0l - - = A A - =
Chumbo * ug/l Ph e I - = = 2 E S
Cobre * mg/l Cu 2,0 - - - - = 2
Crémio * pgflcr 50 - - = = < - -
1,2-Dicloroetano * ug/l 3,0 - - - - - - -
Dureza Total mg/l CaCO; fi - - - - - = =
Ferro o pgfl Fe 200 - - - - = 5 =
Fluoretos ) mgfl F 15 = - - - . = =
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP) * a nett 0,10 - - - - - - .-
Benzo(b)fluoranteno * pg/l s - - B - - = = S
Benzolk)filueranteno * pg/l 1 - z - = - 2 = = =
Benzo(gh,i)perileno * pefl 3l nig = = x " - - _
A Indena(1,2,3-c,d)pireno * el L - = - - - - -
Magnésio ) me/l Mg 2o B : 7 = % =
M & pgfl Mn 50 P E = = - - 5
Nitratos mg/I NO; 50 - - = = = » =
Nitritos mg/l NO, 0,50 - - - - = = -
Mercdrio * B pe/l Hg 1,0 - - - - = @ z
Niquel * g/l Mi 20 - - - 5 5 = =
Oxidabilidade mgAo, 5,0 - - - = - = =
Pesticidas Totais * a}b) ugfl 0,50 - - - = = - -
2,4-D*b) ugfl 0,10 = 4 - - - - -
Bentazona *b) ng/fl 0,10 - - - - 2 = E
Desetilterbutilazina * b) pg/fl 0,10 - - - - 5 B =
Dimetoato * b) ngfl 0,10 - " 5 - - ]
) Diurdo * b) pgh TR 555 - 2 B : S T .
l Imidaclopride * b) pgh 0,10 - = 2 5 = % = :
Linurdo *b) g/l 0,10 - = = = = = =
MCPA *b) ngh o0 " B B . R N N
Mecoprope * b). g/l o010 - - - z z 2 z
Metalaxil * b) ngh oA ]| E z B = = z 5
Ometoato * b) g/l 0,10 - - - = - = =
Oxadiazdo * b) ngfl 0,10 - - - 5 - - -
Tebuconazol * b) ng/l _O,ID - - - z = z z
Terbutilazina * b) pgh 010 5 = = . = = T
Selénio * ug/l Se 10,00 - - - = = = -
Sodio mg/l Na 200 - - - - = - N
Sulfatos mg/l 50, 250 - - - = = 3 3
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) pgfl 10 - - - B E E 2
Tetracloroeteno * pg/l - - - - - E B =
. Tricloroeteno * pg/l - - - o = - - -
Trihalometanos - total (THM]) * a) pg/l 100 - - E Z E E =
Cloroférmio * pgfl - - E 2 E = = 5
Bromofdrmio * pesl - - = = = e = .
Dibromoclorometano * pg/l = - - - - - . -
Bromodiclorometano *| pe/l - - - & & E g 3
Radio * Ba/l 500 - - E 5 - - 5
Dose indicativa (DI) * c} mSv 0,10 - - = = = = 5
a-total * Ba/l - - = = - - - -
p-total * Ba/l - - - & 5 3 F =
Legenda:
3} Soma d Ges dos di * Parametro contratado a um Laberatéro Acreditado. LQ - Limita de Quantificacio <aa - sem alteragio anormal
b) Pard d do nesta zona de {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado palo DL n 152/2017 de 7 de dezembro)
¢} De acorda com a legislagdo em vigor (Parte IV do Anexo | do DL n2 306/2007 de 27 de Agosta alterada pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezembro), senda os valores da atividade, alfa total e beta total, inferiares aos niveis de verificacao recomendados (0,1 e
1,0 Ba/L, respativamente), presume-se que o valor da dose Indicativa (DI) € inferior ao valor paramétrico de 0,10 mSv
£ relativa 3 averiguacd Ges di P VP {causas e medid; ivas):
0 Vereador do Pelouro, \ tf) /
(Albano Joaquim Mestre Pereira) i i /ﬂ / /{ /% j
Y A




Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

& Zona de Abastecimento de:  Ademas Edital 148/2023
el
Municipio de Santiago do Cacém

Em confermidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu i verificagdo da qualidade da 3gua da rede piblica através
da realizagio de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

32 Trimestre de 2023

TG, iia Tl ValorParamétrico  N2AnalisesPCOA g de Andlises | ValoresObtidos g Andlises % Cumprimento
ve Previ Realizad lzadss  miximo  Minmo | Speriores VP doVp
| Escherichia cofi (E.coli) | njooml e GEEE __ =i 100 | 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes | njooml o) IR 100 0 0 ) 100%
Clororesiduallivee | mgh | - 1 % 100 0,49 0,49 0 :
Cheiro,a25°C* Fator de diluicio 3 E = 3 F = - s
Sabor, a 25°C* Fator de diluicio T - - - = = - =
pH Unidades pH 26,5e<5,5 = - - - - = -
Condutividade uS/cm a 20 2C 2500 - - B B = E P
Cor mg/I PtCo 20 - - - - B i ET
Turvagio UNT 4 - - - - = = 5
Enterococos N/100 ml o - - - - - - -
Enumeragio de organi vidveis - nimero N/mla 222C saa - - E: - E E -
Enumerag3o de microrgani vidveis - ndmero N/ml a 362C saa - - - B; & E B
Clostridium perfringens N/100ml 0 - - - - a i =
Aluminio * pe/LAl 200 - - = - - - .
Azoto Amaoniacal mg/l NH, 0,50 - - = = - - .
Antiménio * He/l sb 5,0 - - - = = z
|Arsénio * ng/l As 10 - - - - = = =
Benzeno * He/l - - - e - < -
Benzo(apireno * ught = : T = 5 N R
Baro * mg/lB - - - = = < =
(T SRR T = 1 . - : : -
Cadmio * e/l cd = n N . N . N
Calcio meg/i Ca ah[[l=T, = 3 5 . . B Z
Cianetos * pgflCN 50 - = = & = i B
Cloretos mgfiCl 250 = = = < = = i
Chumbo * ng/l Pb 10 - - - - - - R
Cobre * mg/l Cu 2,0 - - - | - - - -
Crémio * pg/l Cr 50 - - = - z = =
1,2-Dicloroetano * pefl 3,0 - - - - - 2 T
DurezaTotal mg/l Cac0, - - - - - - = =
Ferro S ugfl Fe o zoom - - ] - - - - -
Fluoretos mg/lF i I,_S i i - - - = ] ] &

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) * a
Benzo(b)fluoranteno *
Benza(k)fluoranteno *
Benzo[gh,i)perilena *
Indeno(1,2,3-c,d)pireno *

Magnésio
Manganés
Nitratos
Nitritos

Mercirio *

Niquel *

Oxidabilidade
Pesticidas Totais * a) b)

2,40 % b)

Bentazona * b}
Desetilterbutilazina * b}
Dimetoato * b}

Diurdo * b - - - - e = 5
Imidaclopride * b) - - - - - 5 5
Linurdo * b} - - - - - - - -
MCPA * b) E = - E E e z
Mecoprope * b} - - = E E E =
Metalaxil * b} pe/l 0,10 - - - - - 5 .
Ometoato * b) pg/l 0,10 - - - - - - -
Oxadiazdo * b) pg/l - - - - - £ =
Tehuconazol * b) pg/l - - - - < = -
Terbutilazina * b) ng/l - - - - e " <
Selénio * pgfl Se - - E - - - -
Sédia mg/l Na - - - - = & .
Sulfates mg/150, - - - - - = a
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) e/l - - - - = - =
Tetracloroeteno * pg/fl - - - g 5 L -
Tricloroeteno * pg/l - - - - - = - a
Trihalometanos - total (THM) * a) g/l 100 - - - - = = "
Clorofdrmio * g/l il - - - = - = = -
Bromoférmio * g/l - - - - - - b -
Dibromoclorometano * g/l - - - - - - = z
Bromodiclorometano * g/l - - - - - - - =
Raddo * Bq/l 500 - - - - - - -
Doseindicativa (D) *¢) msy 0,10 = - z z : = N
a-total * Bg/l - - < - % = = g
B-total * Ba/l - - - = = = = &
Legenda:
) Sama das Gas di q * Parametro cantratade 2 um Laboratério Acreditade LQ - Limite de Quantificagio saa - sem alteragdo anarmal
b) Parii nesta zona de Al {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto 2lterado pelo DL n2 152/2017 de 7 de dezembro)

c) De acordo com a legislagdo em vigor (Parte IV do Anexo | do DL n? 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembra), sendo os valaras da atividade, alfa total e beta totsl, Inferiores aos niveis de verificacio recomendados (0,1 ¢
1,0 Ba/L, raspetivamente), presuma-se que o valor da dose indicativa (DI) & inferior a0 valor paramétrico de 0,10 mSv

e relativaa das situagdes de Incumprimento aos VP (causas eyd[dajﬁ:rreﬂvas):

Y | Wz

\-ff/la

0 Vereador do Pelouro,
(Albano Joaguim Mestre Pereira)




