CONTISYSTEMS.

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Munlclplo de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

MUNIC{PIO DE SANTIAGO DO CACEM | N AN
CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei n2 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificacio da qualidade
da dgua da rede piiblica através da realizacao de andlises periédicas na torneira do cansumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA)} aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

onlro] Rotina 1

-herichia coli (E.cali} N/100 mL 0 3 3 100 0 [ 0 100%
Bactérias Coliformes /100 mL o =] 3 100 o 0 o 100%
Cloro residual livre i we/Lcl; 020" i 3 100 0. 0w | o | =
Controlo de Rotina 2
Azato Amoniacal  mglLhH, 1 i
Ne de coldnias a 228C NfmL sam alteragio anarmal L 1 160 ] 0
e de colénias a 36 ¢ L sem atteraga anarmal 1 L 00 0 o
Condutividade KSfem a 20°C 2500 1 1 100 450 450
Cor mgfL Pile 20 1 1 100 <5(La) <5(LQ)
oH Unidades pll 1 1 100 | 84212 | B4 (215

& pefL Mn 1 1 100 <15(1Q) <15(Q)
Nitratos ¢ medL N0y 1 1 100 16 16
o) ] me/L O, 1 1 100 <1,0(La) <1,0(L0)
Cheiro* Factor diluiglo 1 L 100 <1(La) <1(1Q)
Sabor * Factor diluigio r 1 100 <1l <1(a)
Turvagdo UNT 1 1 100 <020{L0) ; <020}
Controlo de Inspecgdo
Cl dium perfringens {100 mL o . E = -
Ferro ) HefL Fe B 200 - - 3 = i
Nitritos me/L o, 05 5 B . B . -
Antiménia® ¢ HefLSh 50 = - - = 3 E
Arsénlo "2 - Ve/LAs 10 T . B - , 4
Benzeno* @ e/l 10 = = = A
Benzo(a)pireno * o pafL 0,010 = - - - . - -
Baro* e me/LB 10 Z z . = B B
Bromatos * ¢ pe/LBro; 10 . - - - = 5
Cddmio * 2 pg/Lcd 50 - = 2 z
Calcio mgica | 100" - : . — 3 E F z
Chumbo® we/LPb 10 - - % % " =
Cianetos * 2 wefLcn 50 . - 2 & 5 &
Cobre* mg/l Cu T B = S = | & | =
Crémio * 2 pg/LCr 50 - - - - & = z
1,2-Dicloroetano® @ pell 30 - - - 5 . = "
Dureza Total mp/LCaco, 150-500% = B 3 = 5 = =
Enterococos Nf100 mL L] - - - - . . <
Flucretos* ¢ mefLF 15 B = < = 2 = =
é ) mg/L Mg 50t s | = - + - = -
Mercdrio * 2 pe/LHg 1 . = % R - &
Niquel* we/LHL ) p - - - . . _
Hidrocarbanetos dticos. (HAP}*d) ugll 0,10 - - - = 5 z :
Benza(b)fluoranteno * pglL - . - - - 5 & S
Benza(k * Halt - - - - - - - -
s ey N - 3 3 B = F T
Indeno(1,2,3-¢,d)pirena * pa/l = £ = % = = - =
Pesticidas Totals * 2 c) d) ug/L 0,50 B - T = = B 5
) Alacloro® @ ugll = 0,10 = = . = . N
Atrazina* 2 nell 0,10 - B < = = E =
Bentazona * @ Hgfl 0,10 - - - - - = .
Desetilatrazina* & ug/l 0,10 - = 23 9 3 E =
Desetil tilazina * ¢ ng/l 0,10 - . < = - - N
Diurdo® @ e/t 0,10 B - = = * = =
Linurdo * 2 e/l o1 5 - - ; . . _
Terbutilazina* ¢ (778 0,10 < - - = = = :
Selénio *2 g/t se 10 - - - & - B .
Cloretos® mafLCh 250 - - - - - = 5
Tetracloroeteno e tricloroeteno * od) ng/l 10 - B 3 = = B %
Tetracloroeteno * 2 e/l - e = 5 E = = .
Tricloroeteno * 2| pell Il 5 < - = = — = & =
Trihals - total (THM)*d) pefl 100 - B = = . N -
N Cloreférmio* Hg/L . - - - @ - 5 B
Bromafdrmio * [04(8 = = - T a - = - -
Dibromoclorametano * M/l E E: - = - = - 2
dickorometano * uglt - - - - - - -
Sédio * 2 mLha 200 % = : = 5 E =
Sulfatos * 2 me/LsO, 250 - - - A 5 -
Raddo* BafL 500 - - = = . E z
Dose indicativa* & ) msv [N . . 2 5 s 7 .
a-total* @ BafL - - - - * = v =
B-total® 2 B/t - - - = 3 - F =

2P % r 130do DL 7 de 27 de Agasto) VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte, Il e lll do anexo .
1) Valores recomendados * Parimetrosubcontratado 3 um Labaratério Acreditada

o} Pardmetro dispensad fona d {artigo 122 do DL n?306/2007 de 27 de Agasto) 3 lisado pel emaha

) soma das dos : LQ- Limite de Quantificagio

&) De acordo com a legislagda em vigor, Decreto Lei N9 23/2016 de 3 de junho, sendo o5 valores da stividad alfa total e beta tatal inferiores aos nivels de verificag3o recomendados (0,1 ¢ 1,0 B/l respetivamente), presume-se que o
valor da dose indicativa (DI) & inferior 2o valor paramélrico de 0,10 mSv.

complementar relzliva 3 averiguagd

0 Vereador do Pelouro, (Albano Joa esire Pereira) Data: 27-02-2017




CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Municipio de Santiago do Cacém Laboratbric deAauas Municipal

| IFaC
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM gro Bl
CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em canformidade com o Decreto Lei n 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 4 verificagdo da qualidade
da dgua da rede piblica através da realizagio de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Comp (ERSAR).

hia coll (E.coli) waoome | 0o 1 1 100 0 0 0 100%
Bactérias 1/100 mb 1] 1 1 100 o 0 o 1003
Clirofestddallvee: e me/L s 0208 X 3 1 950 B0 S S
Controlo de Rotina 2
zoto B mgAhH, | o0 . g B o = J = e
N2 de coldnias a 22 °C NfmL sem aheragao anormal | - - - = x x o
Ne de colénias a 36 5C [ sem sheragda anarmel - - - e : = .
Candutividad, VSfem a 20°C 2500 e = E = | = - .

Cor mg/LPCo 20 - E - = = T
pH B o Unidades pH 265 59,0 R B R R = = . .

: e/t Mn s0 T = i 5 3 = 5
Nitratos mg/ o, 50 . - - - - ~ .
Oxldabilidad ) ooy, | s s S O = = 3
Cheiro* Factor diluigo El - . .

Sabor * Factor diluigio 3 E D e N
Turvagdo unt 3 L T
Controlo de Inspecgio
Aluminio® pg/LAL - = ” -
a perfring - 1100 mt 0 T = : = m "
Ferro ve/LFe 200 i - . E - -
Nitritos me/L NO; 05 - & L - s 3 -
' pe/Lsh 80 S v - I N
Arsénio * /LA E = < : i = T s = = ;
Benzeno® g/l 10 - - s & - T . P N
*+ e/t o010 = - i Y I S I
Boro * m/La 10 - 5 E =0 | Z T 5 S
Bromatos * pe/LED, 10 = = S = B = =
Cddmio * - pe/Led 5.0 - E = 2 g z =
Célcio B mgfl Ca 100" - - w e . . =
Chumbo* ue/LPb 10 g = E : E 2 =
Cianetos * pefLch 50 === s 7 = - - N
Cobre * mg/l Cu 20 B = - - = . =
Crémio * peLCr R 50 = = - -
1,2-Dicloroetano® ua/t 30 - i i FE N N T
Dureza Total ma/LCaCO, " isosoof . . - I - o i
Enterocecos 8/100 mL o < = = 1 N [ . 5
Fluoretos ma/LF 15 | . P T R T A T
: mg/L Mg 50t n : w0 i —
Mercdrio * pefLig 1 - . : - _' o I . A s
Niquel® KL 20 3 - = | ” i | i i
Hidrocart (HAP)*d) bt 0,10 - B . % . E =
Benzo{b)flucrantens * b/t - = = | el e A S X o
Benzofk}fluorantena* velt - g E = ' : [ = I
Indeno(1,2,3-¢,d}pireno * e/t z 3 z - iz - = i =
Pesticidas Totals * ¢} d) ngfl 0,50 = = - - - 5 =
B Alaclora® bl o0 g = 5 = :
Atrazina® el 0,10 - I N . o -
* pelL 0,10 L - 3 P = =
o Desetilatrazina* HefL 0,10 - . . .
tilazina * it 0.10 = 5 5 =
Diurio* e 010 3 - - s . p
Linurdo * pE/L o110 a: i &
Terbutilazina* it 0,10 E z E
Selénio * ] pg/Lse 10 I i - > B = R
Cloretos e me/LCl 250 N E - E i = )
Tetraclorogteno e tricloroeteno *d) pg/L 10 - B - -
Tetrac * [ - . = = z 5
o Tricloroeteno * HEL - B = x = . N
total (THM)*d) e/l 100 s E — e 3 E 55 =
Claraférmio® e/l - I O - . - .
Bromofdrmlo * pe/t - n E 5 5 = = =
Dibromoclorometano * g/t B - - - - - -
Bromodiclorometano * pelL = B i » = o
Sodio * mg/LNa 200 . . : 1 3 T T .
e = : —i- S - - ; .
o . — 1+t - _
mSv oL - & = o 4 | T_ i e
{artiga 13¢ do DL n7306/2007 de 27 de Agosto) VP - Valores paramétile Lel 306/2007 de 27 de Agosto - Partel, ll e Il do anexo .
b) Valores recomendadas * Pard aum '
B d o zon3 de At {artigo 127 do DL n*306/2007 de 27 de Agosto) & Pardimetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta
d) Soma das dos i 1Q- Limite de Quantificagio
<) De acordo com a legislag3o em vigor, Decreta Lei NY 23/2016 de 3 de junho, sendo as valores da atividade aifa tolal e beta tatal inferiores aos nivels da dados (0,1 e 1,0 BaL, p quee
valor da doseindicativa (D)) & inferior aovalor parsmétricode 0,0 0msv,
relativad
/ 0 Vereador do Peloure, (Albano tre Pereira) Data: 27-02-2017




CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/IM:

Municipio de Santiago do Cacém

Laboratério de Aguas Municipal

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

IRAC

| o LaBigUA

Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela

idade C

Controlo de Rola 1

(ERSAR).

Em conformidade com o Decreto Lei n? 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém pracedeu & verificagdo da qualidade
da 4gua da rede piiblica através da realizag3o de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

E}d‘m‘i:‘hia coil (é.colii
Bactérlas Coliformes |
Cloro residual livre ~
Controlo de Rotina 2
Aluminio 1 1 <30(LQ) <30 (L) 0
Azoto /LA, 0,50 1 1 100 <0,039(1) | <0,039(L0) o
Ne de colénlas a 22 °C /mL sam ahteragda anorml . 1 100 1 1 ]
Ne de colénfas a 36 2C H/mL sem alteragdo anormal 1 1 160 5 5 0
C ] usfcm 2 202C 2500 1 1 100 280 880 0
cor mg/L PiCo 20 1 ®_ 100 <5 (L) <s(Lq) 0 —
pH Unidades pH 26,5 9,0 1 1 100 8, (209 ) | 8,0 (20,9 Q) 0
Manganés g/t Mo 50 1 1 100 <15(L0) <15{La) 0
Nitratos ma/LNO, s0 1 L w | <3t | <aie@ o
o mg/LO; s 1 1 100 <io(@ | <1oqq o
Cheiro®* Factor di 3 1 1 100 1 1 0
Sabor * Factor diluigao 3 1 i 100 i | <t o
Turvagio UNT 4 1 1 100 <0,20(L0) | <020{0) o
Cantrolo de Inspecgao
Clostridium /100 mL 0 1 i o 0 o 100%
Ferro e/l Fe 200 1 L 100 <300 | <300q 0 100%
Nitritos mg/L NO, 05 1 L 100 <0,003(La) | <0,003 (L0} o 100%
Antiménio® efLsb . se 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0{10) 0 100%
Arsénio Vel As 10 1 i 100 <1o(a) | <toqa o 100%
Benzeno® pefl s 1 100 <0,20(L0) <0,20{LO) a 100%
Benzofalpirenc * pefl 1 1 100 <0,008(L0) | <0,008 {Lay o 1005
Boro * g/l B - 1 1 100 ozs(a | o) | 0 100%
Bromatos * Hg/L B0, ! 1 100 <6,0(L0) <60{L0) 0 1003
Cadmio * pefL Cd 50 1 1 100 <1,0(10) <1,0(1Q) a 100%
calcia mg/Lca 100° 1 1 | 1 1 0 ES
Chumbo* He/LPb 10 1 1 100 <3,0(L0) <3,0(10) 0 100%
Clanetos * png/LCN 50 1 1 100 <12(L0) <12 (L) o 100%
Cabre * mg/L Cu 2.0 1 1 100 <0,010(L0) | <0,010(10) o 100%
Crémio * ng/LCr 50 1 1 100 <10(1Q) <10{LQ) 0 100%
1,2-Dicloroetano® Lo 30 1 1 100 <0750 | <07500) 0 100%
Dureza Total mafL Caco, 150-500" 1 1 100 130 130 0 .
o /100 ml o 1 1 100 0 o 0 100%
Flugretos mg/LF ‘ 15 1 1 100 <0,20{La) <0,20(L0) o 1003
Magnésio mg/L Mg 508 1 1 100 2  n 0 z
Maerciirio * /L HE 1 1 1 100 <0,010{L0) | <0,010(L0) o 100%
Niquel* ne/L NI 20 1 1 100 18 15 o 100%
Hidrocarbenetos Aramaticos Paliciclicos (HAP)*d) gl 0,10 1 1 100 <002(l0) | <002(LQ) ' 100%
& g/l 1 1 100 0,02 (L) <0,02{LQ) o -
Benzo(k % pafl 1 1 100 <0,02{LQ) <0,02 (L) o -
[ * pg/L 1 1 100 wo2(la) | <002(L0) 0 E
Indzno(1,2,3-c,d}pireno *, /L 1 1 100 <002(lQ) | <0,02(L0) 0 -
Pesticidas Totals * ¢} d) pelL 0,50 = . B = & = =
Alaclora* pe/t 0,10 - - - 3 A Sl
Atrazlna* ngfL 0,10 - - = = & = B
# peft 0,10 - < - 3 B B
* ug/t o010 - - - = 5 o =
b i ne/L 0,10 - - H E B -
Diurdo* pefL 0,10 = - - - - - -
Linurdo *| e/l 0,10 - - - = < =
Terbutilazina® ugft 0,10 - - - - . - .
Selénio * pgfLSe 10 1 1 100 <1,0{L0) <1,0{10) o 100%
Cloretos mg/Lal 250 1 e 100 1,7e12 1,702 o 100%
Tetracl tric *d) e/l 10 1 1 100 <0,30 (L) <0,30 (LQ) o 100%
Tetraclorceteno * pe/L - 1 1 100 ©20(0) | <020(L0) o B
Triclorosteno * et = 1 . 100 w010(l0) | <010(q) o :
Trihal - total (THM)*d) g/l 100 1 1 100 10 10 ] 100%
Cloroférmio® e/l - 1 1 100 <0,10{LQ) | <0,10{L0) 0 -
Bromoférmio * paL z 1 1 100 57 97 o B
Dibromoclorometano * g/l 1 1 100 0,34 034 o E
Bromodicl i pe/L - 1 1 100 <0,10{L0) <0,10 (L) o -
Sédio * ) ma/t Na 200 1 [ 1 100 1,702 1,7e2 o 100%
Sulfatos * ma/L S0, 250 1 1 100 13 13 o 100%
Radio” Pa/l 500 B 1 1 100 <10(La} <wopg) [ o 100%
Dose Indicativa® mSy oL e} e} :
a-total® Ba/L 1 1 100 <0,04 {LQ) <0,04 (LY o e
Betotal” 2 Ba/l = 1 100 <0,10(1Q) | <0,10{L0) o
)P igo 132 do de 27 de Agosto) VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte , Il el do anexo
b) Valores recomendados *: d Laboratari ditade
<} Pars do nesta zona d 120 oL de 27 de Agosto) 2P, lisad Gestora em alta
d) Soma das concentragdes dos compostos especificados L@~ Liniite de Quantificaglo
o} De acords com a legislago em vigor, Deccreta Lei N? 23/2016 de 3 de junho, sendo o3 valores da atividade alfa total & beta total inferiores aos nivels de verificag3a recomendados (0,1 & 1,08g/L, respelivamente), presume-se que o
valor da dose indicall etior a0 ético de 0,10 mSv.
g O Vereador do Pelouro, (Albano loag lesthe Pereira) Data: 27-02-2017
i




CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Municfpio de Santlago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

IRaC

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM | swrasiom

CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei n® 306/2007, de 27 de Agasta, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade
da dgua da rede piblica através da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) ap lo pela Autoridade Comp (ERSAR),

Escherichia coli (E.call}
| Bactérias Coliformes /100 mL o 2 2 100 o o 0 100%
Cloro residual livre i
Controlo de Rotina 2
P | ximo il
Azoto Amoniacal ) o - N‘ ——— r.\.s 1 1 100 <a.o]9 (Lay ] <ni (l G 1005
N2 de coldnfas a 22 2C NfmL sem alteraga anarmal 1 1 100 1 1 a 100%
N de coldnias a 36 € [ ' sem alteragao anormal 1 1 100 ' 1 0 100%
Condutividade Sfem 2 200C 2500 1 1 100 B8O B30 0 100%
Car . mg/L PtCo 0 1 1 100 <5(La) <5{Lay o 100%
pH Unidades pht 26,5 £3,0 1 1 100 7.4 (20,7 5C) | 7,4 (20,7 2} o 100%
Manganés HE/L Mn 50 1 1 100 <15 (1a) <15 (LO) o 100%
Nitratos mg/L NO, 50 1 1 100 <3,1{ta) <3,1 (L) o 100%
Oxidabilidade " melto, 5 1 1 100 <Lof) | <100 o w08
Cheiro® Factor diluigdo a 1 1 100 <1{La) <1{Lq) 0 100%
Sabor * Factor diluigio E] 1 1 100 <1(1Q) <1{La) 0 100%
Turvagio UNT 4 =3 1 100 <0,20(L0) | <0,20{1q) 0 w0 |
Controlo de Inspecgao
Auminiet i ) A w0 1 1 100 <30(L0) 0 100%
Clostridium perfringens 1/100 mL a 1 1 100 o o a 100%
Ferro g/l Fe 200 1 1 100 <30(1Q) <so(a) o 100%
Nitritos mg/LND; 0,5 L 1 100 <0,003(10) | <0,003 (LQ) 0 100%
Antiménio® e/l sb 50 1 1 100 <1,0(ta) <1,0{1Q) 0 100%
Arsénio * ) gl As 10 T 1 100 <ioflo) | <iof) o 1005 |
Benzeno* pafl 1,0 1 1 100 <0,20{LQ) <0,20 (LAY o 1005
(a) * [ 0,010 1 1 100 <0,003(L0) | <0,008 (LO} 0 100%
Boro * mg/L B 10 1 1 100 “025(10) | <025(1Q) o 100%
Bromatos * wg/L Bro, 10 1 1 100 <6,0 (L0} <6,0(L0) o 10054
Cidmio * pgfLcd 50 1 L 100 <1,0(L0) <1,0(LQ) o 1003
Célclo mallca 100% 1 i 100 2 2 o B
chumbo* pe/LPh 10 1 1 100 <3,0(10) <3010 0 100%
Cianetos * pefL Ch 50 1 1 100 <12 {La) <12(La} 1] 100%
Cobre * ) mg/l Cu 2,0 1 1 100 <0010(1q) | <0010 (10) o 100%
Crémio * pEfLCr 50 1 1 100 <10{La) <10{La) 0 100%
1,2-Diclorostanc® wefl 30 1 1 100 <0,75(LO) <0,75{L0) o 100%
Dureza Total ma/LCaco, 150500 1 1 100 T 190 o o
Enterococos 100 mL [} 1 : 1 100 0 0 [} 100%
Fluoretos me/LF 15 1 1 100 0,30 0,30 [ 1007
Magnésio e/l g so¥ 1 1 100 Y] 7 o o
Mercdrio * e/t He 1 1 1 100 <0,010(L0) | <0,010{L0) [ 100%
Niquel* we/LNI 20 1 1 100 <6,0(L0) <6,0 (L0} o 100%
Hidrocarbonetos Aromatices Peliciclicas (HAP)*d) well o0 1 1 100 <o0z(in) | <002(1Q) o 100%
e HEfL - 1 1 100 0,02 (LQ) <0,02 (LO) a B
(k) * s L - 1 1 100 <0,02(lQ) | <0,02(L0) 0 -
{ghi) * el : 1 1 o onia | oo(@ | o -
Indeno(1,2,3-¢,d)pireno * paft - 1 1 100 <0,02 {La} <0,02 {LO} o .
Pesticidas Tetals * ¢} d) g/ 0,50 - - - B B 5
B Alacloro* el 0,10 B . - - = = =
Atratina* peft 010 - - 2 B =
i s 0,10 i - - - -
x velt i 010 - - E z - =
Desetilterbutilazina * pafl 0,10 - B - - - -
Diurdo* bgll 0,10 = . = =
S Linurio * -my‘L 0,10 H a - . N R
T * et 0,10 N = B - = -
Selénio * B ugfLse 10 1 1 100 <1,0(L) <1,0(L0) o 100%
Cloretos mgld 20 1 1 100 150 180 o 100%
Tetracloroeteno e tricloroetena *d) pefL 10 1 1 100 <030(la) | <o30{a) o 100%
Tetracloroeteno * HefL - 1 1 100 <0,20 (LQ) 0,20 (LQ) o N
Triclorogteno * el - 1 1 100 <0,10 {LQ)} «<0,10 (LA} (1] z
Trihal - total (THM)*d) pafl 100 1 1 100 4,2 42 0 100%
Clorofdrmio* uafL = 1 1 100 <0,10{LQ) <0,10{LQ) a
Bromoférmio * e/l . 1 1 100 az 4z o R
Dibromoclorametano * pgf 1 1 100 <0,10{L0) <p,10{La) o
Bromodicl * ng/l - 1 1 100 <010(0) | <0,106{L0) 0 =
sédio * gL lia - 200 1 i 100 120 120 o 100%
Sulfatos * mE/L S0, 250 1 1 100 37 ar 0 100%
Raddo* Ba/L 500 1 1 100 11 1 o 100%
Dose Indicativa® msv To1 = : o o) : - .
a-total* BafL - 1 100 <0,04 (LO) <0,04 (LOY o =
B-total* <0,10{LQ) o
a) Paramel 13% do DL n?206/2007 da 27 de Agosto) VP - Valores paramétricos - Dec Lel 306/2007 de 27 de Agosto - Partel, ll e Il do anexal.
b) Valotes recomendados *Par3 a um Libe Acreditado
o} Par3 dispensad 10na de Ab (artigo 12® do DL n2306/2007 de 27 de Agosto) @ Pardmetro conservalivo analisada pels Entidade Gestora em alta
d) Soma d. dos ifi LQ - Limite de Quantificagda
€} De acordo com a leghslagdo em vigor, Decreto Lel NP 23/2016 de 3 de funho, sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferior niveis da vart 161,0 Ba/L, pr queo
valor da dose indicativa (Di) & inferior 2a valar para 40,10 mSv.
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Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

IRac
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM | e nankem
CAMARA MUNICIPAL N

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

b

Em conformidade com o Decreto Lei n2 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificago da qualidade
da dgua da rede piiblica através da realizagio de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Pragrama de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Jade Comp

Parametro

iz
Escherichia coll (E.coll) H/100 mL 2
Bactérias Collformes H/100 mL o ) 2 2 100 0 a o 100%
Cloro residual livre B CmpLd; ozos" —_a 2 100  om 03,0 0 -
Contralo de Rotina 2
Azoto Amoniacal — ] | meamn, | 0,50 1 i | <oomua | <00 | ook
Ne da calénias a 22 °C Hfmt sem aheragio anormal 1 1 100 o 0 ] 100%
Ne de colénias a 36 °C HfmL sem aheragao anotmal 1 1 100 o " o 100% |
c #Sfoma 20°C 2500 1 1 100 550 550 o 100%
Cor ma/l PtCo 20 1 1 100 <5(La) <5 (La) ] 100%
oH Unidades pH_ 265 9,0 1 1 100 7,2 (21,0 %) | 7,2 (21,0 £0) 0 100%
& pe/LMn S0 1 1 100 <15{L0) <15(10) o 100%
Nitratos 2 mg/LNDy 50 & - _ - _ _ _
0, idad: mg/L Oy 5 1 1 100 <1.0(i0) <1,0(L0) 0 100%
Cheiro® Factor diluilgdo 3 1 1 100 <1(La) <1(La) o 100%
Sahor * Factor diluk3o 3 1 1 100 <1{La) <110} o 100%
Turvacio ) T 4 1 1 w0 | <020() | <020(Q) o 100%
Controlo de Inspeccdo
Unldag
S e = SR A 2 E =
una LI el A 200 1 1 100 <30(La) o 100%
Clostridium perfringens N/100 mb o 1 1 100 o o 100%
iFerro Vet Fe 200 1 1 100 <3001 o 100%
Nitritos mg/LND, 05 1 1 100 < 0,003 {LQ) o 1005
Snio* 2 pg/LSb 50 - B 1 = = =
Arsénlote el As w0 = E — R N o N
Benzeno* @ 8 1.0 - - - - - - E
Benzala)pireno * B we/l 0,010 1 1 100 <0,008 {LQ) | <0,008 (L} [ 100%
doro * 2 - mefLe 10 - E - G : -
Bromatos * 2 pg/L BrO; 10 - - . - R . -
Edmlu *8 wg/Lcd 5.0 - LB - % - = =
Cilcio mg/la 100" L | 1 100 9 B o
Chumbo* PE/LPD 10 1 1 100 <3,0{L0) <3,0(10) 0 100%
Clanetos * 2 E/LEH 50 - - . - = g =
Cobre * mg/LCu 20 1 1 100 0016 0,016 o 100%
Crémio * 2 pefLCr sa - - - - - -
1,2-Dicloroetano® ¢ o pe/L 30 - - - - = -
DurezaTotal mg/LCaco, 150500" 1 1 0o [ 5 0 =
Enterocacos H/100 mL o 1 1 100 o o o 100%
Fluoretos* ¢ me/LF 15 - - = - - -
é B ) mg/t Mg 50 1 1 w 13 13 o
Mercirio * 2 ME/LHe 1 - B . = ¥ . =
Niquel* /L i 0 1 1 100 <6,0{L0) <6,0 (LO) 0 100%
Hidrocarbonetos Aromiticos Pollciclicos (HAP)d) e/l 0,10 1 1 100 <o02(1Q) | <002(1Q) o 00
Benzo[bjfiuerantenc * e/l - 1 1 100 <0,02(10) <0,02 (L) 0
Benzo(k)fluorantzno* g/l - 1 1 100 <002{La) <0,02 (L) o =
Benza(ghilperileno * _ug,'L - 1 1 100 <0,02{LQ) 0,02 (LO) o ~
Indeno{1,2,3-c,d)pirenc * we/t - 1 1 100 <0,02{LQ} «0,02 {La) 1] =
Pesticidas Totais * ¢ ¢} d) pe/l 0,50 - - . - - % =
i Alacloro® @ g/l 0,10 . E = = .' = 5
Atrazina* 2 Pl 0,10 - - A 4 3 5 -
Bentazona * 2 pe/t 0,10 - - . = = = =
T Desetilatrazina® ¢ paft 0,10 2 4 % 5 z = ES
butil: *a pa/L 0,10 - - - - - -
Diurdo* 2 wa/t 0,10 - - - - - s E
Linurdo * et 0.10 7 5 = - . N N
Terbutilazina* & gL 0,10 - E = - E % %
Selénio * 2 el Se 10 - = - i - . -
Cloretose mgLcl 250 3 = 3 3 : = e
Tetrac) e * 2d) el 10 = - - 2
Tetracloroateno * 2. pe/L - - - -
T Tricloroeteno * © o — s . - % E z —
Trihalometanos - total (THM)*d) peft 100 1 1 100 13 13 0 100%
Cloroférmio* uefl 1 1 100 <0,10{La) <0,10 (LQ) L] =
Bromoférmio * HefL = 1 1 100 o 13 (1] .
Dibromoclorometano * weft 1 1 100 0,60 0,60 (1] -
Bromodiclorometano * peiL - 1 1 100 <go(q) | <0000 0 -
sadio * 2 me/Lta 200 Taliig| 5 = : — . 5 T
Sulfatos * 2 mg/L50y 250 - - - - - -
Raddo* BafL 500 1 1 100 <10{LQ) <10 (LQ} o 100%
Dose indicativa®® T mw 01 . B N B N 5
a-total* @ Ba/L - < = - - - - -
p-tatal®* e Ba/l - o B - - - - -

VP - Valores pacamétricos - Dec.\el 306/2007 de 27 de Agosta - Panta |, Il & lll do anexa L.

) " neste zona de Abas 138 do DL n#306/2007 de 27 de Agasto)

b) Valores recomendados. * Parimetra sub di Laboratério it ads

) 3 dis adi 1a 2003 d (antige 122 do DL n2306/2007 de 27 de Agosta) I lisad I dad tora em alta
d) Soma das d i 1Q - Limite d Quantificagio

&) De acordo com a legislagso em vigor, Decreto Lei Nt 23/2016 de 3 de Junho, sendo os valores da atividade affa total e beta total inferiores 3os nivels de verificagio recomandados (0,1 e 1,0 Bq/L, respetivamente), presume-se que o
valor da dose indicativa D) & Inferiar ao valor paramétrica d2 0,10 msy.

0O Vereador da Pelouro, Data: 27-02-2017




CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Municipio de Santiago do Cacém

Laboratério de Aguas p

#

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM | = s Linia
CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

£m conformidade com o Decreto Lei n2 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiage do Cacém p deu & verificagdo da
da 4gua da rede piblica através da realizacdo de anilises periddicas na torneira do consumider, segunde o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela idade Comy (ERSAR).

cherichia coll €.
Coliformes
Controlo de Rotina 2
rametro
ulaAmnniacﬂl - ;[  oso 1 1 .39 (o) a
NE de coldnias a 22 °C HfmL sem alteragao anaimal 1 1 100 ] a a 100%
N2 de coldnias a 36 °C - NfmL sem alteracdo :normalr X 1 100 2 2 o 100%
Condutividade uSfem a 20°C 2500 1 1 100 B70 870 [ 1003
Car mg/L PtCo 0 1 1 100 <5 (La) <5 (L) o 1007
oH Unidades pH 26550 1 1 100 7,6 (21,2 90) 7,6 (21,2 5Q) a Coaes
Manganés ug/L Mn 50 1 1 100 <15 {La) <15 (La) 0 100%
Mitratos mg/LNO; 50 1 1 100 <31{0) | <31(0) 0 100%
o me/L o, s 1 il 10 | <100@ | <ton@ o 100%
Cheiro* Factor dilulg3o 3 1 1 100 <1 <1(L0) [ 100%
Sabor * Factor dilulg3o 3 1 1 100 <1{to) <1(10) 0 100%
Turvagio unt 1 1 1 100 026 026 o 1007
Controlo de Inspecgdo
Aluminio* 1 <30(La) o
Clostridium perfringens /100 mL 1 1 a 1] 100%
Ferro B pe/l Fe 1 1 120 0 100%
Nitritos mg/LND, 05 1 1 100 <0,003(10) | <0,003(LQ) [ 100%
Antiménia* g/l sb 50 1 1 100 <1000) | <1,0(tQ) 0 100%
Arsénia * T ualas 10 1 # wo | <no@ | <nofo [ 100%
Benzeno* BEL 1,0 1 1 100 <0,20 (1Q) <0,70{LQ) (] 100%
(a)plrena * pefl i 0,010 1 1 100 <0,008 (1O} | <0,008(La} o 100%
Boro * B ma/LB 10 1 1 100 025(0) | 025(0) o 100%
¥ pe/L B0, 10 1 1 100 <6,0{L0) <6,0{L0) ] 100%
Cadmio * i e/ cd 50 1 1 100 <1,0{lQ) <1,0(10) [ 100%
Cilcio ] mefL Ca 100" B 1 100 32 32 o ]
Chumbo* pe/LPb 10 f 1 100 <3,0{LQ) <3,0(La) L] 100%
Cianetos * ) pe/LcH 50 1 1 100 <12(Lq) <12{L0) o 1007
Cobre * mg/L Cu 2,0 1 i 100 <0010(1) | <0010(L0} o 100%
Crémio * pe/LCr 50 1 1 100 <10 (L0} <10{L0) o 100%
1,2-Diclorestano® (18 30 1 1 100 <0,75{L0) | <0,75(LQ) 0 100%
Dureza Total  me/L Caco, 150.500" T 1 wo 190 1%0 o =
Enteracocos N/100 mi 0 1 1 100 0 0 o 100%
Fluoretos mg/LF 15 1 1 100 0,27 o ox o 100%
Magnésio el Mg sot 1 1 100 w | = 0 -
Mercirio * re/Lig 1 1 1 100 <0010(LQ) | <0010 (L) o 1003
Niguel* g/l NI 20 . 1 1 100 39 39 1 0%
Hidrocarbonetos Aromiticos Paliclclicos (HAP)*d) HelL 0,10 1 1 100 <0,02{l0) | <0,02{LQ} o 1005%
JMuorantenc * pelL - 1 1 100 <©0,02{lQ) | <0,02{0) 0 -
)i (178 - 1 1 100 <0,02(1Q) | <0,02(10) o -
 Benzolghijperlleno * et 1 1 100 «@02(lQ) | «00z{Q) o
Indeno(1,2,3-¢,d)pireno * g/l 1 1 100 0,02 (LA} 0,02 {LQ) Q -
Pesticidas Totais * ¢} d) (1718 0,50 - - - < & -
"~ Alacloro® wet 0,10 . N = = = E e =
Atrazina* e/l 0,10 - - = - - - -
4 pefl 0,10 - - - » o -
Desetilatrazina® e/l 0,10 e : = E = E |
Desetilterbutil . [ 0,10 - - - = = ¢ =
Diurdo*® vefL 0,10 - - i B = B =
Linurdo * P/l 0,10 . i . B B - -
Terbutilazina* [ 0,10 - - = = % . =
Selénio * e/ se 10 1 1 100 <10(Q) | <Lo{0Q) o 100%
Cloretos mg/t I 250 1 1 100 180 180 [ 100%
Tetracl e *d) /L 10 1 1 100 <020(0) | <0,30(Q) 0 100%
Tetracloroeteno * nafL = 1 1 100 <0,20 (L) <0,20{La) o =5
" Tricloroeteno * i o 1 100 ot0(Q) | <010(a) o T ]
Trihalomatanos - total (THM)*d) paiL 100 1 1 100 12 7.2 0 1007%
Cloroférmio* pefl = 1 1 100 <0,10{lQ) | <0,10(tQ) ] =
) Bromafdrmic * e/l E 1 1 100 71 1 | e
Dibromocloremetans * pafL - 1 1 100 0,11 011 L] =
Bromodiclorometanc * pefL = 1 1 10 <olo(ta) | <0l0(Lq) o
Sédio * ) mg/LNa 200 1 1 100 130 130 0 100%
Sulfatos * mg/L SO, 250 1 1 100 32 32 ] 1005
Radfo® Ba/L s 1 1 100 <10{.0) <10{L0) o 1002
Dose Indlcativa® wsv ot R B 3 o T B =
a-total* B/l - 1 1 100 <003(L0) | <0,04(0Q) o -
B-total* Ba/L - 1 1 100 <p0{o) | <o10(q) 0

- Dec.Lel 306/2007 de 27 de Agosto- Patel, ll e Il do anexo .

3 Pard i te 20na de Abastecimento {artigo 139 do DL a#306/2007 de 27 de Agosto) VP - Valores paramétricos

b) Valores recomendados " b do.a un Lab ditadl

o) Par ispensado nesta zona de Abastecimenta (artiga 12¢ do DL n9306/2007 de 27 do Agosta) © Parimetro conservativo analisada pela Entidade Gestora em alta

d) Soma das concentragdes dos compustos especificados LQ- Limite de Quantificagdo

&) De acardo com a legilag3o em vigor, Decreto Lel HY 23/2016 de 3 de junho, sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferiares 205 niveis deveril {04 e1,0840, » a

valor da dose indicativa (O1) & Inferlor a0 valor paramétrico d 0,10 mSv.

; 0O Vereador do Pelouro, (Alban?u estre Pereira) Data: 27-02-2017
+




CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Mnfeiploda Saittiage do Cacem Laboratério de Aguas Municipal

IKac
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM o LABAGUA
CAMARA MUNICIPAL

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei n? 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade
da 4gua da rede piblica através da realizacdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Comp (ERSAR).

Controlo de Rotina 1

Escherichia coli {E.coli] /100 mL
Bactérias Coliformes N{100 mi o 2 2 100 ]
cloro resl\ju_ﬂl_l!v_r; 3 R 1 meiL 0,2-0,6% 3 2z 100 033
Controlo de Rotina 2
Sl I A ! S0 195 | ol mirmo
Azato Amonfacal mgfl HiH, 0,50 1 1 | <oomqa | <oompa| o
Ne de coldnias a 22 °C N/l sem alteragio anormal 1 1 o 0 o
e de coldnias s 36 °C - /i svm aheraian avormal 1 1 1 1 [
Condutividade psfem a20°C 2500 1 1 450 450 o
Cor mg/LFiCa 0 1 1 100 <5(La) <5{L0) [
pH Unidades pH 265 59,0 L 1 100 7,0 (21,1 #Q) | 7,0 (21,1 £¢) [ .
M 2 e/l Mn 50 1 1 100 <15(L) <15{L0) 0
Nitratos mg/L Oy, 50 1 1 100 1 11 [
Oxidabilidad: me/L O, s 1 1 100 <10 | <1000 o
Chelro* Factor diluigdo 3 1 1 100 <1(L0) <1(LQ) o
Sabor * o Factor diluigio 3 1 1 100 <1(La} <1(La) o
Turvagdo UNT 4 1 1 100 <020(1Q) | <0,20{10) o
Controlo de Inspecgao
Aluminio® 1 1 0
Clostridium perfringens [ 1 1 o 1003
Ferra 200 1 1 0 100%
Nitritos 05 1 1 100 <0,003(L0) | <0,003(LO) 0 1003
O 50 1 1 100 <1,0(L0) <1,0(10) 0 100%
lArsénia * 10 1 1 100 <1,0(L0) <1,0(10Q) 0 100%
* 10 1 1 100 <020{L0) | <020{LQ) 0 100%
(a) . 0,010 1 1 oo <0,008(LQ) | <0,008(LQ) [ 100%
Boro * - 1,0 1 Dl 100 <0.25{0) | <0250 0 1003 i
Bromatos * 10 1 1 100 <601 <50 (1) o 100%.
Cadmio * 50 1 1 100 <1,0(1q) <1,0(La) a 100%
Célcio 100% 1 1 100 55 55 o "
Chumbo* 10 1 1 100 73 73 0 100%
Cianetos * pflen 50 1 1 100 <12 (10) <12 (10) o 100%
Cobre * el Cu 20 1 1 100 0,055 0,055 [ 100%
Crdmio * pefLcr 50 1 1 100 <10(LQ) <10{La) o 100%
1,2-Diclorostanc® el 30 o 1 100 <0,75 (LQ) <0,75 (LQ) o 100%
Dureza Total mg/L Cata, 150500 1 1 100 27 2 0 -
Enterococos /100 mL 0 1 1 100 o 0 0 1003
Fluoretos me/LF 1.5 1 1 100 <020(1Q) | <0,20(L0) 0 1005
A ési - mg/l Mg 50 1 1 100 32 32 0 S
Merciirio * g/t Hg L 1 1 100 <0010{l0) | <0,010{iQ) o 100%
Niguel* VE/LHI » 1 1 100 6,7 61 [ 100%
drocarb 5 iclicos (HAP)*d) it 010 i 1 100 <002() | <o002(0) 0 100%
(b} * welt - 1 1 100 <©002(1Q) | <00z{1a) 0 -
Benzo(kjuoranteno® el 1 1 100 002() | <002(10) 0 -
Benzo[ghilperileno * pell 1 1 100 002(0) | D02(10) o
Indano(1,2,3-c,d)plreno * e/t - L 1 100 <002(L0) | <002(.Q) o -
Pesticidas Totals * ¢} d) et 0,50 < . e F z - -
Alacloro* gl 0,10 - - R B - R : R
Atrazina® et 0,10 s 3 - 3 = - =
Bentazona * Pl 0,10 B - - & 2 = 2
0 e 0,10 - = - - [ A T
* e/l 0,10 - - - B z = s
Dlurdo* b/l 0,10 5 = - . - - N
Linurdo *| pefL . o 0,10 - - - E = = z
T i /L 0,10 - = P - - R
Selénio * ug/Lse 10 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0{Lq) o 100%
Cloretos | mena 50 1 1 100 72 7 o 1003
Tetracloroeteno e tricloroeteno *d) reft 10 1 1 100 <0,30 (LQ} <0,30 (LY L] 1003
Tetraclorosteno * g/l 1 1 100 «0,20 (L0} <0,20(L0) a -
T CE 2 1 1 100 010(L0) | <0,10(10) o | -
Trik - total {THM)*d) HE/L 100 1 1 100 87 87 0 100%
Cloroférmio® peiL 1 1 100 <gl0(ta) | <o10(L0} o -
Bromofdrmio * b/l - 1. 1 100 85 B B,.S- e -
Dibremoclorometano * pe/L = 1 1 100 0,21 0,21 a -
Bromodiclorometano * e/l 1 1 100 <0,10(1Q) | <0,10(L0) o -
Sdio * ) me/La 200 1 1 100 %0 N 0 100%
Sulfatos * mg/L 50, 250 1 1 100 74 7.4 o 100%
Radio” By/L 500 1 1 100 230 230 0 100%
Dose Indicativa® sy o1 = N - o P <
a-total* Ba/L - 1 100 0,07 0,07 ] -
B-tatal* e/l
a) Parametro dispensada neste rona d (artlgo 138 do DL n2306/2007 de 27 VP - Vialores paramétricos - Dec Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Paitel, ll e il do anexo I,
b) Valores recomendados * Parimetro subcontratado a um Laboratério Acreditado.
< L de Ab {artign 128 do DL n®306/2007 de 27 de Agasto) lisado pela Entidada Gest, it
d) Soma d dos ificad 10- limite de Quantificagia
&} De acordo com a legislag3a em vigor, Decreto Lel e 23/2016 de 3 de junho, sendo os valores da atividads alfa total e bela total inferiores aos niveis de verificagdo dados (0,1 ¢ 1,0 BafL, P queo
valor da dose indicativa (D)) & inferior a0 valor paamitrico de 0,10 msv.

0 Vereador do Pelouro, (Albano loa estfd,Perelra) Data: 27-02-2017




Municipio de Santiage do Cacém

MUNICIPIQ DE SANTIAGO DO CACEM
CAMARA MUNICIPAL

Laboratério de Aguas Municipal
IRacC
femdilagke
[ <=2 LABAGUA

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei n® 306/2007, de 27 de Agosta, o Municiplo de Santiago do Cacém procedeu & verificagio da qualidade
da dgua da rede piblica através da realizacdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segunde o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovada pela Autoridade Competente (ERSAR).

Cnntrlndeoﬂna 1

im

| Minimo

Escherichia col (E.coli) H/100 mL o 0
Bactérias Coliformes /100 mL 0 0
Cloro residual lvre <0,10{LO}
Controlo de Rotina 2
Atoto Amoniacal 050 1 1 <0039 (La) 0
Ne de coldnlas a 22 ¢C sem alteragio anormal 1 1 o o 100%
N2 de caldnias a 362C Hfmb sem alteragdo anormal 1 T 40 o 100%
Condutividade #S/em a 207C 2500 1 1 650 ] 100%
Cor me/L Pico 0 1 1 100 <5(L0) <5(L0) 0 1003
eH Unidades pH 265 9,0 1 ! 100 7.5 (209 51| 7,5 (209 %) 0 100%
Manganés bg/L Mn 50 1 1 100 <15(LQ) <1s{La) o 100%
Nitratos mg/L HOy 50 1 1 100 <3,1{La) <3,1(LQ) o 100%
Oxidabilidade mefto, s 1 1 100 <iom@ | <ot | o 00%
Cheiro* Factor diluigio 3 1 1 100 <1(Lay <1{1a) 0 100%
Sabor * Factor diluigia a 1 1 100 <1(La) <1 o 100%
Turvagéo ot 4 ' 1 100 <om(q) | <020(Q) o 100%
Controlo de Inspecgio
Auminio* pe/ Al 1 1 o
|Clostridium perfringens N/100 mL 1] 1 1 o 100%
Ferro niLre 200 1 1 [ 100%
Nitritos me/L NG, 05 1 1 100 <0003(L0) | <0,003(LO) 0 100%
Antiménio® pg/Lsh 50 1 1 100 <1,0(10) <1,0{La) a 100%
Arsénio * pe/lAs 10 1 1 100 Lo | <10(a) o w05 |
Benzeno* L 1,0 1 1 100 0,20 (LQY) <0,20{LQ) [} 100%
Benzo(a)pirenc * s 0,010 1 1 100 <0,008(L0) | <0003 (LO) [ 100%
Boro * B me/L B 1.0 1 1 100 <0.25(1Q) | <0,25(La) 0 1005
Bromatos * gL BrOy 10 1 1 100 <6,0(L0) <6,0{LQ) o 100%
Cédmio * wefLcd 50 1 1 100 <1,0(L0) <L0{Lq) [] 100%
[ Calcio mg/lCa 1001 1 1 100 a7 27 o -
Chumbo* wg/LPb 10 1 1 100 <3,0(L0) <3,0(L0) o 100%
|Clanetas * pgLen 50 1 1 100 <12(10) <12{LQ) o 100%
cobre * me/Lcu 20 1 1 100 <opw0(a) | <0g10(Q) 0 100%
Crémio * pe/LCe 50 1 1 100 <10 (LQ) <10(L0) 0 100%
1,2-Diclaroetana* et 30 1 1 100 <075(1Q) | <075(Lq) o 1003
Dureza Total mg/L CaCo, 150-500 % 1 1 100 125 125 a
Enterococos N/100 mL a 1 1 100 o o 0 100%
Fluaretos mg/LF 15 1 1 100 0,27 0,27 0 100%
Magnésio me/L Mg 50t ' 1 100 14 14 o
Merctrfo * e/l Hg 1 1 1 100 <0010(L0) | <0,010{L0) ] 100%
Niquel* we/L i 20 1 1 100 <6,0(LO) <60 (L0) 0 100%
Hidrocarbanetos Aromaticos Policiclicos (HAP)*d) wg/l 010 1 1 100 <002(10) | <002(tq) 0 100%
(b) b g/t - 1 L 100 <002(L0) | <0,02(1Q) o -
ied e/l - 1. 1 100 «<0,02 (LQ) <0,02 (LO} Q -
Benzo(ghilperileno * et - 1 1 100 <0,02{lQ) | <0,02{L0) 0 -
Indeno(1,2,3-c,d)pirenc * we/L - 1 1 100 <0,02 (L) <0,02 (LQ) 0 =
 Pesticidss Totais * <) d) P/l 0,50 B = - -
) Alaclaro® el 3 0,10 5 E = = =
Atrazina* ugfL 0,10 = E Z 5 g - N
: wa/l 0,10 - - - -
| E wal 0,10 5 5 z = % N
D bustil # ne/t 0,10 » = - - = =
Diurdo* [ 0,10 = - - - -
Linurdo * 08 0,10 s - = =
Ter na* we/t 0,10 - - - - - -
Selénlo * nefLse 10 1 1 100 <1,0{LQ) <1,0(LQ) 0 100%
Cloretos ma/Lcl 250 1 1 100 105 105 0 100%
Tetracloroetena e tricloroetenc *d) 8 10 1 L 100 <0,30 (L) <0,30(LQ) [ 100%
s Tetracloroetenc * el - 1 1 100 0,20 (LQ} <0,20{LQ) o
 Tricloroeteno * Vet z 1 1 100 w010(Q) | <lonq ) B
Trihalometanos - tetal (THM)*d) e/l 100 1 1 100 057 0,57 o 100%
|— Cloroférmio* g/l = 1 1 100 0,16 0,16 ]
Bramoférmio * e/l - 1 1 100 041 041 ]
Dibromach * e/l i 1 100 <0,10(LQ) | <0,10{L0) [
Bromodiclorometano * ngfL - 1 1 100 <0,10(LQ) <0,10(L0) [
sédio * me/Lla 200 1 L 100 00 100 o 100%
Sulfatos * mefL 50, 250 1 1 100 18 18 o 100%.
Raddo* Ba/L 500 1 1 100 64 64 0 100%
Dose Indicativa* msv oL . o e P T
a-total* BafL - 1 1 100 0,04 a B
f-total* 0
3)Pa menta (artign 132 do DL n306/2007 de 27 de Agasto) *VP - Valotes paramétricos - Dec.Lel 306/2007 de 27 de Agosta- Parte |, Il lll do anexol.
b} Valores recomendados * aum ditads
<) Pard di ta zona de Ab 129 do DL 7 de 27 de Agosto) ® Parimetro conservative analisada pela Entidade Gestora em alta
d) Soma d di \p LQ- Limite de Quantificagdo
) De acordo com a legislg3a em vigor, Decreto Lel N 23/2016 de 3 de junho, sendo s valores da atividade alfa Lotal e beta total inferiores acs niveis de verificar dados (0,1 ¢ 1,0 Ba/l, p q
felorch deneledicattaa L& ek a0 sakoc patamiliikode D0 s
VP {causas e medidas corretivas):
DM / O Vereadar do Pelouro, (Albano Joaqui e: Data: 27-02-2017
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