Controlo dla Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de:  Abela / Ermidas-Sado - Ermidas - Edital 19/2021

42 Trimestre de 2020
Municipio de Santfago do Cacém N

£m conformidade com o Decreto-lei n® 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificagdo da qualidade da 3gua da rede piiblica através
da realizagdo de anal[ses perifidicas na torneira do consumldor, segundo o Programa de Controlo da Quallziade da Agua [T»'CQA) aprovadu pela AUIoridade Competente (ERSAR).
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Dose indicativa (DI) * 2 0,10 - R 5§ B = o ) = =
a-total * 2 o - - - £ - T - - = E
B-total * il 5 & B : P -
Legenda: h o - o o o
& Paramatro conservative analisade pela Entidade Gestora am alta: AgdA
a) Soma das concentracdes dos compostos aspecificados *Pard do 3 um Laboratdria Acreditado LQ - Limite de Quantificagio s3a- sem alterag3o anormal
b) Parmetca dispensado nesta 10na de Abastecimento (artizo 12 do DLn* 306/2007 de 27 de Agesto alerado pelo DL 2 152/2017 de 7 de dezembro)
n 3 relativa 3 30 das situagdas dz lnmmpnmnln 205 VP {causas e medidas corrativas): N3o exista sistema de remocdo de Fluaretos no 5;;“&!"3 em causa. A origem deste subs[slema ird str;l;!-;a:a-l;t; pn_nm
de 2021, este receberd agua prwen{em! da ETA do Roxa
0 Vereador do Pelouro, | 7 07-04-2021 -
(Albano Joaquim Mestre Pe'r_eira) | : Latadepllblicacdo;
L. o — - —— NE——




Contralo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Ermidas Aldeia- Edital 19/2021

Y, i 42 Trimestre de 2020
Municipio de Santiage do Cacém

Em confarmidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, ¢ Municipio de Santiage do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através

da realizag3o de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela idade C (ERSAR).

Paramatro Unidaites Valor Paramétrico 7I‘¥7AILEIESESJCE | % de Andlises 77\'3]0!&5071ﬂldn"5 s N.2 Andlises ‘% Cumprimento

VP Previstas Realizadas ~ Reslizadas Méximo Minimo | Superlores VP daVP

Escherichia coli (E.coll) N/100 ml 0 1 1 100 o | o 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 1 1 100 o | o [} 100%
Clororesidualivie mg/ - 1 1 00 053 | 053 o -
Cheira, a 25' o Fator de diluicio 3 = - - i - - i
Sabor,a25°C* o - Fator de diluigio 3 D - 3 = = =
pH ] | unidadespH 265595 e - . - » = |
Condutividade  msfema20eC | 2500 o= F = - - - »
cor 1 meirtco N E z = 2 i
Turvagdo A, | Y R | i & z = = - -
Enterocacas | N/ooml | o o - = = - = — =
Ne de colénias a 22 2C Wmlazze | sa - - - - - - N
Ne de colénias a 36 2C N/mla3seC | saa - E - E E g | 5
Clostridium perfringens N/100 ml o - 5 - E % = ¥ = |
Aluminio * ng/LAl 200 - 7 » N = = =
Azoto Amoniacal mg/i NH, 0,50 - - B - . R .
Antiménio*® g/l sb 50 z = 3 o T E .
Atsénio *2 ng/l As 10 = = = S P 5
Benzeno * @ _ - pgfl 1,0 - - - s 3 5 i
|Benzo(a)pireno * ug/l 0,010 - - - = - = -
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Cidmio *2 Cwgled | 5,0 - - - - o = B -
Caldo o - - - = - - i
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Cloretos® 1 1 100 180 180 0 ~ 100%
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Cobre * ) o = = = S — =i o =
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%Erelos:
Hidrncarh[;ne;;os Aramticas Policiclicos (HAP) *a
- Benza(b)fluoranteno *
Benzo(k)fluorantenc *

Benzo(ghi)perileno *

Indeno(1,2,3-c,d)pireno *

{Magnésio

|Manganés
Nitratos ¢
Nif 5

Mercirio
Niquel * )
Oxidabilidade
Pesticidas Totais fﬂ} 2

Alacloro * b) e

N Bentazona *b)e
Desetilterbutilazina * b)®2
T _ Dimetoate *b)eo
Diurfo * b) e
Imidaclopride * b) e
B Linurdo * b)2
 MCPA * b)e
M-ecupmpe * b)e
"~ Metalaxil * b)®
Ometoato * b) 2
“Oxadiazdo * b)
Tebuconazol * by 2
Terbutilazina * b) 2

Sulfatos @

Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) 2

Tetraclorosteno *
Tricloroeteno *

Trihalometanos - total {THM) * a)

Cloroférmioc *
Bramoférmio *
Dibromoclorometano *
Bromadiclorometano *

Raddo * - - - - 5 - =
Dose indicativa (DI) * 2 - « = - - _ -
a-total * 2 o Ba/l - - - - - - - - |
P-total * 2 Bofi - - - - - - - -
Leganda: N - - T

2 Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: Agda

@) Soma das Ges dos * Paral auml io Acreditade LQ - Limite de Quantificagdo saa - sem alteragdo anarmal

b} Pard i do nesta zana de i (artigo 122 do OL n? 306/2007 de 27 de Agosto zlterado pelo DL n? 152/2017 de 7 de dezambra)

ik em causa. A ori dest; ird ser alterada no primeiro trimestre

L Informacao complementar relativa 3 avariguacio das situagdes de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas): N3o existe sistema de remag3o de Fluoretos no
de 2021, estereceberd agua proveniente da ETA do Roxe

0 Vereador do Pelouro, i Data da publicaiio:
(Albano Joaquim Mestre Pereira) 7 g

07-04-2021




