Contralo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho
de Santiago do Cacém

ocreditagéo
Zona de Abastecimento de: Alvalade do Sado Edital 36/2020 | '_‘_m:';
"r..mmd" ISO4EC 17025
42 Trimestre de 2019 e mm L&BF.GIJA
Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal
Em canformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-l=i 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu & verificacio da qualidade da agua da rede piblica através
da realizagio de analises periddicas na torneira d dor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap do pela Autaridade Comp (ERSAR],
parametro Unldades | ValorParamétrico NeANilisesPCOA | sdendlises  ValoresOblidos o ndlses % Cumprimento
: | VP Tevi T Realldac | lizad Méximo Minimo | Superiores VP dovp
Escherichia coli (E.coli) N/100 ml ) Wi & E 100 0 0 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 mi g [} 3 3 100 B 0 "] 0 100%
Claro residuallivre mefl W 3 3 00 | 07 085 0 -
Cheiro, a 25°C* B Fator de diluigdo 3 =S| A 1 w00 | <1ta} <1(La) 0 100%
Sabor, a 25°C* Fatordediuigio | 3 i 1 00 | <1(0) <1(a) 0 100%
pH Unidades pH 2650595 1 1 w00 | 79({202%) | 79 (2022) | o0 100%
Condutividad - S/em 3 202C 2500 1 1 100 780 780 0 100%
Cor - mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(10) <5(La) o 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100 023 0,23 o 100%
Enterococos N/100ml 1] 1 1 100 0 0 o 100%
Ne de colénias a 22 2C N/mla 22°C saa 1 1 100 0 0 o | 100%
Ne de colénias a 36 2C N/mla 36°C saa 1 1 100 0 0 0 100%
Clostridium perfringens N/100 mi 0 1 1 100 o 0 o 100%
Aluminio® ng/LAl 200 1 1 100 <30(L0) <30(LQ) 0 100%
Azoto Amoniacal mgfl NH, 050 1 1 100 <004(lQ) | <0,04{L0) 0 100%
Antiménio® @ ) 1g/I sb 5,0 = . - " . N N .
Arsénio * 2 ) g/l As 10 - - - 3 T < T h =
Benzeno* @ pe/l . 1,0 i - ] - = = < = =
Benzo(alpirenc * weh | 0,010 1 1 | 100 <0,005(la) | <0,005(LQ) 0 100%
Boro * @ B mg/l B ) 10 = = ) # a z = 3
Bromatos * ) I pg/l Bro, 10 Ea - o - - ] =
Cadmio *2 pe/i €d 50 - - - - | = 5
Cilcio mg/i Ca I 1 1 w0 80 80 0 =
Cianetos * 2 peficn Hisg - - - § - - - -
Cloretos? mgfi Cl 250 - - - - = - =
Chumbo* o pe/l Pb 10 il 1 1 100 o 1 0 100%
Cobre * me/l Cu 2,0 ) 1 ! 100 <03(Lq) <0,3(L0) o | 100%
Crémio * 2 B pe/iCr 50 1 1 100 8 8 o | 100%
1,2-Dicloroetano* © ugll 3,0 - - | - - - = - =
Dureza Total me/l CacO, | 1 1 100 370 370 0 E
Ferro ng/l Fe 200 1 1 100 40 40 o 100%
Fluoretos? - mg/l F BTG P - - - - - - -
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP)* a), pg/l i 010 I 1 100 | <0,010(LQ) <0,010 (LQ) Q 100%
Benzo(b)fluoranteno * pg/fl - i 1 100 <0,010 {LO) <0,010 (LQ) 0 -
Benzo{kjflucranteno®|  pgfl 2 1 1 100 “<oow0(t0) | <oowo(@) | o =
| (ghi)perileno * g/l i 1 1 100 <0010(tQ) | <o00l0(t@) | o =
B Indena(1,2,3-c,d)pirena * ne/l = 1 1 100 <0010(LQ) | <0,010(LQ) 0 -
Magnésio me/l Mg - 1 1 100 0 10 o =
5 g/l Mn 0 1 1 100 <15(1q) <15(L} [ 100%
Nitratos? mg/l NOy 50 C - - - = | = - -
Nititos mg/l NO, 0,50 ; 1 1 100 <0,0033(LQ) | <0,0033 (LQ) o | 100%
Merctirio * ¢ ng/l He Wl 1,0 - - - I s - E <
Niquel* g/l Ni I 20 1 100 <5{Lq) <5(1Q) 0 100%
Oxidabilidad mg/lo, T 1 1 100 <10(iq) <1,0(10) 0 100%
Pesticidas Totais * 2 a) uell 0,50 = - - = - - -
Alacloro* g/l 0,10 = - - - 5 z Eii
Bentazona * ugfl . 0,10 - - - - - < SRR
Desetilterbutilazina * ugfl 1 Joie - - L - - - -
) Dimetoato* ugfl 010 - = - - = - -
B Diudo*|  pgl 0,10 - - - - : = &
imidaclopride* ug/l | o 3 E = = . = ==
B Lnurdo * uafl 0,10 £ < - - = . N
i mcPA * uefl o1 - = - - = - -
-, Mecoprope® pefl 0,10 n = = - - - - o
B Metalaxil* g/l o1 : E = z = = T
Ometoato*® pgfl 0,10 - - B - - - -
I Oxadiazio’|  pgfl o0 - : I . . - R
il Tebuconazol® pg/l 0,10 - - - - - - -
Terbutilazina* pg/l I 0,10 - - - - - = -
Selénio * ugfl se 10,00 - B - = E— x —_
sédio * 2 mg/l Na 200 - - - " - - -
Sulfatos * 2 mg/l S0 250 - n - - 3 - -
Tetracloroeteno e tricloroeteno * € a) ug/l 10 = - - S % 2 =
Tetracloroeteno * ¢ pefl N - i . = = = _ N -
Tricloroeteno * ¢ pefl S = = - . - - -
Trihal - total (THM)* a) weh 100 1 1 100 0,7 07 0 100%
Cloroférmio* ne/i z 1 1 100 <04 (L0) <0,4(LQ) o =
Bramoférmio * pefi - i 1 1 100 0,7 0,7 0 =
Dibromoclorometanc * e/l 5 1 1 100 <05 (L0) <0,5(La) 0 B
Bromodiclorometane * pgfl - 1 ;1 100 <0,5(LQ) <0,5(La) 0 =
Radao* Ba/l 1 1 100 < 10,0 (LQ) <10,0(LQ) 0 100%
Dose indicativa {DI)* 2 msv = - - - - - -
a-total* ¢ Bg/l - - - - - - - -
f-total* ¢ Ba/l - - - - - - - -
Legenda: o
a) Soma da: dos ificados * Pardmetro contratada a um Laboratério Acreditada LQ - Limita de Quantificacio saa - sem alteragdo anormal
¢ pardmetra conservativo analisada pela Entidade Gestora em alta: {Idzntificar a EG em 2lta)
Informagdo i relativa & av das situages de il 061! & medidas corretivas):
0 Vereador do Pelouro / / Bots doplblc o 13/03/2020
(Albano Joaquim Mestre Pereira) !




