Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Zona de Abastecimento de:

de Santiago do Cacém

32 Trimestre de 2020

Edital 04/2021 Alvalade

Em conformidade com o Decreto-lei n@ 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santisgo do Cacém procedeu a verificagdo da qualidade da 3gua da rede piblica através

da realizago de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCOA) aprovado pela dade Competente (ERSAR).
Parametro Unidades Valor Paramétrico  NeAnillses PCOA - %de I_lnéllsas i o o Valores Oh'f‘fhs =8 | N.2Anilises % Cumprimento
VP Previstas | i lizad: Maxi Minimo , Superiores VP | do VP
Escherichia coll E.coli ) Naooml | 0 3 3 100 0 o | o 100%
Bactérias Califormes ) N/100 mi o I 3 00 0 o « 100%
Cloro residual livre mg/l = 3 3 w0 | o069 053 N
Cheiro, a 25°C* | Fatordediluigio | 3 1 1 w0 | <1(@ <1(1q)
Sabor, a 25°C * Fator de diluigio 3 1 i 7 1 100 p )__ T a (La) e
P ~ Unidades pH 2650595 1 |1 100 80 (21,9 2C) | 8,0 (21,9 °C) 0
Condutividade i  pSfema202C 2500 1 1 100 200 2300 0
Cor mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(La) <5(19) 0
Turvagio Nt 4 1 1 100 <020(la) | <020(Lq) 0
Enterococos - N/1oo ml 0 1 1 100 0 | (1]
Ne de coldnias a zzTé . 'N]ml a22ec saa o 1 1 ) 100 2. 0 100%
Ne de coléniasa 369C - “Nfmia362C saa 1 1 | 100 0 0 100%
Clostridiun perfringens N/10Oml 0 1 - - | < T = =
Aluminio * ] WAL 200 s - - . - -
Azoto Amoniacal mg/iNH, | 0,50 = - - N T R N
Antiménio * @ pgfi Sh 5,0 } - PR 2 = = z
Arsénio * ¢ B B naflAs 10 ) ¥ g 5 e
Benzeno‘!___ B g/l 10 - S - 3 - I
Benzo(a)pireno * ng/l 0,010 - N - - L .
Boro *T B ~_mg/lB 10 - i z = z = g =
Bromatos *2 _ ng/lBro, 0 - - = = = = 2
Cadmio *2 B  weicd 50 E i z = . - A
Célcio mg/l Ca - - - 1 - N - ,
| Gianetos * 2 Cpgllcn 50 B E 0 = = B
Cloretos @ } mg/icl 250 1 1 " 100 560 560 1 o
Chumbo * g/l Pb . 10 - ] — = s 3 — -
Cahre":” . mg/l Cu 2,0 i ;7 . & N - N
Crémio * B pgflcr E . P - = = =
1,2-Dicloroetanc * e . o pefl L E N & = = i E
Dureza Total ‘mg/fl CaC0, = Sl - 3 - = z S
Ferro  pgflFe 200 = - E » o R R Bl P
Fluoretos ® C mg/IF 15 i 1 1 100 23 23 1 0%
| Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) * a e 0,10 B - - [ - - g = B
| Benzn[b)ﬂuaranteﬂ_ﬂ & - ) - = - % = =
T Benzo(K)fluoranteno * g/l % - = - I N N
it e yall i . - " = =
N rnd9nu[1,2,3~c,dlpirené_; i pefl ) - | E 1 s = = = = =
ésio ) B ma/l Mg - - - = 1. = 2 = L
Manganés ~ ug/IMa 50 - | z - - . o
Nitratos _mg/IND; 50 = 0 _ P , i A
Niitos ~ mg/IND, 050 - B . o - 5 =
Mercirio * 2 B ne/l Hg. 1,0 | = - = T z i SR N
Niquel * a g/l Ni 20 - i = = 5 5 «
Oxidabilidad B mg/l 0, 50 " o - - o , .
Pesticidas Totais *a) b) 2 pgh 0,50 . - z 2 = 2
Alacloro * b) 2 g/l | 0,10 7: - | = i — = = =
o _-__ Bentazona *b)¢ wefl ol - - __-___ 5 — o - N
o Desetilterbutilazina * b) 2 ug/l 0,10 . b . = B - _
 Dimetoata * b) ¢| weh | o = I < : E z
) ~ Diurdo *b)e| ugh 010 - B = = z =
imidaclopride * b) ¢ nefl 010 - - B e .
 Linurio * b)# pgfl 0,10 - . _ , B
o  McPA * b)® gl 0,10 = - . Z T z
o Mecoprope * hi'z o wefl 0,10 -: - T 5 - z
Metalaxil *b)e]  pgfl o010 o z Z = = . n
- ) o *b)e pefl 0,10 - . R o -
- Oxadiazdo * b) 2 nafl o - Tl B 5 —z z
. Tebuconazol * b) ¢ Hafl : 010 - - :_ - - i - =
B Terbutifazina * b} 2 g/l 10 F S = 2 =— N
‘selénio *° - He/l se 1000 - - . - - -
sédia ® B ) mgNa | 200 & 100 420 1 3
Sulfatos @ mg/l 50, 250 1 1o 160 0 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a)e s pg/l 10 e e Rl 5 = _ 7
Tetracloroeteno * pg/l B - = - - . _ ~
= B Tricloroeteno * pg/l | 2 B - :_ - 7 q 3 =
Trihal - total (THM) * a) ng/l 100 g - : [i— T 2
Cloraférmio * el = — =~ = 5 il 5 R R
i N ~ Bromoférmio * ugfl ; __ z :: - "___ R N O - R
Dibromoclorometano * wet | : “ ) - - z B i = = =
o Bromodiclorometano * pgft o - Rl - 2 5] i = = =
Rad3o * Bq/fl 500 2 - N = = = T 3 N ]
Dose indicativa (DI} * 2 msv 0,10 = i - - - . A B
a-total * 2 Ba/l - il i - = =) z 3 Z - =
B-total * @ Ba/l " @ T : . = T =
Legenda: = =

@ Parimetro conservatiy

3) Soma das concentragdes dos compostos especificados

nalisado pela Entidade Gestora em alta:AgdA

P

2 um Lab;

io Acreditado

b) Parimetra dispensado nesta zana de Abastecimento (artigo 12¢ do DLn2 306/2007 de 27 de Agosto altarado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro)

LQ - Limite de Quantificacia

saa - sem alteragdo anormal

das situagdes
bruta. No primei

relativa 3

causa. & AgdA ird mudar a origem d3 &

0 Vereal dc;r do Pelouro,
(Albano loaquim Mestre Pereira)

VP {causas ¢ medidas

ddia Causa:

de 2021 ird comegar a receber 4gua d2 ETA do Rowo..

WMedidas Correlivas: Nia existe sistema de remoglo de Fluoretos, Claretos e Sédio no subsistema em

Data de publicagdo:

04-02-2021




