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Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: S3o Francisco da Serra Edital 41/2020
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Lahoratdrio de Aguas Municipal

Em conformidade com o Decreto-lel n2 306/2007 da 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificagio da qualidade da dgua da rede piblica através

da realizacio de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Frograma de Cantrelo da Qualidade da Agua [PCQA) ap do pela Autoridade Comp (ERSAR).
T s Valor Paramirico LTHETE S T | Adapntliocs | Valores Obtides | N2 Analises % Cumprimento,
vp Previstas | lizadas | lizad Maxi Minimo | Superiores VP | doVp
Escherichia coll E.coli /100 ml 0 3 3 w0 | o 0 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 ml 0 3 3 100 i 0 o o 100%
Cloro residual livre mg/l S 3 3 w0 | oz 0,12 0 .
Cheiro, a 25°C* Fator de diluicio 3 1 1 100 o<1 (La) <1(LQ) [ 100%
Sabor, 2 25°C* Fator de diluigio 3 Ea 1 100 <1@ | <1(w) 0 100%
pH ) B Unidades pH 265595 1 | 100 7,4 (20,6 2C) | 7,4 (20,6 %) 0 100%
Condutividade ps/cma 202C 2500 1 1 100 620 620 1] 100%
cor mg/l PtCo 20 1 1 100 <5(LQ) <5(LQ) 0 100%
Turvagio UNT B 4 1 1 100 <020(L) | <020{Q) 0 100%
Enterococos N/100 ml [+ 1 - 1 100 0 0 0 100%
Nede colénias a222C | w/miazzc 1 1 | 1o 0 o | o | 1o0%
Ne de coldnias a 36 2C N/mla 362C 1 1 100 1} 0 a 100%
Clostridivm perfringens N N/100 ml B o - 22 z o 5
Aluminio* - pe/LAl - - - = - = 5
Azoto Amoniacal mg/l NH, - - " - - .
Antiménio® ¢ - e/l sb SN - = - - - - oL
Arsénio * @ o nefl As 4 - - z 3 % z z R
Benzeno* 2 . e/ ) B - = - — = % = =
Benzo(a)pireno * ) we/l 0,010 - = = - = - - P
Boro *2 o mg/lB 10 - - P , . N
Bromatos * 2 - g/l BrOy 10 N = - - = < = =
Cédmio * 2 pecd 5,0 - _' = = = = ¥ z
cildo ) mgflCa' - = 3 N - = ) T + i
Cianetos * ¢ o - ng/IcN 50 - - = - o N - N
Cloretos? o mg/id 250 - - - 3 5 - — I =
Chumbo* g/l Pb 10 | E |- = = R
Cobre * - mg/l Cu 2,0 - - - - - E ==
Crémio * @ peficr 50 - - - - - - .
1,2-Dicloroetana® @ pefl 3,0 ! o - - 1. - = &
Dureza Total mg/l CaC0; - = E £ = = = Eh
Ferro g/l Fe 200 AL 1 100 120 0 100%
Fluaretos? _ mg/IF 15 =} = &S = b = -
Hidmcarbangt_os_.m_umélicos Policiclicos (HAP)* a) ug/l 0,10 - P - - —_ I - -
Benzalb)fluoranteno * ugfl - - = B - = E
(k)ft ! g/l 5 - - - - - - -
i _ Benzofghiperileno * ug/l L = s = = - | - -
Iadenol1,2,3—c,d}pirenu & pgfl . - = = - - N - . B
Magnésio - mg/l Mg - - z = z = N
Manganés  pg/iMn so |1 1 100 <15(L0) <15 (La) 0
| Nitratose mg/INO; 50 - < = = = R B
Nitritos mg/I NO, 0,50 - - - " - - N o
Merciirio * 2 i ug/lHg 1,0 - - 3 i % Z R
Niquel* g/l Ni 20 - = = < = = =
Oxidabilidad N mg/l 0, 5,0 + : - Z | = N .
Pesticidas Totais * 2a) g/l 0,50 - :_ = - A = - N
B Alacloro* g/l i 0,10 - - = = | = = -
o Bentazona * pg/l B 610 - | - = . = =
i Desetilterbutilazina * v/l 0,10 = 1 - = = e - -
o Dimetoato* pg/l o010 - 15 - = - - ,
o Diurdo* v/l o1 - ] - . T = =
Imidaclopride* pg/l 0,10 - - i - = — = E = =3
I o Linurdo * pg/l 010 - - - = —= . o
o MCPA * ue/l ~ odo - " R - PR ] - B
) Mecoprope* nell 0,10 - - - z = = z
Metalaxil* nehl 010 = | Z % = | = =
T 0 0 e/l ~ od0 B = | = = = | B .
o Oxadiazio* el 0,10 = : % = o - z
Tebuconazol* ugfl 0,10 - - N - - B = =
- Terbutitazina* pgfl 0,10 - - _:— T - = - o = =
Selénio * @ B pg/l Se 10,00 - B - < = . =
Sédio * @ mg/l Na 200 = = = « : - N _
Sulfatos * ¢ me/) 50, 250 - - - z T = = R
Tetracloroeteno e triclorostena * 2a) pe/l 10 - - - - = = =
Tetracloroeteno * ¢ el | = - = = F - - - B
Tricloroeteno * © pg/l = - - = = - - .
Trihalometanos - total (THM)* a) pe/l 100 - - - . 3 = =
Cloroférmio* pe/l 5 - = = . = z =
Bromoférmio * pefl £ L - - - = = 5 v
- Dibromoclorometano * pefl = - - - . - - .
- el + g . A - - = —= > . —]
Raddo* eg/l - - - T = = %
Dose indicativa (DI)* 2 msv g = - 1 - " R R
a-total* ¢ - B/l - 5 - - - |- - - .
f-total* 2 Ba/l - - = B S 3 = =
Legenda:
2) Soma d: 325 dos * Pardmatro cantratado a um Laboratério Acreditado LQ - Limite de Quantificacio 533~ sem alteragdo anarmal

2 Parimetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta: (Identificar 3 EG em alta}

relativa &

3a das situagdas de Incumprimento aos VP (causas e medidas carretivas):

0 Vereador do Pelouro
(Albano Joaquim Mestre Pereira)
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