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Em conformidade com o Decreto Lei n2 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 2 verificacdo da qualidade
da 4gua da rede publica através da realizagdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 12 Trimestre de 2015
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Edital n®: 46

01-01-2015 2 31-03-2015
Zona de Abastecimento de: Catifarras
Controlo de Rotina 1
Parimeto Unidades VAo Parar:\étﬂcn . N2AndlisesPCOA  %de .Anéjllses Valores Determinados  N.2 Andlises % Andlises que
v T fizad Minimo  Sup-aoVP  cumpremo VP
Escherichia coli (E.coli) N/100 mL 0 2 2 100 [ 0 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 mL o 2 2 100 0 0 o 100%
Cloro residual livre mg/LCl 0206" 2 2 100 <010(@)  <010(LQ) o -
Controlo de Rotina 2
Parkmatio Unidades Valor Paramétrico - N2 Andlises PCOA % de Andlises Valores Determinados  N.2 Andlises % Andlises que
VP! dadas Realizad lizad A% Minimo  Sup.aoVP cumpremo VP
Azoto Amoniacal mg/L NH, 0,50 - - B - = 5 -
Ne de colénias a 22 °C N/mL sem alterag3o anormal - - - - - - =
Ne de colénias a 36 2C N/mL sem alteragdo anormal - - - - = = -
Condutividade HS/cm a 202C 2500 - - - - = : <
Cor mg/L PtCo 20 - - - = = - =
pH Unidades pH 26,5 90
Manganés pg/L Mn 50 - L E 2 5 . 2
Nitratos mg/LNO; 50 - - - - - - S
Oxidabilidade mg/L O, s . . z 5 = g
Cheiro® Factor diluicio 3 - . = s = -
Sabor * Factor diluicio 3 - - - 5 = > »
Turvagdo UNT 4 - - - - - - -
Controlo de Inspecgdo
Panats Unidades  ValorParamétrico-  N?AndlisesPCOA % de Andlises Valores Determinados .2 Andlises % Andlises que
VP! Agendadas Realizad lizad Méximo  Minimo  Sup.aoVP cumpremo VP
Aluminio* we/L Al 200 - - - 5 B - =
Clostridium perfringens N/100 mL 0 - s o 8 5 = -
Ferro pg/LFe 200 - - - - - - -
Nitritos mg/L NO; 05 - - - - = = =
Antiménio* ug/Lsb 50 - - - - - S -
Arsénio * ug/LAs 10 - - - - - = >
Benzeno* pg/l 1,0 = = 5 = & s P
Benzo(a)pireno * e/l 0,010 - - - > - = =
Boro * mg/LB 10 - - - - s 2 5
Bromatos * vg/L 8rO, 10 2 = 5 5 5 = &
Cadmio * g/l Cd 50 s E 5 : s - .
Calcio mg/L Ca 100% - - - & 2 = -
Chumbe* wg/LPb 10 - - - s . = A
Cianetos * Hg/LCN 50 - - - - v < e
Cobre * mg/LCu 20 - - - 5 - . -
Crémio * pg/LCr 50 e = . < : . R
1,2-Dicloroetano® /L 30 - > g . : = -
Dureza Total mg/L CaC0;y 150-500 % - - - - - - &
Enterococos N/100 mL o - - - . - s -
Fluoretos mg/LF 15 - - - - z =
Magnésio mg/L Mg 50 - - = . 2 B <
Mercirio * Hg/LHg 1 - - - - - P >
Niquel* ug/LNi 20 - - - - S "
HAP - Total*d) el 0,10 - - = = = = .
Benzo{b)fluoranteno * Hg/L - o - 3 = < =
Benzo(k)fiuoranteno* e/t - - . = 2 = >
Benzo(ghi}perileno * g/t - 5 = @ " = -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * e/t - - - - & < - B
Pesticidas Totais *d) pg/l 050 B 5 B . 2 : .
Alacloro® g/t 0,10 - - - - - - -
Atrazina® e/l 0,10 - - - = = s =
Bentazona * g/l 0,10 - - 5 = > < -
Desetilatrazina* e/l 0,10 S & 3 2 2 . =
Desetilterbutilazina * e/l 0,10 - - - = = = -
Diurdo* 78 0,10 - - - - = & <
Linurdo * wg/l 0,10 - - - 5 = a 5
Terbutilazina® He/L 0,10 - - - 5 s = -
Selénio * pg/L Se 10 - - - - - - -
Cloretos mg/LCl 250 - - s & = = -
Tetracloroeteno e tricloroeteno *d) e/t 10 - = 5 = > = =
Tetracloroeteno * /L - 5 4 5 = = 5 -
Tricloroeteno * ug/L - - - - - = 2 =
Trihaiometanos - total (THM)*d) we/L 100 - - S s » = »
Cloroférmio* /L - S 3 - = = - -
Bromoférmio * pe/L - - - 5 2 5 = <
Dibromoclorometano * He/L - - - 5 5 = . ”
Bromodiclorometano * ug/t - 5 - - & - = =
Sédio * mg/L Na 200 - - - - = = -
Sulfatos * mg/L SO, 250 - - - : z = =
a) Pardmetro dispensado neste zona de Abastecimento (artigo 132 do DL n2306/2007 de 27 de Agosto) ' VP - Valores paramétricos - Dec.Lel 306/2007 de 27 de Agosto - Parte |, Il e I}l do anexo .
b) Valores recomendados . auml d
) Pardmetro dispensado nesta zona de Abastecimento (artigo 122 do DL n2306/2007 de 27 de Agosto) 2 Parametro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta - Aguas de Santo André
d) Soma das dos LQ - Limite de Quantificacio
relativa 3 das situacdes de Incumprimento aos VP (causas & medidas Nio se situagBes de a0s Valores
O Vereador do Pelouro, (Albano Joaqui re Pereira) Data: 12-05-2015
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