CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Municipio de Santiago do Cacém Laboratério de Aguas Municipal

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
Controlo da Qualidade da AgGAMABAb MM@LAbasteclmentn do Concelho

Em conformidade com o Decreto-lei n2 306/2007 de 27 de agasto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de deiembro, o Municipio de
Santiago do Cacém procedeu & verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica através da realizagdo de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Controlo de Rotina 1

E;rheriéﬁ!&;oﬁ]’é:cai.i). B /100 mL j o 3 3 100 o o [] 1003 {
Bactérfas Coliformes 1100 mL o 3 L 3 100 o o 0 100% i
Cloro residual livre me/LCly 0206 3 3 100 0,43 0,23 0 - |
Controlo de Rotina 2
Azato Ameniacal me/L NHy 0,50 1 1 100 <0,04 (L) <0,04(LQ) o 100%
N2 de coldnfas a 22 8C HfmLa22:C sem alteragao anormal 1 1 100 o o 0 100%.
N2 de coldnias a 36 8C HfmLa36:C sem alteragao anormal 1 1 100 o 0 0 100%
Condutividade pSfem a 20:C 2500 1 i, 100 610 610 0 100%
Ccor mg/LPiCo 0 1 1 100 <5} <5(L0) 0 100%
pH Unidades pHf 265 95 1 1 | w 73 (0,1 %) | 73 (201 %) o 1003
angané e/l Mn 50 1 1 100 <15 (L0} <15 (1a} o 1005
Nitratos 2 mg/L N0y 50 1 1 100 <08 <08 0 10035
Onidabilidade me/L O, 50 1 1 100 <10(a) <10(Q) 0 100%
Cheira® Factor diluigio 3 1 1 100 <1{ta) <1(La) 0 1003%
sabor * Factor diluigia 3 1 1 100 <1(La) <1(a) 0 100%
Turvagio unT 4 1 1 100 <02000) | <0,20(L0) o wos |
Controlo de Inspecgdo
|Aluminio *
Clostridium p hf100mL 0 = - S - F; < =
Ferro He/LFe 200 - - - - - - -
Nitritos me/LHO, 0,50 - - = = = F &
Antiménio* 2 g/Lsb 50 - - - % - . R
Arsénio * 2 pefLAs 10 - - - - 2
Benzeno® @ gL 10 - - - & - N
¥ pefL 0,010 - = s 5 z i
Boro * ¢ mg/LB 10 - = - - - -
Bromatos * ¢ He/LBrOy 10 - x = = F =
Cddmio * ¢ pg/LCd 5.0 - - - - = - -
Célcio mg/LCa 100" - - - = E = <
Chumbo* ue/LPb 10 - - - - . - -
Cianetos * 2 pefLCh S0 B - - e £ = =
Cobre * mg/LCu 20 - - = = & - N
Cramio * 2 pefLCr 50 - = = = z = z
1,2-Dicloroetano* ¢ e/t 30 = : S - . . N
Dureza Total mg/L Cacoy 150-500* - B 5 = e s 5
Enterococos 1/100 mL 0 - - - - - . =
Fluoratos* @ mg/LF 15 - - - - - - T -
Magnésio mg/L Mg sot? = B = E - " i -
Mereirio * @ uR/LHg 10 = 2 - - - - -
Miquel* pefLNI 20 - = - = = = -
Hidrocarbonetos Aramdtices Policiclicos (HAP)*d) et 0,10 - - - 5 s = 5
4 we/L 3 = - - - = - -
Benzo(k)fluoranteno® ng/L - - = - - - - -
(ghi) i e/t = = - 5 - - -
Indeno(1,2,3-cdjpireno * e/t - | = = = = s 2
Pesticidas Totais * 2 c) d) pefL 0,50 - - - - - -
Alzclara® @ pefl 0,10 = = B i = = z
] pEfL 0,10 = - - - _ -
g pefl 0,10 - - - = = %
Diurdo® 2| ne/L 0,10 - - - = = -
MCPA® 2 ngfL 0,10 B 2 N z % Z
Ter ina® 2 ng/L 0,10 - - - - - -
Selénio * @ nefLse 10 - - - - = Z 5
Cloretos? mefLcl 250 - - - - = - N
Tetracloroeteno e tricloroeteno * ed) naft 10 - < . E = 5 =
Tetracloroeteno * 2 pefL - = = = » - -
Triclaroeteno * 2| pefL - = - - E - z <
Trihalometanas - total (THM) *d) wefL 100 - - - - 3 - =
Cloroférmio* ne/t - - - - = Z =
Bromoférmio * nat 3 = B R K N B
. pat 3 = z E x = %
Bromadicl ¥ L - - - - - " -
sédio * 2 mg/LNa 00 B = = = = =
Sulfatos * 2 mEfL S0, 250 - - - = - - -
Raddo* Ba/L 500 - - = - 5 B -
Dose indicativa (D1}* @ mSy 0,10 - - - - - - -
a-total* ¢ By/L e S = E - = =
p-total* 2 Ba/L B - = - - = -
2] Pardmetro dispensada neste zona de Abastecimento (artiga 132 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosta allerado pelo DL i VP - Valores paraméteicos - DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n 152/2017 de 7 de
152/2017 de 7 de dezembra) dezembra - Partel, Il e lll do anexo .
1 b) Valores recomendados . auml rio Acreditado
) Parametro dispensado nesta zona de Abastecimenta (artigo 122 do DLn® 306/2007 de 27 de Agosto altarado polo DLn® A . e pil alta
152/2017 de 7 de dezembra)
d} d Ges d especificados L@~ Limite de Quantificagio
&) De acordo com a legislagio em vigor (DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembro - Parte IV do Anexo 1), sendo 05 valores da atividade alfa tatal e beta tatal inferlores aos nivels de verificagio
recomendados (0,1 1,0 Ba/L, respetivamente), presume se que o valor da dose indicativa (D) & inferior 20 valor p co de 0,10 msv.
/ O Vereador do Pelouro, (Albano Joaquim ereira) Data: 27/11/2018
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