S
Municipio de Santiago do Cacém

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho de Santiago do Cacém

Zona de Abastecimento de: Alvalade-Foros do Locdrio Edital 74/2021

32 Trimestre de 2021

Em conformidade com o Decreto-lei n? 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu a verificacio da qualidade da dgua da rede publica através

)

da realizagdo de andlises

na torneira do

idor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela Autoridade Compatenta (ERSAR).

e N s Valor Paramétrico NeAndllsesPCAA  sdepndlises  ValoresObtidas . N Andlises % Cumprimento
Ve Previstas lizad lizadas | Minimo | Superiores VP doVP
Escherichia coll (E.coli) - Nf100mI TR 3 3 100 0 o | o 100%
Bactérias Coliformes /100 ml ) 3 3 100 0 0 o 100%
Cloro residual livre mgh - 3 3 100 0,48 0,37 o |-
Cheiro, a 25°C * B Fator de diluigdo 3 1 1 100 <1l | <1 o | doo%
sabor,a 25°C * Fator de diluigio S 1 1 100 1 1 0 100%
pH Unidades pH 2650595 1 1 100 79 (17,2 2C) | 7,9 (17,2 %) 0 100% |
Condutividad pSfcm a 20 2C 2500 I 1 100 2300 | 2300 0 100%
Cor mg/I PiCo 20 1 1 100 s5(l@) | s5(@) 0 100%
Turvagio UNT R 1 1 100 <0,20 (LQ) <0,20(L0) 0 100%
Enterococos M/100 mi g, 1 1 100 Q (1] ] 100%
Enumeragio de microrganismos vidvels - nliimera Nfml a 222C saa [ 1 1 100 6 6 i) 100%
E agdo de micr ismos vidvels - niimero N/ml a 362C saa & 1 1 100 36 36 0 100%
Clostridium pe!fd:;gens ) N/100 ml 0 | 0 - = = = = =
Aluminio * pg/LAl 200 1] - = - = = =
Azoto Amoniacal B mg/I NH, 0,50 0 - 3 - < -
Antiménio * © - ug/lsb 5,0 0 - - - = - _
Arsénio * 2 ugfl As 10 ) B 9 I z z =
|Benzeno * © B pefl 1,0 o - - = T = =
| Benzo(a)pireno * - pefl ~ opol0 0 = - - 3 - = -
Boro *°  me/is B 1,0 0 - - B ‘ . N
Bromatos * 2 pg/i Bro, ) 10 0 - 2 N 2 il =
Cadmio * 2 ne/icd 50 0 5 =R T = = i i )
cildo B me/l Ca z 0 - = ) B ,
Cianetos * 2 pg/lCN 50 ) (1] - = - - - -
Cloretos @ mg/icl 50 | 0 1 1 570 570 1 0%
Chumbo * o ng/l Pb 10 0 - - - = 3 =
Cobre * mgficu 2,0 L 0 = - = i = _ B
Crémio * - ng/lcr 50 o R N N N B N
1,2-Dicloroetano * ¢ ug/l 3,0 0 s - - g 3 _
Dureza Total  mg/ICaCO; . = "o - iE - - : =
Ferro o pefl Fe o 0 5 = - 5 : = ,
Fluoretas e o me/lF 15 0 | 1 1 22 2,2 1 0%
Hidracarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP) * a nefl 0,10 0 - - - 5 - s
Benzo(b)fluoranteno * nell - 0 = = —_ TR = I R
0 . e s P - - 5 B - S
o (ghilperileno * we/l L L] N 5, N 2 2 =
B Indeno(1,23-,d)pireno * ghl < e . - R . : =
Magnésio mgfiMg 2 B - a2 - - 5 =
Manganés pgdMn 50 o - - - = 5 H
Nitratos © . mg/l NO3 | 50 0 - - = - - -
Nitritos T mefl NO, 0,50 0 N - - . N _
Mercirio * ¢ - pg/l Hg 1,0 0 - - ] - - =
Niquel * pe/INi N 20 0 - - : - 5 =
Oxidabilidade ~ maflo, 50 0 - : " N N
Pesticidas Totais * a)b) e pafl 050 (1] - - - - - -
) Alacloro * b) 2 pefl 0,10 (] - - T2 = == :
B *p)e e/l " 010 o : z " ) — 3
Desetilterbutilazina * b) 2 ™ T 0,10 0 2 E i = , . N
fi Dimetoato * b) 2 g/l 0,10 0 : - T . , o .
N Diurdo * b) 2 el 0,10 0 - 2 z = i =
idaclopride * b) 2 g/l 0,10 o = z 5 5 T S
- linurdo * b)® ug/t 010 0 - : - . . By
N MCPA * b)e g/l 010 0 - . . ; . -
Mecoprope * b) 2 pg/l 0,10 0 . =k = 3 < i -
| Metalaxil * b) @ e “0,10 0 2 2 = = z 5
Ometoato * b} ¢ pgfl ﬂ,izl 0 - - —= , « -
I B Oxadiazio * b2 wgfl 010 0 - . B N . _
o Tebuconazol * b) ¢ g/l Ij:lﬂ 0 - - E = i =
Terbutilazina * b) el o010 0 4 = — = . =
Selénio *2 pg/l Se 10,00 0 - - = - x -
S6dio @ mg/l Na 200 0 1 1 370 370 1 0%
Sulfatos 2 mg/l SO, 250 0 1 1 160 160 1 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * a) @ pefl 10 0 - - - 4 5 =
Tetracloroeteno * pefl —.—== 0 - - ) - = -
Tricloroeteno * pefl e - 0 - - - - - =
Trihal anos - total (THM) * a) pefl 100 e ¥ 0 - - - - = =
Claroférmio * pgfl - 0 = - = = = = i
Bromofdrmio * pe/! Sl 5 o = = = - - - N
Dibromoclorometano * pg/l + 0 - - - - = <
Bromodiclorometano * pg/l = L 0 - - - ] : 2
Raddo * Bq/l 500 i 0 - I - = = 5
Dose indicativa (D) * 2 msv 010 0 = - = - R E
a-total * 2 Bq/l = o = - R - F :
p-total * ¢ Bgfl B L. | a = = = = ]
legenda:
2 Pard anallsado pala Entidade Gestora em alta: AgdA
3) Soma das dos di * Para da a um Laboratdri L@ - Limite de Quantificagao saa - sem altzragdo anormal
b} Pardmetro di: nesta zona de Al {artigo 122 do DL n® 306/2007 de 27 de Agosto alterada pelo DL n® 152/2017 de 7 de dezembra)
Informagdo relativa & averiguacio das situagdes de ncumprimenta aos VP (causas e medidas corretivas): Causas: Qualidade da dgua bruta. Nio existe remacio de Sédio, Fluoretos e Cloretos no subsistema em causa.

Madidas Corretivas: A origem déste subsistema Ir4 ser alterada, este receberd dgua provenfents ds ETA do Roxe.

O Vereador da Pelouro,
(Albano loaquim Mestre Pereira)

Lo
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