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CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei n2 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade
da dgua da rede piblica através da realizagdo de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovada pela Autoridade Competente (ERSAR).

omrn]nde Rl 1

coll) nomL -
{Bactérias Coliformes /100 mL Q 3 3 100 o o o 100%
Cloro residual lvre mg/LCh 0,206 3 3 100 0,57 0,28 o ~
Controlo de Rotina 2
Azato ma/L NH, 0,50 1 1 100 <001(la) | <004(1Q) o 100%
Ne de coldnias a 22 2C HfmL sem alteragdo anormal 1 1 100 1 1 o 100%
N2 de colénias a 36 9C HfmL sem alteragao anormal 1 1 100 17 37 0 100%
Condutividade usfem a 20:C 2500 1 1 100 920 920 o 100%
Cor mg/LPiCa 0 1 1 100 <5(L0) <5(La) 0 100%
pH Unidades pH 26,5 9,0 1 1 100 8,1 (22,6 ¢C) | 8,1 {226 %C) o 10035
Manganés Hg/LMn 50 1 1 100 <15{LQy <15(La) 0 100%
Nitratos & mg/LND; 50 2 2 100 <08 <08 0 100%
mg/L 0, 5 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(L0) 0 10054
Cheiro* Factor diluigio 3 1 hi2 100 < 1Ly <1(LQ) ] 100%
sabar * Factor diluigio 3 1 1 100 <1La) <1 o 1003
Turvagio unT 4 1 1 100 <0,20(Q) | <020(LQ) [ 100%
Controlo de Inspecgdo
Aluminio *
Clostridium perfringans NF160 mL o - - 5 s 5 = =
Ferro ug/Lfe 200 - - - - & = 5
Nitritos ma/L N, 05 - - - - g E g
Snio® @ yg/Lsh 50 - - - - -
Arsénio * @ pglLAs 10 - - - = R = B
e (8 10 - - - - R - 5
Benzo(a)pireno * HeglL 0,010 - . . - < 3 T
Boro * 2 mg/LB 10 = . - % = = =
£ pg/LBIO; 10 - - - - - = =
Cidmio * & pg/Lcd 50 - - - . = = 5
Cilcio me/L Ca 100% - A . - - - X
Chumbo* pe/LPL 10 - E - - = = &
Clanetos * @ pe/LCH 50 - = - - - - -
Cobre * mgfL Cu 20 - - & - - = T
Crémio * & pefLcr 50 - - = - . - -
1,2-Dicloroetano® Heft 30 - + - S - 5 E
Dureza Total mg/L CaCOy 150500 - - - - - . -
Enterococos N/100 mL. [} - - - = - 5 E
Fluoretos® ¢ mg/LF 15 - - - = - . .
me/L Mg 50 - - - = - - E
Mercirio * ¢ g/l Hg 1 - . - - B N
Niquel* ua/LNi 0 - - - - = % 5
Hi Araméticos Peliciclicos (HAP)*d) el 0,10 - : - . - -
Benzo(b)fluorantenc * []8 - - - - - 5 & E
vefl = - - , " - N
Benza{ghilperilenc * el - - B = 2 = =
Indeno(1,2,3-c,d)pirenc * Heft = - - B - = - .
Pesticidas Totais * £ ¢} d) pgfL 0,50 - B = T e &
Alacloro® 2 pefl 0,10 - - - = - N N
*3 nefl 0,10 - B - 3 = P
Desetilterbutilazina * 2 vefl 0,10 - - = - - N
Diurdo®* & el 0,10 - B 5 5 = B
MCPA® 2 Hefl 0,10 - - - - = -
Terbutilazina® 2, ugfl 0,10 - & - = = P
Selénic * ¢ ugfL Se 10 - - - - = -
Cloretos? mg/LCl 250 - - - 5 2 s
1 e tric *od) e/l 10 = - « R N B N
Tetracloroeteno * 2 Hg/L = - - - 5 E =
Tricloroeteno * 2 ua/l E = - - - - - -
Tril total (THM)*d) sl 100 z B E < P
Cloraférmio® 18 - - - - - - N
Bromoférmio * 178 - - E = > &
Dibromoclorometanc * (8 - & - - " - .
Bromadicloromeatano * 18 = - - - = - E
Sadio * 2 mg/LNa 200 - . - N
Sulfatos * 2 mg/L50, 250 - - = = B
Raddo* Ba/L 500 . . - N
Dose indicativa (01)* 2 msy o1 E = B T - B
a-total* ¢ BajL = = » R _
B-total* @ Ba/L 5
2} z0na de Abastecimento {artiga 13¢ do DL n9306/2007 de 27 de Agosto) "WP -Valares paramétricos - Dec.Lel 306/2007 de 27 de Agosto - Partel, Il el do anexall.
b} Valores recomendados * Pardmetro aum Laboratério ditad
) Parmetro dispensado nesta 2ona de Abastecimento (artigo 129 do DL n9306/2007 de 27 de Agosto) lisado pela E em alta
d) Soma das das compostos Q- Limite de Quantificagio
&} De acordo com a legislagio em vigor (Decreta Lei n? 23/2016 de 3 de lunho}, sendo os valores da atividade alfa total e beta fores aos niveis de 1e1,0Bg/L, ), pr que
o vaordadesendctva (01 fert 20 vl paraméticode 010 mv._
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Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho

£m conformidade com a Decreto Lei n 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagdo da qualidade
da dgua da rede publica através da realizacdo de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Escherichia coll (E.coli) 1100 mL
érias Cali /100 mL
Cloro residual livre mg/LCly 0 = I
Controlo de Rotina 2
Unidades
Amniacal ) i 7 7 su 3
Ne de colénias 3 22 2C tifmt sem alteragio anormal | - - | R
Ne de coldnias 3 36 2C nfmL sem alteragda anormal | v 3 & | E
C¢ 5/cm 3 200C 7500 | - - - . R
Cor mg/LPio 20 | % 3 2 =
oH Unidades pH 36,5 9,0 i = R R | _
é Hg/L Mn 50 - - | - - i | -
Nitratos ¢ - ma/L O, 50 - - = I~ = - 5 | e
Odaildad nalio, 5 - S : S
Cheiro*® Factor diluigio 3 - - - | - s - | s
sabor * Factor dilulgdo 3 = & = | = % E | R
Turvagao unt A e ] 7 % | E = = | .
Controlo de Inspecgdo
Parametro.
|Atuminio ¢
Iclostridium perfringens
Ferro
Nitritos
Antimonio*
Arsénio * 2
]
&) ) *
Boro * 2 me/LB 1,0 . = 5 = - = %
Bromatos * 2 pe/Lao; 10 - - - < o o -
Cadmio * 2 pg/Lecd 50 - - = - = i =
Cilelo mgfLCa 1004 - . - - - - _
Chumbo® pg/LFb 10 - - 5 = Z = =
|Cianetos * 2 pa/LCH 50 - - = - . . N
Cobre * mp/LCu 20 - = - ] - E %
Crémio * @ pe/LCr 50 - = - - - . -
1,2-Dicloroetano* 2 nefL 30 - - = 2 = “ v
Dureza Total mgfL Caco, 150-500 % - = - - = . N
 wiomt o 5 = . s : = — ]
Fluoretos* ¢ me/LE ? 15 - - 2 s o s .
Magnésio me/L Mg sot - - - - 5 = =
Mercirio * £ w/LHg 1 7 = - - - - N
Niquel* /LA 20 - - - - = = 2 B
Hidrocarbanetos Arométicos Paliciclicos (HAP)*d) e/l 0,10 - - - - i = 5
" r Wt = = Y = - = -
Y . i = n = n - - -
(ghi}perileno * pefL - - = - < =
| Indena(1,2,3-¢,d)plreno * pefL = - = = = -
Pesticidas Tatais * 2 ¢) d) pefL 0,50 - - - - 2 = =
Alacloro® 2 pe/L 0,10 - - - 5 = = .
fe pg/L 0,10 B - g S = = =
buti e e/t 0,10 - - - = -
Diurdo* ¢ pgfL 0,10 = - - = =
MCPA * ¢ pefL .10 - - - = < = o
T e v/l 0,10 - : = = =
Selénio * ¢ pgfLse 10 - - - - S - =
Cloretos® me/Lcl 250 F B 7 = = B =
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2d) nefL 10 - - - - - -
Tetracloroeteno * ¢ pe/L - = = = = = =
Tricloroeteno * ¢ pe/L - - - - = = o =
Trihal - total {THM)*d) nefL 100 - - - - 2 = =
Cloroférmlo® gl - - - T = = - -
Bromofdrmio * pg/L - - - - = = =)
Dibromeclorometano * b/l - - - - - = . 2
forometano * pefl - - - - - - Z =
sadio * ¢ mg/LHa 200 5 - s B . N _
Sulfatas * @ m/LS0y 250 - - = =z E % -
Raddo® BafL 500 - - - - = " -
Dose indicativa (D1)* 2 msy 0,1 - - = =z = % Z
a-total® 2 BafL - - - - - = " N
B-total* ¢ B/l - Z— K 5 E . E : z
a) ste zanade » [artizo 132 do DL n2306/2007 d= 27 de Agosta) alores paraméteicos -
b) Valores recomendados * auml o
<) P do nesta zona de {artigo 12¢ do DL n#306/2007 de 27 de Agosto} L] X iva analisada pela emalta
d) Ssomadas coes dos LQ- limite de Quantificagdo
) De acordo com alegistagio em vigor {Decreto Lei n® 23/2016 de 3 de lunha), sendo os valores da atividade alfa tatal = heta tatal inferiores a0s niveis de verificagdo recomendados (0,1 e 1,0 Bu/L, respetivamente), presume se que
avalar d. ativa {DI) & Ierrv-u Aricode0,10msy.

VP [causas e medida

O Vereador do Peloura, {Albano Joaqu fe Pereira) Data: 28-11-2017




