CONTISYSTEMS

Mod. CMSC 0002

D/ M:

Municipio de Santiago do Cacém

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
Controlo da Qualidade da Agugmm M.umgm Ab i

do Concelh
. : : & : ™ Edital n®: 67
Em conformidade com o Decreto Lei n® 306/2007, de 27 de Agosto, o de do Cacém p a verificacdo da qualidade
da dgua da rede plblica através da realizacio de andlises periédicas na torneira do idor, do o Prog de Controlo da 22 Trimestre de 2016
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR). .04 2016 3 3005 3015
Zona de Abastecimento de: Aldeia de Santo André - Zona 1
Controlo de Rotina 1
Padrato Unidades Valor Pam:\émoo - Ne Andlises PCOA % de .Anéjkes Valores Determinados  N.2 Anslises % Andlises que
VP dad lizad: Méximo  Minimo  Sup.aoVP cumpremoVP
Escherichia coli (E.coli) N/100 mL ] 3 3 100 o [} 0 100%
Bactérias Coliformes N/100 mL 0 3 3 100 [} [¢] o 100%
Cloro residual livre mg/LCh 0,206"% 3 3 100 0,76 0,37 ] -
Controlo de Rotina 2
Parbraste Unidedes. . Valor Pam'némcn- N2 Anglises PCOA %de Andlises  ValoresDeterminados  n.¢ Andlises % Andlises que
P Méximo Minimo Sup.aoVP  cumpremo VP
Azoto Amoniacal mg/LNH, 0,50 1 1 100 <0,039(LQ) <0,039(LQ) o 100%
Ne de colénias a 22 °C N/mL sem alteragdo anormal 1 1 100 [ ] 4} 100%
Ne de colénias 3 36 2C N/mL sem aiteragdo anormal 3 1 100 o 0 o 100%
Condutividade uS/cm a 209C 2500 1 1 100 726 726 o 100%
Cor mg/LPtCo 20 1 1 100 <5(LQ) <5(LQ) o 100%
pH Unidades pH 26,5 <9,0 1 1 100 7,4 (194 €C) 74 (19,4 C) [} 100%
Manganés ug/L Mn S0 3 1 100 <15(LQ) <15(LQ) o 100%
Nitratos 2 mg/LNOy 50 - - - - - - -
Oxidabilidade mg/LO, 5, 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(LQ) [} 100%
Cheiro* Factor diluicio 3 1 1 100 <1(LQ) <1(LQ) 0 100%
Sabor * Factor diluic3o 3 1 1 100 <1(Q) <1(LQ) 0 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100 <0,20(L@) <0,20(LQ) o 100%
Controlo de Inspecgio
= Unidad Valor Pam:vétriw - N2AndlisesPCOA  %de "Ané)lkas Valores Determinados  N.2 Anfises % Analises que
VP dad: lizad: Méximo Minimo  Sup.aoVP cumprem o VP
Aluminio * pg/LAI 200 - - - - = - -
Clostridium perfringens N/100 mL o - - - - - - -
Ferro ug/LFe 200 = - = = =
Nitritos mg/LNO; 05 - - - - - -
Antiménio® ¢ Hg/Lsb 50 - - - - - -
Arsénio * 2 ug/LAs 10 - - - = =
Benzeno* ¢ /L 10 z - = : =
Benzo(a)pirenc * we/L 0,010 - = < = _
Boro* e mg/LB 10 - = . -
Bromatos * ¢ Hg/LBro, 10 - - - - - - -
Cédmio ® ¢ pg/LCd 50 - - = - -
Célcio mg/LCa 100% c c -
Chumbo* ug/LPb 10 - - - - -
Cianetos * @ ug/LCN 50 - - - - - -
Cobre * mg/LCu 20 - -
Crémio * ¢ ug/LCr 50 - - - - -
1,2-Dicloroetano® ¢ ue/t 30 - 2 =
Dureza Total mg/L Cac0, 150500 = = 2
Enterococos N/100 mL 0 - - = -
Fluoretos* ¢ mg/LF 15 - - - -
Magnésio mg/L Mg s0¥ : g - - =
Mercdrio * ¢ ug/LHg 1 - = 5 = 5 2
Niquel* ug/L Ni 20 - - - - - - -
(HAP)*d) we/l 0,10 = - = - =
Benzo(b)fluoranteno * ug/l - - - - -
Benzo(k)fluoranteno® e/t - - - -
Benzo{ghi)perileno * na/L - - - - - -
Indeno(1,2,3-¢,d)pireno * we/L = - - - - z N
Pesticidas Totais * 2 ¢) d) pg/L 0,50 = = = = =
Alacloro® ¢ e/t 0,10 = o & =
Atrazina® 2 we/L 010 - - - - - -
Bentazona * ¢ ue/L 0,10 - - - - - -
Desetilatrazina® 2 g/t 0,10 - - - E =
Desetilterbutilazina * ¢ g/t 0,10 - - - . &
Diurdo® ¢ e/l 0,10 - - - -
Linurdo * 2 ne/L 0,10 - - - -
Terbutilazina® © ue/L 0,10 - - - - .
Selénio * ¢ ug/Lse 10 - - - - -
Cloretos2 mg/LCl 250 = = = -
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2d) g/l 10 = = = > =
Tetracloroeteno * ¢ He/L - - - - = =
Tricioroeteno * ¢ g/t - - - - - S . -
Trihalometanos - total (THM)*d) we/L 100 - - = = ® =
Cloroférmio* g/t - - - = = <
Bromoférmio * Hg/L - - - - - -
Dibromoclorometano * el - - - = = 2
Bromodiclorometano * el - - - - 5 =
Sédio * 2 mg/LNa 200 = = L - -
Sulfatos * ¢ mg/LSO, 250 - - 5 =
Raddo* Bq/L 500 - - = 2
Dose indicativa® ¢ msv - = 5 B Bl 2 .
a-total* ¢ Bg/L 01 = 5 o g 2
B-total® 2 Ba/L 10 - - = 2 =
a) neste zona de {artigo 139 do DL n9306/2007 de 27 de Agosto) * VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte |, Hf e il do anexo I.
b} Valores recomendados . auml
) nesta zona de (artigo 12¢ do DL de 27 de Agosto) analisado pek alta
d) Soma das dos. LQ- Limite de Quantificag3o
€) De acordo com a legislado em vigor, sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferiores aos nivels de (0,1e108a1, pr que o valor da dose indicativa (DI) & inferior
20 valor paramétrico de 0,10 mSv.
relativa 3 das situacBes de incumprimento a0s VP (causas e medidas corretivas):
/ O Vereador do Pelouro, {Albano Joar reira) Data: 29-08-2016
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM o= LABEGUA
Controlo da Qualidade da humnmmﬂﬂaﬂmmmm do Concelho

ital ne:
Em conformidade com o Decreto Lei n® 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipic de Santiago do Cacém procedeu 2 verificacdo da qualidade Ednalne.67
da dgua da rede publica através da realizacdo de anlises periddicas na torneira do dor, o Progr de Controlo da 22 Trimestre de 2016
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR). 01042016 30.06.2015

Zona de Abastecimento de: Aldeia de Santo André - Zona 2

Controlo de Rotina 1
Padraates Unidades Valor Pam:t&rion - Ne Anélises PCOA % de Ané)lises Valores Determinados  N.2 Anlises % Anilises que
VP dad: lizad: Méximo  Minimo  Sup.aoVP cumpremoVP
Escherichia coli {E.coli) N/100 mL 0 3 3 100 0 o o 100%
Bactérias Coliformes N/100 mL o 3 3 100 0 o] 0 100%
Cloro residual livre mg/LCl, 0,206" 3 3 100 0,36 0,28 0 -
Controlo de Rotina 2
pard i ValorPam':\&rlw- Ne Andlises PCOA %deAndlises  ValoresDeterminados .2 Anglises % Andlises que
VP Méximo Minimo Sup.aoVP  cumpremo VP
Azoto Amoniacal mg/LNH, 0,50 1 1 100 <0,039(LQ)} <0,039(LQ) 0 100%
N¢ de colonias a 22 ¢C N/mb sem alteracdo anormal 1 1 100 ] o o 100%
Ne de coldnias 2 36 2C N/mL sem alteragdo anormal 1 1 100 0 o o 100%
Condutividade uS/em a 20°C 2500 1 1 100 650 650 o 100%
Cor mg/L PtCo 20 1 1 100 <5(LQ) <5(LQ) ] 100%
pH Unidades pH 26,5 9,0 1 1 100 7,6 (19,4 =€) 7,6 (194 2C) o 100%
Manganés ug/L Mn 50 1 1 100 <15(LQ) <15 (LQ) 1] 100%
Nitratos mg/LNO; 50 1 1 100 37 37 0 100%
Oxidabilidade mg/LO; 5 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(LQ) 1] 100%
Cheiro* Factor diluilo 3 1 1 100 <1(LQ) <1{LQ) -} 100%
Sabor * Factor diluicdo 3 1 1 100 <1(LQ) <1{lQ ] 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100 <020(tQ) <0,20(LQ) [} 100%
Controlo de inspecgio
it Unidad Valor Paramétrico- N2 Andlises PCQA %defni‘ﬂses Valores Determinados  N.2 Andlises % Andlises que
ve* dad: lizad: Méximo Minimo  Sup.aoVP cumpremo VP
Aluminio®* ug/LAl 200 - - - - - - -
Clostridium perfringens N/100 mL 0 - - - - - -
Ferro ug/LFe 200 < - - - - - =
Nitritos mg/LNO, 05 - - - - - - -
Antiménio® Hg/LSb 5,0 - = - - - - -
Arsénio * ug/LAs 10 - - - - - - -
Benzeno* ne/L 10 ~ - - - - - =~
Benzo{a)pireno * e/t 0,010 - - - - - - -
Boro* mg/LB 10 - - - - - - -
Bromatos * ng/L Broy 10 - - - - - G -
Cadmio * ug/Lcd 50 - - - - - - -
Célcio mg/LCa 100% - - - - - - -
Chumbo* Hg/LPb 10 = - - - - - =
Cianetos * He/LCN 50 ] = 2 = = = =
Cobre * mg/LCu 20 - - . - g = -
Crémio * wg/Ler 50 - 8 - - - ~ -
1,2-Dicloroetano* He/L 30 = < = = - = =
Dureza Total mg/L CaCO, 150-500 % - - = = = = -
Enterococos N/100 mL ] - - - - - - -
Fluoretos mg/LF 15 - - - - -
Magnésio mg/L Mg so® . S 5 2 s =
Mercrio * ug/LHg 1 = 2 =
Niquel* Hg/LNi 20 - - - -
(HAP)*d) Mg/l 0,10 - - - - -
Benzo(b)fluoranteno * e/t = = - - - = =
Benzo(k)fiuoranteno® pe/L = = - 3 =
Benzo(ghi)perileno * ne/L - - - - - - -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * (78 = = - = - - -
Pesticidas Totais * ¢) d) g/l 0,50 - - - R o
Alacloro*® 78 0,10 5 =
Atrazina® e/l 0,10 - - - - -
Bentazona * /L 0,10 - - - - -
Desetifatrazina® ug/L 0,10 - - - 5 5
Desetilterbutilazina * g/t 0,10 - -
Diurdo* ne/L 0,10 - - = =
Linurdo * e/t 0,10 - -
Terbutilazina® g/t 0,10 - - - .
Selénio * pg/Lse 10 = - - P =
Cloretos mg/LCl 250 - = = < - :
Tetracloroeteno e tricloroeteno *d) ug/t 10 - - 4 -
Tetracloroeteno * g/ - - - = = = £
Tricloroeteno * et - : 5 2 = P
Trihalometanos - total (THM)*d} e/t 100 - - - -
Cloroférmio® wg/L - - - = = 5 B
Bromofdérmio * ne/L - = = - s
Dibromociorometano * 78 - - - - 2 = -
Bromodiclorometano * g/t - o = 5
Sédio * mg/LNa 200 - - = s = > 5
Sulfatos * mg/L S0, 250 = . - . N . P
Raddo* Ba/L 500 = = g ) -
Dose indicativa* mSv - - e) €) - -
a-total® Ba/L 01 s = =
B-total™ Ba/L 10 - 3 Z "
a) neste zona de {artigo 132do DL /2007 de 27 de Agosto) ' VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte |, ll e Ill do anexo I.
b) Valores recomendados = aumlL
<) 3 2003 de {artigo 122 do DL n®306/ de 27 de Agosto) 2 Parametro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta
d) Soma das dos LQ - Limite de Quantificacdo
€) De acordo com 2 legislag3o em vigor, sendo os valores da atividade alfa total e beta total Inferfores 20s niveis (01e108q/, presume-se que o valor da dose indicativa (Df) € inferior
a0 valor paramétrico de 0,10 mSv.
relativa 3 das situagdes a0s VP (causas e medidas corretivas):
D/M: / O Vereador do Pelouro, (Albano Jo stre Piyeira) Data: 29-08-2016
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Municipio de Santiago do Cacém

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
Controlo da Qualidade da AW%MAE.@HMHNIQLEALmstm do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei n® 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 2 verificagdo da qualidade Edhaing; 67
da dgua da rede pliblica através da realizacdo de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 22 Trimestre de 2016
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade C (ERSAR). = i

Zona de Abastecimento de: Costa de Santo André

Controlo de Rotina 1
Parimetro Unidades Valor Parav:tétrk:o - N2 Anélises PCOA % de :ni‘llses Valores Determinados .2 Andlises % Anilises que
vP dad: lizad Miximo  Minimo  Sup.aoVP cumprem o VP
Escherichia coli {E.coli) N/100 mL ] 1 1 100 [} 0 o 100%
Bactérias Coliformes N/100 mL 0o 1 3 100 [} o 0 100%
Cloro residual livre mg/LCl, 0,206 1 1 100 0,52 0,52 o =
Controlo de Rotina 2
Pabate Unidades  Valor Pirar‘néh'ico- Ne Anélises PCQA xdefnéjzsa Valores Determinados = N.2 Andlises % Anélises que
VP dad: lizad: Méximo Minimo  Sup.aoVP cumpremoVP
Azoto Amoniacal mg/L NH, 0,50 - - - - - - 5
N2 de coldnias 3 22 ¢C N/mL sem alterac3o anormal - - - B = = =
N2 de colénias a 36 2C N/mL sem alteragdo anormal - - - N . = -
Condutividade us/em 2 209C 2500 - - - - -
Cor mg/LPtCo 20 - = s 5 s 5 =
pH Unidades pH 265 90 - - - = - = =
Manganés Hg/L Mn 50 - - =
Nitratos mg/LNO; s0 = g 5 . R
Oxidabilidade mg/LO, s - = =
Cheiro* Factor diluicio 3 = e
Sabor * Factor diluicdo 3 - - -
Turvacdo UNT 4 - - - 1 =
Controlo de Inspecgdo
o Vakded Valor Pam:\étriw - N2AndlisesPCOA  %de :manm Valores Determinados N2 Anslises % Andlises que
VP dad: lizad: Maximo  Minimo  Sup.20VP  cumprem o VP
Aluminio* pg/LAI 200 - - - - = o H
Clostridium perfringens N/100 mL 0 - - e = ’ - -
Ferro ug/LFe 200 - - - - - - <
Nitritos mg/LNO, 05 - - = - . = s
Antiménio* ug/LSb 50 - - - - - - B
Arsénio * e/LAs 10 - = S s - S >
Benzeno* 78 10 - - - - a = -
Benzo(a)pireno * Ha/L 0,010 - - - - - - -
Boro * mg/LB 10 - - - - - < =
Bromatos * ug/L Broy 10 - - - - - .
Cédmio * Hg/LCd 50 2 = g S =
Calcio mg/LCa 100" < . E 2 - . =
Chumbo* Hg/LPb 10 - - - - B = =
Cianetos * ug/LCN 50 - - = = = o -
Cobre * mg/LCu 2,0 - - - = s
Crémio* wg/Lcr 50 - - - - . c 5
1,2-Dicloroetano® g/l 30 - - - » B - B
Dureza Total mg/L CaCO, 150-500 - - - = = 5 E
Enterococos N/100 mL o - - - - - 2 =
Fluoretos mg/LF 15 - - - - I - -
Magnésio mg/L Mg so® - - - - - E =
Mercrio * ug/LHg 1 s . < = - .
Niquel® ug/LNi 20 - - - - - -
P (HAP)*d) e/t 0,10 - - - - - - e
Benzo(b)fluoranteno * g/t - - = s = s 5
Benzo(k)fiuoranteno* we/L - - - 2 = 2
Benzo{ghijperileno * e/t - - -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * {77/ - - - - - = L
Pesticidas Totais * c) d) g/l 0,50 - - - - = = =
Alacloro* g/t 0,10 - = - = -
Atrazina® Hg/L 0,10 S 5 a . - iy
Bentazona * ne/L 0,10 - - - - .
Desetilatrazina® u/t 0,10 - - = = = =
Desetilterbutilazina * He/l 0,10 - - - - - =
Diurdo* e/t 0,10 - - - =
Linurdo * g/t 0,10 - - s =
Terbutilazina® g/t 0,10 - - - - =
Selénio * ug/Lse 10 - - - - = 5 >
Cloretos mg/LCl 250 - = 5 & 3 z -
Tetracloroeteno e tricloroeteno *d) pe/L 10 - - s 5 < = -
Tetracloroeteno * g/l - - - - - - -
Tricloroeteno * pe/t - - - s - = .
Trihalometanos - total (THM)*d) we/L 100 - - = = =
Cloroférmio® ue/L - - - - - - e £
Bromoférmio * v/l = s = : . - N -
Dibromociorometano * ne/t - - - = = 5 B 5
Bromodiclorometano * g/t - - - - - = =
Sédio * mg/LNa 200 - - S = = E
Sulfatos * mg/L SO, 250 - = S s S e =
Rad3o* Ba/L 500 - - - > = = &
Dose indicativa® msv - - = - e e) -
a-total® Ba/L 01 - - - - 5 5 5
B-total® Ba/L 10 - - - - =
) i neste zona de. {artigo 132 do DL n2306/2007 de 27 de Agosto) " VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte |, Il e il do anexo I.
b) Valores recomendados . auml
5] nesta zona de Abast (artigo 122 do DL de 27 de Agosto} 2 Pardmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta
d} Soma das dos LQ- Limite de Quantificacio
€) De acordo com a legisiacdo em vigor, sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferiores aos niveis de 0,1e1,08a/, presume-se que o valor da dose indicativa (D) & inferior
30 valor paramétrico de 0,10 mSv.
relativa 3 i 30 das situagdes de i 20s VP {causas e medidas
D/ M: /i O Vereador do Pelouro, {Albano J im Mestra Pereira) Data: 29-08-2016
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Municipio de Santiago do Cacém

Laboratério de Aguas Municipal

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM G0A
Controlo da Qualidade da Ag\g AMAM MUMC!LE&@J!Abastedmemo do Concelho
< y §rsve 3 e i Edital n2: 67
Em conformidade com o Decreto Lei n? 306/2007, de 27 de Agosto, o Municipio de Santiago do Cacém procedeu 3 verificagio da qualidade
da dgua da rede publica através da realizagio de andlises periédicas na torneira do dor, o de Controlo da 22 Trimestre de 2016
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Autoridade C (ERSAR). 01042015 2 30-06.2016
Zona de Abastecimento de: Brescos / Galiza-Salema
Controlo de Rotina 1
e Unidades  Valor Paramétrico-  N@ Andlises PCOA % de Andlises Valores Determinados  N.2 Andlises % Andlises que
VP! Agendad; lizad: Mdximo Minimo  Sup.aoVP cumprem o VP
Escherichia coli {E.coli) N/100 mL 0 3 3 100 o o o 100%
Bactérias Coliformes N/100 mL o 3 3 100 o o [} 100%
Cloro residual livre mg/Lal, 0,206% 3 3 100 0,64 0,44 0 -
Controlo de Rotina 2
Padatio Unidad Valor Paramétrico - N¢ Andlises PCQA %deAnlises  ValoresDeterminados N Anglises % Andlises que
vP' Méximo Minimo Sup. 20 VP cumprem o VP
Azoto Amoniacal mg/LNH, 0,50 1 1 100 <0,033(LQ) <0,039(LQ) (] 100%
Ne de colénias 222 2C N/mL sem alteracdo anormal 1 1 100 1 1 o 100%
N2 de colénias a 36 2C N/mL sem alterac3o anormal 1 1 100 1 1 o 100%
Condutividade HS/cm a 208C 2500 1 1 100 708 708 0 100%
Cor mg/L PtCo 20 1 1 100 <5(LQ) <5(LQ) 0 100%
pH Unidades pH 26,5 9,0 1 1 100 7.6 (19,4 2C) 7,6 (19,4 2¢) 0 100%
Manganés pg/LMn 50 1 1 100 <15(Q) <15(Q) o 100%
Nitratos @ mg/LNO, 50 1 1 100 1 11 4 100%
Oxidabilidade mg/LO,; 5 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(LQ) ] 100%
Cheiro® Factor diluicio 3 1 1 100 <1{Q) <1(Q) o 100%
Sabor * Factor diluigdo 3 1 1 100 <1(LQ) <1(Q) o 100%
Turvagio UNT 4 1 1 100 <020(LQ) <020(LQ) 0 100%
Controlo de Inspecgio
S Unidades  Valor Panr'nétdm - NeAndlisesPCOA % defni)llss Valores Determinados  N.2 Anslises % Analises que
VP dad lizad: Méximo Minimo  Sup.aoVP cumpremo VP
Aluminio * /LAl 200 - - - - -
Clostridium perfringens N/100 mL [] - - - -
Ferro Hg/LFe 200 =
Nitritos mg/L NO; 05 - 3 - = - - -
Antiménio® ¢ ug/LSb 50 1 1 100 <10(Q) <1,0(LQ) o 100%
Arsénio * 2 ug/LAs 10 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(tQ) 0 100%
Benzeno® ¢ e/l 10 1 1 100 <0,32{LQ) <0,32(LQ) o 100%
Benzo(a)pireno * g/l 0,010 - - - - = - =
Boro* e mgn B 1.0 1 1 100 <025(LQ) <025(LQ) (] 100%
Bromatos * 2 /L Broy 10 1 X 100 <6,0(LQ) <6,0(LQ) o 100%
Cédmio * ¢ wg/LCd 50 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(LQ) o 100%
Calcio mg/LCa 100% - - - - - - -
Chumbo* pg/LPb 10 ~ - - = = - =
Cianetos * ¢ pg/LCN 50 1 1 100 <12(LQ) <12(LQ} o 100%
Cobre * mg/LCu 20 - - - - - - ~
Crémio * @ ug/LCr 50 2 1 100 <101Q)  <10(LQ) [} 100%
1,2-Dicloroetanc* 2 ug/L 30 1 1 100 <040(LQ) <040(LQ) o 100%
Dureza Total mg/L CaC0, 150-500 % - - - - - - -
Enterococos N/100 mL o - = - = - ~ =
Fluoretos® ¢ mg/LF 15 1 1 100 <0,20(LQ) <0,20(LQ) o 100%
Magnésio mg/l Mg so® = = = = = 2 S
Mercirio * @ Hg/LHg T 1 1 100 <0,010(LQ) <0,010(LQ) [+] 100%
Niquel* Hg/LNi 20 - - - - - - -
Polici (HAP)*d) 78 0,10 - - - - - - -
Benzo(b)fiuoranteno * ng/t - = - = - ~ - =
Benzo(k)fiuorantenc* we/L - - - - - - - -
Benzo(ghi)perileno * wg/L - - - - - - - -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno * ne/t - - = N - = =
Pesticidas Totais * 2 c) d) 178 0,50 - - - - - - -
Alacloro* 2 wg/L 0,10 - - 5 z % - -
Atrazina* ¢ uen 0,10 - - - - - - -
Bentazona * ¢ e/t 0,10 - - - - - = »
Desetilatrazina® 2 ne/L 0,10 - - - - - - -
Desetilterbutilazina * ¢ e/t 0,10 - - - - - - -
Diurdo* @ s 0,10 - - - - - - -
Linuro * ¢ ng/L 0,10 - = - - - - -
Terbutilazina® ¢ ug/L 0,10 - - - - . - N
Selénio * ¢ ug/Lse 10 1 1 100 <1,0(LQ) <1,0(LQ) (] 100%
Cloretose mg/LCl 250 1 1 100 60 €0 o 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno * 2d) pe/t 10 1 1 100 <0,83(LQ) <0,83(LQ) o 100%
Tetracioroeteno * ¢ e/t 1 3 100 <048(LQ) <048(LQ) o 100%
Tricloroeteno * ¢ e/t = 1 1 100 <035(LQ) <0,35(LQ) o 100%
Trihalometanos - total (THM}*d) pe/L 100 - - - - = 5 =
Cloroférmio® e/t = - - < = = . .
Bromofdrmio * ug/L - - - - - - - -
Dibromociorometano * we/L - - - - - - - =
Bromodiclorometano * e/t - - - - - - -
Sédio * 2 mg/LNa 200 1) 1 100 42 42 (-] 100%
Sulfatos * 2 mg/LSO, 250 1 1 100 51 51 0 100%
Raddo” Ba/L 500 1 1 100 <10(LQ) <10(LQ) o 100%
Dose indicativa* 2 mSv - 1 1 100 <0,1(LQ) <0,1{LQ) 0 100%
a-total* ¢ Ba/L 01 1 1 100 <0,05(LQ) <0,05(LQ) [} 100%
B-totai* 2 Ba/L 10 1 1 100 0,16 0,16 [ 100%
a) neste zona de (artigo 132 do DL n#306/2007 de 27 de Agosto) ' VP - Valores paramétricos - Dec.Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte |, ll e it do anexo l.
b} Valores recomendados auml
< nesta z0na de {artigo 12¢ do DL n2306/2007 de 27 de Agosto) analisado pela emaka
d) Soma das dos LQ- Uimite de Quantificacio
) De acordo com a legisiag3o em vigor, sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferiores acs niveis (0,1e1,08q/L presume-se que o valor da dose indicativa (D) & inferior
20 valor paramétrico de 0,10 mSv.
relativa das situagBes de 205 VP (causas e medidas corretivas):
/ O Vereador do Pelouro, Data: 29-08-2016




